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Kurzfassung

Betreiber von Ubertragungs- und Verteilnetzen fiir Elektrizitat in Deutschland sind dazu
verpflichtet, elektrische Energie zum Ausgleich von Netzverlusten in einem marktonme
tierten, transparenten und diskriminierungsfreien Verfahren zu beschaffen. Die Gruh
lage fur die Beschaffung von Verlustenergie bildePrognosen fur verschiedene Zeithar
zonte. Neben der sehr langfristigen Abschatzung der zu erwartenden Netzverluste fur
jeweils das kommende Jahr sind insbesondere die kurzfristigen Day-Ahead- und latr
day-Prognosen von zentraler Bedeutung.

Fur die kurzfristigen Prognosen von Netzverlusten wird in der vorliegenden Arbeit
ein Verfahren fur den operativen Einsatz bei Netzbetreibern entwickelt. Das Verfahren
ist durch eine flexible Einsetzbarkeit fur kurzfristige Zeithorizonte, verschiedene Net
gebiete und unterschiedliche Arten von Betriebsmitteln gekennzeichnet. Basierend auf
erweiterten 6konometrischen Ansatzen werden sowohl hohe Prognosegtiten erreicht als
auch ein Prognoseprozess mit guter Robustheit zur Verfligung gestellt. Die Tauglichkeit
fur die Verwendung im operativen Betrieb wird anhand mehrerer Sensitivitatsrechno-
gen nachgewiesen. Dabei werden die Netzverluste in Ubertragungsnetzen fokussiert.

Als eine Grundlage der Prognosemodellentwicklung werden die Entstehungs- und
Erfassungsprozesse von Netzverlusten in Ubertragungsnetzen detailliert erlautert. Es
wird gezeigt, dass Netzverluste vor allem in Form von Stromwarmeverlusten auftreten.
Hierdurch besteht ein starker Zusammenhang mit den Lastflissen auf Leitungen und
Transformatoren. Da sich die Prognosevariablen aus der Summe der elektrischen Ene
gieverluste einzelner Betriebsmittel ergeben, sind die Netzverluste eines Netzgebiets
durch zahlreiche vielfaltige Einflisse gekennzeichnet. Durch die systematische Aufarbe
tung werden diese anhand ihrer Wirkungsweise in direkte und indirekte Einflisse a
geteilt. Eine besondere Herausforderung der Beriicksichtigung von auf3eren Einfluss-
gréRen bei der Prognose von Netzverlusten besteht darin, dass die Starke von Zusa
menhangen haufig und teilweise extrem variiert. Hierdurch ergibt sich auch fir die
Prognosemodellentwicklung die Schwierigkeit, geeignete exogene Grol3en auszuwahlen.
Daher beriicksichtigt das in der vorliegenden Arbeit entwickelte Prognoseverfahreros
wohl deterministische als auch autoregressive sowie stochastische Eigenschaften von
Netzverlusten.



Kurzfassung

Mit Hilfe des aus der Okonometrie bekannten Box-Jenkins-Verfahrens werden e
weiterte autoregressive Moving Average Modelle, kurz SARIMAX-Modelle als geeignet
identifiziert. Fur die Anwendung auf die Netzverluste im Ubertragungsnetz einer der
vier deutschen Regelzonen werden diese Modelle unter realistischen Bedingungee- g
testet. Diese Tests werden durch ein umfassendes Instrumentarium an statistischen
Analysen ausgewertet. Basierend auf den Ergebnissen wird empfohlen, die Prognose
von Netzverlusten im operativen Betrieb insbesondere auf sehr kleine Prognosehorizo
te anzuwenden.

Dariiber hinaus wird in der vorliegenden Arbeit die Moglichkeit einer Einteilung
der einzelnen Betriebsmittel in kleinere Gruppen mit Hilfe von Clusteralgorithmen dis-
kutiert. Ein solches Clustering wird auf Basis von Korrelationskennzahlen auf dieeB
triebsmittel des betrachteten Netzgebiets angewendet. Das Resultat sind Gruppen mit
Betriebsmitteln, die jeweils zu einander ahnliche Verlustverlaufe aufzeigen. Fir jede der
so ermittelten Gruppen wird eine getrennte Prognoserechnung unter ebenfalls realen
Bedingungen durchgefiihrt. In der Summe ergibt sich eine leichte Verbesserung der
Prognosegute.

Die Ausweitung der Prognosemodellanwendung auf andere Zeitrdume belegt die
Konstanz der Prognosegtite, tragt zur Sicherstellung des Prognoseerfolgs bei und unte
stutzt somit die Beschaffung von Energie zum Ausgleich von Netzverlusten maf3geblich.
Auf Basis einer Anwendung des Prognoseverfahrens auf die Netzverluste einer weiteren
Regelzone in Deutschland wird zudem gezeigt, dass das entwickelte Verfahren auch auf
andere Netzgebiete als das betrachtete angewandt werden kann.



Abstract

The German transmission and distribution system operators are obligated to procure
electrical energy to compensate grid losses in a market-orientated, transparent and non-
discriminating procedure. For this purpose, forecasts for grid losses in different time
horizons are necessary. In addition to the very long-term estimation of expected grid
losses in the subsequent year, the short-term Day-Ahead and Intraday forecasts are of
even more importance.

In this thesis, an approach to forecast short-term grid losses aiming for operational
implementations by system operators is developed. This approach has a high flexibility
regarding its application to short time horizons, different network areas and different
grid components. Based on extended econometrical models, this approach gives a high
forecast quality with a robust forecasting process. Divers sensitivity examinationso-f
cused on energy losses in transmission grids, demonstrate its suitability for systenp-o
erations.

Prior to the development of the forecast model, a detailed description of the phys
cal formation of grid losses and their determination is given. It is shown that grid losses
primarily occur as electrical thermal losses. Accordantly, they depend strongly on the
load flows through grid lines and transformers. Since the forecast variables result from
the sum of electrical energy losses of every single component, numerous differentfa
tors have an impact on the grid losses in a network area. According to a systematic lana
ysis of how they affect the grid losses, these factors either have a direct or indireot-i
pact. A major challenge related to the consideration of external influence factors into the
forecasts of grid losses is the fact that interdependences among these may varg-fr
guently and extremely. It is therefore difficult to choose appropriate exogenous factors
for the development of the forecast model. For this reason, the forecast approach deve
oped in this thesis accounts for deterministic, autoregressive as well as stochastic cha
acteristics of grid losses.

By means of the well-known Box-Jenkins approaches, originated from the e@n
metrics, extended seasonal autoregressive Moving Average Models, abbr. SARIMAX
models are considered appropriate. For their applications to the grid losses in the
transmission network of one of the four German control areas, these models are tested



Abstract

under realistic conditions. These tests are then evaluated with comprehensive statistical
analyses. The results recommend implementing the models in the system operation t
forecast grid losses particularly for very short time horizons.

In addition, this thesis demonstrates a possibility to classify grid components into
smaller groups by using clustering algorithms. Such a clustering is applied to therse
ponents in the considered network area based on correlation coefficients. This results
into groups consisting of components with related loss curves respectively. A separate
forecast calculation is carried out for each single group under realistic conditions as
well. This achieves a slight improvement of the forecast quality in total.

The extended applications of the forecast models to further periods give the iev
dence of constant forecast quality on the one side. On the other side, they contribute to
ensure successful forecasts and hence significantly support the purchase of balancing
energy for grid losses. Moreover, the developed approach is approved to be applicable to
other network areas as it is executed on a second German control area in this thesis.
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1 Einleitung

Das Energiewirtschaftsgesetz [1] und die Netzzugangsverordnung Strom [2] verpttie
ten die Netzbetreiber in Deutschland zur Beschaffung von Energie zum Ausgleich von
Netzverlusten in einem marktorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien
Verfahren. Die Festlegung der Bundesnetzagentur (BNetzA) [3] gibt vor, dass Ubertr
gungsnetzbetreiber sowohl die Beschaffung einer Langfristkomponente, als auch die
einer Kurzfristkomponente vorzunehmen haben. Die so unterteilte Beschaffung wird
einerseits mit der Absicherung gegen Marktrisiken, wie z.B. Preisschwankungeund
andererseits mit der schlechten Prognostizierbarkeit der Verlustenergiemengen zeitlich
weit im Voraus sowie der besseren Prognostizierbarkeit bei kleineren Prognosehorine
ten begrindet. Letzteres ist unter anderem in den Eigenschaften der Netzverluste-b
grundet, die zahlreichen Einflussfaktoren unterliegen und einen volatilen Charakter im
zeitlichen Verlauf zeigen. Diese ergeben sich auch, da die Netzverluste eines Netzgebiets
der Summe der Verluste aller zugehérigen Betriebsmittel entsprechen. Insofern wirken
sich Veranderungen in der Erzeugungsstruktur, wie zum Beispiel durch den Zubau von
erneuerbaren Energieanlagendie Stilllegung konventioneller Kraftwerke, den Ken-
energieausstieg oder den zunehmenden internationalen Elektrizititshandel sowie den
Netzausbau direkt auf die Netzverluste aus.

Die Beschaffung der Langfristkomponente hat dabei mindestens jahrlich in einem
Ausschreibungsverfahren oder zusatzlich an einem boérslich organisierten Handelsplatz
zu erfolgen. Gemal der Festlegung der Bundesnetzagentur wird als Kurzfristkompane
te die Abweichung der kurzfristig prognostizierten Netzverluste von der bereits &-
schafften Langfristkomponente verstanden und dient der Optimierung der Verlusteme
giebeschaffung und der Minimierung des Ausgleichsenergiebedarfs. Somit ist die kur
fristige Prognose der Verlustenergiemengen erforderlich und bedingt letztlich die Glte
der Beschaffung von Energie zum Ausgleich von Netzverlusten

Das Interesse der Ubertragungsnetzbetreiber an einer robusten und treffsicheren
Prognose ihrer betrieblichen und energiewirtschaftlichen Gréf3en, wie z.B. den Netave
lusten, besteht aus verschiedenen Griinden. Durch die Liberalisierung des Elektrizitats-
marktes, den Ausbau erneuerbarer Energien und den verstarkten internationalen Elek
rizitatshandel sind wesentliche Einflussgrof3en des Netzbetriebs, wie z.B. die Transite
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durch ein Netzgebiet, zunehmend unvorhersehbar geworden und haben keineswegs
mehr nur physikalisch-technische Hintergrinde. Zur Verfiigung stehende Prognosen fir
Last und Erzeugung sind in der vorliegenden Form teilweise nicht ausreichend. Da-z
dem viele Betriebsmittel verstarkt hoch ausgelastet werden, werden fur einen optimre
ten Netzbetrieb verbesserte Prognosemoglichkeiten verlangt. Neben den betrieblichen
fordern auch politische und energiewirtschaftliche Argumente Vorhersagen von guter
Qualitat. Zum einen ist hier die vorangetriebene Transparenz auf dem Energiemarkt zu
nennen, etwa durch Veréffentlichungspflichten von Prognosewerten seitens der Ube
tragungsnetzbetreiber, zum anderen aber auch wirtschaftliche Optimierungsmoglichike
ten.

In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren zur Prognose von Netzverlusten auf
Basis 6konometrischer Ansatze fir kurzfristige Zeithorizonte entwickelt. Der Fokus liegt
auf der Entwicklung von Day-Ahead- und Intraday-Prognosen. Dieses Prognosewer
zeug verfugt tber die notwendigen Eigenschaften, um bei Netzbetreibern im taglichen
operativen Betrieb zum Einsatz zu kommen. Die verwendeten Ansatze bieten Vorteile,
die zum einen in der Kombination von deterministischen und stochastischen Korop
nenten sowie der Moglichkeit zur Berlcksichtigung von intertemporalen Zusamnme
hangen oder Regelmaligkeiten der Prognosevariablen und damit von saisonalen Effe
ten liegen. Zum anderen geben sie die Moglichkeit zur Bertcksichtigung exogenen-Ei
flussgrofRen, wenn diese einen Beitrag zur Erklarung der Prognosevariablen liefefdur
Entwicklung des Prognoseverfahrens werden sowohl 6ffentliche als auch wettbewerbs-
relevante Daten herangezogen. Fur die Entwicklung der Prognose werden in thearet
scher Hinsicht verschiedene Herangehensweisen untersucht. Insbesondere werden die
Ansétze einer technischen Modellierung des Transportnetzes, 6konometrischer Ansétze,
Kopplung der technischen Modellierung mit den 6konometrischen Prognosemodellen
und eine alternative Anwendung neuronaler Netze gepruft. Zur moglichst effizienten
Umsetzung der entwickelten Prognoseverfahren werden die datenseitigen und techn
schen Anforderungen und Grenzen der operativen Anwendung im fortlaufendeBetrieb
dargelegt.

Die Arbeit gliedert sichin die Teile einer allgemeinen Darstellung des leitungsy
bundenen Transports elektrischer Energie und der Grundlagen der Entstehung, Erfas-
sung und Beschaffung von Netzverlusten. Diesen folgt die theoretische Beschreibung
moglicher Prognoseanséte sowie der Entwicklung eines Verfahrens zur Prognose von
Netzverlusten. Schliel3lich erfolgt die Anwendung des entwickelten Prognoseverfahrens
auf die reale Situation in einer der vier Regelzonen in Deutschland samt Sensitivitats-
rechnungen beziglich der Modelleigenschaften. Die Modellanwendung wird mit einer
Anwendung auf die Netzverluste eines weiteren Netzgebiets abgeschlossen. Die Beurte
lung der Prognoseergebnisse findet mit Hilfe von Fehlermal3en statt. Die Beurteilung der
Schatzgute erfolgt Gber Kennzahlen wie Informationskriterien und statistische Sigmif
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kanztests der geschatzten Modellparanter. Es wird zudem untersuchtinwiefern eine
stabile Prognosegite auch bei Ausweitung der Modellanwendung auf andere Zeitrdume
gegeben ist

Anhand der Anwendung der aus dem Finanzbereich bekannten dkonometrischen
Modelle auf Netzverluste wird in der vorliegenden Arbeit die Méglichkeit zur Ubert-
gung auf physikalische Zeitreihen aufgezeigbie Entwicklungeines Modells zur Progro-
se von Netzverlusten unter realistischen Bedingungen zielt nicht zuletzt auf den Tgwu
lichkeitsnachweis fur die Anwendung im fortlaufenden operativen Betrieb bei einem
Netzbetreiber ab. r Nutzen einer solchen Umsetzung ergibt sich in Form einer hohen
Prognosegute, mdglichst geringen Beschaffungskosten fur die Energie zum Ausgleich
von Netzverluste und der Minimierung der notwendigen Inanspruchnahme von Aus-
gleichsenergie zur Deckung von Prognosefehlern.






2 Ubertragung elektrischer Energie und Netzverluste

Heute wird etwa ein Funftel des Endenergiebedarfs in Deutschland in Form elektrischer
Energie bereitgestellt [4] Dadurch kommt der leitungsgebundenen Ubertragung und
Verteilung elektrischer Energie eine grofRe Bedeutung fir die Erreichung der energiep
litischen Ziele einer tdglichst sichere, preisgunstige, verbraucherfreundliche, effiziente
und umweltvertraglicheoEnergieversorgungzu [1]. Fir die Betreiber von elektrischen
Netzen ergeben sich daraus unterschiedliche Aufgaben, die zum einen in der Sache
komplex sind und die andererseits durch die politischen Zielsetzungen beeinflusst we
den. So bestehen insbesondere durch volatile und nicht perfekt prognostizierbakero-
Ren des Systembetriebs, wie die Einspeisung aus erneuerbaren Energien oder auch die
Entstehung von Netzverlusten, Herausforderungen fir die Erreichung der energiepatit
schen Zielsetzungen. Fir die Entwicklung einer Prognose fur die Energieverluste in
elektrischen Netzen, ist sont das Verstandnis der strukturellen Zusammenhangeder
physikalischen Einflussgrof3en und der gesetzlichen sowie regulatorischen Rahmezib
dingungen von zentraler Bedeutung.

Zur Erlauterung der vielfaltigen Zusammenhange werden in diesem Kapiteluz
nachst in Abschnitt 2.1 wesentliche Aspekte der leitungsgebundenen Elektrizitatsibe
tragung diskutiert. In Abschnitt 2.2 folgt die Darstellung der physikalischen Entst
hungsprozesse von Verlusten in elektrischen Betriebsmitteln und NetzeAbschnitt 2.3
stellt die Moglichkeiten und Methoden zur Erfassung von Netzverlusten darAb-
schnitt 2.4 schliel3t das Kapitel mit einer Darstellung der unternehmerischen Prozesse
zur Beschaffung von Energie zum Ausgleich von Netzverlusten ab.

2.1 Transport und Verteilung elektrischer Energie

2.1.1 Historische Entwicklung der Elektrizitatsiibertragung

Nachdem die ersten Ubermittelten Beobachtungen der Elektrizitat bereits im alten Gai
chenland von Thales von Milet festgehalten wurden, der mittels Tierfell und Bernstein
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Staubteilchen beeinflusste, fand der heute gebréauchliche Wortstamm seinen Ursprung.

feo %”"<F..Sce..St "= T0" Free—tce Zf——F— +fZfe-""'e0 —oF o-
%oZjeetet —et e—"fSZtet0a f7"efZ,te [-F"<fZcte ,trdcte—1 oc.
schaftler William Gilbert um das Jahr 1600, als er anhand erster Theorien zwischen
Magnetismus und statischer Elektrizitat unterschied und zum ersten Mal den Begriff
+fZfe—"¢o . 559 "% — %

Die in den folgenden Jahrhunderten getatigten Forschungen und technischen E
findungen fanden im ersten Generator von Otto von Guericke in 1672, im Blitzableiter
von Benjamin Franklin in 1752,in der ersten Batterie von Alessandro Volta in 1800 und
in der Entdeckung des Elektromagnetismus durch André Marie Ampeére in 1820 ihre
ersten Hohepunkte. Im 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts wurden schlie3lich die
fur die moderne Nutzung der Elektrizitat wesentlichen Grundlagen geschaffen. So wurde
Tfe Seie..St tet- """e—Zct'— —et <«..SfEZ fUftfmR-"fet t<i
duktion worauf Ernst Werner von Siemens den ersten gebrauchsfahigen Dynamo ertw
ckelte. Thomas Alva Edison verbesserte die elektrische Glihbirne und entwarf erste
Kraftwerke zur Gleichstromerzeugung, mittels derer die Beleuchtung von ersten @i
Ben und Wohnhéausern geschah. Nikola Tesla war es schliel3lich, der den ersten kVec
selstromgenerator und einen Transformator zur Erzeugung von Hochspannung erfand.

Die ersten mit Hilfe von Gleichstrom betriebenen Netze waren spannungsbedingt
zunachst auf wenige Kilometer Leitungslange beschrankt und wurden seit den 1880er
Jahren in New York, London und spater auch in Berlin und anderen deutschen Stadten
betrieben. Die Einflhrung dreiphasigen Wechselstroms und von Drehstromasynchme
motoren hob diese lokale Beschrankung auf. Vor allem durch die robuste und koste
gunstige Betriebsweise des Drehstromasynchronmotors war die Verbreitung von Dine
stromnetzen mdoglich. In Verbindung mit Transformatoren wurden deutlich héhere B-
triebsspannungen ermoglicht, was wiederum zur Verminderung der spezifischen ¥e
luste beim Elektrizitatstransport fihrte und somit diesen kostengunstiger tber langere
Strecken erlaubte [6]. Nach der zeitweise parallelen Nutzung von Gleich- und Wechse
strom setzte sich daher letztendlich die Verwendung von Wechsel- und Drehstrom
durch und die groR3flachige Anbindung von Industrien und Haushalten an die offentliche
elektrische Versorgung und somit das Stromnetz nahm ihren Lauf.

Durch weitere Arbeiten von Westinghouse und Friedrich August Haselwander
wurde die erste Drehstromubertragung Uber eine Strecke von 175 km von Lauffen nach
Frankfurt a. M. anl&sslich der Internationalen Elektrotechnischen Ausstellung in 1891
realisiert. Die Verluste bei dieser Ubertragung elektrischer Energie betrugen 25,5 % [7].
Weitere Leitungsprojekte wurden in Frankreich, den Vereinigten Staaten und aucli-e
was spater in Deutschland umgesetzBis zum Jahr 1925 wurde in Deutschland schite
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lich ein elektrisches Netz Uber verschiedene Spannungsebenen errichtet. Tabelle 2.1 gibt
einen Uberblick zu Spannungsebenen und Leitungslangen in dieser Zeit.

Fur den Transport elektrischer Leistung aus den ersten Grol3kraftwerken, wie zum
Beispiel dem damals grof3ten Braunkohlekraftwerk in Golpa-Zschornewitz, wurden Seile
fur Hochspannungsfreileitungen entwickelt. Die erste Ho6chstspannungsleitung in
Deutschland mit einer Nennspannung von 220 kV ging in 1922 Uber eine Entfernung
von ca. 20 km von Letmathe nach Ronsdorf sudlich von Dortmund im heutigen Ner
rhein-Westfalen in Betrieb.

Spannungsebene Nennspannung Leitungslange in Deutschland
Hochstspannungsebene > 100 kV 4174 km
Hochspannungsebene >35kvVundq srkVv 10.455km
Mittelspannungsebene Hwe —eF T un 182.178km
Tabelle 2.1 Spannungsebenen und Leitungslangen in Deutschland in 1925

Auf Basis des Ausbaus des Stromnetzes leir die Erzeugung, der Transport und die
Verteilung elektrischer Energie damit einen entscheidenden Beitrag zur Erreichung-e
nes steigenden Lebensstandards und zur Entwicklung von industriellen Prozessen-s
wie der Volkswirtschaften im Allgemeinenin stark erhohter Geschwindigkeit. Mit der
Entwicklung der ersten Elektromotoren und deren Einsatz in industriellen Fertigungs-
prozessen wurde der Transport elektrischer Energie von zentraler Bedeutung fur den
wirtschaftlichen Betrieb von Kraftwerken, die zuvor nur wahrend der Nachtstunden zu
Beleuchtungszwecken eingesetzt wurden. Je groRer die Entfernung, Gber die elektrische
Energie Ubertragen werden soll, desto hoher ist die wirtschaftlich sinnvolle Uberé-
gungsspannung. Dies gilt, da sich die Stromwarmeverluste in elektrischen Leitern rpzi
rok proportional zum Quadrat der Betriebsspannung ergeben [8]. Die Abh&angigkeiten
der Energieverluste in elektrischen Netzen von physikalischen Grof3en wird in Kapitel
2.2.3 naher diskutiert. Mit dem in 1948 verstéarkt begonnenen Ausbau der Verbundveir
schaft in Kontinentaleuropa fand die schrittweise Umstellung auf hohere Spannungs-
ebenen statt In 1957 folgte die Inbetriebnahme der ersten 38kV-Leitung in Deutsh-
land zwischen Rommerskirchen und Hoheneck. Der fortschreitende Zusammenschluss
der nationalen Elektrizitatsnetze in diesem und dem folgenden Jahrzehnt sowie die ers-
ten Verbindungen nach Grol3britannien und Skandinavien sorgten fieine insgesamt
gunstigere Versorgung und einen grofRer werdenden Austausch elektrischer Energie
zwischen den Mitgliedern derUnion pour la coordination de la production et du transport

1 Quelle: [7] Die Spannungsgrenzen zur Einteilung der Netzebenen sind hier entsphend [7] angeben.
Heute werden diese Grenzen lblicherweise abgeandert verwendetghie hierzu Tabelle 2.2.
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t+ Zi+Z1(UGPKE}. Dieser betrug in den 50er Jahren einige GWh [7]. Bis im Jahr
2013 stieg diese Austauschmenge auf etwa 800 TVéin [9].

2.1.2 Strukturmerkmale heutiger Elektrizitdtsnetze

Der schematische Aufbau des elektrischen Netzes innerhalb einer Regelzone ist by A
bildung 2.1 dargestellt. Durch den Ausbau erneuerbarer Energien sind seit einigerhda
ren auf jeder Spannungsebene Erzeugungsanlagen in signifikantem Umfang installiert.
In den unteren Spannungsebenen wird die elektrische Energie vor allem aus dargebots-
abhangigen Energiequellen wie der Sonneneinstrahlung und der Windkraft und abes-
ser regelbaren Biomassen und -gasen erzeugt. GroRere Windparks mit einer Leistung
von hohen zweistelligen Megawatt-Betragen sind aufgrund der maximal moglichenrki
speiseleistung an das Hochspannungsnetz angeschlossen. Mit fossilen Brennstoffen b
feuerte Kraftwerke und Kernkraftwerke mit grof3en elektrischer Erzeugungsleistungn
werden auf der Hochstspannungsebene angeschlossen. Zwischen den Spannungsebenen
findet mittels Transformatoren die Uberfiihrung von elektrischer Energie statt [10].

Im Allgemeinen kann zwischen Spannungsebene und Struktur des Netzes folge
der Zusammenhang formuliert werden: Je kleiner die Spannungsebene, desto grolRer die
Anzahl an angeschlossenen Verbrauchern und desto gro3er die Heterogenitat der Net
strukturen. Je grol3er die Spannungsebene, desto grol3er die Ubertragene elektrische
Leistung und desto gréRer die Entfernung der leitungsgebundenen Ubertragung.

Das europaische Verbundnetz, zudem sich 41 Transportnetzbetreiber auch in der
Organisation Entso-& zusammengeschlossen haben, ist in finf Gebiete unterteildas
kontinental-europaische Gebiet, das von Portugal bis Griechenland und von Sud-Italien
bis Danemark reicht, stellt dabei das grof3te synchron verbundene Gebiet dar. Die
Transportnetzbetreiber dieser 25 Lander waren bis Juni 2009 bereits in Verband UCTE
organisiert. Zudem sind Grof3britannien, Irland, Skandinavien und das Baltikum Uber
Hochspannungsgleichstromleitungen angeschlossen. Ebenso werden Verbindengzu
den Ubertragungsnetzen in der Tirkei wie auch in Staaten Nordafrikas hergestelliber
diese Netzinfrastruktur der ENTSO-E wurden in 2014 rund 532 Mio. Einwohnen ins-
gesamt 34 Landern auf einer Flache von rund 5,7 Mikmn2 mit circa 3.300 TWh elektri-
scher Energie pro Jahr versorgt [11]

Der grundsatzliche Aufbau eines elektrischen Netzes kann anhand von Spannungs-
ebenen, Leitungslangen, angeschlossenen Erzeugungsanlagen und Verbraucheea b
schrieben werden. Eine Ubergeordnete Einteilung wird oftmals in Transport- und Ve

2 UCPTE sc's "—" Zf .. '""Feof—=c'e T1 Zf "'t — .. —c'e T— f(x2951);fin4999imt + Zi+Z % ..
Zuge der Energiemarktliberalisierung Umwandlung in UCTE

3 ENTSO-E: European Network of Transmission System Operators fordglieity (*2009)

4 UCTE: Union for the Co-ordination of Transmission of Electricity (*1999); in 2009 Zaismmenschluss
mit anderen Verbanden zur ENTSO-E
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teilnetze getroffen. Entsprechend der Begriffswahl erfiillen erstere, die auch als Ube
tragungsnetze bezeichnet und von Ubertragungsnetzbetreibern (UNB) betriebewer-
den, die Aufgabe des Uberregionalen Transports elektrischer Energie. Verteilnetzes-d
ren Betrieb Verteilnetzbetreiber (VNB) sicherstellen, ibernehmen dagegen vielmehr die
Belieferung von Endkunden und den Transport elektrischer Energie Uber kirzere En
fernungen. Teilweise Gibernehmen auch Teile von Verteilnetzen Transportaufgaben zw
schen mehreren Regionen. Abbildung 2.1 gibt einen Uberblick Gber die prinzipielle
Struktur des Elektrizitatssystems

Ubertragungsnetz ('P q) (_P

H6S — 380 kV

HoS — 220 kV
1
Verteilnetze |J_'|
HS — 110 kV Leitungsnetz
Konventionelles
Kraftwerk
MS — 20 kV
+ Kuppelstelle |j Last
Solarmodul Windenergie-
NS — 0,23 kV /I/ %\ anlage @ Transformator

Abbildung 2.1 Schematischer Aufbau des Netzes einer Regelzéne

Aufgrund der grolBeren Erzeugungsleistung speisen Grol3kraftwerke in das
Hochstspannungsnetz ein. Im Zuge des Ausbaus von Anlagen zur Stromerzeugung aus
erneuerbaren Energiequellen wird auch in Verteilnetze zunehmend elektrische Energie
eingespeist Durch diese vermehrt dezentrale Einspeisung sowiden volatilen und da-
gebotsabhangigen Charakter der regenerativen Stromerzeugung ergibt sich sowohl fir
Ubertragungs- als auch fur Verteilnetze ein Ausbaubedarf. Dieser Ausbaubedarf trifft
einerseits auf Leitungen und andererseits auf die Schnittstellen zwischen den Leitungen
der einzelnen Spannungsebenemlie Transformatoren, zu.

Die grote Anzahl elektrischer Verbraucher wird aufgrund der maximalen Hohe
der entnommenen Leistung, die vergleichsweise niedrig ist, in den unteren Spannungs-

5 Eigene Darstellung in Anlehnung an [10].



2 Ubertragung elektrischer Energie und Netzverluste

ebenen angeschlosserDa sich die Ubertragungsleistung aus dem Produkt von Spa
nung und Strom ergibt, steigt die transportierbare und lieferbare Verbraucherleistung
mit zunehmender Spannung und sich durch groRere Leiterquerschnitte erhéhenden
Strombelastbarkeiten Fur Haushalte und kleine Industriebetriebe ist der Bezug elekir
scher Leistung aus dem 4&V-Netz ausreichend. Grof3ere Industriebetriebe oder auch
firmeneigene elektrische Netze, die z.B. flir mechanische, chemische oder thermische
Prozesse hohe Leistungen benétigen, werden mit dem Mittel- und teilweise auch mit
dem Hochspannungsnetz verbunden. Lediglich leistungsstarke industrielle Prozesse,
wie z.B. Lichtbogenéfen zur Stahlherstellung, werden auch mit dem Hoch- oder Hdehs
spannungsnetz verbunden.

Das Elektrizitatsnetz in Deutschland bestand 2013 aus elektrischen Leitungen mit
einer Gesamtlange von 1,8 Mikkm. Eine Aufteilung der Leitungsstrecken auf dieer-
schiedenen Spannungsebenen ist in Tabelle 2.2 gelistet. Der Anteil der Kabelstrecken an
der gesamten Leitungslange betrug in 2013 rund 80 %. Dieser hohe Anteil kommt vor
allem durch die ubliche Verkabelung in Niederspannungsnetzen zustande. In der
Hochstspannungsebene liegt der Kabelstreckenanteil dagegen mi€d deutlich niedri-
ger. In diesen Ubertragungsnetzen, die in Europa mit Nennspannungen von 220 und
380 kV betrieben werden, werden bisher vorwiegend Freileitungen verwendet. Die
groRten Ubertragungsleistungen werden hierbei mit der Realisierung von drei dreipd
sigen 380kV-Stromkreisen auf einer Trasseerreicht.

Spannungsebene Nennspannung Leitungslange in Deutschland
Hochstspannungsebene > 125 kV 34.979 km
Hochspannungsebene >725und § stw e 96.308 km
Mittelspannungsebene >4kVundf ytaw -« 509.866 km
Niederspannungsebene 14 kv 1.156.785km
Tabelle 2.2: Spannungsebenen und Leitungslangen in Deutschlan®bi.3¢

Die vergleichsweise grol3en Leitungslangen in der Mittel- und Niederspannungs-
ebene ergeben sich vor allem durch den Anschluss einer gro3en Anzahl von Vetbra
chern mit einer niedrigen Verbrauchsleistung.

6 Quelle: [49]. Die Spannungsgrenzen zur Einteilung sind nicht zwingend eintlieh definiert. Jedoch
geben diese Kategorien die Handhabung in Deutschland und Europa gut wider.
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2.1.3 Versorgungssicherheit und Systemdienstleistungen

Den Betreibern von Ubertragungsnetzen obliegt die libergeordnete Systemverantwo
tung fiur eine sichere und zuverlassige Elektrizitatsversorgungn ihrem jeweiligen Netz-
gebiet. Dies geschieht in enger Kooperation mit benachbarten Netzbetreibern und folgt
dem Ziel einer ausfallfreien Versorgungssicherheitversorgungssicherheit wurde durch
die Bundesregierung neben der Wirtschaftlichkeit und der Umweltvertraglichkeit als
eines der drei wichtigsten Stitzpfeiler der Energieversorgung festgehalten [12Der Be-
griff der Versorgungssicherheit wird von der International Atomic Energy Agency als
+'Ssece .St 1" 0%,f"eT<— "'e oi”%dNachitage zu dinem-gedaberen”
"Fco —e—F" f£70..%0¢...S—<%o—e% ™<c"—eo . Stoimuliert’ B3]? —et c‘<fZ

Die sichere Versorgung mit elektrischer Energie ist dabei sowohl durch langfristige
als auch durch kurzfristige, schnell wirksame Mal3nhahmen zu gewahrleisten. Den et
betreibern kommen Aufgaben in beiden Bereichen zu. Zum einen sind die Instandha
tung und der Ausbau der Ubertragungs- und Verteilnetze zur Anpassung an eine sich
verandernde Verbrauchs- und Erzeugungsstruktur wesentliche Grundlagen. Zum and
ren sind die Netzbetreiber dazu berechtigt und verpflichtet, Gefahrdungen und Stému
gen des Versorgungssystems durch netz- und marktbezogene Malinahmen zu beseitigen
[1]. Diese fortlaufend ergriffenen MalRnahmen werden als Systemdienstleistungereb
zeichnet. Die Grundlage der Bereitstellung von Systemdienstleistungen bilden die-R
geln desTransmissionCod§l4]. Darin enthalten sind die technischen Mindestanford-
rungen der europaischen Ubertragungsnetzbetreiber fiir die Erbringung von Sy
temdienstleistungen. Sie sind dariiber hinaus die Basis fiir bilaterale Vertrage der Ube
tragungsnetzbetreiber mit den Marktteilnehmern und fur entsprechende Vertrage tber
den Netzzugang sowie die Netznutzung. Es kénnen vier Kategorien von Systemdiens
leistungen unterschieden werden [15].

x Frequenzhaltung : Die Netzfrequenz ist in einem Drehstromnetz das direkte Mal3
fur das Gleichgewicht zwischen Verbrauch und Erzeugungelches aufgrund der
geringfugigen Speicherbarkeit elektrischer Energie zwingende Voraussetzung fur
den stabilen Systembetrieb ist. Wird der Verbrauch groR3er als die gleichzeitige-E
zeugung sinkt die Frequenz. Umgekehrt steigt sie. Um die Frequenz innerhalbetol
rierbarer Grenzen zu halten, stehen den Ubertragungsnetzbetreibern Momenta
reserves und Regelleistung zur Verfiigung. Letztere werden in jeweils positive und
negative Primar- und Sekundarregelleistung sowie Minutenreserve eingeteilt, esi

7 Originaltext der IAEA:0 SF <o’*"—fe..f ‘7 Fet"%> of...—"<—> <o —F"ee 4 _8ZfS>ec...fZ
to satisfy demand at a given price for economic and social susthility is ' f " f« ‘' — 33 6
8 Momentanreserve: die Tragheit der Turbinen-Generator-Wellen,|so der rotierenden Massen im Sg-
tem, dampft kurzfristige Frequenzschwankungen. Im européischen Verbundnetz tragérute konven-
tionelle Kraftwerke zum Ausgleich eines Erzeugungsausfalls oder eindémastschwankung von bis zu
3 GW bei[15]
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he hierzu [16]. Der Bedarf an Regelleistung wird von den UNB bestimmt und pas-
sende Regelleistungsprodukte werden Uber Auktionen auf dem etablierten Rdge
leistungsmarkt beschafft. In den Féllen der Sekundar- und Minutenreservdigr
dern sich die Produkte in die Vorhaltung von Regelleistung und die Erbringung von
Regelarbeit. Voraussetzung fir die Teilnahme am Regelleistungsmarkt ist das
Durchlaufen eines technischen Praqualifikationsprozesses. Der Regelleistungsb
darf wird in der Regel durch Kraftwerke gedeckt. Entsprechend der Wirkung der
positiven Regelleistung werden seit Inkrafttreten der Lastabschaltverordnung
(AbLaV) zudem sofort und schnell abschaltb@ (industrielle) Verbraucherlasten
zur Unterstitzung der Netzfrequenz angeboten [17].

X Spannungshaltung : Netzbetreiber haben durch das Blindleistungsmanagement
sicherzustellen, dass einerseits die Spannungshohe innerhalb eines zuléassige
Bandes liegt und andererseits starke Spannungseinbriiche infolge von Kurzschlis-
sen vermieden werden. Hierfiir stehen den Ubertragungs- und Verteilnetzbetre
bern technische Mittel zur Blindleistungseinspeisung bzw. -enthahme zur VéH
gung, wie z.B. Drosselspulen und Kondensatoren. Die Netzbetreiber sind berechtigt
und verpflichtet Kraftwerksbetreiber zu einer Anpassung des Generatorbetriebs
innerhalb der jeweils technisch zuldssigen Grenzen anzuweisen.

x Versorgungswiederaufbau : Fur den Fall eines gro3flachigen Versorgungsausfalls
obliegt es den Ubertragungsnetzbetreibern mit Unterstiitzung der Verteilnetzd-
treiber, die Elektrizitatsversorgung in klrzester Zeit wiederherzustellen. Zu di-
sem Zweck ist die Schwarzstartfahigkeit gewisser Erzeugungsanlagémotwendi-
ge Voraussetzung.

x Systembetriebsfiihrung : Die Steuerung und die Uberwachung der Elektrizitats-
einspeisungen und -enthahmen sowie der Belastung der Netzbetriebsmittel sind
Grundlagen fir einen sicher organisierten Netz- und Systembetrieb. Insbesondere
die Leitwarten der Netzbetreiber tibernehmen hierflurzentrale Aufgaben der Net-
Uberwachung, wie z.B. die Netzanaly$g Aufgaben in Form netzbezogener M

10

11

12

Verordnung uber Vereinbarung zu abschaltbaren Lastda7].

Schwarzstartfahigkeit: Eigenschaft einer elektrischen Erzeugungsanlage; dRereitstellung von
elektrischer Leistung ist bei Vorhandensein der Schwarzstartfahigkeit auch dammoch méglich, wenn
der Bezug des Eigenverbrauchs aus dem Netz nicht mehr mdglich ist. Wasaend Gasturbinenkraf-
werke sind hierflir geeignete Anlagen[8]

Netzanalyse: Ermittlung eines fehlerbereinigten Datensatzes Uber detationdren Netzzustand (State-
Estimation) als Grundlage von z.B. Netzsicherheitsrechnungen oder der Instaradtungs- und Wa-
tungsarbeiten. [8]
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nahmen, wie z.B. Netzschaltungéd und Aufgaben in Form marktbezogener Ma-
nahmen, wie z.B. Redispatch.

Im Rahmen von Beschlussverfahren bzgl. eines verbindlichen Anreizsystems fur
Systemdienstleistungen nennt die Bundesnetzagentur (BNetzA) zusétzlich den Aus-
gleich von Netzverlusten, siehe z.B. [18], wodurch die Beschaffung von Verlustenergie
seither ebenso zu den Systemdienstleistungs-Kategorien gezahlt werden kann.

x Ausgleich von Netzverlusten : Beschaffung von Energie zum Ausgleich von Net
verlusten durch Ausschreibungen, Termin- und Spothandel. Fir die Beschaffung
der Energiemengen ist die Berechnung von Prognosewerten fir die zu erwarte
den Netzverluste wesentlich. Zudem ist durch die Netzbetreiber ein eigener Me
lustenergiebilanzkreis zu fuhren. Eine detaillierte Beschreibung gibt Kapitel 2.4.

Die Vermeidung von Netzengpassen ist neben den genannten Systemdienstleis-
tungskategorien ein weiteres wesentliches Malinahmenbiindel zur Gewahrleistung- e
nes storungsfreien Netzbetriebs das Engpassmanagement [19]. Unter Engpéassen sind
solche Zustande zu verstehen, in denere—"‘s ft<e% —1 0,F"Zfe——o%ite “*o f-
—tZ« ‘t1" 1"Zt-e—e%ote ,f-"<f,Z¢...S e[20[Z5ufwetntIm Rfee —e %o, |
men des Engpassmanagements wird zwischen netz- wie auch marktbezogenenfMa
nahmen und der Bewirtschaftung von Leitungskapazitaten unterschieden. Zu ersteren
gehort insbesondere der Redispatch.

x Engpassmanagement: Darunter sind alle MaBnahmen zu verstehen, die Neteb
treiber zur Vermeidung von Leitungsuberlastungen vornehmen kann [21]Zu-
nachst sind durch Netzbetreiber Engpasse durch netz- oder marktbezogene R4a
nahmen zu verhindern Dazu gehdren Netzschaltungen und auch der Eingriff in
Kraftwerksfahrplane, der sogenannte Redispatch. Soweit diese MalRhahmen nicht
ausreichen, um einen entsprechenden Engpass zu verhindern oder zu vermeiden
ist die Bewirtschaftung des Leitungsengpasses erlaubt und verpflichtend. Auch fur
die Verfahren der Engpassbewirtschaftung gelten die allgemeinen marktorientie
ten, transparenten und diskriminierungsfreien Prinzipien. Fur die Bewirtschaftung
werden von Ubertragungsnetzbetreibern implizite oder explizite Auktionen g-
nutzt. Bei ersterem implizitem Verfahren findet die Vergabe von Ubertragungsk
pazitaten gekoppelt mit einem Stromhandelsgeschatft stag. Bei letzterem expliz-
tem Verfahren geschieht die Auktion getrennt vom sonstigen Marktgescheh&n
deren positives Ergebnis aber Voraussetzung fir einen engpassibergreifenden

12 Netzschaltungen: Ein-/Ausschalten eines Stromkreises oder Transfornwas, Anderung der Stufenste
lung eines Transformators, Schaltung einer Blindleistungskompensationsanlage Drosselspule oder
Kondensatorbank.

13 Implizite Auktionen: siehe auch Market Coupling und Flow-Based Market Couplifgp4] und [114]

14 Explizite Auktionen: siehe z.B. das Vorgehen eines Ubertragungsnetzbetreib§te4]
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Stromhandel sein kann Durch die Engpassbewirtschaftung geschieht somit eine
indirekte Beeinflussung der physikalischen Lastflisse auf den engpassbehafteten
Leitungen.

x Redispatch: Hierunter wird die Anderung von geplanten Kraftwerksfahreinsatzen
verstanden mit dem Ziel physikalische Engpasse zu vermeiden oder zu beseitigen
[22]. Redispatch-Mallnahmen kdnnen regelzonen- und grenzibergreifend statifi
den. Dabei wird die Erzeugungsleistung diesseits des Engpasses verringert und
jenseits des Engpasses erhéht um den Belastungsstrom auf der entsprechenden
Leitung zu verringern.

Eine Systemdienstleistung wird in der Regel durch einen Anbieter erbracht, der-e
ne bilateral vertraglich vereinbarte Verglitung vom jeweiligen Netzbetreiber erhalt.
Ausgeschlossen sind dabei Vergutungen fur Investitionen in Anlagen als notwendige
Vorleistung zur Erbringung von SystemdienstleistungenDurch die vertraglichen Ve-
einbarungen ist sicherzustellen, dass dem Ubertragungsnetzbetreiber alle erforderl
chen Systemdienstleistungen zur Verfigung stehen und die volle Kontrolle, z.B. Uber
Zeitpunkt, Ort und Art der Leistung gewabhrleistet ist. Dabei ist es unter Umstandentg-
lich, dass der aktive Betrieb der entsprechenden Anlage Voraussetzung fir die Erbri
gung einer Leistung ist, z.B. im Rahmen der Primarregelung oder der Spannungshaltung.

Da in den letzten Jahren vermehrt Kraftwerke aufgrund deren nicht mehr wif
schaftlichen Betriebs zur Stilllegung angemeldet wurden, hat der Gesetzgeber in 2013
mit § 13 des Energiewirtschaftsgesetzes (EnW&)und der Reservekraftwerksverod-
nung (ResKV) [23] die Verfahrensregelung fir die Beschaffung einer Netzreserve détai
liert geregelt und so den Ubertragungsnetzbetreibern eine weitere Moglichkeit zur Au
rechterhaltung der Versorgungssicherheit geschaffen. Die Ubertragungsnetzbetreiber
werden dazu verpflichtet, auf Basis von Netzengpassanalysen und in enger Abstimmung
mit der Bundesnetzagentur die Stilllegung von einzelnen Erzeugungskapazitatdmn-
sichtlich der Sicherheit und Zuverlassigkeit der Elektrizitdtsversorgung zu Uberpriufen
und sind ermachtigt eine Stilllegung ggf. zu untersagen und deren Weiterbetrieb im
Rahmen derNetzreserveanzuweisen. Neben der inlandischen besteht zudem die B0
lichkeit der vertraglichen Absicherung ausléndische Netzreservekapazitaten [24]. Als
letzte  verfiigbare  Moglichkeit ist es  Ubertragungsnetzbetreibern  durch
8§13b Abs. 1 Nr. 2 EnNWG gestattet, die Errichtung von Kraftwerken zur Elektrizitatse
zeugung an strategisch wichtigen Einspeisepunkten in Auftrag zu geben und ske
Kraftwerke nach Gesichtspunkten der Versorgungssicherheit aul3erhalb des Elekitriz
tatsmarkts zu betreiben. Allerdings hat diese Regelung nur bis Ende 2017 GiltigReéit

15 Gesetz Uber die Elektrizitats- und Gasversorgung (Energiewirtschaftsgesefi]
16 Stand der Information: 08.06.2015.
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2.1.4 Energiepolitische Ziele und Regulierung des Netzbereichs

Die energiepolitische Zielsetzung der Europaischen Union und auch der deutschen
Regierung kann durch das Zieldreieck der Wirtschaftlichkeit, der Umweltvertraglichkeit
und der Versorgungssicherheit charakterisiert werden. Dadurch wird vor dem Hinte
grund klimatischer Veranderungen dem Bestreben einer Wohlfahrtsoptimierung und
der Erreichungeiner ausreichenden Nachhaltigkeibei der zuktinftigen Entwicklung des
europaischen Energiebinnenmarkts hohe Bedeutung beigemessen [25]. Diese Zielse
zung wurde in Deutschland durch den angestrebten Wandel der seither tGiberwiegend
auf fossilen Energien basierten Elektrizitdtserzeugung hinzu einem mdglichst €O
emissionsfreien Erzeugungsmix konkretisiert. Dazu sollen u.a. die Anlagen zur Strame
zeugung aus erneuerbaren Energien mittels Foérderinstrumenten siehe das EEG wei-
ter ausgebaut werden, deren Verfiigbarkéen zu einem grof3en Teil vom naturlichen
Dargebot z.B. Windkraft und Sonneneinstrahlung abhéngig sindusatzlich zur Forde-
rung erneuerbarer Energien wurde der Ausstieg aus der Nutzung der Kernenergie bis
spatestens zum Ende des Jahres 2022 vom Gesetzgdimschlossen, siehe § 7 AtG [26]

Diese vergleichsweisen tiefgreifenden Veranderungemedingen zusammen mit
den komplexen technischen Aspekten des Netzbetriebs Herausforderungen fir Net¢zb
treiber, zum einen durch den neuen Anschluss einer grofen Anzahl dezentraler Enze
gungsanlagen. Zum anderen ergibt sich durch den schrittweisen Wegfall von konvemti
nellen Kraftwerken als Erzeugungsanlagen mit grol3er elektrischer Leistung, durch den
Ausbau z.B. von Windenergieanlagen v.a. im ndrdlichen Teil Deutschlands und durch
den steigenden grenziuberschreitenden Austausch elektrischer Energie eine generelle
Notwendigkeit zur Neustrukturierung des Ubertragungsnetzes fiir den groRraumigen
Elektrizitatstransport. Fir den bedarfsgerechten Ausbau des nationalen Ubertragungs-
netzes erstellen die vier deutschen Ubertragungsnetzbetreiber bisher jahdh und zu-
kunftig alle zwei JahreNetzentwicklungsplane (NER)siehe z.B. [27]. Zur Planung des
Ausbaus des europaischen internationalen Ubertragungsnetzes wird unter Federfil
rung des Betreiberverbands ENTSO-E in zwei-jahrigem Rhythmes$n 10-Year Network
Development Plan (TYNDRYstellt, siehe z.B. [28].

Neben der langfristigen Planung des Ausbaus und der Neustrukturierung der
Elektrizitdtsnetze ist allerdings ein Gleichgewicht zwischen Erzeugung und Verbrauch
zu jedem Zeitpunkt notwendige Voraussetzung fur einen sicheren Betrieb der Netze
Dafur ist die Bereitstellung von Systemdienstleistungen, wie in Abschnitt 2.1.3 bescévi
ben, von zentraler BedeutungDie Uber viele Jahrzehnte gewachsenen Elektrizitatsnetz
ermoglichen die Versorgung von Verbrauchszentren und auch verbrauchsschwachen
Regionen mit elektrischer Energie. Zwischen Erzeugung und Verbrauch bestehen dabei
zum Teil groRe Entfernungen. Aufgrund dessen sind bei der Gestaltung von elektrischen
Netzen immer auch geographische Aspekte von industriellen und demographischen
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Entwicklungen zu beachten. Die Netze zeichnen sich daher durch eine hohe allgemeine
Komplexitat, eine groRe Individualitdt und damit eine grol3e Heterogenitat aus.

Aufgrund mehrerer Aspekte im Bereich der Netzinfrastruktur ergibt sich die Nb
wendigkeit einer Regulierung . Unter dem Begriff Regulierung werden im Allgemeinen
alle gesetzlichen Vorschriften, steuerlichen Belastungen und Subventionen verstanden.
Als Grinde fir einen regulatorischen Eingriff des Staats kdnnen das denkbare Versagen
eines Marktes oder der Anspruch, ein besseres Ergebnis herbeizufihren als es ohree R
gulierung zustande kommen wiurde, sein. Marktversagen liegt z.B. bei monopolistischen
Strukturen oder bei ruindsem Wettbewerb vor. Zum einen kdnnen volkswirtschaftliche
Grunde fur einen Regulierungsreingriff sprechen. Zum anderen werden solche Eingriffe
auch aus einer ordnungspolitischen Motivation heraus angestrebt [29].

Aus wettbewerbstheoretischer Sicht stellen der Transport und die Verteilung
elektrischer Energie ein natirliches Monopol dar. Zum einen sind nattrliche Monopole,
wie es fur Anbieter von Infrastrukturleistungen und damit auch Netzbetreiber zutrifft
[30], durch hohe Fixkosten und vergleichsweise niedrige Grenzkostéhgekennzeichnet.
Zum anderen gilt fur nattrliche Monopole, dass ein Anbieter die entsprechende Leistung
zu geringeren Kosten bereitstellen kann als es zwei oder mehr Anbieter konnten [31]
Tatsachlich besteht aufgrund der Kapitalintensitat und des unternehmerischen Risikos
das Bestreben, keine Uberkapagzitaten fir die Elektrizitatsuibertragung zu errichteilie-
raus ergibt sich die Notwendigkeit eines regulatorischen Eingriffs im Bereich der ile
tungsgebundenen Energieversorgung mit dedielen, den Netzbetreibern einerseitsaus-
reichende Anreize fir Investitionen zu setzen und andererseits die Malinahmen zu e
greifen, die zu einer hohen Versorgungssicherheit mit elektrischer Energie fihren.

Zudem besitzen die Elektrizitatsnetze eine grundsatzliche Bedeutung fur die
Grundversorgung der Bevolkerung, der Industrie und aller anderen Wirtschaftssektoren
mit elektrischer Energie fur die Bereitstellung mechanischer Antriebsarbeit, Warme,
Licht und weiteren Energiedienstleistungen. Diese Bedeutung der elektrischen Netze ist
neben den genannten Aspekten von natirlichen Monopolen die wichtigste Begriindung
fur einen Regulierungseingriff, der Uber Gesetze und Verordnungen geregelt une-g
steuert und durch Regulierungsbehdrden ausgefuhrt wird.

Die politische Zielsetzung bezieht, wie genannt, auch mdglichst niedrige Endku
denpreise in die Gestaltung der Energieversorgung mit ein. Netzbetreiber refinanzieren
ihre Ausgaben zu einem grof3en Teil durch die Erhebung vaNetznutzungsentgelten
Diese Netznutzungsentgelte entsprechen dem Quotienten aus erwarteten ansetzbaren
Kosten fiir die Bereitstellung der Netzinfrastruktur sowie weiterer Systemdienstleista-
gen unter Bertcksichtigung von Abschreibungen, Kapitalverzinsung, Steuern, koste

17 Die Grenzkosten eines Netzbetreibers kbnnen auch als Betriébsten bezeichnet werden. Diese bat
halten aufgrund des erhdhten Auftretens lokaler Netzengpéasse zurzeit z.&8uch vergleichsweise hohe
Kosten, die durch Redispatch zustande kommen. [Quelle]
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mindernde Erldse und Netzverluste und dem erwarteten Stromverbrauch, siehe auch
StromNEV 8 3 und 4, [32]Netznutzungsentgelte konnen somit auch als spezifische Rre
se fur die Verfugbarmachung der Netzbetriebsmittel zum Transport und zur Verteilung
elektrischer Energie verstanden werden. Die Netznutzungsentgelte werden von den
Stromverbrauchern entrichtet und sind somit ein Teil des Endkundenstrompreises. In
Monopolsituationen besteht jedoch die theoretische Mdglichkeit der Einflussnahme des
Anbieters auf den Preis im Netzbereich somit auf die Netznutzungsentgelte fir dieed
reitstellung der elektrischen Ubertragungsmittel. Somit besteht potentiell die Gefahr von
Wohlfahrtsverlusten durch den Missbrauch der vorhandenen Marktmachtpotentiale
[29]. Auch hieraus ergibt sich die Notwendigkeit eines regulatorischen Eingriffs zur Ve
hinderung einer Marktmachtausibung.

Unter der Annahme, dass aber vor allem durch ausreichenden Wettbewerb und
den hierdurch entstehenden Kostendruck gegeniber Mitstreitern niedrigere Endku
denpreise und eine insgesamt effizientere und kostengunstigere Energieversorgungten
steht, wird die Etablierung eines europaischen Energiebinnenmarktes angestrebt. édi
ser ist mit der Liberalisierung des Energiemarktes und der Schaffung von Wettbewerb
auf verschiedenen Wertschopfungsstufen verbunden. Unterstitzt wird dies durch die
Trennung der Unternehmensbereiche der Ubertragung und Verteilung von allen aed
ren Bereichen und somit die Entflechtuntf der vertikal integrierten Versorgungsunter-
nehmen entlang der WertschopfungsketteEin Wettbewerb, auf den den Netzen vor-
und nachgelagerten Markten kann dabei nur durch den dafir notwendigen diskrimiet
rungsfreien Zugang aller tatsachlichen und die Herstellung dieses Zugangs aller poient
ellen Marktteilnehmer ermdglicht werden. Die Sicherstellung des diskriminierungsfrie
en Netzzugangs bedarf dabei zielgerichteter und technologieoffener Vorgaben. Die-M
nopolsituation im Netzbereich wurde allerdings aufgrund oben genannter Aspekte nicht
aufgeldst. Dennoch soll ein mdglichst effizienter Netzbetrieb und -ausbau gewahrleistet
werden, woraus sich wiederum die Notwendigkeit zur Regulierung der Elektrizitatsne
ze ergibt.

Die rechtlichen Grundlagen fir diese Regulierung wurden auf europaischer und
nationaler Ebene durchRichtlinien, Gesetze, Verordnungen und Beschlisse der Re-
gulierungsbehdrden gelegt. Der erste Schritt in Richtung eines wettbewerblichen Ere
giebinnenmarkts und der Liberalisierung der Elektrizitats- und Gasversorgung geschah
mit der ersten Binnenmarkt-Richtlinie flr Elektrizitdt der Europaischen Union, die 1996
beschlossen wurde und 1997 in Kraft trat [33]. Dieser folgten 2003 und 2009 zwevei-
tere Richtlinien auf EU-Ebene, die fur den Strommarkt relevant waren und sind. Zum
einen enthalten diese Richtlinien gemeinsame Vorschriften fir verschiedene Stufen der

18 Entflechtung (engl.: Unbundling): Es werden mehrere Arten der Etechtung unterschieden, deren
Einflhrung sukzessive erfolgte: rechtliche, operationelle, informationelle, buchhi@rische und eigen-
tumsrechtliche Entflechtung, siehe [1] und [116]
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Wertschopfungskette, fur die Organisation des Netzzugangs und fur den Netzbetrieb
und -ausbau. Zum anderen wurden Vorgaben zur Entflechtung der Stufen Ubertragung
und Verteilung von den Stufen Erzeugung, Handel und Vertrieb schrittweise varg
schrieben. Die erste EU-Binnenmarktrichtlinie von 1996 verlangte zunachst eine &n
flechtung der Unternehmensfihrung wie auch eine getrennte Rechnungslegung. In der
zweiten EU-Richtlinie von 2003 Beschleunigungsrichtlini¢ [34] wurde die Vorgabe der
gesellschaftsrechtlichen, operationellen, informatorischen und buchhalterischen En
flechtung erganzt. Der Ubergang zu einem eante-Regulierungsregime sollte durch die
Einrichtung nationaler Regulierungsbehérden erreicht werden. Die dritte fir den
Strommarkt relevante EU-Richtlinie war Teil des dritten EU-Binnenmarktpakets in 2009
und verschéarfte nochmals die Entflechtungsvorgaben. Ebenso wurde die Rolle der Reg
lierungsbehorden gestarkt und deren Zusammenarbeit auf europaischer Ebene festg
halten. War die Abtrennung der UbertragungsnetZé in eigene unabhéngige Unterrie-
men durch die ersten beiden Richtlinien nicht in den Fokus gestellt, so wurden durch
das dritte Binnenmarktpaket drei Moglichkeiten hierfir vorgegeben [35]

x das Ownership Unbundling(OU) oder derZwangsverkauf die gesamte Netzinfa-
struktur und der Netzbetrieb werden verauf3ert und damit vollstandig vom Mu-
terkonzern getrennt,

x der Independent System OperatdiSO) oder dasBetriebsfihrungsmodelldie Ne-
zinfrastruktur bleibt Eigentum des Mutterkonzerns, der gesamte Netzbetrieb wird
an ein unabhéngiges Unternehmen ubertragen,

x der Independent Transmission OperatdiTO) oder derdritte Weg: es besteht we-
terhin eine eigentumsrechtliche Verbindung zwischen Mutterkonzern und Netnf-
rastruktur und -betrieb, jedoch wird die volle Autonomie der Netzsparte hierfir
vorausgesetzt.

In Deutschland wurden sowohl die erste als auch die letzte der drei Optionereg
nutzt. Die E.ON Energie AG vollzog in 2009 die vollstandige Herauslésung der Ulsertr
gungsnetztochter Transpower GmbH an die niederlandische Tennet Holding B.V. und
wahlte somit die Option des Ownership Unbundling [36]. Die RWE AG dagegen verkau
te 2011 nur 74,9 % ihrer Netzsparte Amprion GmbHan ein Konsortium aus Banken,
Versicherungen und Versorgungswerken [37]. Diese beiden Entscheidungen gehen auch
auf Verhandlungen mit der EU-Kommission bezlglich der Wettbewerbsetablierunguz
rick [38, 36]. Auch die Vattenfall AG verduR3ert€010 ihre Netztochter 50Hertz Trans-
mission GmbH zu 6®6 an den belgischen Ubertragungsnetzbetreiber Elia und zu 4%
an den australischen Infrastrukturfonds IFM [39] Die EnBW AG verfolgtelas Modell des
Independent Transmission Operator (ITQ und formierte die Netztochter EnBW Trans-

19 Ahnliches gilt auf fiir Fernleitungsnetzbetreiber (FNB) im Bereich deBasnetzinfrastruktur.
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2.1 Transport und Verteilung elektrischer Energie

portnetze AG gemalR geltenden Rechts in 2012 in die TransnetBW GmbH u.a. mit einer
uneingeschrankten unternehmerischen Vollausstattung um [@].

Diese Veranderungen im Netzbereich haben ihren Ursprung in den genannten EU-
Richtlinien und sind letzten Endes auch an die nationale Gesetzgebung gebunden. Diese
wiederum verweist auf das Europaische Gemeinschaftsrectitede der drei oben genam
ten européischen Binnenmarktrichtlinien war binnen einer zwei- bzw. eifahrigen Frist
in nationale Gesetzgebungen umzusetzen und so folgte allen Richtlinien eine Noweelli
rung hauptsachlich des EnW®&. In diesem Zuge fand die erste Novellierung des Ene
giewirtschaftsgesetzes seit 1935 im Jahr 1998 statt. Bis dahin war das deutsche Elektr
zitatsversorgungssystem samt der Ubertragungs- und Verteilnetze in Gebietsmonopole
eingeteilt, in denen jeweils ein Unternehmen fir die Versorgung der Kunden mit Elekir
zitat zustandig war. Das grundsatzliche Ziel der Gesetzgebung fir den Bereich der Elek
rizitatsversorgung ist dabei eine

+ amdglichst sichere, preisgunstige, verbraucherfreundliche, effiziente und
umweltvertragliche leitungsgebundene Versorgung der Allgemeinheit mit
Elektrizitat & (8 1 Abs. 1 EnWG)

und ebenso die Notwendigkeit zur Gewahrleistung eines

moglichst sicheren, kostengtinstigen und diskriminierungsfreien Netzzugangs
in der leitungsgebundenen Elektrizitatswirtschaff(§ 1 Abs. 1 EnWG).

Die durch die Erbringung dieser Dienstleistung entstehenden Kosten beziehen die Whe
tragungsnetzbetreiber bei der Ermittlung der Netzentgelte mit ein. FUr eine weitere und
ausfuhrliche Erlauterung der Sachverhalte sei in diesem Zusammenhang auf weitere
Ausfuhrungen in Fachliteratur verwiesen, wie z.B. [29]

Im Folgenden werden die fir die Beschaffung von Energie zum Ausgleich von
Netzverlusten relevanten und geltenden Rechts- und Regulierungsvorschriften genauer
dargelegt. Wie bei der Bereitstellung von anderen Systemdienstleistungen sind auch bei
der Beschaffung von Verlustenergie jeweils gultige rechtliche und regulatorische ko
schriften zu berlcksichtigen. Die rechtliche Basis der nationalen Gesetzgebung ist dabei
vor allem das EnWG. In Bezug auf die Netzverluste werden die detailliertesten Vorgaben
von den Netzbetreibern selbst in freiwilligen Selbstverpflichtungen festgehalten. Dieser
gesamte Rechtsrahmen bestimmt nicht nur die Beschaffung, sondern auch die Alirec
nung der Kosten zum Ausgleich von Netzverlusten.

Die Verpflichtung der Netzbetreiber zum Ausgleich von Netzverlusten ergibt sich
aus 822 Abs. 1 Satz 1 EnWG. Dieser nennt auch die Verfahrensmerkmale zur Belscha
fung der dazu notwendigen Energie:

20 Weitere relevante Gesetzeswerke sind z.B. das Gesetz gegen Véetthbsbeschrankungen (GWB)
[115]. Hier ist z.B. der $ 29 Uber das Verbot Uberhdhte Entgelte zu aaen zu nennen.
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+ F-"F<, 1" T'e o pigungsfigtZen haben die Energie, die sie zwe-D

ckung von Verlusten und fir den Ausgleich von Differenzen zwischen Wgid

Ausspeisung bendtigen, nach transparenten, auch in Bezug auf vermende

oder assoziierte Unternehmen nichtdiskriminierenden und marktorientierten
17" fS"te ®@— ,te...Sf " te40

Des Weiteren greift das Gesetz in 2 Abs. 1 Satz 2 die Tatsache auf, dass Netzverluste
von veranderlichen Gegebenheiten abhangen und daher eine Beschaffungsstratege g
nutzt werden muss, die dies berilicksichtigt:

+em Ziel einer mdglichst preisglinstigen Energieversorgung ist bei der Ausg
staltung der Verfahren, zum Beispiel durch die Nutzung untertaglichee-B
schaf"—e% & ,fe‘etf"fe t™c.. . S— fce—efeefed & &40

Die BegriffeNetzverlusteoder Verluste in Energieversorgungsnetzemerden auch fir die
Beschreibung der Energieverluste der Stromubertragung verwendet. Aus Letzterem-r
sultiert ein Mehrbedarf an Energie, der durch die Netzbetreiber zu beschaffen ist. Die z
beschaffenden Energiemengen werden auch alsVerlustenergie bezeichnet.
8§ 2 Nr.12 der Stromnetzzugangsverordnung (StromNZV} definiert Verlustenergie:

+m Sinne dieser Verordnung bedeuteta 177 —e—Fet"% <t tct ce—e —e%
’§>°<°f2<°...§ JEtce%—1" ft—0e"t"Z—e—1 FeU—-<%—1 *1"%<tao

8§10 StromNZV Abs. 1 greift nochmals die Kriterien fur die Verlustenergiebeschaffung
auf und schreibt vor:

= (i :t_u:l:(":l:n "‘l. Zi._u((ﬁ(_i_.N:l:u.tu%o_.%o..:tS_cei. .(._l. ~:t
tenergie in einem marktorientierten, transparenten und diskriminierungsfreien
1" fS"fte @— ,fe.0Sf " "tea &

Im selben Absatz werden zudem Ausschreibungsverfahren als zu favorisierende-B
schaffungsmethode genannt, von denen nur abgewichen werden darf, wenn z.B. das
Aufwand-Nutzen-Verhaltnis von Ausschreibungen zu grol3 wirde, was v.a. auf VeHei
netzbetreiber zutreffen kanr?2. Durch 810 StromNZV Abs. 2 werden die Netzbetreiber
darUber hinaus selbst zu Bilanzkreisverantwortlichen, da die Pflicht zur Fihrung eines
Bilanzkreises besteht. Dieser besteht lediglich fur die Abwicklung des Ausgleichs von
Netzverlustengs.

In der StromNZV wird die Rolle der Bundesnetzagentur als aktuell fir den Elektr
zitdtssektor zustandige Regulierungsbehorde zu verschiedenen Themen festgelegt. Als
Begrindung hierfur wird in 8§ 27 Abs. 1 auf die Zielex $ <o+ +""<coe<fe—1Fe« uhd e e — %o f

21 Amtlicher Titel: Verordnung Uber den Zugang zu Elektrizitatsversorgungstzen

22 Kleine Netzbetreiber mit weniger als 100.000 angeschlossenen Kundererden an dieser Stelle ganz
vom Hinweis auf Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen.

23 Auch in Bezug auf die Bilanzkreispflicht sind unter Ful3not22 genannte Netzbetreiber entbunden.
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2.1 Transport und Verteilung elektrischer Energie

die allgemeineren Ziele des 8§ 1 Abs. 1 EnNWG (s.0.) hingewiesen. Die Bundesnetzagentur
kann nach Nr. 6 des genannten Paragraphen der StromNZV Entscheidungen

+ & e—e —ee. St ,—e% e 1" fS"te A0 [sD)ORdeum et %ot of ..
Verfahren zur Bestimmur¥e 13”7 -0~ 3"Z—e—1%0

treffen. Dabei mussen allerdings dieAnforderungen eines sicheren Netzbetriebisead-

tet werden, siehe selbiger Paragraph. Die Anrechenbarkeit der Kosten zur Deckung der
Netzverluste als Kostenposition der Netzbetreiber bei der Ermittlung von Netzru
zungsentgelten wird in 810 Abs. 1 der Stromnetzentgeltverordnung (StromNEV) fed-
gelegt:

+ ¢t fe—te T Fe  Sf T —e% “'e o1”"% <t @—e —e%Zfc..S 'S

Netzverluste (Verlustenergie) kbnnen bei der Ermittlung der Netzkosten m A

satz gebracht werden. Die Kostenposition ergibt sich aus den tatsachliches Ko

ten der Beschaffung der entsprechenden Verlustenergie im abgelauféfaen

Zt-tf"EfS"4a0
Die im zweiten Satz genannten Kosten kdnnen von den Netzbetreibern als Netzkosten
im Rahmen der Anreizregulierung angesetzt werden. Die Anreizregulierung der Netzb
treiber in Deutschland ist durch die Hohe und die Art und Weise, wie Kosten des Negzb
triebs bei der Berechnung von Netznutzungsentgelten angesetzt werden kénnerg-g
kennzeichnet. So wird zwischen beeinflussbaren sowie voribergehend und dauerhaft
nicht beeinflussbaren Kostenanteilen unterschieden. Durch Zla Abs. 6 Satz 7 EnWG ist
die Bundesregierung dazu erméachtigt, Rechtsverordnungen zu erlassen, durch die

+ &Regelungen getroffen werden, welche Kostenanteile dauerhaft oder v
riibergehend als nicht beeinflussbare Kostenanteile geltel 0 &

Im Rahmen der Anreizregulierung kénnen voribergehend und dauerhaft nicht be®i
flussbare Kostenanteile zur Ganze in die Netznutzungsentgelte eingepreist werden. We
che Kosten als nicht beeinflussbar gelten, ist durchXL der Anreizregulierungsverord-
nung (ARegV) definiert. Die Kosten zum Ausgleich von Netzverlusten werden insbaso
dere in 811 Abs. 2 ARegV dahingehend eingeordnet:

+Is dauerhaft nicht beeinflussbare Kostenanteile gelten bei Stromverso
gungsnetzen auch solche Kosten oder Erlose, die sich aus Mal3Bhahmen des
Netzbetreibers ergeben, die einer wirksamen Verfahrensregulierurdy —re—%
Z<t % fed <o 1 ekobtehfir die Beschaffung der Energie zur Erbringung
von Ausgleichsleistungena ao

24 Amtlicher Titel: Verordnung Uber die Entgelte fiir den Zugang zu éHtrizitatsversorgungsnetzen,[32]
21



2 Ubertragung elektrischer Energie und Netzverluste

Auch der Umgang mit Netzverlusten wird in diesem Sinne als eindusgleichsleistung
betrachtet. Somit ist die Feststellung einer wirksamen Verfahrensregulierung zurrg
mittlung und Ansetzung der Verlustenergiekosten direkt mit der Definition dieser als
nicht beeinflussbarer Kostenanteil verbunden. Fir die Netzverluste in Ubertragungshe
zen und weitere Systemdienstleistungen wurden sowohl fur die erste als auch fir die
zweite Regulierungsperiode wirksame Verfahrensregulierungen festgelegt. Diese ergi
gen durch Beschliisse der Bundesnetzagentur, zuletzt durch [18], [41], [42] und [43]
Grundlage dieser Verfahrensregulierungen sind freiwillige Selbstverpflichtungen, die
von den Ubertragungsnetzbetreibern verfasst und von der Bundesnetzagentur ane
kannt werden. Im Rahmen der genannten Beschliisse wurde fir die zweite Regdli
rungsperiode von 2013 bis 2017 fiir jeden der vier Ubertragungsnetzbetreiber je eine
freiwillige Selbstverpflichtung anerkannt, der je drei Anhénge beiliegen. Diese Anhange
beschreiben die Vorgehensweisen zur Ermittlung von Kosten der Vorhaltung von Rége
leistung, zum Ausgleich von Netzverlusten und fir Redispatch-MalRnahmen.

Die in Anhang 2 der freiwilligen Selbstverpflichtungen beschriebene Vorgehens-
weise zur Ermittlung von Verlustenergiekosten beinhaltet eine volatile Mengenkonmgp
nente. Da die zukinftigen Verlustenergiemengen nicht exakt vorhersehbar sind, werden
die durch Mengenanderungen zustande kommenden Minder- oder Mehrkosten zeitve
z6gert zwei Jahre spater und damit periodenfremd in den dann zu ermittelnden Net
nutzungsentgelten bericksichtigt. Zudem birgt die in der freiwilligen Selbstverpflia-
tung beschriebene Vorgehensweise einen Anreiz zur besonders kosteneffizientere-B
schaffung von Verlustenergie. Wird Verlustenergie zu einem mittleren Preis beschafft,
der unterhalb des Uber eine Berechnungsvorschrift jahrlich festgelegten Referenzpre
ses liegt, kann die resultierende Kosteneinsparung durch die Ubertragungsnetzbetreiber
einbehalten werden. Dementsprechend mussen die Mehrkosten bei einer Beschaffung
zu einem mittleren Preis oberhalb des Referenzpreises ebenso durch die Ubertragungs-
netzbetreiber selbst getragen werden. Eine detaillierte Beschreibung der Kostenerrit
lung findet sich in Kapitel 2.4.
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2.2 Energieverluste in elektrischen Netzen

2.2 Energieverluste in elektrischen Netzen

2.2.1 Energietechnische und energiewirtschaftliche Einordnung

Leistungs- und Arbeitsverlustbegriff

Je nachdem ob die Verringerung der Wirkleistung Uber eine elektrische Transportsi
cke oder der Verlust einer elektrischen Energiemenge betrachtet wird, kann zwischen
Leistungs- und Arbeitsverlusten unterschieden werden.

Als Leistungsverlust | ist die Differenz der Wirkleistungen an zwei verschiee-
nen Orten auf einer Leitung? 5 4und 2 4 gu verstehen. Die auch als Verlustleistungeb
zeichnete GroRe wird durch Gleichung (2.1) definiert. Eine Verlustleistung tritt z.B. bei
der Ubertragung einer elektrischen Energiemenge tiber einen ohmschen Widerstand auf
und reduziert die elektrische Leistung tber die Leitungsstrecke.

2 L RasF s (2.1)

Prinzipiell entspricht der Arbeitsverlust f , der auch als Verlustarbeit oder
Energieverlust bezeichnet wird, dem Integral der Verlustleistung? : P, tber die Zeit P
Dies gilt fur kontinuierliche Betrachtungen. Fur diskrete Betrachtungen wird die Summe
der Produkte aus mittlerer Verlustleistung pro Zeiteinheit 2 ; und der Dauer der Zet
einheit gebildet ¢ PDie in der aktuellen Praxis Ubliche Ermittlungs- und Abrechnunggp
riode in Deutschland betragt 15 min [44]. Die stetige wie auch die diskrete Ermittlung
der Verlustarbeit sind in den Gleichungen (2.2) und (2.3) definiert.

9/ L + 2:P @P (2.2)
c@4
. i
c@4

Zur Beurteilung von thermodynamischen Kraftwerksprozessen wird u.a. der W
kungsgrad als Kenngrof3e herangezogen. Der Wirkungsgrad setzt die entnommene Nut
leistung der zugefihrten Leistung ins Verhdltnis. In Analogie dazu kann auch bei der
leitungsgebundenen Ubertragung von elektrischer Arbeit vorinem Wirkungsgrad der
Ubertragung gesprochen werden. Allerdings besteht bei der Ubertragung nicht das Ziel,
eine Energieform in eine andere umzuwandeln, sondern die elektrische Energie Utber
eine Transportstrecke hinweg zu ubertragen. Daher ist der Begriff desbertragung s-
grad Aebenso angebracht wie der des WirkungsgradBieser ist wie folgt zu berechnen,
siehe Gleichung (2.4).
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R L 2,4c400 L 2,5c500

: ; (2.4)
2, 04ea00eeduacadd E Parewc

Mit 2y, 5.2 apist hierbei die am Ende einer Leitung abgegebene, M,y s xagu=eau
die am Anfang einer Leitung eingespeiste elektrische Leistung beschrieben. Mittels des
Ubertragungsgrades ist es moglich, einerseits die auftretenden Leitungs- und Transfo
matorverluste in Relation zur Transportaufgabe zu setzen und andererseits die Effizienz
der leitungsgebundenen Elektrizitatsiibertragung zu bewerten.

Des Weiteren konnen die Verluste beim Transport elektrischer Energie mit Verlus-
ten in anderen Teilen des Prozesses zur Bereitstellung von elektrischer Energie vergl
chen werden. Sowohl bei der Umwandlung von chemischer oder von Kernenergie der
Brennstoffe in Warmeenergie in Brennkammer oder Reaktoren, der Umwandlung der
Warmeenergie in mechanische Energie in Turbinen als auch bei der Umwandlungem
chanischer in elektrische Energie in Kraftwerksgeneratoren treten Verluste auf.

Die Ubertragung der elektrischen Energie vom Netzanschlusspunkt des Kiaf
werksgenerators bis zu Verbrauchern mittels Leitungen und Transformatoren verscét
dener Spannungsebenen fuhrt in Deutschland im Mittel zu Verlusten in Hohe von circa
4 %25 gemessen an der Transportaufgabe und macht daher einen vergleichsweise geri
gen Teil der Gesamtverluste in der Energieumwandlungskette aus.

Einteilung der elektrischen Energieverluste

Die in elektrischen Netzen auftretenden Leistungs- und Energieverluste kdnnen sowohl
nach dem Ort ihrer Entstehung als auch nach der physikalischen Art der Entstehung-u
terschieden werden. So treten in allen Netzbetriebsmitteln Verluste auf, zu denen neben
Leitungen und Transformatoren auch Isolatoren, Messinstrumente, Zahler, Wandler,
Relais, Lufter, Pumpen und Kondensatoren sowie Drosselspulen fur das Blindleistungs-
management zahlen. Die Verluste lassen sich folglich nach dem Ort ihres Auftretems u
terteilen, so z.B. in die anteilig gréf3ten Gruppen der Leitungs- und Transformatorverlus-
te. Oftmals werden elektrische Verluste auch anhand des Zusammenhangs mit der tibe
tragenen Leistungin lastabhdngige und lastunabhangige Verluste unterschiedeDie
Grundlage dieser Unterscheidungen ist die physikalische Art der Entstehurfine Uber-
sicht der Zuordnung von Verlustarten zu Verlustorten ist in Tabelle 2.3 dargestellt.
Dartber hinaus konnen nichttechnische Verluste auftreten, wie z.B. durch
Stromdiebstahl und Datenverarbeitungsfehler etwa durch fehlerhafte Mess- oder E&
leinrichtungen sowie falsche Ablesung und Datenerfassung. Diese Vorkommnisserwe
den aufgrund der fehlenden Mdoglichkeit, sie quantitativ zu erfassen und ihrer apg

25 Quotient der elektrischen Energieverluste in Deutschland des Jahr2913 (26,2 TWh, [47]) und des
entsprechenden Bruttoinlandsstromverbrauchs (599 TWh [48].
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nommenen Geringfugigkeit beztglicher ihres Anteils an den Gesamtverlusten in derrvo
liegenden Arbeit nicht ndher betrachtet. Fur die folgenden Analysen kann deren Exis-
tenz jedoch eine teilweise Erklarung fur stochastische Schwankungen in den betraeht
ten Messzeitreihen sein.

K Netz Zahl- und Messinstu-
omponente . mente, Steuerungs-
Leitungen .
L Fernleitungs-, Schutz-
(Freileitungen Transformatoren . .
und Kabel) und Kihltechnik,
Last- Blindleistungs-
abhangigkeit kompensationsanlagen
Koronaverluste Eisenverluste
(Abstrahlung an Freile- (Hysterese- und
tungsoberflachen) Wirbelstromverluste)
o : . Betriebseigen-
Lastunabhangi . . -
g9 Dielektrische Betriebseigen verbrauch
Verluste in Kabeln verbrauch
(z.B. zur Kuhlung)

Ableitverluste

Stromwarmeverluste

Lastabhangig (ohmsche und Kupferverluste)

Tabelle 2.3: Zuordnung von Verlustarten zu Verlustorten

Energieverluste in elektrischen Netzen in Deutschland

In den ersten Jahrzehnten, seitdem elektrische Energie Uber grof3ere Entfernungen
transportiert wurde, konnten die Netzverluste in der Bundesrepublik Deutschland
schrittweise reduziert werden. Machten im Jahi1946 die Netzverluste noch circa 19 %
des Bruttostromverbrauchs aus waren es im Ja 1966 bereits nur noch knapp ®6 [45].
Abbildung 2.2 gibt den zeitlichen Verlauf der Jahresenergieverluste als Anteil am Broxt
inlandsstromverbrauch wieder. Der jahrliche Rickgang dieses Verlustanteils war nach
1966 weniger stark ausgepragtDer voribergehende Anstieg des Netzverlustanteils in
2001 ist auf einen Uberproportionalen Anstieg der Netzverluste bei moderatem Anstieg
des Bruttostromverbrauchs in diesem Jahr zurtickzufihren.
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Abbildung 2.2 Relative Netzverluste im Zeitverlau# [46], [45]

Die Energiebilanz fur Deutschland fur das Jahr 2013 ergibt fir die Summe der
Energieverluste in Stromnetzen rund 26,2 TWh [47]. Diese Summe berlcksichtigt die
Energieverluste in allen Spannungsebenen des elektrischen Netzes und stellt somit die
jahrliche Verlustarbeit in Deutschland in diesem Jahr dar. Bezogen auf den Bruttei
landsstromverbrauch im selben Jahr von rund99 TWh [48] stellen diese Verluste circa
4,1 % dar. In Tabelle 2.4 sind die elektrischen Energieverluste im Ja2013 nach Spa-
nungsebenen aufgeschlisselt dargestellt. Dabei sind den Leitungsverlusten der jeweils
niedrigeren Spannungsebene die Umspannverluste zur jeweils oberliegendeBpan-
nungsebene zugeordnet.

Netzverluste in 2013

Spannungsebene Nennspannung (Anteil an Gesamtverlusten)
Héchstspannungsebene > 125 kV 5,0 TWh (19,1%)
Hochspannungsebene >725kV —et 9 stw 4,6 TWh (17,5%)
Mittelspannungsebene >1le —et § ytaw 6,9 TWh (26,3%)
Niederspannungsebene 1 kV 9,7 TWh (37,0%)
Summe Alle Spannungsebenen 26,2 TWh
Tabelle 2.4: Netzverluste nach Spannungsebenen in Deutschland in 2&713

Der grofdte Anteil der Netzverluste tritt mit 37% in der Niederspannungsebene
auf, der zweitgrofde Anteil mit 26 % auf der Mittelspannungsebene. Anteile in ungefahr
gleicher Hohe treten in der Hochspannungs- (17,%) und der Hochstspannungsebene
(19,1 %) auf. Unter Bertcksichtigung der Zugehorigkeit der Spannungsebenen zuten

26 Fir die Jahre 1967 bis 1989 wurden die Werte aufgrund fehlender Datendiar interpoliert.
27 Quellen: [49] [50].
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weder dem Ubertragungs- oder dem Verteilungsnetz entfallen somit etwas mehr als
80 % der Verluste auf die Verteilnetzebene. Abbildung 2.3 gibt eine kumulative Vere
lung hierzu an.

NS | ®mMS | ®mHS | EH8S
Netzverluste i s
in2013 Tvih TV
0% 20% 40% 60% 80% 100%

Kumulierter Anteil an Gesamtverlusten [%]

Abbildung 2.3 Verteilung der Netzverluste auf die Spannungsebenen in Deutschland in 201
[49],[50]

Fur Verteilnetze kann somit geschlossen werden, je héher die Spannungsebene,
desto niedriger die Verluste. Auf den Hintergrund dieses Sachverhalts wird in Abschnitt
2.2.2 naher eingegangen. Die Hohe der jahrlichen Energieverluste auf den Hochstspa
nungsebenen widerspricht dieser Aussage zunachst. Ein Grund hierfir sind die Gbe+r
gionalen Transportaufgaben, die vornehmlich das Ubertragungsnetz leistet und die im
Verteilnetz lediglich teilweise auf der Hochspannungsebene erbracht werden. Iivier-
teilnetz wird elektrische Energie hauptséchlich von der Ubergabe aus dem Ubeatr
gungsnetz bis zu Verbraucher geleitet. Transite durch Netzgebiete auf Hdchstapa
nungsebene fihren jedoch zu héheren Lastflissen, als dies fir die ausschlie3liche-Ve
sorgung innerhalb des Netzgebiets notwendig ware und damit auch zu einer Steigerung
der Netzverluste. Uberlagert und verandert wird diese Transport- und Verteilsituation
zunehmend durch die Einspeisung dezentraler Anlagen wie z.B. Photovoltaikanlagen
sowie Biogas- und Biomasseanlagen. Hier kommt es zeitweise zu einer Lastflussumkehr
in die Richtung vom Verteilnetz hinzu des Ubertragungsnetzes. Allerdings bernimmt
auch hier das Ubertragungsnetz wiederum die Aufgabe des uberregionalen Ausgleichs
von Erzeugung und Nachfrage.

2.2.2 Entstehung von Netzverlusten

Im Folgenden werden die technischen Verlustarten nach der physikalischen Art der &£n
stehung eingeteilt, theoretisch hergeleitet und deren Zusammenhange mit Betriebggr
Ben eines elektrischen Netzes jeweils anhand eines typischen Netzbetriebsmittels erla
tert. Eine Aufteilung der in Elektrizitatsnetzen auftretenden Verluste ist einerseits r&
hand des physikalischen Entstehungsprozesses moglich und andererseits anhand des
Orts ihres Auftretens. Des Weiteren kdnnen die Verluste in Hochstspannungsnetzen in
lastabhangige und lastunabhéngige Verluste als auch in Leitungs- und Transf@ior-
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2 Ubertragung elektrischer Energie und Netzverluste

verluste eingeteilt werden [51]. Dementsprechend wird im Folgenden eine Charakter
sierung vorgenommen.

Stromwarmeverluste in elektrischen Leitern

Wird ein ohmscher Widerstand von einem Strom durchflossen, wird ein Teil der Elektr
zitat in Warme umgewandelt. Elektrische Leiter besitzen sinnhafterweise zwar einen
vergleichsweise geringen aber dennoch endlich grol3en ohmschen Widerstand und-ze
gen daher auch das Verhalten eines ohmschen Verbrauchers. Die von der Leitung selbst
aufgenommene und in einen Warmestrom umgewandelte Leistung entspricht folglich
der Verlustleistung. Die Verlustleistung2 der hierbei entstehenden sogenannten
Stromwarmeverluste lasst sich entsprechend Gleichung (2.5) beschreiben, die einen
Zusammenhang zum Widerstandswert4 selbst wie auch dem Quadrat der Stromstarke
+herstellt, [52] und [53].

2 LuMHe4 ul + (2.5)

Die Verlustleistung erhdht sich folglich mit grof3erem ohmschem Widerstand, der sich
aus dem Produkt von Widerstandsbelagiund Leitungslange Hergibt, wie auch quada-
tisch mit groRerer Stromstarke. Wird angenommen, dass ein Drehstromsystem vorliegt,
kann zusatzlich Gleichung (2.6) angewandt werden.

2 L3u 7 % ‘P (2.6)

Somit ergibt sich eine Abhangigkeit der Verlustleistung zu den Quadraten der Ubeatr
genen Wirkleistung 2, der Leiter-Leiter-Spannung7 und dem Leistungsfaktor ... ‘.
Letzterer entspricht dem Cosinus des Phasenwinkels und gibt das Verhaltnis der iibe
tragenen Wirk- zur Gbertragenen Scheinleistung an [10]. Gleichung (2.6) nach der
Stromstarke umgestellt und in Gleichung (2.5) eingesetzt, ergibt die Formulierung in
Gleichung (2.7). Diese beinhaltet die Abhangigkeit der Verlustleistung von der Spannung
7 —et 17 —A """ f%otete <"eZfco——eo%o

2 L——-—"7-2o5 2 (2.7)

Die Verlustleistung erhoht sich folglich quadratisch mit groRerer Wirkleistungstiberta-
gung und verringert sich quadratisch mit gré3erer Spannung wie auch mit grof3erem
Leistungsfaktor. Hieraus ergibt sich fur ein Elektrizitdtssystem die Motivation, Netze bei
maoglichst groRen Spannungen und mit moglichst geringem Blindleistungsanteil zweb
treiben. Wird ferner der Zusammenhang zwischen Leistungsfaktor, Scheinleisturtsund
Wirkleistung  Gleichung (2.8) wie auch der Zusammenhang zwischen Schein-, Wirk-
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2.2 Energieverluste in elektrischen Netzen

und Blindleistung 3 Gleichung (2.9) berucksichtigt, kann die Verlustleistung in A-
hangigkeit dieser in einer weiteren Form dargestellt werden Gleichung (210) [10].

2
LR L T (2.8)
56L 25E 3 (2.9)
4 4
3 L= % L= 26 E 35; (2.10)

Folglich wird auch durch eine Uber einen Leiter transportierte Blindleistung ein
Wirkleistungsverlust verursacht. Bei der Blindleistung kdnnen zusatzlich zwei Bestah
teile unterschieden werden. Zum einen wird insbesondere in Ubertragungsnetzen Btln
leistung durch Synchrongeneratoren und Blindleistungskompensationsanlagen betei
gestellt und Uber Leitungen an Verbraucher bzw. Verteilnetzbetreiber geliefert. Zum
anderen sind auch mit Wechsel- und Drehstrom betriebene Leitungen Blindleistungs-
verbraucher oder -erzeuger. Dies zeigt sich auch im Leerlauf einer Leitung: wenn eine
Leitung unter Spannung gesetzt wird ohne, dass Uber sie Wirkleistung tbertragen wird,
entsteht ein Blindstrom, der wiederum zu Stromwarmeverlusten fihrt Bei Leitungen
kann zwischen einem kapazitiven Anteil3; o ind einem induktiven Anteil 3 4 unter-
schieden werden. Fir den induktiven Anteil ist das Verhalten einer Spule charakteris-
tisch und es besteht ein Zusammenhang mit dem induktivem Blindwiderstand £8 und
damit der Induktivitat . der Leitung sowie dem Quadrat der Stromstarke, siehe Gle
chung (211) [54], [55].

Bpad U %z (2.11)

Der kapazitive Blindleistungsanteil ist unabhangig von der Stromstarke, jedoch reziprok
abhéngig vom kapazitiven Blindwiderstand: .2° und damit der Kapazitat einer Leitung
%sowie vom Quadrat der Spannung, siehe Gleichung2) [54], [55].

S
3posl F P— (2.12)
- Yy

Der gesamte Blindleistungsbedarf einer elektrischen Leitun@a g s ¢ &/ @ibt sich aus der

Summe von induktivem und kapazitivem Blindleistungsanteil Gleichung (213).

S
BagucekuBuaE Fosl U i F 73_—1/ (2.13)

28 Induktanz; induktiver Teil der Reaktanz; bestimmt durch: 4 L té B..
29 Kapazitanz; kapazitiver Teil der Reaktanz; bestimmt durch,, L Fs :téB.% ;

29



2 Ubertragung elektrischer Energie und Netzverluste

Abbildung 2.4 (a) veranschaulicht dieses Blindleistungsverhalten einer Freileitung und
stellt den Zusammenhang mit der natirlichen Leistung her. Abbildung 2.4 (b) zeigt die
entsprechenden Wirkverluste und den Ubertragungsgrad in Abhangigkeit der Ubedr
genen Wirkleistung am Ende der Leitung auf.
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(b) Wirkverluste und Ubertragungsgrad

Abbildung 2.4 Blindleistungsbedarf Wirkverluste, Ubertragungsgrad®, [54], [55]

Wie aus Gleichung (24.3) folgt, bestimmt die Differenz induktiver Blindleistungserzai-
gung und kapazitiver Blindleistungsaufnahme einer Leitung deren gesamten Blindleis-
tungsbedarf. Die Situation, in der sich beide Anteile gegenseitig ausgleichen tritt ira-s
genannten natirlichen Betrieb auf. Dieser ist durch die Ubertragung einer Wirkleistung
gekennzeichnet, die der natirlichen Leistung entspricht. Folglich bestimmt also das
Verhéltnis von Ubertragener Scheinleistung und nattrlicher Leistung den Blindleis-

30 fe——e%oe f"fet—1"A 1 x radruss 3 eed 1 = ray{w ¢ eead Te=406&W. ¢ +¢4d Z + s
31 Die naturliche Leistung wird am Ende einer Leitung gemessen. Die ndithe Leistung ergibt sich aus
dem Quotienten aus Spannungsquadrat und Wellenwiderstand der Leitung uigt somit auch von der
Spannung abhéangig. Der Wellenwiderstand ist hierbei proportional zum Quotiéen aus Langs- und
Querimpedanzen einer Leitung und damit durch Leiter- und Isolator-Eigenschafh gekennzeichnet.

30



2.2 Energieverluste in elektrischen Netzen

tungsbedarf einer Freileitung, wobei die natirliche Leistung durch nahezu konstante
Leitereigenschaften beeinflusst istDie nattirliche Leistung wird daher auch als eine &
ferenzgrofRe in der leitungsgebundenen Elektrizitatstibertragung verwendet [10].

Ist die Ubertragene Scheinleistung kleiner als die natirliche Leistung, tritt die e
tung als kapazitiver Blindleistungserzeuger auf. Ist die Ubertragene Scheinleistungagr
Ber als die natlrliche Leistung, Uberwiegt das induktive Verhalten der Leitung und sie
tritt als induktiver Blindleistungsverbraucher auf. In beiden Fallen fliel3t ein Blindstrom.
Betragt die Ubertragene Scheinleistung genau die nattrliche Leistung, so gleichen sich
kapazitives und induktives Verhalten gegenseitig aus. Die Leitung bendétigt keinen Blin
leistungsausgleich, der Blindstrom ist gleich null und verursacht demnach auch keine
Wirkverluste [52]. Folglich besteht hinsichtlich des Blindleistungsverhaltens der Elek
rizitatsubertragung das Bestreben, die Wirkleistungsiibertragung nahe der natirlichen
Leistung zu betreiben. In der Realitat ist dies aber aufgrund von zeitlich veranderlichen
durch Stromhandel und Verbraucherverhalten bestimmterEinspeise- und Entnahmess
tuationen nicht moglich. Daher wird die natirliche Leistung so weit mdglichan die
Wirkleistungsibertragung angepasst Dies geschieht v.a. Uber Blindleistungskompeas
tionsanlagen. Fur die Bereitstellung induktiver Blindleistung zum Ausgleich einer sich
kapazitiv verhaltenen Leitung stehen z.B. Drosselspulen zur Verfigung. Fur den Aus-
gleich einer sich induktiv verhaltenen Leitung und somit zur Bereitstellung von kapaz
tiver Blindleistung kommen in Reihe oder parallel geschaltete Kondensatoren zumrki
satz [52].

Entsprechend der Gleichungen (2.5) bis (20) ergeben sich Wirkverluste, die mit
steigender Wirkleistungsubertragung quadratisch ansteigen. Die zusatzliche Abnahme
einer induktiven Blindleistung am Ende der simulierten Leitung erhdht die Wirkverluste
entsprechend Gleichung (2.0). Es wird ersichtlich, dass die Ubertragene Scheinleistung
und nicht nur die Wirkleistungsibertragung mafgeblich fir die entstehenden Netzve
luste ist. Dies fuihrt im Extremfall bei Ubertragung nahe der thermischen Belastungs-
grenze dieser Leitung zu einem Anstieg der Wirkverluste um circa 18 % und schlégt sich
in einer Verschlechterung des Ubertragungsgrades von circa 0,6 %-Punkten nieder.

Ableitverluste an Isolatoren

Isolatoren dienen der Trennung zwischen elektrischem Leiter und Umgebung. Sieer-

den so ausgelegt, dass sie einen moglichst groRen ohmschen Widerstand besitzen und
dadurch den Leistungsabfluss Uber die Masten und das Erdseil von Freileitungenrve
hindern. Durch Ablagerungen auf Isolator-Oberflachen kann es allerdings zu kleinen
Kriechstromen kommen, die Ableitverluste (auch Leckverluste gemnt) zur Folge ta-
ben. Diese Ablagerungen kénnen als Staubpartikel, Salz- oder Wasserablagerungdn au
treten und so auf einem Kriechweg einen Stromfluss ermdglichen [51].
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2 Ubertragung elektrischer Energie und Netzverluste

Die Hohe der Ableitverluste ist stark witterungs- und ortsabhangig. So sind die
Luftfeuchtigkeit, Lufttemperatur und die Niederschlagssituation ebenso ausschlagg
bend wie die Nahe zu Staub emittierenden Industrieanlagen sowie die Nahe zur Kiste
mit steigendem Salzgehalt der Luft. Im Vergleich zu Stromwéarmeverlusten machen die
Ableitverluste einen sehr kleinen Teil der Gesamtverluste aus. Es wird anhand von Mes-
sungen an Hochspannungsversuchsanlag&hgeschatzt, dass auf einem Kilometer L-e
tungsléange Ableitverluste in einer Bandbreite zwischen ca. 100/ und wenigen kWauf-
treten [51] [56] [57].

Koronaverluste an Materialoberflachen

Uberschreitet die Starke des elektrischen Feldes von Freileitungen die elektrische Fes-
tigkeit der Luft als isolierendes Medium, kommt es zu Teilentladungen und damit zu
Koronaverlusten. Diese bilden sich in Form eines leuchtenden Kranzes um den eléktr
schen Leiter aus, mit dem auckine Gerauschentwicklung verbunden ist.

Die Hohe der Leistung der Koronaverluste ist abhangig von der durch den Féuc
tegehalt beeinflussten Leitfahigkeit der Luft als Isolator, der Rauigkeit der Oberflache
des elektrischen Leiters und den Witterungsverhaltnissen. Nimmt die Luftfeuchtigkeit
zu, steigt auch die Leitfahigkeit der Luft. In der Folge treten Teilentladungen aus dem
Leiter auch bei kleineren elektrischen Feldstarken auf die Grenzfeldstarke sinkt. Elet
rische Leiterseile werden aufgrund der gréf3eren Zugfestigkeit nicht aus einem, sondern
mehreren verdrillten Leiterdrahten hergestellt. Zudem entstehen durch das Auftreten
von Raureif, Niederschlagen auf die Freileitung sowie Ablagerueg von Staub- und
Schmutzpartikeln Unebenheiten der Leiteroberflache. Hierdurch und durch die nicht
perfekt glatte Oberflache von metallischen Leitern kommt es zu erhéhten elektrischen
Feldstarken an bestimmten Punkten der Leiteroberflache. Da die elektrische Feldstarke
proportional zur Spannung ist, treten Koronaverluste v.a. bei Hochstspannungsleitungen
auf. Daneben besteht umgekehrte Proportionalitdt zum Radius des Leiterseils. Urn-K
ronaverluste zu verringern, kann folglich ein grof3erer Leiterquerschnitt dienen. Da aus
statischer und wirtschaftlicher Sicht ein ausreichend grof3er Querschnitt eines einzigen
Leiterseils nicht sinnvoll ware, werden Freileitungen der Hoch- und Hochstspannungs-
ebenen als Bundelleiter ausgefihrt, bei dem der leitende Querschnitt auf zwei oder
mehr Seile verteilt ist. So ist es mdglich, den resultierenden effektiven Leiterradius deu
lich zu vergréfRern und gleichzeitig nur so viel Leitermaterial zu verwenden, dass
wohl die Statik als auch die Wirtschaftlichkeit erhalten bleiben.

32 Es handelt sich um vergleichsweise alte Messergebnisse, dieuimd vor 1959 ermittelt wurden. Da die
Oberflachenarchitektur von Isolatoren nicht maR3geblich gedndert wurde ueh die Kriechstrecke ert-
scheidend ist, kbnnen diese Messergebnisse in ihrer GroRenordnung weibén als realistisch betrad-
tet werden.
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2.2 Energieverluste in elektrischen Netzen

Ebenso wie die Ableitverluste machen auch die Koronaverluste nur einen kleinen
Anteil an den Gesamtverlusten aus. Versuchsmessungen an Hochspannungsversuthsa
lager®3 zeigen witterungsabhéngige Koronaverlustleistungen von unter 100 W/kniei-
tungsléange bis zu mehreren kW/km. Somit machen Koronaverluste 1 bis 2,2%der
Leitungsverluste bei trockenem Wetter und bis zu ca. 1% bei Nebel sowie hohere A-
teile bei Niederschlagen aus [56]57].

Betriebseigenverbrauch

Nebst den physikalisch bedingten Netzverlusten sind der Vollstandigkeit halber auch
technisch bedingter Stromverbrauch einzubeziehen. Diese ergeben sich beispielsweise
durch den Verbrauch in Umspannwerken, Schaltanlagen, Kompensations- und Regelei
richtungen z.B. der technischen Einrichtungen zur (Fern-) Steuerung der Betriebsmittel
oder in Strom- und Spannungswandlern oder Zahlern und anderen Messeinrichtungen.
Der Stromverbrauch von Burogebauden z.B. Beleuchtung und EDV z&hlt hierbei nicht
zum Betriebseigenverbrauch. Die Summe der Einzelverbrauche aller Anlagen, die fur
den versorgungssicheren Betrieb, nicht jedoch fir den eigentlichen Transport der
elektrischen Energie notwendig sind, kbnnen als Betriebseigenverbrauch zusammeng
fasst werden. Auch sie machen im Vergleich zu den Stromwarmeverlusten einen kleinen
Teil der Gesamtverluste aus [51]. Uber die Hohe der Leistung des Betriebseigenve
brauchs liegen keine offentlich zuganglichen Informationen vor.

Lastunabhangige Verluste in Transformatoren

Wie oben erlautert, verhalten sich auch die leitenden Spulen von Transformatoren als
ohmsche Verbraucher und verursachen dadurch lastabhangige Stromwarmeverluste
entsprechend Gleichung (2.5). Diese Verlustart wird bei Transformatoren auch als pu
ferverluste bezeichnet, da sie in den Kupferwicklungen der ober- und unterspannungs-
seitigen Spulen entstehen. Diese Art der elektrischen Energieverluste kommt durch die
gleichen Mechanismen wie bereits oben beschrieben zustande

Lastunabhangige Verluste dagegen, sogenannte Eisenverluste, treten in Tramsfo
matoren in Form von Hysterese- und Wirbelstromverlusten auf. Das Funktionsprinzip
eines Transformators basiert auf der Induktion eines magnetischen Flusses im Eise
kern durch die spannungsgebende Spule. Zur Magnetisierung des Eisenkerns ist eine
innere Reibung zu tberwinden, die als Ausrichtung mikroskopisch kleiner Elementa
magnete anschaulich dargestellt werden kann. Bei jedem Zyklus der Neuausrichtung des

33 Auch hierzu liegen nur vergleichsweise alte Messergebnisse valie in oder vor 1966 ermittelt wur-
den. Aufgrund von &hnlichen Leiteroberflachenbeschaffenheiten under auch damals schon verwe-
deten Hochstspannung kdnnen diese Werte in ihrer GroRenordnung alsalistisch betrachtet werden.

34 Diese Angaben beziehen sich auf eine 4RU-Freileitung in 4er-Bindel Ausfiihrung bei Belastung mit
nattrlicher Leistung.
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Magnetfelds zuerst in die eine und dann in die entgegengesetzte Richtung wird eine fur
das jeweilige Eisenkernmaterial charakteristische Energiemenge in Warme umgewa
delt. Die so entstehenden Hystereseverluste (auch Ummagnetisierungsverluste genannt)
treten folglich als lastunabhangige Stromwarmeverluste auf. Sie sind ungefahr propert
onal zum Spannungsquadrat und der Frequenz. Eine Mdglichkeit zur Verringerung der
Hystereseverluste ist die Verwendung weichmagnetischer statt hartmagnetischer rfe
romagnetischer Materialien. Diese bendtigen ein weniger starkes Feld zur Ausrichtung
der Elementarmagnete und damit auch eine geringere Energiemenge zum Aufbau des
Magnetfelds [6], [10].

Durch das im Eisenkern entstehende veranderliche Magnetfeld wird im Eisenkern
selbst ein Strom induziert, ein sogenanntes Wirbelstromfeld, welches wiederum aft
sche also Stromwarmeverluste verursachtWirbelstromverluste sind proportional zu
den Quadraten der Spannung und der Frequenz. Eine MalRBhahme zur Verringerung der
Wirbelstromverluste ist der Verkleinerung des Leiterquerschnitts durch einen gebldt
ten Aufbau des ferromagnetischen Eisenkerns aus mdoglichst dinnen, geschichtet eng
ordneten und gegeneinander isolierten Blechen. Dadurch werden Wirbelstrome lokal
begrenzt. Die Verwendung von siliziumdotierten Trafoblechen resultiert in einer Wide
standserhdéhung und fuhrt damit zu einer Reduktion des induzierten Wirbelstroms [6]
[10].

Der magnetische Fluss des induzierten Magnetfelds beschrankt sich nicht aus-
schlieBlich auf das Material des Eisenkerns. Ein Teil des Flusses findet auch aufRerhalb
des ferromagnetischen Materials statt und ist damit unwirksam fur die induktive Ube
tragung der elektrischen Energie durch den Transformator. Sogenannte Streuungsve
luste sind die Folge. Zur Verringerung dieser kann die Anordnung der Spulen optimiert
werden, wobei eine Ubereinander liegende Anordnung die geringsten Streuungsverluste
verursacht [6].

Zusammensetzung der Netzverluste einer Freileitung

Die Gesamtverluste eines technischen Betriebsmittels konnen sich folglich aus mehreren
Verlustarten zusammensetzen. Da die Verluste in Leitungen den grof3ten Teil dee-B
triebsmittel eines elektrischen Hochstspannungsnetzes ausmachen, ist in Abbildung 2.5
die Zusammensetzung der Verluste einer 4er-Bundel 380/-Freileitung mit angenam-
menen Betriebs- und Belastungsannahmen, siehe Tabelle 2.5, dargestellt.

Diese Beispielrechnung zeigt den hohen Anteil der Stromwarmeverluste, der bei
trockenem Wetter nahezu 100 % und bei Niederschlag mehr als 95 % der Energieve
luste der betrachteten Leitung ausmacht. Die theoretische Betrachtung von Progmss
modellen in Kapitel 3 basiert daher auf der Annahme, dass die Betrachtungen von
Stromwarmeverlusten und Einflisse auf diese ausreichend sind. Insofern werden asd
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re Verlustarten und deren Einflisse vernachlassigt und als zuféalliges Rauschen ur Is
werte interpretiert.
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Abbildung 2.5 Verluste einer Freileitung nach Verlustarten, beispielhaft

2.2.3 Technische und weitere Einflussgréf3en

Die HOhe der Netzverluste ist abhangig von mehreren direkten und indirekten &uf3eren
Einflissen. Wie im vorhergehenden Abschnitt dargelegt, treten in elektrischeneB
triebsmitteln Stromwarmeverluste auf. Diese machen den grof3ten Anteil der Gesam
verluste aus Die Erlauterungen und Gleichungen dienen der Beschreibung des Zosa
menhangs der Stromwarmeverluste mit der Stromstarke, der Wirkleistung, der Spa
nung, der Blindleistung und des ohmschen Widerstands.

Fur die Analyse realer Verlustganglinien eines ausgewahlten Ubertragungsnetzg
biets ist die Kenntnis der Zusammensetzung der Netzverluste in Abhangigkeit des ket
betriebs wichtig. Die Ubertragung elektrischer Energie ist auch durch die regional we
teilte Erzeugungs- und Verbrauchssituation bedingt. In Drehstromnetzen sind zudem
die Einflisse der Blindleistungs-Spannungsregelung zu bertcksichtigen. Elektrische
Verbraucher benétigen fir ihren Betrieb induktive oder kapazitive Blindleistung. Gest
ratoren stellen diese Blindleistung bereit. Dies muss jedoch lokal geschehen, da sich die
Spannung abhéangig von der Transportstrecke der Elektrizitatstibertragung einstellt und
an jedem Ort innerhalb bestimmter Grenzen gehalten werden muss. Auch elektrische
Leitungen verhalten sich entweder als kapazitive oder induktive Blindleistungsverbna
cher (siehe Abbildung 2.4). Daher ist der Einsatz von Kondensatoren und Drosselspulen
zur Blindleistungskompensation fur die Spannungshaltung situativ notwendig. Dier-
gebungstemperatur, die Windverhéltnisse und die Luftfeuchtigkeit haben zudem einen
Einfluss auf die Materialeigenschaften der Netzbetriebsmittel sowie die Eigenschaften
von Isolatoren. Mit letzteren sind sowohl sichtbare Isolatoren gemeint, die z.B. dielga

3% fc——o%oe ' f fef—F"8 1 £ raruss 3 ccd T £ ray{w ¢ 8 1 t=sMEWN.s ¢4

Eigenverbrauchswerte geschatzt.
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vanische Trennung zwischen Freileitungen und Masten bewirken und im Boden verlegte
Kabel von ihrer Umgebung trennen, als auch die Luft als Isolator zwischen den Leiter
von Freileitungen. Die sich aus diesen genannten Aspekten ergeluenUberlagerung
verschiedener Einflusse auf die Entstehung von Netzverlusten ish Abbildung 2.6
schematisch dargestellt.

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————
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Abbildung 2.6: Einflisse auf die Entstehung von Netzverlusten

Die zahlreichen Einflisse auf die Netzverluste lassen sich grob anhand ihrer Wirkung
auf lastabhangige und lastunabhangige Verluste siehe Kapitel 2.2.1 und 2.2.2 eintei-
len. Die Einflisse auf lastabh&ngige Verluste werden zudem in direkte unmittelbare und
indirekte unterteilt. Die gro3te Anzahl an Einflissen wirkt dabei auf die Stromwarre-
verluste, die den grof3ten Teil der Gesamtverluste eines Netzes ausmachen. Insofern ist
die Kenntnis der Sensitivitat der Verluste in Bezug auf Anderungen der einzelnen &3
ren Einflusse wichtig. Im Folgenden werden daher die Verluste von Freileitungen ingh
oretischer Hinsicht naher untersucht, da diese den gréf3ten Anteil an den Gesamtverlus-
ten haben siehe Ausfiihrungen in Kapitel 4.1. Dabei werden zunéchst die direktennki
flisse auf die Stromwarmeverluste der Freileitungen fokussiert. Zur Untersuchung der
indirekten Einflisse sei auf Kapitel 4.2.4 verwiesen.
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2.2 Energieverluste in elektrischen Netzen

Sensitivitat der Netzverluste gegenuber Betriebsparametern

Auf Basis der Betrachtung einer typischen Freileitung mit in der Realitat haufig vo
kommenden Materialeigenschafte® wird untersucht, wie stark sich eine Anderung der
Betriebsparameter in betrieblich vertretbaren MalRen auf die elektrischen Energieve
luste auswirkt. Die hierflr angestellten Simulationsrechnungen basieren auf ddpara-
metern in Tabelle 2.5 und ihrer Variation und orientieren sich an Ausfuhrungen in [52]
[8],[58] und [59].

Leityngs— und Refererjzannahme.n Variationen
Betriebsgrolzen bei natlrlichem Betrieb

Leitungslange | 100 km 1 bis 200 km
<tf7e—foete 17 f %o 0,116 3 e 0,105 bis 0,147 3 e
et—e—<Tc—j—e TZf 0,795 mH/km -
Zlfc——e%os 17 % rart J e -
frfoec—i—2,1Zf %0 14,5 nF/km -

Wirkleistungsentnahme P(Ende) 666 MW 0 bis 1736 MW (1 = 4x 645 A)

Blindleistungsentnahme Q(Ende) 339 MVAr(?K:0;=0,9) 0 bis 888 MVAIr(? K:0;= 1 bis 0,6)

Spannung am Leitungsende

U(Ende) 395 kV 380 bis 420 kV

Tabelle 2.5: Annahmen der Verlust-Variationsrechnung fur eine Freileitung

Die Variation der Leitungsléange ist dabei auf die Existenz unterschiedlich langer Laitu
gen in der Realitat zurtiickzufihren. Die Spannbreite des ohmschen Widerstandsbelags
ergibt sich aus unterschiedlichen Annahmen zur Leitertemperatur (20 °C als Basis, -
10 und +80 °C als Variation). Die Belage der Induktivitat, der Ableitung und der Kagaz
tat werden in den Simulationen nicht variiert. Dies fuhrt zwar zu einer Unschérfe der
Simulationsergebnisse, welche aber aufgrund der niedrigen Anteile (siehe Abbildung
2.5) an den elektrischen Energieverlusten vernachlassigbar ist.

Die Simulation wird mit den genannten Referenzannahmen auf Basis der Behec
nung des komplexen Lastflusses auf der hypothetischen Freileitung vorgenommeXus-
gehend von den Annahmen werden zunachst alle relevanten Gré3en am Ende der Le
tung berechnet. AnschlieRend erfolgt die Ruckrechnung der Grof3en am Anfang dei-Le
tung. Die Verluste ergeben sich schlie3lich aus der Differenz der am Anfang der Leitung
eingespeisten und der am Ende der Leitung entnommenen Leistung. Die Simulationse
gebnisse flur die Extremfalle (Minima und Maxima) sind in Abbildung 2.7 als Veraed
rungen gegenuber den Verlusten des Referenzfalls dargestellt.

36 Leiterseil: 4xAl/St 240/40 bei Normbedingungen (20 °C, 0,6 m/s Windgeschwirgkeit, 900 W/m2
Sonneneinstrahlung).
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2 Ubertragung elektrischer Energie und Netzverluste

-50 0 50 100 150 200 250 -200% 0% 200% 400% 600%
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L

(a) absolute Anderung (b) relative Anderung

Abbildung 2.7 Anderung der Verluste ggi. Referenzfall bei Variation der Betriebsparamete!

Ausgehend vom Referenzfall, in dem ca. 40 MW Verlustleistung auftreten, sind die Ene
gieverluste einer Freileitung insbesondere sensitiv gegentber der Ubertragenen
Wirkleistung. Aufgrund des quadratischen Zusammenhangs zwischen Wirkleistung und
Verlustleistung (siehe Gleichung (2.0)) fallt die Auswirkung in positive Richtung in
Form einer Erhdéhung der Wirkleistungsibertragung) deutlich gro3er aus als in negative
Richtung als Verringerung der Wirkleistungsibertragung. Daneben sind ebenso die
Ubertragungsstrecke und damit die Leitungslange ein wesentlicher Parameter. Au
grund des linearen Zusammenhangs zwischen Leitungslange und Verlustleistung (siehe
Gleichung (2.5) fallt die Anderung in beide Richtungn gleich groRR aus. Die Blindleis-
tungsvariation verursacht Verlustdnderungen in unterschiedlicher Héhe bei Anstieg und
Absenkung, Zwar ist wie zur Wirkleistung ein quadratischer Zusammenhang gegeben.
Jedoch ist ein... ‘® kleiner 0,6 (als simulierter Extremfall der Blindleistungsentnahme)
eher untypisch fir den Betrieb einer Hochstspannungsleiturid. Die Variationsbreite des
Widerstandsbelags ist begrenzt durch die maximale Leitertemperatur und verursacht
daher vergleichsweise kleine Verlustanderungen. Am geringsten ist der Einfluss dee-b
trieblichen Spannungsénderung einer 380 kV Freileitung. Dies ist hauptsachlich auf die
engen Grenzen des zuldssigen Spannungsbands zurtickzufiihren, wodurch trotz der r
ziproken Wirkung des Spannungsquadrats auf die Verlustleistung nur kleine Andemu
gen der Verluste ermittelt werden.

Variation der Wirk- und Blindleistungsentnahme

Aufgrund der vergleichsweisen starken Auswirkung von Wirk- und Blindleistungsane+
rungen auf die Verlustleistung werden diese Sensitivitdten néher betrachtet. Anhand

37 Gemal der Auswertung von Realdaten aus Snapshots treten in UI9€r % der Félle Leistungsfaktoren
gréRer 0,6, in Uber 80 % der Falle gréRer0,8 und in Gber 70 % der FakgodlRer 0,9 auf.
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2.2 Energieverluste in elektrischen Netzen

einer ideal gedachten Leitung und einer angenommenen hypothetischen Transportfau
gabe werden in diesem Abschnitt die Zusammenhange zwischen Netzverlusten uid i
ren physikalischen EinflussgroRen mit Hilfe der oben erlauterten Variationsrechnung
simuliert. Es wird von einer einseitig gespeisten Drehstromleitung, also einem digha-
sigen Betrieb und einer einseitig gespeisten Leitung ausgegangen. Die am Ende der Le
tung entnommene elektrische Wirk- und Blindleistung wird ausgehend vom Fall der
Anpassung? (Leistungsiubertragung in Hohe der natirlichen Leistung) variiert und das
Betriebsverhalten sowie die Verlustleistung jeweils berechnet. Die Berechnung orie
tiert sich an Ausfiilhrungen in [52]. Auf Basis dieser Variationsrechnung der Belastung
einer Freileitung lasst sich die Starke des Einflusses der Wirk- und Blindleistgrauf die
Verlustleistung ermitteln.

Die Hauptaufgabe von Freileitungen ist der Transport elektrischer Energie Uber
bestimmte Streckenlangen. Daher wird bei den Rechnungen zunachst der Wirkleistungs-
transport variiert: die enthommene Leistung am Ende der Leitung wird von 0 MW in
Schritten von einem MW bis zur maximal zulassigen Dauerleistutfgverandert. Fur -
den Wert der angenommenen Wirkleistungsentnahme wird auch die angenommene
Blindleistungsentnahme proportional variiert. Alle anderen Leitungs- und Betriebsp-
rameter werden dabei jeweils konstant auf den in Tabelle 2.5 genannten Referemza
nahmen gehalten. In der Simulation wurde stets von einer Spannung am Leitungsende
von 395 kV ausgegangen. Die Ergebnisse der Variationsrechnung sind in Abbildung 2.8
sowohl fir die abhangige Verlustleistung als auch den sich aus Verlustleistung und itbe
tragener Wirkleistung ergebenden Ubertragungsgrad (siehe Gleichung (2.4)) dargestellt.

1600 - . 200 1600

1400 9% 1400

1200 150 1200

§‘ 1000 = g 1000
= = =

P 100 g P 800
¢t o &
w > w

o 600 o o 600

50 400 &
200
-300 -200 -100 O 100 200 300 -300 -200 -100 O 100 200 300
Qe MVAT] Qg [MVAT]
(a) Verlustleistung (b) Ubertragungsgrad

38  Anpassungsfall: Ubertragung der natiirlichen Leistung; vgl. auch natiirlicher Bethi: Die Wirkleis-
tungsubertragung wird der nattrlichen Leistung der Freileitung gleichgesetzt. Dieserrechnet sich aus
dem Quotienten des Spannungsquadrats und des Wellenwiderstands dagitung.

39 Entsprechend der Dauerstrombelastbarkeit von circa 4,3 KA.
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2 Ubertragung elektrischer Energie und Netzverluste

Abbildung 2.8 Verluste einer Freileitung abh&éngig von Wirk- und Blindleistung

Die Verlustleistung nimmt aufgrund des quadratischen Zusammenhangs sowohl mit der
Wirkleistungsubertragung als auch mit der Blindleistungstibertragungzu. Bei letzterer
ist die Verlustreaktion unabhéangig davon, ob induktive oder kapazitive Blindleistung
Ubertragen wird. Mit gro3er werdender Wirkleistung verstarkt sich die Auswirkung der
Blindleistungsibertragung auf die Verlustleistung.

Der Ubertragungsgrad der betrachteten Freileitung ergibt sich aus dem Vergleich
der Ubertragenen zur am Leitungsanfang eingespeisten elektrischen Leistung. Die
héchste Effizienz erreicht der Energietransport bei einer kleinen Wirkleistungsuberta-
gung von circa 150 MW. Die Ubertragung von Blindleistung an den Verbraucher am-E
de der Leitung verringert den Ubertragungsgrad. Dieser Effekt wird jedoch kleiner mit
groRer werdender Wirkleistungsubertragung. Bei kleiner werdender Wirkleistungs-
ubertragung verringert sich der Ubertragungsgrad deutlich. Dieser Effekt wird durch
den kapazitiven Blindstrom verstarkt, der die Freileitung im unternatirlichen Betrieb
im simulierten Fall also bei einer Wirkleistungsubertragung kleiner als 666 MW zu
einem kapazitiven Blindverbraucher macht, siehe Kapitel 2.2.2. Es fliel3t ein kapazitiver
Ladestrom, der nicht zur Wirkleistungsibertragung beitragt und der auf die Konderas
toreigenschaften einer Freileitung zurtickzufihren ist. Darliber hinaus kann der F&an-
ti-Effekt40 zu einer nicht tolerierbaren Spannungsiberhdéhung fihren. In der Regel ist es
sinnvoll eine kaum oder nicht belastete Freileitung in einem vermaschten Netz spa
nungslos zu schalten, so dass diese Betriebszustande im Realbetrieb nicht auftreten.

2.3 Messung von Netzverlusten in Ubertragungsnetzen

Die in einem elektrischen Netz auftretenden Energieverluste sind auf verschiedeneyph
sikalische Prozesse zurlickzufuhren, die sich jeweils unterschiedlich stark auswirken.
Die Aufgabe eines (Ubertragungs-) Netzbetreibers ist es gemaR den dargelegten reehtl
chen und regulatorischen Vorgaben nicht, die Netzverluste den einzelnen Ursachan z
zuordnen, wohl aber die gesamten auftretenden Energieverluste zu erfassen, Uber e
nem Bilanzkreis abzurechnen und physikalisch auszugleichen.

Die Erfassung von Netzverlusten ist folglich die Erfassung der insgesamt beim
Transport elektrischer Energie auftretenden Energieverluste. Die entsprechenden Mes-

40 Ferranti-Effekt: Spannungserhdhung leerlaufender oder unternatlich betriebener Leitungen. Auf
unternatirlich betriebenen oder leerlaufenden Leitungen kommt es durchien kapazitiven Ladestrom
zu einer Teilspannung an der Leitungsinduktivitat mit der Folge, dass @iSpannung am Leitungsende
héher ist als am Leitungsanfangb2].
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2.3 Messung von Netzverlusten in Ubertragungsnetzen

sungen koénnen dabei auf den folgenden zwei verschiedenen Messideen basierdie
sich grundlegend unterscheiden. Fir die Grundlagen der elektrischen Messtechnik sei
auf [60] verwiesen.

2.3.1 Energieverluste einzelner Betriebsmittel

Ein elektrisches Netz setzt sich aus einer Vielzahl elektrischer Betriebsmittel wie ike
tungen, Transformatoren, Kondensatoren, Drosselspulen, Mess- und Steuereinrichtu
gen zusammen. Wie zuvor dargestellt, treten in allen Betriebsmitteln Energieverluste
auf. Folglich ist es theoretisch denkbar, die Verluste eines jeden Betriebsmittels zu mes-
sen und deren Summe als Netzverluste zu erfassen.

Auf diesem Prinzip beruht die Ermittlung der Verluste aus den sogenannte®ngo-
shots als ein Abbild des Momentanzustands des Netzes samt aller Informationen Uber
die Netztopologie, die Einspeisungen und die Entnahmen sowohl vertikal zu untesh
genden Verteilnetzen als auch horizontal zu benachbarten Ubertragungsnetzen. Diese
enthalten somit Leistungsmessungn von Einspeisungen und Entnahmen des betracét
ten Netzgebiets und entstammen der Zustandsschatzungtate Estimatior). Aufgrund
von redundant vorhandenen Messwerten an einem Messort oder fehlender Messwerte
z.B. durch einen Sensorausfall oder Ubertragungsfehler ermittelt die Zustandsschatzung
Uber einen Fehlerreduktionsalgorithmus den wahrscheinlichsten Fall des tatsachlichen
Netzzustands der relevanten elektrischen GrofRen Wirk- und Blindleistung, Spannung
und Phasenwinkel [10].

Finden die in 15-mindtigen Abstdnden gespeicherten Snapshots Eingang in eine
Lastflussrechnung, kénnen dartber die Verluste der einzelnen Betriebsmittel berechnet
werden. Die Summe der Betriebsmittelverluste entspricht somit den Gesamtverlusten
2 a0 gsiehe Gleichung (24). Zudem ist es mdglich, bei der folgenden Verwendung der
Daten nach Betriebsmitteln oder zwischen Verlusten in Leitunger, 4 gind in Transfor-
matoren 2 4 zu unterscheiden.

A i
2500k 12 jaF 1274, *<—F&&—Molbosada. (2.14)
R@5 cC@5

e¢— —2a ”f"A‘,”f——t”Stéé.

Ein Vorteil dieses Verfahrens ist die zeitlich sehr schnelle Verfugbarkeit der Daten
Dies ist ein wichtiger Aspekt bei der Entwicklung von Prognosen. Ein Nachteil fur die
Erfassung der Netzverluste besteht allerdings in der Annahme, dass die momentane
Leistungsmessung zu einem diskreten Zeitpunkt reprasentativ fir die gesamte Pexi
dendauer der Abrechnung von 15 Minuten ist. Eine Verdnderung der Einspeise- und
Entnahme-Leistung innerhalb der jeweiligen Messperiode wird nicht erfasst.

41



2 Ubertragung elektrischer Energie und Netzverluste

2.3.2 Energieverluste in einem Netzgebiet

Fur die Ermittlung der gesamten Netzverluste des Netzgebiets eines Betreibers besteht
als zweite Moglichkeit die Aufstellung einelRandbilanzauf Basis des Energieerhaltungs-
satzes. Diese Vorgehensweise basiert auf der Messung von Energiemengen an den
Randknoten eines Netzgebiets. Der Nachteil dieses Vorgehens bestemt der ver-
gleichsweisen grof3en Dauer fur die Fernauslesung und Plausibilisierung der Messdaten.
Die Gesamtverluge 9, a£rgeben sich entsprechend Gleichung (I5) als Differenz
zwischen Einspeisungen9 4 4Ryund Entnahmen 9 ¢ .a3us dem Netz des jeweiligen
Betreibergebiets.

A A
9'I'éA®|ae?9 ouakvl 9 ceman (2.15)
Y@5 P@5
o«— Fapedtet—-ceee 46 Lsaaa,a-

Folglich sind durch diese Methode lediglich die Gesamtverluste des Netzgebiets,
nicht aber die Verluste einzelner Betriebsmittel ermittelbar. Um aber auch hier zumi
dest zwischen Leitungs- und Transformatorverlusten unterscheiden zu kénnen, werden
die Energieflisse Uber Transformator zu unterliegenden Spannungsebenen gesondert
erfasst Die gesamten Transformatorverluste eines Netzgebiet9sis0a=va52088E 04
sprechen schlieBlich wiederum der Summe der Verluste aller Transformatore® s
Gleichung (216). Erganzend ist darauf hinzuweisen, das3ransformatorverluste zwi-
schen den Hochstspannungsebenen bei 380 kV und 2RU als Teil der Leitungsverluste
betrachtet werden.

i
9aia0amuasacdadds jag *<B'Fee " "ef-—"Pt sddac (216)
c@5

Die Leitungsverluste 94 4y ce aVRfden aus der Differenz der Gesamt- und der

Transformatorverluste gemald Gleichung (27) berechnet.

OiaAgucesb Piarok iaiadanvasadcasoa (2.17)

Dies hat zur Folge, dass die Grol3e der Leitungsverluste nicht ausschlie3lich uie
Freileitungen und Kabeln auftretenden Wirkverluste enthalt, sondern auch den oben
beschriebenen technisch bedingten Stromverbrauch (Betriebseigenverbrauchpbbil-
dung 2.9 stellt die beiden erlauterten Verfahren zu Ermittlung der Verlustenergie nach
[8] und [61] dar.
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Netzgebiet eines
Ubertragungsnetzbetreibers

,i Messung fiir Betriebsmittel A |
/”
,¢| Messung fir Betriesbsmittel B |
Spannungs- |-
ebene 1
L - -—I Messung fir Betriebsmittel C |
Spannungs- | -- -I Messung fiir Betriebsmittel D |
ebene?2
| etc. |
Spannungs-
ebene 3 Berechnung der Verluste fur
alle relevanten Betrisbsmittel
aus Einzelmessungen
Spannungs- => Summe
ebene 4 = Ubertragungsnetzverluste
Spannungs-
sbene 5

Konventionelles Windenergie- ( 5
olarmodul
(P Kraftwerk Iﬁ Last @ Transformator + Kuppelstelle /+\ anlage

(a) Erfassung der Verluste als Summe der Verluste einzelner Betrighgtel

- - Beispiele fur die Bilanzgrenze uberschreitende Leitungen;
Netzgebiet eines diese stellen Verbindungen zu benachbarten Ubertragungs-
Ubertragungsnetzbetreibers netzen dar.
_____ e AuRere Abgrenzung fiir
" 4o 3 -=""| Randbilanz
(? (? Beispiel fur innere
Spannungs- Abgrenzung fir Randbilanz
ebene 1
Beispiel fur einen die
Bilanzgrenze
Uberschreitenden
Spannungs- Kraftwerksanschluss
ebene 2
Beispiel fir einen die
| Bilanzgrenze
Uberschreitenden Anschluss
Spannungs- einer Last
ebene 3
Beispiel fir einen die
0 Bilanzgrenze
SE::;TQS Summe aller Einspeisungen Uberschreitenden Anschluss
! in Ubertragungsnetz einer unterliegenden
| — Summe aller Ausspeisungen Spannungsebene
Spannungs- aus Ubertragungsnetz
ebene5 = Ubertragungsnetzverluste

P Konventionelles Windenergie- (
Leitungsnetz (? Solarmodul
I Kraftwerk ﬁ Last @ Transformator + Kuppelstelle /+\ anlage

(b) Erfassung der Verluste mit Hilfe einer Randbilanz

Abbildung 2.9 Mdoglichkeiten zur Erfassung der Netzverluste in einem Netzgebfét

Die beispielhafte Darstellung ist auf das Netz eines Ubertragungsnetzbetreibers
bezogen, kann jedoch auch auf Verteilnetze tUbertragen werden. Jedoch besteht bet Ve
teilnetzes eine deutlich grol3ere Anzahl an elektrischen Betriebsmitteln insbesondere

41 Eigene Darstellung nach [8] und [61].
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2 Ubertragung elektrischer Energie und Netzverluste

in den Mittel- und Niederspannungsebenen. Hierdurch entstehen ungleich gro3ere Au
wendungen zur Ermittlung der Verluste einzelner Betriebsmittel. Beide Mdoglichkeiten
zur Bestimmung der viertelstiindlichen Verlustenergiemengen sind auch aus regulater
scher Sicht von der Bundesnetzagentur bestatigt [3].

2.4 Beschaffung von Energie zum Ausgleich von Netzverlusten

Bei der Beschaffung der Energie zum Ausgleich der Netzverluste missen die Betreiber
von Energieversorgungsnetzen, wie in Kapitel 2.1.4 beschrieben, Merkmale der Trans-
parenz, der Diskriminierungsfreiheit und der Marktorientierung bertcksichtigen

§22 Abs. 1 Satz 1 EnWG [1]. Zudem ist eine moglichst preisglinstige Beschaffunguanz
streben. Die Mdglichkeit der untertaglichen Beschaffung also eine Beschaffung am tn
raday-Markt findet in diesem Kontext eine explizite Erwahnung im Gesetzestext. Die
Ermittlung der fur die Energiebeschaffung anfallenden Kosten ist in der durch diBun-
desnetzagentur bestatigten freiwilligen Selbstverpflichtung festgehalten, siehe Kapitel
2.1.4 und [42], [43], [41] und [18]. Neben den gesetzlichen und regulatorischevier-
pflichtungen werden durch die Netzbetreiber moglichst wirtschaftliche, risikominden-

de und mdglichst treffsichere Beschaffungn mit geringen Ausgleichsenergiemengen
gemal der gesetzlich-regulatorischen Vorgaben angestrebt, siehe [12], [32], [3] und
[22]. Daher ist es sinnvoll, den Beschaffungsprozess in drei oder vier Schritte zu unte
teilen.

Zu Beginn des Beschaffungsprozesses steht der Einkauf von Terminprodukten auf
Basis einer Langfristprognose. Wird die Langfristprognose jeweils fur den Lieferzei
raum eines Jahres erstellt, kann z.B. der Handel mit bérslichen Standardproduktan
der EEX2 durchgefuhrt werden. Zur Individualisierung des Langfristfahrplans besteht
die Mdglichkeit, verschiedene Standardprodukte in offenen Ausschreibungen mit zuvor
registrierten Handlern miteinander zu kombinieren.

Zudem ist es unter Umsténden sinnvoll, die zu beschaffenden Energiemengen nicht
auf einmal auf Basis eines bdorslichen Produkts oder nur einer Ausschreibung einzuka
fen, sondern die Handelstétigkeiten zeitlich zu entzerrenDies dient der Verringerung
des Risikos zufallig hoher bzw. unginstiger Preise bei Handelsabschluss. Bei der &gusg
staltung der Langfristbeschaffung insbesondere bei der Aufteilung des Jahresfahrplans
in Jahres-, Quartals- und Monatsprodukte ist zudem auf eine ausreichende Liquiditat

42 Der Handel mit Futures findet in Deutschland haufig an der European Egg Exchange (EEX[120])
statt.
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des Underlying®? zu achten. Eine zu geringe Marktliquiditat erhht das Risiko bei sta
ken Preisschwankungen und damit der Tatigung eines Handelsabschlusses zu einem
ungunstigen Preis. Dartber hinaus ist bei der Durchfiihrung von offenen Ausschreitou
gen die verpflichtende Haltedauer der abgegebenen Verkaufsgebote moglichst kurz zu
halten. Je langer die Haltedauer, desto grof3er sind die Risikoaufschlage auf die amgeb
tenen Preise, Uber die sich die teilnehmenden Handler gegen kurzfristige Preisschwa
kungen am opportunen Borsenhandelsplatz absicher Die als finanzielle Futures an der
EEX beschafften Energiemengen werden am Day-Ahead-Spotmarkt der EREXphys-
kalische Geschaft® Gberfuhrt. Die als Lose vergebenen Energiemengen werden durch
die Lieferanten an die den jeweiligen Verlustenergie-Bilanzkreis geliefert.

Aufgrund der sehr begrenzten Prognostizierbarkeit des Netzverlustverlaufs auf
lange Frist wird der Langfristfahrplan jeweils am Vortag eines Liefertages durch eine
Day-Ahead-Prognose aktualisiert. Abweichungen von zuvor beschafften Energiemengen
werden am Day-Ahead-Spotmarkt verau3ert oder hinzugekauftAuch durch die steé-
gende Liquiditat des Intraday-Markts [62] besteht zudem die Mdglichkeit, weitere Pgp
noseaktualisierungen nach der SchlieBung des Day-Ahead-Handels und entsprechende
kurzfristigere Handelsgeschafte durchzufihren. Auf diese Mdglichkeit wird im Folge
den bei der Prognosemodellentwicklung nochmals eingegangen. Abweichungen aums u
vermeidlichen Prognosefehlern werden schliel3lich in Echtzeit durch Ausgleichsene
gieté gedeckt. Folglich kann die erreichte Prognosequalitat letztlich anhand der innA
spruch genommenen Ausgleichsenergie beurteilt werden. Je genauer die Prognose, des-
to kleiner die Ausgleichsenergiemenge, die sich aus den Prognosefehlern ergibt. Unter
Ausgleichsenergie wird die bilanzielle Energiemenge verstanden, die in einem Bilan
kreis zu Herstellung des Gleichgewichts zwischen Zuflihrung und Entnahme verbucht
wird. Die vorzeichenrichtige Summe der Ausgleichsenergie in allen Bilanzkreisen einer
Regelzone oder eines Regelblocks entspricht der eingesetzten Regelenergie aus Primar-
Sekundar- und Minutenreserve. Somit tragt eine verbesserte Prognose der Netzverluste
zu einer Steigerung der Systemsicherheit insofern bei, dass die abgerufene Regelenergie
reduziert wird. Zudem werden Bilanzkreisungleichgewichte bepreist durch eine Bewe
tung mit dem regelzonenubergreifenden Bilanzausgleichsenergiepreis (ReBAR Bi-
lanzkreisabweichungen sind somit mit Kosten verbunden, die sowohl fir positive iB

43 Als Anhaltspunkte fir die Liquiditdt des Handels eines Produktes kdnnesowohl die gehandelten
Energiemengen im Zeitverlauf wie auch die Bidsk-Spreads (Differenz zwischen héchstem Kauf- und
niedrigstem Verkaufsgebot) herangezogen werden.

44 Der kurzfristige Handel mit standardisierten Elektrizitatsprodukten findet in Deutschland zu einem
groRen Teil an der European (EPEXL09]) statt.

45 Zum Ablauf des Handels von Future-Terminprodukten siehe au¢h?0]

46 Die Ausgleichsenergie eines Bilanzkreises ergibt sich direkt aesner Uber- oder Unterdeckung. Die
saldierte Summe der in einem Regelblock eingesetzten Ausgleichsenergntspricht der jeweils abge-
rufenen Regelarbeit[121].

47 ReBAP: sieh§l28].
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lanzkreisabweichungen (Zufiihrung groRer als Entnahme) als auch fur negative Bilan
kreisabweichungen (Entnahme groRRer als Zuftihrung) anfallen kénnen.

Die Kosten der Beschaffung von Energie zum Ausgleich der Netzverluste in einem
Jahr -yergeben sich somit nach Gleichung (28) aus einer Langfrist-, einer Kurzfrist-
sowie einer Ausgleichsenergiekomponente.
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Der grofdte Kostenanteil entfallt dabei auf die Langfristkomponente. Entscheidend
fur die Kosten der Kurzfristkomponente ist, ob die Day-Ahead- oder Intraday-Prognose
einen Zukauf oder Wiederverkauf von Energiemengen vorgeben. Zudem ist die Differenz
des jeweiligen realisierten Spotpreises zum mittleren Preis der Langfristbeschaffung
ausschlaggebend. Ahnliches gilt fur Kosten durch nicht vermeidbare Prognosefehler. Der
Bezug von Ausgleichsenergie im Falle einer zu niedrigen Prognose und die Lieferung
von Ausgleichsenergie im Falle einer zu hohen Prognose wird mit dem regelzoneniibe
greifenden Ausgleichsenergiepreise reBAP)Y8 [63] bewertet und dem Bilanzkreis in
Rechnung gestellt bzw. vergutet. Theoretisch ist auch ein saldierter Erlds aus den beiden
letzten Komponenten madglich. Allerdings wiirde eine solche strategische Ausrichtung

48 Der Ausgleichsenergiepreis wird tUber ein mehrstufiges Verfahren berechhund spiegelt die Gesam
situation im Regelblock (Deutschland, Vorarlberg und Luxemburg) insofern wied, als dass saldierte
Unterdeckungen des Regelblocks zu positiven und saldierte Uberdeckungen zegativen Ausgleicls-
energiepreisen fihren[122].
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2.4 Beschaffung von Energie zum Ausgleich von Netzverlusten

der allgemeinen Verpflichtung zu einem a priori bestméglichen Ausgleich eines Bilan
kreises widersprechen und wird daher nicht vorgenommen.

Aufgrund der speziellen Kostenanerkennung im Rahmen der wirksamen Velfa
rensregulierung auf Basis der freiwilligen Selbstverpflichtungen sind die tatséachlich &n
stehenden Kosten der Verlustenergiebeschaffung den regulatorisch anerkannten Kosten
gegenuberzustellen. Die regulatorisch anerkannten Kosten werden geman den freiwvill
gen Selbstverpflichtungen aus dem Produkt einer Planmenge und einem Referenzpreis
berechnet. Die Planmenge ergibt sich aus einer Mittelwertbildung der Verlusteneg
mengen der vergangenen Jahresverlaufe entsprechend der Bestimmung der Langfris
prognose. Der Referenzpreis ergibt sich aus einem gewichteten Mittelwert der Future-
Preise fur Jahres-Base- und Jahré®akProdukte an der EEX in einem vordefinierten
Zeitraum. Dieser liegt nach derzeitiger Definition zwischen dem 01. Juli im Vorvorjahr
und 30. Juni im Vorjahr. Dementsprechend sollten die Beschaffung der boérslichen rsta
dardprodukte sowie die Durchfiihrung der Ausschreibungen innerhalb dieses Zeitraums
stattfinden4?. Ubersteigen die tatséachlichen Kosten die regulatorisch anerkannten Kos-
ten, so ist der Mehrbetrag durch die Netzbetreiber selbst zu tragen. Anders herum kann
ein Minderbetrag der tatsachlichen Beschaffungskosten gegentiber den regulatorisch
anerkannten Kosten einbehalten werden. Hieraus ergibt sich in direkter Folge daeB
streben der bilanzkreisverantwortlichen Netzbetreiber nach einer moglichst koste-
gunstigen Verlustenergiebeschaffung. Die Langfristbeschaffung im Vorjahr dient dabei
auch einer finanziellen Absicherung im Rahmen der Verfahrensregulierung. Somie-b
steht ebenso das Ziel der Vermeidung von hohen Kosten in der Kurzfristbeschaffung auf
Basis einer Prognoseaktualisierung und durch die Inanspruchnahme von Ausgleichs-
energie. Folglich ist die Erarbeitung einer méglichst genauen Vortages- oder untertigl
chen Prognose ebenso eine direkte Folge des Regulierungsregimes wie auch dear Ve
pflichtungen bei der Filhrung eines Bilanzkreises.

49 Das grob beschriebene Vorgehen wird von den vier deutschen Ubragungsnetzbetreibern zur Zeit
der Erstellung dieser Arbeit angewandt.
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3 Methoden zur Prognose von netzbezogenen Grol3en

Fur die Prognose von Zeitreihen netzbezogener Grol3en stehen vielfaltige Ansétze zur
Verfigung. Um eine geeignete Auswahl zu treffen, kbnnen die Prognoseansétze auf ve
schiedene Aspekte hin betrachtet werden. Zum einen sind die Abbildung des zugrunde
liegenden Prozesses durch den mathematischen Ansatz und zum anderen die Umnset
barkeit der Prognose mit Hilfe (software-) technischer Mittel wichtige Anhaltspunkte.
Aus praktischer Sicht ist ebenso der gesamte Rechen- und Zeitaufwand beginnend mit
notwendiger Datenaufbereitung bis hin zur erwinschten Darstellung des Prognosee
gebnisses relevant. Zudem ist die zeitliche Verfugbarkeit von Eingangsdaten aussctpa
gebend.

In der Regel hangt die Machbarkeit eines Prognoseverfahrens von mindesteris e
nem der genannten Aspekte entscheidend ab. Aus diesem Grund ist es von Bedeutung,
die theoretisch zur Verfigung stehenden mathematischen und statistischen Methoden
vor der Erstellung eines Anwendungsverfahrens auf ihre Eignung zu prifen. Auf Basis
einer solchen Prifung sind nicht geeignete Ansatze zu verwerfen und eine Auswahl zur
Umsetzung zu treffen.

Im Folgenden werden zur Verfiigung stehende Ansatze zur Prognose von physik
lischen Zeitreinen vorgestellt, die auch auf Netzverluste angewendet werden kdnnen.
Diese werden in drei Kategorien eingeteilt. Zunachst werden in Kapitel 3.1 Ansatzenfu
damentaler Herangehensweise erlautert. AnschlieBend werden in Kapitel 3.2 die t£n
wicklung und Anwendung ktinstlicher neuronaler Netze dargestellt. Als dritte Kategorie
werden in Kapitel 3.3 6konometrische Ansatze vorgestellt, mit denen sowohl stochast
sche, zeitliche als auch deterministische Einfliisse berlcksichtigt werden kdnnen.

3.1 Lastfluss-basierte Ansatze

Zu jeder physikalischen und technischen Groél3e gibt es Prozesse, die zur Entstehung der
Grol3e beitragen. Diese Prozesse lassen sich meist mathematisch beschreili@er Be-
griff der fundamentalen Ansatzéezieht sich auf die moglichst direkte Erfassung dieser
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grundlegenden physikalischen Zusammenhénge und die Verwendung von passenden
mathematischen Formulierungen Mit Hilfe dieser Formulierungen kénnen Rechnungs-
algorithmen erstellt werden, die auf Basis von vorgegebenen Eingangsdaten Progees
werte liefern. Daher werden fundamentale Ansatze auch alsottom-up-Modelle oder
Aufwéartsmethodebezeichnet ihr Aufbau beginnt im Kleinen oder Einzelnen.

Auch BetriebsgroRen elektrischer Netze lassen sich durch mathematische Farm
lierungen beschreiben. Wesentliche Grundlagen sind die Zusammenhange zwischen
Strom, Spannung und Impedanz. Die Formulierungen fir Drehstromnetze geschehen mit
Hilfe komplexer Zahlen und missen daher fur operative computergestlitzte Anwendu
gen teilweise linearisiert oder in Teilprobleme zerlegt werden.

Fur die Prognose von Betriebsgrol3en elektrischer Netze wird oftmals von Erwa
tungen fur die Erzeugung und den Verbrauch elektrischer Energie und von einer verg
gebenen Netztopologie ausgegangen, die als Eingangsgrof3en in die Berechnungsherfa
ren einflieBen. Auf dieser Basis lasst sich mittelsedl Methode der Lastflussrechnung der
Elektrizitatstransport in einem Netz detailliert ermitteln. Die Lastflussrechnung ist die
grundlegende Methode zur Formulierung fundamentaler Ansatze zur Berechnung und
Prognose elektrischer Betriebsgrof3en. Bestehende Verfahren, wie die Methode d&®-
gestion Forecaszur Engpassvorhersage basieren hierauf.

3.1.1 Lastflussrechnung

Die Lastflussrechnungist ein wichtiges Instrument fir verschiedene Bereiche der B}
nung und des Betriebs von elektrischen Netzsystemen. Auf Basis von Lastflussrectu
gen werden elektrische Netze im Hinblick auf den zuklnftigen Netzbetrieb und Netze
tichtigungs- und Netzausbaumalinahmen ausgestaltet. So finden sie z.B. aktuell bei der
Erstellung der Netzentwicklungsplane Anwendung, siehe [27]. Zudem sind Lastfluss-
rechnungen ein wichtiges Werkzeug der Echtzeitiberwachung und der kurzfristigen
Planung des Netzbetriebs und dienen dadurch der technisch sicheren und betrieblich
optimierten Netzfihrung. Die einfache Lastflussrechnung wird auch alseistungsflus-
rechnung oder Grundfallrechnungbezeichnet und ist Grundlage weiterer wichtiger M-
thoden der Netzanalyse, wie z.B. der Ausfallrechnung oder der Netzwerkreduktion [10].

Basierend auf den <”...SS‘""ie .. Sdr Knoteapankt- und Maschenregel
werden mit Hilfe der Lastflussrechnung Spannungen und Strome, Wirk- und Blindleis-
tungen sowie Energieverluste in den Leitungen und Transformatoren eines elektrischen
Netzes aus vorgegebenen komplexen Einspeise- und Entnahmeleistungen berechnet.
Dabei werden die Admittanzen und Impedanzen, die sich aus den Wirk- und Blindw
derstdnden der elektrischen Betriebsmittel ergeben, explizit bericksichtigt

Die Lastflussrechnung kann entweder mittels des Knoten- oder des Maschenve
fahrens durchgefuihrt werden. Ein Ergebnis des Knotenverfahrens sind Knoten- und
Zweigspannungen, aus denen<— <Z°t tte Seis... S Zweigsrdmenbdrechnet
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werden. Diese Berechnung findet beim Maschenverfahren in umgekehrter Reihenfolge
statt. Das Maschenverfahren ist insbesondere fur kleinere Netze geeignet. Die Anwe
dung des Knotenverfahrens ist weiterverbreitet und wird im Bereich der Lastflussret
nung haufiger verwendet. Dessen Vorteil besteht darin, dass die Berechnung auf Grof3en
der einzelnen Netzknoten aufgebaut ist und somit auch die knotenweise vorgegebenen
Eingangsdaten wie Einspeise- und Entnahmeleistungen direkt verwendet werden kann
[10].

Beim Knotenverfahren lasst sich mit Anwendung der Knotenregel auf die Strome
in einem vermaschten Netz das zu lésende lineare Gleichungssystem in Matnze
schreibweise entsprechend Gleichug(3.1) beschreiben.

o, L+ (3.1)

Es besteht aus der Knotenadmittanzmatrix, mit bekannten Eintragen, die die
technischen Parameter der Betriebsmittel wie Resistanz und Reaktanz beinhaltet, und
den unbekannten Spannungs- und Stromvektore” und + Das Gleichungssystem &
siert auf den komplexen Lastflussgleichungen, Gleichung (3.2).

a
8L 2F FaL . ad 701 _odls (3.2)
P@5

Zur Losung des Gleichungssystems konnen iterative Losungsverfahren angewandt
werden, wie z.B. das Verfahren der Stromiteratiof. Ausgehend von Startwerten we
den in diesem iterativen Losungsverfahren abwechselnd Strom- und Spannungsvekt
ren neu berechnet bis die Anderungen der sich ergebenden Wirk- und Blindleistungen
zwischen zwei Iterationsschritten zuvor festgelegte Grenzwerte nicht mehr tberschre
ten [10].

Neben dem Verfahren der Stromiteration kommt flr rechnergestlitzte Lastiks-
rechnungen in der Praxis das Newton-Raphson-Verfahren zum Einsatz. Wesentliche V
raussetzung bei diesem Verfahren ist, dass die angenommenen Startwerte moglichst nah
bei der Losung liegen. Auf eine detaillierte mathematische Beschreibung der Lastfluss-
rechnung und zugehdriger Lésungsalgorithmen wird in dieser Arbeit aufgrund der Vie
zahl vorhandener Fachliteratur verzichtet, auf die hier verwiesen sein soll: vergleiche
z.B. [8] [10], [52] oder [53].

3.1.2 Congestion Forecasts

Die Methode de<Congestion ForecagEngpass-Vorhersage) bedient sich der oben eda
terten Lastflussrechnung [64] Das Ziel des Congestion Forecast besteht in der Vorhe
sage von Engpéassen im operativen Netzbetrieb. Als solche werden potentielle Gefah

50 Dieses Verfahren wird auch als auf3ere Iteration bezeichnet.
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dungen des sicheren Betriebs des Elektrizitatssystems verstanden, wie z.B. die Uberlas-
tung einzelner Betriebsmittel. Auf Basis der Ergebnisse des Congestion Forecast konnen
die systemverantwortlichen Ubertragungsnetzbetreiber vorausgehende MaRnahmen
zur Verhinderung dieser Gefahrdungen treffen, wie etwa die Veranderung der aktiven
Netztopologie oder der geplanten Kraftwerkseinspeisungen sowie die Anpassung des
Blindleistungsmanagements.

Bei der Erstellung von Vorhersagen fiir den Netzbetrieb betrachten die Ubests
gungsnetzbetreiber verschiedene Zeithorizonte. Zum einen werden fur die langfristige
Netzplanung auslegungsrelevante Zeitpunkte betrachtet, die mehrere Monate oder Jahre
in der Zukunft liegen kénnen dies ist z.B. fur Referenzdatensatzdreference Data Séts
[64] und die Netzentwicklungsplane [27] wichtig. Zum anderen finden Betrachtungen
fur kurzfristige bis zu sehr kurzfristigen Zeitraumen statt. So sind die Folgenden furnel
vorliegende Arbeit wesentliche Formen des Congestion Forecast ddsvo-Day-Ahead
Congestion Forecastdas Day-Ahead-Forecastund das Intraday Congestion Forecast
Letztgenanntes Verfahren ist das jungste unter den genannten Verfahren und stelltrvo
hersagen fur die jeweils folgenden Stunden des aktuellen Tages bereit. Die ersten beiden
genannten sind bereits bewahrte Verfahren in der operativen Anwendung und stellen
Vorhersagen fur die beiden jeweils folgenden Tage bereit.

Da in einem synchronen Netzverbund Anderungen von Betriebsparametern nicht
nur lokale Auswirkungen haben, ist die Zusammenarbeit von Netzbetreibern versehi
dener Regelzonen grundlegende Voraussetzung fir einen sicheren Netzbetrieb und die
Ermittlung adaquater Vorhersagen Hierzu zahlt insbesondere der abgestimmte Date
austausch. In diesem Sinne kooperieren die kontinental-europaischen Ubertragungs-
netzbetreiber ehemals organisiert im UCTE-Netzverbund [11] bei der Erstellung des
Congestion Forecast, siehe Abbildung 3.Jeder Ubertragungsnetzbetreiber liefert fur
die 24 Zeitpunkte (volle Stunden) des néchsten Tages jeweils einen validierten Neted
tensatz mit der erwarteten Netztopologie, den erwarteten Verbraucherlasten und den
erwarteten Erzeugungsleistungen auf Basis von Fahrplananmeldung®n Die Netza-
tenséatze der verschiedenen Netzbereiche werden anschlieRend zu je einem Gesamtnetz
zusammengefuhrt. Mit Hilfe von Lastflussrechnungn und Ausfallsimulationsrechnun-
gen fur diese Datensatze lassen sich schlief3lich die Belastungen der einzelnen Leitungen
ermitteln und Aussagen uber mdgliche Gefahrdungen der (h)-Sicherhei2 machen
[65].

51 Die Verbindungen zu benachbarten Netzen werden dabei als sogente X-Knoten mit fiktiven En-
speisungen oder Enthahmen angesetzt.

52 (n-1)-Sicherheit: auch bei Ausfall eines Betriebsmittels (z.B. Leitung, Trsformator, Kraftwerk, Ver-
braucher, Blindleistungskompensationsanlage) wird der Netzbetrieb ohnéAusfall der Elektrizitatsver-
sorgung sichergestellt.
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3.2 Kinstliche neuronale Netze

Ein Nebenprodukt dieses Verfahrens sind die Verluste der einzelnen Leitungen.
Wird die Summe uUber die Verluste der Leitungen eines bestimmten Netzbereichs dgebi
det, kann diese als Prognose der Netzverluste in einer Regelzone herangezogen werden.

X-Knoten-Netzmodell inklusive Europaische Ableitung von Maftnahmen zur
Annahmen zu Last und Erzeugung Lastflussrechnung Vermeidung von Engpassen
woring cy Zusammenfligen wafing day
- vy der Netzmodelle - ey
JA ﬁllh
+
Lastflussrechnung

Abbildung 3.1 Day-Ahead Congestion Forecast (DACS)

Dies entspricht somit einer Verlustenergieprognose auf fundamentaler Basis. o
liche Quellen fir Prognosefehler dieses Verfahrens sind Ungenauigkeiten bei dem-A
nahme der EingangsgroRen. So fiihren Anderungen der am Vortag angemeldeten Kraf
werksfahrplane, z.B. durch kurzfristige Optimierung von Pumpspeichern oder Spitae
lastkraftwerken am Intraday-Markt, zu u.U. wesentlich veranderten Einspeise- und auch
Verbrauchssituationen. Zudem ist die Prognose der Einspeisung aus erneuerbaren
Energien als eine zeitweise betrachtliche Erzeugungsleistung in unterliegenden Vettei
netzen am Vortag nur mit eingeschrankter Genauigkeit moéglich. Dartber hinaus kann
auch die u.a. durch das Wetter beeinflusste Verbraucherlast am Vortag nicht exakrvo
hergesagt werden. In Kapitel 5 wird auf diesen fundamentalen Prognoseansatz und des-
sen Prognosequalitat nochmals n&her eingegangen.

3.2 Kunstliche neuronale Netze

In Analogie des Aufbaus biologischer Gehirne sind kiinstliche neuronale Netze Infam
tionsverarbeitungseinheiten, die aus einer endlich gro3en Anzahl an kleinen Bausteinen
zusammengesetzt sindDie Einsatzmdglichkeiten fir kiinstliche neuronale Netze ersé-
cken sich von der Datenanalyse bis zu Prognoseanwendungen. £eemadglicht der ver-
gleichsweise individuell gestaltbare Aufbau, der an die jeweilige Aufgabe relativ flexibel
angepasst werden kann.

53 Eigene Darstellung in Anlehnung an [65]
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3.2.1 Abstrakte Modellbildung

Der grundsatzliche Aufbau eines kinstlichen neuronalen Netzes basiert auf einer S¢ru
tur mehrerer hintereinander geschalteter Schichtenkiinstlicher Neuronen sogenannter
Layer. Ein kunstliches Neuron ist das kleinste Bauteil eines solchen Netzes, und wird
weiter unten erlautert. Es werden jeweils ein Input-Layer, ein Output-Layer und eion-
der mehrere Hidden-Layer verwendet. Jede Schicht, bzw. jeder Layer kann aus neshr
ren Neuronen bestehen, die Uber Gewichtungs- und Transferfunktionen mit Neuronen
der jeweils vorgelagerten und nachgelagerten Schicht verbunden sind. Abbildung 3.2
stellt diesen prinzipiellen Aufbau schematisch dar.

Input Hidden Output
Layer Layer Layer

Abbildung 3.2 Layer eines kunstlichen neuronalen Feedforward-Netzés

Fiur das kleinste Bauteil eines kinstlichen neuronalen Netzes wurde das bioleg
sche Vorbild einer Nervenzelle des menschlichen Gehirns zugrunde gelegt, dessem Ei
gange und Ausgange in der Medizin miAxonenund Dendriten bezeichnet werden. Et
sprechend diesem Vorbild hat ein kunstliches Neuron die Funktion mehrere Eingangs-
signale zu einem Ausgangssignal zu verknipfen. Abbildung 3.3 stellt den Aufbau eines
einzelnen kunstlichen Neurons in Anlehnung an [66] schematisch dar.

Xg = 1 Wo/ Schwellwert der Aktivierung
X1 Wi
Eingangsvektor i o-() — _—Ausgang
i S
Veranderliche XN Wy Line\arer Transferfunktion

Gewichtungen \—/ Summenausgang

Abbildung 3.3  Aufbau eines kinstlichen Neurons

Das einfachste kunstliche Neuron wird al®erzeptronbezeichnet und kann als Sk
larprodukt-Verarbeitungseinheit oder als nichtlineare Signalverarbeitungseinheitver-

54 Eigene Darstellung in Anlehnung an [68].
55 Eigene Darstellung in Anlehnung an [66].
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3.2 Kinstliche neuronale Netze

standen werden. Wie Gleichung (3.3) zeigt, werden fir die Generierung des Perzeptron-
Ausgangssignals zunachst die Eingangswerte gewichtet aufsummiert und damit einaSk
larprodukt s aus Eingangs- und Gewichtungsvektax und X gebildet [67]. Dabei wird
der konstante Anteil X auch als Schwellwert der Aktivierung bezeichnet. Der lineare
Summenausgangs ist anschlielend das Argument der Perzeptron-Transferfunktion,
deren Wert das eigentliche Ausgangssigngldarstellt.

N
> SZQT!:%"'Z@’M% — yza(s)za(gr-g) (3.3

£=[xo(=1),xl,x2,,,_,xN] i=1

o=o,0,0, .. of

Transferfunktionen werden verwendet, um trotz eines linearen Summenausgangs
nichtlineare Zusammenhéange abzubilden. Grundlagen der Definition von Transferflan
tionen sind Stetigkeit und strenge Monotonie. Folglich werden diese Funktionen auch zu
den Sigmoidfunktionen gezahlt. Unter diesen Bedingueg kann die Formulierung der
Transferfunktionen beliebig stattfinden. Typischerweise verwendete Transferfunki-
nen sind lineare Funktionen, also Geradengleichungen, Funktionen des logistischen
Wachstums und auch trigonometrische Funktionen.

Durch die Verwendung und Verknipfung mehrerer Perzeptronen in mindestens
drei Layern entsteht ein Parallelprozessorsystem, das komplexe nichtlineare Zusa
menhange alzubilden vermag. Die Wahl beziglich Anzahl an Neuronen und VerkpHi
fungen wie auch der Struktur der Verknipfungen und der mathematischen Formudi
rungen der Gewichtungs- und Transferfunktionen, folglich der gesamten Architektur des
kunstlichen neuronalen Netzes, ist frei wahlbar und wird i.d.R. dem Zweck nach amg
passt. Zur Unterstlitzung der Findung einer geeigneten Netzarchitektur stehen versehi
dene methodische Ansatze zur Verfigung, wie z.B. genetische Algorithmen [66].

Grundsatzlich sind zwei Betriebsphasen von kinstlichen neuronalen Netzen za-u
terscheiden. Ist die Wahl auf eine bestimmte Netzarchitektur gefallen, sind in d@rai-
nings- bzw. Lernphasedie Koeffizienten der Gewichtungs- und Transferfunktionen so zu
bestimmen, dass die Ausgangswerte moglichst gut mit bekannten Vergleichswerten
der Trainingsdaten Ubereinstimmen. Dies geschieht durch einen Prozess der Fehlerm
nimierung zwischen Modell- und realen Werten. Dabei kann z.B. auf die Methode der
kleinsten Fehlerquadrate zurtickgegriffen werden Im Anschluss kann das trainierte
kinstliche neuronale Netz zur Berechnung von Prognosewerten in ddeproduktiors-
phaseherangezogen werden [68].

Mdogliche Einsatzfelder von kinstlichen neuronalen Netzen sind die Funktionpa
proximation bei reellwertigen Betrachtungen, die Mustererkennung bei binédren &
trachtungen sowie die Berechnung von Prognosen.

Prinzipiell kbnnen zwei Arten von neuronalen Netzen unterschieden werden:
Feedforward- und Rekursiv-Netze. Erstere verarbeiten Informationen ausschlief3lich in

55



3 Methoden zur Prognose von netzbezogenen Grol3en

Richtung von Eingangs- hin zu Ausgangssignalen und werden daher auch als vorwarts-
gerichtete Netze bezeichnet. Letztere rekursive Netze ermdglieh dagegen eine Oszd-
tion von Informationen innerhalb des Netzes, so dass die Informationsweitergabe mit
einem deterministischen oder stochastischen Lernprozess im Sinne einer Anpassung
von Informationswegen zwischen einzelnen Netzteilstiicken verknipft ist. Der Aufbau
der rekursiven Netze ist aufwandiger gegeniber den reinen Feedforward, gewahrt aber
die schnelle Anpassung an Eingangsdaten [68].

3.2.2 Prognosegute neuronaler Netze im Vergleich

Uber die Eignung kiinstlicher neuronaler Netze im Vergleich zu alternativen Prognes
verfahren existieren einige Veroffentlichungen. Diese beziehen sich zum einen auf die
Zusammenfassung Uber mehrere Anwendungsgebiete und zum anderen auf konkrete
Prognoseaufgaben. Anhand einer Auswahl der vorhandenen Literatur wird im Folge
den ein Vergleich der Prognosegute kunstlicher neuronaler Netze angestellt. Dabeirwe
den Arbeiten herangezogen, die sich der Aufgabe der kurzfristigen Lastprognosedwi
men. Diese ist aus dem verfiigbaren Spektrum die mit der groRten Ahnlichkeit zur Ryo
nose von Netzverlusten.

Metaxiotis et al. geben in [69] einen Uberblick zu Modellen fiir die Kurzfrist-
Prognose der elektrischen Last auf Basis kunstlicher neuronaler Netze. Auf Basis der
Zusammenfassung verschiedener veroéffentlichter Arbeiten zu diesem Thema kommen
die Autoren zu dem Schluss, dass kinstliche neuronale NetZeumindest eine Alterra-
tive zu anderen Prognoseansétzen, wie z.B. der linearen Regression seien. Jedoch gebe
es keine allgemein gultige Regel, nach der a priori entschieden werden kdnne, ob ein
kunstliches neuronales Netz fur eine Prognoseaufgabe geeignet ist. Zu den Vorteilen der
kunstlichen neuronalen Netze z&ahlen die Autoren die in den besprochenen Arbeiter-g
zeigten besseren Prognoseergebnissen bei nicht linearen Zusammenhéngen iniTra
ningsdaten. Zudem wird die Fahigkeit multivariate Probleme ohne komplexe mathean
tische Formulierungen zu l6sen hervorgehoben.

Meisenbach und Gniichtel stellen in [70] einen Vergleich zwischen konventioneller
Lastprognose und solcher mit neuronalen Netzen an. Sie entwickeln sowohl ein Regres-
sionsmodell als auch ein kunstliches neuronales Netz und wenden diese jeweils fur die
Prognose der elektrischen Last in drei verschiedenen Netzgebieten an. Zur Bewertung
der Ergebnisse ziehen sie FehlermaBéheran. Auf Basis dieser ist durch die Anwe
dung des kunstlichen neuronalen Netzes keine signifikante Verbesserung gegenuber
dem Regressionsmodell festzustellen. Im Gegenteil, das Regressionsmodell liefert gar

56 Dariiber hinaus werden in dieser Ubersicht auch Expertensysteme undrggische Algorithmen be-
sprochen, die die Anwendung von kunstlichen neuronalen Netzen fur Prognosezcke unterstiitzen
kénnen.

57 Zur Erlauterung von FehlermalRen siehe auch Anhang A.2.
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3.2 Kinstliche neuronale Netze

leicht geringere Fehlermale. Als Vorteile des kinstlichen neuronalen Netzes erwahnen
die Autoren, dass keine Kenntnisse Uber funktionale Zusammenhange notwendig sind
Ein Nachteil sei dagegen u.a. das BlaBlox-Verhalten. Es sei bei Veranderung der &i
gangsdaten nicht eindeutig zuordenbar, wodurch Anderungen der Prognoseergebnisse
zustande kommen. Zudem sei die Mdglichkeit, bestehendes Wissen uber die Prognros
variable in ein Modell einzubauen aufgrund der komplexen und abstrakten Modellbi
dung kaum vorhanden. Dartber hinaus konne gemaf der Autoren die Trainingsphase
mehr Rechenzeit in Anspruch nehmen, als es bei der Parameterschéatzung fur Zeitre
henmodele der Fall ist.

Hufendiek und Lux entwickeln in [71] ein Lastprognose-Modell auf Basis kinstl
cher neuronaler Netze. Der Fokus der Entwicklung liegt auf einem systematischenrVo
gehen in mehreren Schritten. Auch in dieser Arbeit wird das Prognosemodell auf die
Last in einem Netzgebiet angewandt und die Ergebnisse mit denen eines Regressionsa
satzes verglichen. Hierbei zeigt sich, dass das kunstliche neuronale Netz geringfugig
kleinere Prognosefehler liefert als der Vergleichsansatz, mit einer Prognoseverbess
rung im Bereich kleiner 1%. Den Vorteil der systematischen Entwicklung sehen dietA
toren in einer Aufwandsreduktion.

Darbellay und Slama stellen in [72] den Vergleich zwischen kunstlichen neuran
len Netzen und 6konometrischen Modellen fur die Prognose der elektrischen Last der
Tschechischen Republilan. Sie zeigen auf, dass insbesondere ein ARIMA-Ansatz kéein
re Fehlermalie aufweist, als das alternative neuronale Feedforward-Netz. Lediglich bei
gréReren Prognosehorizonten von mehr als einem Tag und bei der Betrachtung deam
ximalen Prognosefehler bietet das kinstliche neuronale Netz kleine Vorteile. Die Adt
ren heben wiederrum die Abbildung nicht-linearen Zusammenhangen als Vorteil der
kunstlichen neuronalen Netze hervor, stellen dem aber auch den grol3eren Aufwand bei
der Modellentwicklung gegendber.

Zusammenfassend erlauben es kinstliche neuronale Netze insbesondere bei nicht-
linearen Zusammenhéangen verbesserte Prognoseergebnisse zu generieren. Dieser Vo
teil wird allerdings durch die Mdglichkeit der Datenvorbearbeitung zur Uberfiihrung
nicht-linearer in quasi-lineare Abhéangigkeiten verringert. Vorteile kiinstlicher neurora-
ler Netze bei der Anwendung fiir Prognosezwecke bestehen in der Anpassungsfahigkeit
an die der Prognosevariablen zugrunde liegenden Entstehungsprozess¥ahrend die
Ausfihrung von Prognoserechnungen dank leistungsfahiger Computer heutzutage kaum
einen Nachteil gegenluber Zeitreihenmodellen aufzeigt, kann der Entwicklungsprozess
kunstlicher neuronaler Netze aufwendiger sein.
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3.3 Okonometrische Modelle

Okonometrische Modelle zeichnen sich dadurch aus, dass die betrachtete Prognosevar
able als eine durch deterministische Faktoren beeinflusste stochastische Grél3e arges
hen wird. Die Annahme der Uberlagerung stochastischer und deterministischer Einflis-
se ist der Grundgedanke bei der Formulierungieser Modelle. Zudem werden neben der
Berucksichtigung &auf3erer EinflussgréRen Zusammenhange zwischen zeitlich versch
benen Auspragungen der Prognosevariablen, also autoregressive Eigenschaften mitei
bezogen [73].

Generell wird bei Prognoseverfahren zwischen univariaten und multivariaten A
satzen unterschieden. Erstere haben zum Ziel lediglich eine Gr63e zu prognostizieren,
letztere mehrere Grolen. Wesentliche Annahmen, die dieser Modellklasse zugrunde
liegen, beziehen sich sowohl auf die Verteilung und Autokorrelation der Residuen des
Modells als auch auf die Linearitat der Zusammenhange. Besteht das Ziel nichtlineare
Zusammenhange zu erfassen, sind geeignete Vorberechnungen der Eingangsgrof3en
vorzunehmen [74].

3.3.1 Einfache und multiple lineare Regression

Der Grundgedanke der einfachen linearen Regression ist der, dass die zu prognostizi

rende Variable in ausreichendem Mal3 durch eine weitere Grol3e erklart werden kann.

Ein Beispiel ist die Prognose von Grol3handelsstrompreise mit Hilfe der Nachfrage nach

elektrischer Energie. In der Regel kann zur Darstellung eines Zusammenhangs zwischen

Regressand und Regressor die Berechnung von Korrelationskoeffizienten, wie z.B. dem
fFfreteie...Ste VI Zf—c esdilfréithaeinte—1 -

Die multiple lineare Regression basiert auf der einfachen linearen Regression und
stellt dem Namen nach einen Ansatz dar, der die Prognosevariable mit Hilfe mehrerer
aulerer Einflussgrof3en zu erklaren versucht. Ein Beispiel ist die bereits genannte gro
nose von GrofRhandelsstrompreise mit Hilfe der Nachfrage unter zusatzlicher Betkic
sichtigung der vorrangigen Einspeisung aus erneuerbaren Energien. Auf einem Markt
fur elektrische Energie, auf dem Erzeugungstechnologien konstant vorhanden sind und
auf dem der Elektrizitatshandel tUber eine geschlossene Auktion mit Einheitspreiske
fahren stattfindet, ist die Nachfrage haufig ein guter Indikator fir Handelspreise. J&-
her die Nachfrage, desto hoher der Preis, da das teuerste noch eingesetzte Kraftwerk
den Preis setzt. Besteht auf diesem Markt allerdings ebenso ein Gebot zur vorrangigen
Einspeisung aus Erzeugungstechnologien, die einen signifikanten Einfluss auf den-Ei
satz konventioneller Kraftwerke und damit das jeweils preissetzende Kraftwerk hat, ist
es ratsam auch diese Einflussgrof3e bei einer Regressionsanalyse zu bericksichtigen.

58



3.3 Okonometrische Modelle

Anders als bei der Last gilt: je groRer die Einspeisung erneuerbarer Energien zu kur
fristigen Grenzerzeugungskosten nahe Null, desto geringer der Handelspreis.

Die Bezeichnung linear bezieht sich auf die Annahme linearer Zusammenhange
zwischen Regressand und Regressoren. Sollen dennoch nicht-lineare z.B. multiplikative,
guadratische, exponentielle, logarithmische, trigonometrische Zusammenhéange erfasst
werden, bieten gegebenenfalls geeigne Linearisierungsverfahren die Mdglichkeit hie-
fur. So ist z.B. bei einer multiplikativen Funktion mittels Logarithmierens eine summat
ve Funktion zu generieren und die entstehenden logarithmischen Terme durch Substit
tion in eine nutzbare Form zu bringen.

3.3.2 Autoregressive Moving-Average Modelle und Erweiterungen

Bei Autoregressive Moving-Average Modellen handelt es sich um Kombinationen von
Autoregressiven (AR) und Moving-Average Modellen (MA). Prinzipiell kbnnen statién
re und invertierbare Zeitreihen jeweils in reiner AR- oder MA-Form dargestellt werden.
Allerdings ist hier, um eine gute Approximation zu erreichen, u.U. eine grof3e Anzahl an
Parametern notwendig. Folglich bietet es sich an mit einer Mischform zu arbeiten, die
i.d.R. mit weniger Parametern auskommt und somit statistisch effizienter schatzbar ist.

Autoregressive Moving Average-Modelle

Die sogenannten Autoregressive Moving Average-Modelle (ARMA-Modelle) kennzeic
nen sich dadurch, dass sie die zu erklarende Variable durch additive Uberlagerung e
nerseits zeitverzoégerter Auspragungen derselben Variablen im autoregressiven Anteil
und andererseits durch StorgréRen im Moving-Average-Anteil beschreiben [74]. Fur die
tatsachliche BeobachtungsgroRel, die sich aus einem fur diesen Zeitpunkt prognost
Zierten Wert Lglmd einer stochastischen St(‘jrgrdﬁe\'(;zusammensetzt, wird zur Bereh-
nung des Prognosewertes ein Ansatz nach Gleichung (3.4) gewahlt.
a a
ULWE YL ?EIQUETU Y% EY (3.4)
i@5 i@5
Die Modellordnungen dieses ARMAY,g)-Ansatzes werden durch die AnzahlLder
zu berucksichtigenden zeitlich zurtickliegenden Beobachtungetl ,;und die AnzahlM
der zu bertcksichtigenden zeitlich zuriickliegenden Residuerngestimmt. Fur den Fall,
dass der Erwartungswert der Zeitreihe nicht gleich bzw. nicht ndherungsweise Null ist,
wird zuséatzlich eine Konstante ?beriicksichtigt. Die unbekannten Parameter? U und
U kénnen durch Maximierung der Log-Likelihood-Funktion (vgl. Kap. A.1) geschatzt
werden.
Fur dieses okonometrische Modell ist eine grundlegende Annahme, dass fur die
Funktion der StorgroRe \'(;die Normalverteilungsannahme gilt. Gebildet wird die St8
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groRe als Differenz des durch das Modell berechneten Wertglind der tatséchlich be-
bachteten Werte U;

YL WF Y (3-5)

Die Parameter der Normalverteilung Erwartungswert und Standardabweichung
sind zeitinvariant. Die Standardabweichung ist ebenfalls mit der Maximume-Likelihood-
Methode zu bestimmen. Der Erwartungswert der Verteilung wird exogen voegeben:
:\'g; L & L ?KJO P Bdruber hinaus gelten die Bedingungen der Homoskedastizitat
d.h. einer Uber die Zeit konstanten Varianz f “.Y;; L é L ? KJQRdader paarweisen
Unkorreliertheit der Residuen, d.h. einer Kovarianz mit Wert Null *~ :\'(;ég% & Lor.

Saisonale Effekte

Zur Berlcksichtigung von Saisonalitéaten, exogenen Regressoren und Mittelwertinstadi
naritat in der zu prognostizierenden Zeitreihe kann der klassische ARMA-Ansatz erwe
tert werden. Die Erweiterung des ARMA-Ansatzes usaisonale Einflissest in den mes-

ten Fallen eine sinnvolle Erganzung. Saisonale Effekte kbnnen in Form von lineardm A
hangigkeiten mit unterschiedlichen Frequenzen auftreten. So kdnnen z.B. aufeinande
folgende Werktage ahnliche Verlaufe haben. Aber auch im Wochen-, Monats-, Quartals-
und Jahrestakt sind oft Regelmafigkeiten zu beobachten. Die Ursachen fur diese Abha
gigkeiten sind in drei Kategorien unterteilbar [74]:

x naturliche Ursachen: Schwankungen klimatischer und meteorologischer Gréi3en,
hervorgerufen z.B. durch die Erdrotation, den Umlauf der Erde um die Sonne und
des Mondes um die Erde;

X institutionelle Ursachen: z.B. Ferienplatzierung, bei 6konomischen Zeitreihen auch
Steuer- oder Zahlungsfristen

x Kalenderunregelmafigkeiten wie z.B. bewegliche Feiertage.

Die Nomenklatur fur diese Modellklasse sieht den Namesaisonale Autoregressive
Moving-Average-Modelleund die Bezeichnung SARA(p,q)-(P,Qs vor. Folgende Gle
chung (3.6) stellt die allgemeine Form des SARMXnsatzes dar:

a a E E
UL?ETU; UoETU{ Y2 EI0 jpddriek 2 iea2i0k ¥ (3.6)
i@5 i@5 i@5 i@5
Analog zum ARMA®,q)-Modell stehen hier die Modellordnungen2und 3 fir die
Anzahl der in der Gleichung berlcksichtigten saisonalen Komponenten vergangener
Auspragungen der Zeitreihe selbst, sowie von vergangenen Residuen bzw. Stoérgrél3en.
Der Index (bezeichnet die zeitliche Auspragung der Saisonalitat. Werden z.B. vidite
stiindliche Daten untersucht, die in Abstanden von einem Tag ahnliche Werte zeigen, so
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erhalt Glen Wert 96. Alled;gund & gwerden mit Hilfe der Maximum-Likelihood-
Methode geschatzt.

Exogene Einflisse

Eine oft verwendete Erweiterung des klassischen ARMA-Ansatzes ist die Berucksieht
gungexogeer EinflussgroRen vergleiche hierzu beispielsweise [75][76], [77] oder [78].
Diese Erweiterung der ARMA-Modelle hat groBe Ahnlichkeit mit dem einfachen oder
multiplen linearen Regressionsansatz. Hier werden zusatzliche Abhangigkeiten der zu
erklarenden Variablen von &ufReren Einflissen im Modell bertcksichtigt. Die Verme
dung von binéren Variablen, sog. Dummy8$und weiteren Gréf3en, wird in der vorle-
genden Arbeit vorgeschlagen. Findet eine Bericksichtigung von auf3eren Einflussgr
Ben, auch exogene Regressoren genannt, statt, spricht man von einAuotoregressive
Moving-Average Modell mit exogenen Regressorkarz ARMAX-Ansatz, worin das X fur
die exogenen Regressoren steht siehe Gleichung (3.7).

a a E
UL?EITU; UETU; Y.sETUy T4E X (3.7)
i@5 i@5 a@5
Der Index Nsteht hier fur eine derR Einflussgro3en, T jgteht fur die Auspragung

des Regressores\zum Zeitpunkt PWie die Parametery und U werden auch alle Jdes
ARMAX,q,R)-Ansatzes durch die Maximierung Log-Likelihood-Funktion geschatzt.

Stationaritat

Viele Zeitreihen, besonders in der Okonomie, weisen zeitabhangige Niveaus und Variat
onen auf und sind somit nicht stationdr. Eine mit den ARMA-Modellen eng verwandte
Klasse sind die homogen instationdreutoregressive integrated Moving-Average Madde
le, kurz ARIMA-Modelle. Die Bezeichnung wird gewahlt, da die Prognosewerte wieder
integriert bzw. im diskreten Fall kumuliert werden missen. Dies auf3ert sich darin, dass
eine Zeitreihe zwar instationar ist, aber in Teilbereichen durchaus Ahnlichkeiten im Ve
lauf zeigt. Solche Ahnlichkeiten sind teilweise durch deterministische Trends zu egkl
ren, die mit den oben eingeflihrten exogenen Regressoren beriicksichtigt werden.rba
Uber hinaus sind allerdings auch stochastische Trends zu bertcksichtigen, die nicht
durch &ufRere Faktoren erkennbar beeinflusst werden. Um eine homogen instationare
Zeitreihe von diesen Trends zu bereinigen, kann der Prozess durein- oder mehrfache
Differenzenbildung in einen differenzenstationaren Prozess uberfuhrt werden [74]

58 Markierung von Wochentagen, Feiertagen und Brickentagen duremtsprechende Abfolgen von NH
len und Einsen. Am Bsp. Montag: Null bedeutet die betrachtete Stlengehdrt nicht zu einem Montag,
eins bedeutet sie gehoért zu einem. Dummys dienen der Beriicksichtigung von cakteristischen, d.h.
in Teilen wiederkehrenden Verlaufen an bestimmten Tagen im Jadsverlauf bzw. von Typtagen.
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3 Methoden zur Prognose von netzbezogenen Grol3en

Folglich liegt ein ARIMAp,d,q)-Ansatz wie in Gleichung (3.8) vor, bei dem aufgrund von
:; N rdie oben eingefuhrte Konstante?vernachlassigt wird:

a a
“WL "WE YLITU; *UETU; YiE Y (3.8)
i@5 i@5
wobei Gleichung (3.9) gilt
UL P F "7 s (3.9)

Dabei gibt der Indexd die Ordnung und Anzahl der Differenzierungsvorgénge an.
Als gemischt saisonale Modelle bezeichnet man die Erweiterung der ARIMA-Modelle, bei
denen durch saisonale Differenzenbildung der Effekt der saisonalen Instationaritateb
ricksichtigt wird. Dieser kann analog zur nicht-saisonalen Differenzenbildung bei AR
MA-Modellen durch D-faches saisonales Differenzieren eliminiert werden. Die Nome
klatur fir diese Modellklasse sieht den Namesaisonale Autoregressive Moving-Average-
Modelle mit exogenen Regressorenit der Bezeichnung SARIMAX(d,q,R-(P,D,Qs vor.
SARIMAX-Modelle beinhalten ARMA-Modelle als einen Spezialfall. So entspricht z.B. ein
SARIMAX{,0,1,0-(0,0,0s-Modell einem ARMA(,1)-Prozess.

Verfahren zur Festlegung des 6konometrischen Modellansatzes

Fur die Wahl eines geeigneten Prognosemodells ist der Ansatz von Box-Jenkins geeignet
Er gliedert sich nach [73] in die Schritte 1.) der vorbereitenden Datenanalyse und -
bearbeitung sowie die Festlegung einer Modellordnung, 2.) die Schatzung der Parameter
des gewahlten Modells, 3.) die Evaluation der Schatzung und 4.) die Anwendung des a
gepassten Modells zur Prognose sowie schlie3lich 5.) die Beurteilung der Prognosegute
mit Hilfe von FehlermaRen. Abbildung 3.4 gibt einen schematischen Uberblick tiber die
Schritte des Box-Jenkins-Verfahrens und deutet an, dass die Mdglichkeit einer Rekursion
besteht. Werden in den Schritten 3 und 5 eine schlechte Schéatz- oder eine verleess
rungswuirdige Prognosegite ermittelt, konnen die vorhergehenden Schritte erneut
durchgefuhrt werden.

Anhand dieses strukturierten Vorgehens kénnen mehrere Modellklassen und -
ordnungen getestet und somit verschiedene Modellanséatze miteinander verglichen we
den. Ein wesentlicher Aspekt des Box-Jenkins-Verfahrens nach [73] ist dasnzip der
Sparsamkeit Dies besagt, dass im ersten Verfahrensschritt der Modellidentifikation nur
dann ein komplexerer Ansatz gewéahlt werden soll, wenn die Abbildungsgiite desoM
dells signifikant steigt. Anders herum ausgedrickt, sollte im Zweifelsfall das jeweilsrei
fachere Prognosemodell dem komplexeren vorgezogen werden. Die Beurteilung der
Komplexitat eines Ansatzes ist v.a. in der Anzahl der verwendeten Parameter zu sehen,
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die bei der Modellanpassung geschatzt werden mussen. Mal3e fur die Abbildungsgute
eines Ansatzes sind auf Basis der Schatzergebnisse zu bestimmen.

Modell- Parameter- Evaluation der Prognose Validierung der
|dentifikation schatzung Schatzung ~fognose Prognose
— Vorarbeiten — Maximum- — Schatzgiite ex-post — FehlermaRe
_ Modell- Likelihood _ Rechen- Anwendung _ Rechen-
ordnungen — Gewichtungen aufwand rollierend aufwand
A T T
| I |
| | |
| — Anpassung | |
| Vorarbeiten | |
_________ %I___________________________I
— Anpassung
Modeilordnungen
Abbildung 3.4 Schritte der Prognosemodellentwicklung und -anwendurfg

Die einzelnen Schritte des Box-Jenkins-Verfahrens werden nun ndher beschrieben, siehe
dazu auch die Ausfihrungen in [74].

x Schritt 1 Modellidentifikation:  Soweit moglich sollte vor der Durchfiihrung von
Schatzung und Prognose eine etwaige zeitliche instationare Varianz stabilisiert
werden. Treten sogenannte Varianzcluster auf, ist die statische Verteilungsarnma
me bedingt sinnvoll. Bei einer zeitlich ver&nderlichen Varianz wird auch von Het
roskedastizitéat gesprochen. Méglichkegn der Varianzstabilisierung bestehen in
der Logarithmierung oder auch der Box-Cox-Transformation der Prognosevata
len. Anschaulich formuliert resultiert diese Transformation darin, dass Werte mit
ursprunglich gro3en Differenzen vom Erwartungswert ndher an diesen herargg
fuhrt werden. Kann die Varianzstabilisierung nicht vollstandig erfolgen, stehen als
Alternative Modellanséatze der GARCH-Familie zur Verfigung. Diese ermdglichen
zusatzlich zur Schatzung der ARMA-Parameter ebenso die Schatzung einer xreita
hangigen Standardabweichung der dem Residuenprozess zugrunde liegenden
Normalverteilung. Des Weiteren kdnnen auch verénderliche Verteilungen uber
Switching-Regime und Gaussian-Mixture-Ansatze angewandt werden auf die hier
nicht ndher eingegangen wird siehe dazu [75]. Neben der Stabilisierung der Var
anz geht es in diesem Verfahrensschritt auch um die Filterung der Instationaritat
der Zeitreihe der Prognosevariablen selbst. Hierzu stehen ublicherweise Diffare
zenfilter Uber unterschiedliche Zeitabschnitte und in unterschiedlicher tUberlage
ter Anzahl und Transformationen wie z.B. didBox-Cox-Transformation, Logarih-
men oder logistische Transformation zur Verfigung. Unter Instationaritat wird in
diesem Zusammenhang v.a. ein sich im Zeitverlauf &ndernder Erwartungswert
verstanden. Ob eine solche Abweichung der Stationaritdt vorhanden ist, kann

59 Eigene Darstellung in Anlehnung an [73] und [74].
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durch Hypothesentest wie dem (augmented) Dickey-Fuller--Test bestimmt we
den. Des Weiteren sind in diesem Verfahrensschritt etwaige Trends zu bericKsic
tigen und moglichst zu bereinigen. Schlief3lich sind als eigentliches Ziel des ersten
Schrittes des Box-Jenkins-Verfahrens die Modellstruktur und -ordnung fesile-
gen. Es ist zu klaren, ob ein reines autoregressives, ein reines moving-average oder
ein gemischtes ARMA-Modell in Frage kommt. Zudem muss festgelegt werden,
welche Anzahl an Parameter bericksichtigt wird. Es sind die saisonalen undoex
genen Einflisse zu identifizieren und in die Modellstruktur zu Ubernehmen. Als
Grundlage fur die Festlegung der ARMA-Modellordnungen sowie der saisonalen
Komponenten des SARMA-Ansatzes werden in der Regel die Autokorrelations- und
die partielle Autokorrelationsfunktion verwendet. Die Autokorrelationsfunktion
(ACF) stellt die Abhangigkeit der Prognosevariablen zu vorhergehenden Auspr
gungen dar. Die partielle Autokorrelationsfunktion (PACF) ermittelt ebenso diese
Zusammenhéange, allerdings unter Herausrechnung der jeweils zwischenliegenden
Zeitschritte. Im Rahmen des Box-Jenkins-Verfahrens werden die ACF zur Etmit
lung der MA-Modellordnung und die PACF zur Ermittlung der AR-Modellordnung
herangezogen. Schliel3lich kann die Rekursionsoption im Box-Jenkins-Verfahren
genutzt werden, um bei Unsicherheit Uber die passende Modellordnung mehrere
Modelle zu schatzen und anschlieRend zusatzlich anhand der Schéatzgite vergle
chend zu beurteilen.

Schritt 2 Parameterschatzung: Die Schatzung der zuvor festgelegten Modebp
rameter erfolgt mit Hilfe der Log-Likelihood-Methode. Diese ist allgemeiner als die
Ublicherweise bei Regressionsmodellen verwendete Methode der kleinsten e
lerquadrate und kann auch bei nichtlinearen Zusammenhéngen zum Einsatzrke
men [74]. Grundsatzlich besteht das Ziel der Schatzung in der Anpassung des g
wahlten Modells an einen Trainingsdatensatz durch Bestimmung der Parameter
Somit ist auch dieser Trainingsdatensatz in geeigneter Form auszuwéhlen. Hierbei
besteht die Herausforderung, eine fur die statistische Haufigkeitsverteilung der
Prognosevariablen repréasentativen Ausschnitt der Zeitreihe zu identifizieren.
Wenn sich die Verteilung Uber die Zeit &ndert, kann dies dazu fiuhren, dass ein eher
kurzer Schatzzeitraum gewahlt wird.

Schritt 3  Evaluation der Schéatzung: Die Log-Likelihood-Methode liefert als E
gebnisse sowohl die angestrebten Modellparameter, als auch die Log-Likelihood-
Funktion selbst. Diese gibt die Wahrscheinlichkeit dafian, dass der geschéatzte
Parametersatz, der fir die Prognoseaufgabe geeignet ist. Eine gréf3ere \Wah
scheinlichkeit spricht demnach fur eine verbesserte Anpassung des Modells an die
Prognosevariable. Zudem stehen weitere Mal3e zur Beurteilung der Anpassungs-
und Schatzgute von 6konometrischen Modellen zur Verfigung, wie z.B. das Akaike-
[79] und das Schwarz-Bayes-Informationskriterium [80]. Diese Kriterien beziehen
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zusatzlich zur Log-Likelihood-Funktion auch die Anzahl der im Schéatzprozessrve
wendeten Parameter sowie die Grof3er der verwendeten Stichprobe zur Schéatzung
mit ein. Der Log-Ratio-Test bietet darlber hinaus die Moglichkeit, zwei Modefia
satze anhand ihrer Schéatzgite vergleichend zu testeBabei wird ein Modell zi-
nachst um einen Parameter erweitert. Der erweiterte Ansatz wird anschlielRend
mit dem ursprunglichen Modell verglichen, um den Beitrag des zusatzlichen Rar
meters fur die Schatzgite zu bewerten. Schliel3lich ist die Signifikanz der veme
deten Parameter zu Uberprifen. Parametersignifikanz ist gegeben, wenn dee-g
schatzte Parameter einen wesentlichen Beitrag zur Erklarung der Prognosevalbia
len liefert. Hierzu kann z.B. der t-Test angewandt werden, der den Parameterwert
eine Teststatistik auf Basis der Student-t-Verteilung ermittelt und diese mit einem
Standardwert bei vorgegebenem Unsicherheitsniveau vergleicht. In &ahnlicher
Form kann der F-Test angewendet werden, um den gesamten geschatzten Pagam
tersatz als Ganzes auf Signifikanz hin zu tGberprifen [81]. Wird ein Parameter als
signifikant erachtet und hierbei sollte ein lAngerer Prognosezeitraum betrachtet
werden , kann er im Modell verbleiben

Schritt 4 Prognose: Um ein Prognosemodell auf seine Eignung fiir den operat
ven Einsatz zu testen, ist es ratsam, moglichst reale Bedingungen in der Testamg
bung aufzubauen. Bei der operativen Anwendung eines Prognosemodells sind stets
betriebliche Randbedingungen wie eine konstante Datenverfugbarkeit, eine akze
table Rechendauer sowie die Verwendung geeigneter Software zu berlcksichtigen.
Soll eine Aussage Uber die langfristige Eignung eines Prognosemodells getroffen
werden, ist die testweise Anwendung in eineex-post-Betrachtung fur einen la-
geren historischen Zeitraum unter angenommen realen Bedingungen durchzufii
ren. Wird zudem angestrebt, in regelméfigen Abstédnden eine Prognose zu etste
len, sollte in der Testumgebung die Anwendung in rollierender Form stattfinden.
Hierbei wird der gleiche Prognoseprozess inklusive Datenvorbearbeitung, Param
terschatzung und Prognoserechnung mehrfach nacheinander ausgefihrt und die
Datenbasis und der hypothetische Startzeitpunkt jeweils z.B. um einen Zeitschritt
weiter in die Zukunft gerollt, so dass bei jeder erneuten Ausfiihrung von jeweils
jingeren Informationen ausgegangen wird. Hierbei sind dien der Realitat vor-
kommenden Verfugbarkeiten der Eingangsdaten zu beachten. In dieser Form kann
folglich die Eignung eines oder mehrerer Prognosemodelle fir den operativereB
trieb vergleichend beurteilt werden. Da das Ziel der vorliegenden Arbeit didnt-
wicklung eines Netzverlustprognoseverfahrens fur den tatsachlichen operativen
Einsatz bei Netzbetreibern ist, wird der hier beschriebenen Vorgehensweiseseg
folgt. Erlauterungen zur Auswahl der fur die Netzverlustprognose verwendeten
Prognosemodelle sind in Kapitel 4.2 zu finden.
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x Schritt 5 Validierung der Prognose: Zur Validierung der Prognoseergebnisse

stehen vielfaltige statistische Fehlermal3e zur Verfigung. Zum einen werden die
absoluten Prognosefehler und zum anderen die relativen Prognosefehler bettac
tet. Absolute Fehlermal3e sind etwa der mittlere FehleME (mean error), der mitt-
lere absolute Fehler MAE (mean absolute error) und die Wurzel des mittleren
guadratischen Fehlers RMSE (root mean squared error). Relative Fehlermal3en
sind etwa das Bestimmtheitsmald R der mittlere prozentuale Fehler MPE (mean
percentage error), der mittlere betragliche prozentuale Fehler MAPE (mean albs
lute percentage error) und die relative oder normierte Wurzel des mittleren qud-
ratischen Fehlers RRMSE (relative/norred root mean squared error). Sowohl der
ME als auch der MPE liefern eine Aussage uber die Erwartungswerttreue einer
Prognose. Allerdings kénnen sie keine Aussage Uuber die Hohe der Fehler machen.
Nehmen sie den Wert Null an, bedeutet dies nicht, dass eine perfekte Prognose
vorliegt, sondern lediglich, dass der Erwartungswert der Prognose dem Erwa
tungswert der Messwerte entspricht. Die gro3te Schwache dabei ist der Ausgleic
seffekt der positiven und negativen Fehlerwerte. Je grol3er der Betrachtungstkzei
raum bei der Ermittlung des Fehlermal3es, desto deutlicher weist eine Abweichung
dieser FehlermafRe von Null auf eine Uber- und Unterbestimmung der Messwerte
durch die Prognose hin. Die Fehlermal3e MAE und RMSE ermdéglichen eine Baurte
lung der Hbhe der auftretenden Prognosefehler. Dabei werden durch die Quaehi
rung beim RMSE hoher Fehler stéarker gewichtet, wodurch dieses Fehlermal} stets
hoher ausfallt als der MAE. Sowohl der MAPE als auch der RRMSE macheraAng
ben in Prozent und erlauben es demnach auch, Prognosen unterschiedlicheio&Gr
Ren miteinander zu vergleichen. Eine Schwierigkeit stellt dabei die Normierung
des RMSE zum RRMSE dar. Wird fur verschiedene Prognosen nicht die gleiche
Grof3e zur Normierung herangezogen, ist die Vergleichbarkeit anhand dieseshFe
lermal3es nicht gegeben Eine Mdéglichkeit zur Normierung ist der arithmetische
Mittelwert der Prognosevariablen. Eine weitere Moglichkeit ist eine Normierung
mit Hilfe eines Streuungsmalles, wie etwa der Schwankungsbreite oder Bta
dardabweichung der realen Messwerte im Prognosezeitraum. Anhand des-B
stimmtheitsmal3es wird schlief3lich erfasst, welcher Teil der Streuung der Progn
sevariablen durch die Prognose erklart wird.



4  Entwicklung eines Prognoseverfahrens flir Netzverluste

Unter den oben genannten Rahmenbedingungen besteht das Ziel der vorliegenden A
beit darin, ein geeignetes Prognoseverfahren fur die untertagige und vortagliche Ryo
nose fur Netzverluste zu entwickeln. Dieses soll sowohl eine mdglichst gute als auch
stabile Prognosegite gewahrleistenDie zuvor in Kapitel 3 erlauterten Klassen von
Prognoseansatzen stehen grundsatzlich zur Entwicklung eines Prognosemodells zur
Verfugung. Deren Eignung fur verschiedene Prognoseanwendungen wurde in der Fachl
teratur bereits dargelegt, siehe z.B. [82], [75] oder [76]. Diese und weitere veréfitlich-

te Arbeiten verdeutlichen zum einen die grol3e Bedeutung von Prognosen in der Ene
giewirtschaft im Allgemeinen. Zum anderen werden die vielfaltigen Anwendungsngg
lichkeiten von 6konometrischen Ansatzen aufgezeigfur die Anwendung von Progo-
seansatzen explizit auf Netzverluste sind jedoch nur wenige Arlien bekannt.

Eine vergleichsweise junge Arbeit in diesem Themenfeld stellt die Prognosemdde
lentwicklung von Klaiber et al. in [83] dar. Diese ist zugleich eine aktuelle Arbeit im
deutschsprachigen Raum, die sich direkt mit der Prognose von Netzverluste in Ubertr
gungsnetzen auseinandersetzt. Die Autoren entwickeln in Ihrer Arbeit kiinstliche e
ronale Netze und wenden diese zur Prognose der Netzverluste des Netzes tians-
power Stromibertragungs Gmb¥ an. Ebenso weisen sie auf die Bedeutung der Identif
kation der wesentlichen Einflussgréf3en der Netzverluste hin. Deren Korrelationen seien
zeitabhangig. Ein sich automatisch anpassendes System ermogliche die Berlcksicht
gung dieser zeitlich veranderlichen Zusammenhénge. Ein Vergleich dieser Arbeit mit
anderen Prognosefragestellungen ist insbesondere im Hinblick auf die Prognosegute
nicht moglich, da die Autoren lediglich qualitative Aussagen, jedoch ohne quantitative
Angaben z.B. mit Hilfe von Fehlermal3en machen. Es ist anzunehmen, dass die alsgerfol
reich bezeichnete Prognose flr einen Zeitraum entwickelt wurde, in der neben denwe
lusten in der Hochstspannungsebene auch die Verluste der 110kV-Netzebene gehdrten,
siehe auch [36] und [84]. In diesem Fall ist der Zusammenhang der elektrischen Verluste
in Verteilnetzen mit der Verbraucherlast ein wichtiger Vorteil fr die Erstellung einer

60 Die transpower Stromibertragungs GmbH war bis 2009 eine Tochterfirma der ROAG und wurde
2009 an den niederlandischen Ubertragungsnetzbetreiber Tennet Holdg B.V. verkauft und firmiert
seitdem unter dem Namen Tennet TSO GmbH [36].

67



4 Entwicklung eines Prognoseverfahrens fiir Netzverluste

Netzverlustprognose!, siehe dazu auch [85]Die im Hochstspannungsbereich entst
henden Netzverluste sind zudem durch andere Faktoren wie z.B. Transite beeinflusst
und weniger stark von der Last abhangig. Ein Vergleich der Arbeit von Klaiber et al. mit
der in der vorliegenden Arbeit betrachteten Prognoseaufgabe ist folglich auch dahermu
begrenzt moglich.

F«E.. —-tentfickéleein [86] ein Prognoseverfahren flr Netzverluste des
Ubertragungsnetzes in Slowenien. Dieses Verfahren basiere im Wesentlichen auf einer
Lastflussrechnung fir das betrachtete Netzgebiet mit zuvor getrennt prognostizierter
Last, Erzeugung und Netztopologie als Ausgangspunkte. Im ersten Schritt weih Clus-
teralgorithmus zur Ermittlung sich &hnelnder Tagesverlaufe der Last- und Erzeugungs-
zeitreihen verwendet. Die aus dieser Clusterung resultierenden Gewichtungsfaktoren
fur einzelne Tagesverlaufe werden schliel3lich als exogene Regressoren bei der nmilti
len linearen Regression (siehe Kapitel 3.3.1) zur Prognose der Netzlast bericksichtigt.
Neben diesen berticksichtigen die Autoren den Temperaturverlauf und die Wolkenbed
ckung bei der LastprognoseZusatzlich werde ein Moving Average Ansatz (siehe Kapitel
3.2) auf Basis historischer Lasttagesverlaufe und der in der Clusterung ermitteltereG
wichtungsfaktoren sowie ein kinstliches neuronales Netz (siehe Kapitel 3.3.2) auf der
Basis der gleichen Eingangsdaten wie im Falle des Regressionsansatzes verwendet. Die
drei Prognoseanséatze wirden anhand der jeweiligen historischen Prognosefehleeg
wichtet und zu einer Lastprognose zusammengefasst. Die Lastprognose verwendlie
Autoren wiederum als Eingangsgrof3e fur die Prognose der Elektrizitatserzeugung. We
tere Einflussfaktoren seien der Niederschlag wie auch die Windgeschwindigkeit. Auch
hier werde die Prognose aus der gewichteten Summe eines Regressionsansatzes und
eines kunstlichen neuronalen Netzes erstellt. Letztlich stellen die Prognosegrof3en Last
und Erzeugung sowie Annahmen zur erwarteten Netztopologie auf Basis der vergften
lichten Wartungs- und Instandhaltungszeitplane der Ubertragungsnetzbetreiber die
Eingangsdaten fiir eine Lastflussrechnung des Ubertragungsnetzes dar. Die Prognéseg
te ihres Prognoseansatzest "¢ «<——1Z+ 1< ... anhard efnes elamonatigen Prg-
nosezeitraums in zwei Varianten: im ersten Fall wird von perfekter Datenverfligbarkeit
aller Eingangsdaten ausgegangen, im zweiten Fall von einer eingeschrénkten Verfugba
keit der Wetterprognosen. Anhand der Darstellung des zweiten Falls kann mit Hilfe der
Gewichtungsfaktoren erkannt werden, dass der 6konometrische Moving Average Ansatz
die mit Abstand wichtigste Basis des gewichteten Prognosemodells flr Netzverluste
darstellt. Bei geringerer Datenverfugbarkeit, d.h. mit weniger zur Verfliigung stehenden
aulReren EinflussgréRen schneidet der dkonometrische Ansatz im Sinne einer guten
Prognosegrol3e bei Weitem besser ab, als die multiple lineare Regression und das kiins

61 Dies wird auch durch die umgekehrte Proportionalitat der onmschen Verluste au Spannungsquadrat
belegt, was in Kapitel 2.2.2 bereits naher erlautert wurde. Aufgrund ddsekannten Zusammenhénge
der Verbraucherlast z.B. mit der jeweiligen Bevoélkerungsstruktur, milem Kalender oder Wochenve
lauf sowie der Umgebungstemperatur erméglicht eine gute Lastprognose, vergleich tda z.B.[86] .
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liche neuronale Netz. In diesem Fall liege der mittlere absolute prozentuale Fehler deu
lich niedriger als der der kombinierten Prognose. Folglich fiihrt die Bertcksichtigung
des kunstlichen neuronalen Netzes und der Regressionsmethode in dieser Arbeit zu-ke
ner Verbesserung der Prognosegute.

Uber diese beiden Arbeiten hinaus, die sich explizit mit der Prognose von Netzve
lusten in Ubertragungsnetzen beschaftigen, sind auch Arbeiten, die sich in einem veeit
ren Sinne mit Netzverlusten beschéftigen, von Interesse. Aus der verfiigbaren Literatur
ist ein Themenschwerpunkt zu identifizieren, bei dem es um die Entwicklung von é4
thoden fur die verursachergerechte Zuordnung von Netzverlustanteilen geht. Die hierbei
haufig auftretende Fragestellung besteht darin, die auftretenden Netzverluste in Anteile
je Erzeugungs- oder Verbrauchseinheit oder auch je Handelsgeschaft zwischen zwei
Handelspartnern aufzutrennen. Das Ziel dabei ist eine moéglichst verursachergerechte
Zuordnung von Kosten zum Ausgleich von Netzverlusten siehe dazu z.B. [87], [88],
[89], [90], [91], [92] und [93]. In der deutschen Elektrizitaitsmarktregulierung ist die
Allokation von Kosten nicht nur fur Netzverluste, sondern auch fir andere Dienstleis-
tungen der Netzbetreiber, wie z.B. operative Kosten fur Regelleistung und Instandha
tung oder Kapitalkosten fiir Netzverstarkung und Ausbau, Gber die Erhebung von Net
nutzungsentgelten geregelt, siehe StromNEV &§f3 [32]. Diese werden von den ve
schiedenen Netzbetreibern (Ubertragungs- und Verteilnetzbetreiber) individuell und
unter Vorbehalt der regulatorischen Genehmigung der Bundesnetzagentur ermittelt und
von den Verbrauchern in Abhangigkeit der von ihnen jeweils aus dem Elektrizitdtsnetz
entnommenen elektrischen Energie entricket.

Neben den genannten Arbeiten zu Ubertragungsnetzverlusten sind Ausfiihrungen
auch bezuglich Netzverluge in Verteilnetzen fur die vorliegende Arbeit teilweise von
Relevanz In Verteilnetzen besteht zusatzlich zur Prognoseaufgabe fur Netzverluste die
Herausforderung, eine geeignete Datenbasis hierfiir zu schaffen. Die fir die Ermittlung
der Netzverluste relevanten zeitvarianten MessgréfRen Wirkleistungstransport und
Spannung sind in Ubertragungsnetzen, wie auch auf der Hochspannungsebene in der
Regel in redundanter Haufung vorhanden. In Mittel- und Niederspannungsnetzen ist die
Datenerfassung aufgrund der deutlich gro3eren Anzahl an Betriebsmitteln aufwéandiger.
Daher liegen hier nicht fur alle Betriebsmittel Messdaten vor, siehe z.B. [94] und [95]
Die Erfassung der Verlustenergie in diesen weit verzweigten Netzen muss daher mittels
indirekter Verfahren erfolgen. Ein solches Verfahren stelletschau und Novitskyn [85]
vor. Die Autoren entwickeln ein Verfahren tir die separate Ermittlung von lastabhéang
gen und lastunabhangigen elektrischen Verlusten, das im Ergebnis Werte flr versehi
dene Spannungsebenen in einem stadtischen Verteilnetz bereitstellt. Die Basis fur die
Ermittlung von lastabhéangigen Verlusten ist die Lastflussberechnung mit Hilfe einer
aquivalenten Netzabbildung. Die berechneten Verluste werden ins Verhaltnis zur (be
tragenen elektrischen Arbeit, der maximalen Verlustleistung innerhalb eines Jahres und
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eines Aquivalenzfaktors gesetztDie Ermittlung von lastunabhangigen Verlusten e
schieht Uber die Annahme von Mittelwerten der Verlustarbeit je Transportleitung,
Transformator und anderer Betriebsmittel wie verschiedener MessgerateMit Hilfe ei-
ner polynomialen Regressionsanalyse wird die Abhangigkeit der Netzverluste von der
Verbraucherlast empirisch berechnet. Wird nun eine Ganglinie fir den stindlichen Lias
verlauf im betrachteten Netzgebiet zu Grunde gelegt, kann mit Hilfe des Verfahrens je
eine Verlustganglinie pro Spannungsebene berechnet werden. Somit steht die Datanb
sis fur die Prognose von Netzverlusten auch in Verteilnetzen zur Verfigung. Im Sinne
der vorliegenden Arbeit ist aus dieser Abhandlung der starke und signifikante Zusa
menhang der Verteilnetzverluste mit der Verbraucherlast von Relevanz. Dieser &ac
verhalt ist insbesondere fur die Prognose von Transformatorverlusten fur die Umspa
nung zwischen Ubertragungs- und Verteilnetz von Bedeutung.

Wie in Kapitel 2.2.3 bereits erlautert, sind die Energieverluste beim Transport von
Elektrizitat vor allem von der Ubertragenen Leistung abhéangig. Andere Einflisse, wie die
Spannung, die Leiterlange und Materialeigenschaften Gben nur einen kleinen Einfluss
auf die HOhe der Energieverluste aus. Dariber hinaus sind hierzu Informationen bei den
Netzbetreibern verfligbar. Somit fihrt ein Weg einer Netzverlustprognose entsprechend
des Zusammenhangs in Gleichung (2.7) Uber die Ermittlung der transportierten elekir
schen Leistung. Dies gelingt durch die Methode der komplexen Lastflussberechnung,
siehe Abschnitt 3.1. Jedoch ist dereDurchfiihrbarkeit davon abhéngig, ob neben den
technischen Betriebsmitteldaten auch die notwendigen varianten Eingangsgréf3en, wie
knotenpunktgenaue Einspeisungn und Entnahmen fir den Prognosezeitraum adaquat
vorhergesagt werden konnen. Sind Letztere nicht verfliigbar, fihrt auch der Progres
weg Uber die Lastflussrechnung nicht zum Ziel. Daher ist es sinnvoll, andere Verfahren
einzubeziehen, die trotz der Unsicherhié sowohl tber die Verfiigbarkeit als auch die
Starke des Einflusses aul3eren Faktoren anwendbar sind

In der vorliegenden Arbeit werden Prognosemodelle auf Basis 0konometrischer
Ansatze entwickelt. In zahlreichen Veréffentlichungen, meist zur Modellierung von Hre
sprozessen oder von Nachfragelastgangen, haben diese Modelle bereits Anwendueg g
funden, vergleiche hierzu z.B. [82]96],[97],[98],[99], [76] und [75]. Zudem ergibt sich
aus der obigen Darstellung eines Auszugs der vorhandenen Literatur zu dieser Progn
seaufgabe die Eignung der 6konometrischen Modelle insbesondere dann, wenn eatw
der die Einflussfaktoren nicht bekannt oder keine entsprechenden Informationen Uber
die Einflussfaktoren verfligbar sind.

Entsprechend des in Kapitel 3.3.2 erlauterten Ansatzes nach Box-Jenkins findet die
Entwicklung eines Prognoseverfahrens flir Netzverluste in mehreren aufeinandéol-
genden Schritten sukzessive statiHierzu wird im Folgenden zunachst die Datengrud-
lage der Prognosemodellentwicklung in Kapitel 4.1 analysiert. In Kapitel 4.2 werden im
Anschluss die Identifikation und Entwicklung geeigneter Ansétze zur Prognose von
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Netzverlusten beschrieben. Dafiir werden dkonometrische Ansatze herangezogen, die
sowohl die Berticksichtigung zeitlich zurlckliegender Auspragungen der Prognosevar
ablen selbst, als auch von &uf3eren und stochastischen Einflissen ermdglichen. iKap
tel 4.3 beinhaltet schliel3lich Ausfihrungen zur Gewahrleistung eines stabilen operat
ven Ablaufs der Anwendung der entwickelten Prognosemodelle.

4.1 Analyse der Energieverluste in Leitungen und Transformatoren

Netzbetreibern stehen wie in Kapitel 2.3 beschrieben zwei definierte Wege zur Errtit
lung von Netzverlusten zur Verfigung die Randbilanz als Differenzmessung und die
Berechnung aus Snapshots mittels Lastflussrechnung. Werden von einem Netzbetreiber
Netzverluste fur ihr jeweiliges Netzgebiet mit Hilfe einer Randbilanz als Differenz 2w
schen der Summe aller Einspeisungen und der Summe aller Entnahmen erfasst, kénnen
dabei Transformatorverluste direkt durch ober- und unterspannungsseitige Messung
abgegrenzt werden. Die Grol3e der Leitungsverluste wird in diesem Fall anschliel3end
indirekt als Differenz zwischen den festgestellten Gesamtverlusten und den Transfoam
torverlusten ermittelt . Folglich enthalt die Grof3e Leitungsverluste nebemlen Strom-
warmeverlusten in Freileitungen und Kabeln ebenfalls den im Rahmen der Netzverluste
anrechenbaren technisch bedingten Stromverbrauch in Mess- und Steueranlagen des
Ubertragungsnetzes, siehe [3]Somit stehen firr die Gesamtnetzverluste zwei Zeitreihen
zur Verfugung, die jeweils von unterschiedlichen &ufReren Grof3en beeinflusst sind.

Die aus der Randbilanz stammenden Netzverlustistwerte (siehe Kapitel 2.3)est
hen aufgrund des Datenerhebungsprozesses nur mit einer zeitlichen Verzégerung von
einem bis mehreren Tagen zur Verfigung [100]. Die aus dem Netzleitsystem Uber fnha
shots gewonnenen betriebsmittelscharfen Verlustenergiedaten (siehe Kapitel 9.3te-
hen dagegen mit nur wenigen Minuten Verzogerung zur Verfiigung [L0®in geringerer
Zeitverzug der Datenverflgbarkeit ist in Anbetracht der Realisierung eines kirzeren
Prognosehorizonts als ein Vorteil anzusehen. Auch die Mdglichkeit der betriebsmitte
scharfen Datenanalyse ist ein zusatzlicher Vorteil der Snapshot-Datenquelle. In dervo
liegenden Arbeit werden Prognosemodelle daher auf Basis von Snapshotdatentwi-
ckelt. Prognosefehler sind gegeniiber den im Verlustenergiebilanzkreis verwendeten Ist-
Werten zu berechnen. Fir den zu erwartenden Fall, dass die abrechnungsreleteanlst-
Werte mit Hilfe einer Randbilanz ermittelt werden, stellen die Differenzen zwischen den
beiden Datenquellen folglich eine Prognoseungenauigkeit dar. Hiervon wird in der ko
liegenden Arbeit ausgegangen.
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4 Entwicklung eines Prognoseverfahrens fiir Netzverluste

4.1.1 Zeitreihen- und Verteilungsanalyse

Als Datengrundlage fur die folgenden Analysen werden Daten der Jahrel®0Obis 2013
betrachtet, wobei die Zeitreihen- und Verteilungsanalyse sowie die Prognosemodiel
entwicklung auf den Jahren 2@0 und 2011 basieren. Die Daten der Jahre 2012 und
2013 werden im Anschluss zur weiteren Validierung des Prognosemodells herangez
gen. Sowohl die Datenanalyse als auch die Prognosemodellentwicklung finden auf Basis
realer Daten des Ubertragungsnetzes der TransnetBW GmHtatt. Ausfiihrungen zur
Eignung des entwickelten Prognosemodells fir andere Netzgebiete sind in Kapitel 5.4 zu
finden.

Da die Netzverluste in einem eigenen Bilanzkreis erfasst und im Rahmen der B
lanzkreisabrechnung der Netzbetreiber beriicksichtigt werden (siehe Kap. 2.1).4findet
die Datenerfassung in 15-minutiger Auflosung std. Zudem ist die kleinstmogliche 8-
ferperiode bdrslich gehandelter Produkte ebenso die Viertelstunde [44]Folglich wer-
den in dieser Arbeit Zeitreihen in viertelstiindlicher Auflésung betrachtetAbbildung 4.1
gibt die viertelstundlichen Ganglinien der Leitungs- und Transformatorverluste in ne
mierter Form wieder. Die Normierung erfolgt jeweils durch Division mit dem maximalen
Wert der Zeitreihe im Betrachtungszeitraum, um trotz des Schutzes von nicht offentl
chen Daten die Charakteristika des Verlaufs Netzverluste aufzuzeigen
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Abbildung 4.1 Normierte Ganglinien der Leitungs- und Transformatorverluste

62 Bis zum 01.03.2012 firmierte die TransnetBW GmbH unter dem Namen EnBW msportnetze AG;
siehe auch Kapitel 2.1.4.
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4.1 Analyse der Energieverluste in Leitungen und Transformatoren

Die Leitungsverluste zeigen einen ausgepragten saisonalen Jahresgang. In den M
naten November bis Marz nehmen sie teilweise mehr als doppelt so hohe Werte als in
den Monaten Mai bis Septembean. Die Monate April und Oktober sind als Ubergaisg
zeitraume durch stark schwankende mittlere Niveaus charakterisiert. Auch aufgrund
des Rickgangs der Netzverluste im Winterhalbjahr 2012/2013 ist dieser Zeitraum bei
der Anwendung der Prognosemodelle in Kapitel 5 berlcksichtigt.

Der saisonale Jahresgang der Transformatorverluste ist ebenso durch hdohere We
te in den Wintermonaten gekennzeichnet. Der saisonale Jahresgang ist allerdings wen
ger stark ausgepragt als bei den Leitungsverluste@udem ist ein leichter Riickgang der
Transformatorverluste Uber die betrachteten Jahre zu beobachtein den Sommerno-
naten nehmen die Transformatorverluste folgerichtig einen héheren Anteil an denes
samtverlusten ein. Dies ist insbesondere durch den starken Riickgang der Leitungsve
luste und folglich der Gesamtverluste in dieser Jahreszeit zu erklaren. Dennoch ist der
Anteil der Leitungsverluste an den Gesamtverlusten dauerhaft grof3er 50 %.

Fur die statistische Analyse der Netzverlustzeitreihen sinth Tabelle 4.1 Kennzh-
len zu globalen Eigenschaften der Zeitreihen dargestellt. Die Anzahl der Messwerte im
Betrachtungszeitraum ist durch die viertelstindliche Auflésung der Daten grof3 und
stellt damit eine ausreichende StichprobengroRe dar. Der gro3ere Mittelwert der Trans-
formatorverluste gegeniber den Leitungsverlusten ist durch die Normierung der Zei
reihen mit ihrem jeweiligen Maximum zu erklaren. Leitungsverluste sind im Mittel gi-
Rer als Transformatorverluste. Dies ist u.a. dadurch zu erklaren, dass Leitungen nicht
nur den Transport zwischen Erzeugungseinhen und Lasten Ubernehmen, sondern
daruber hinaus fur Transite durch ein Netzgebiet zur Verfigung stehen. Mittelwert und
Median sind fur Transformatorverluste nahezu gleich, wohingegen bei diesen beiden
Kennzahlen fir Leitungsverluste ein Unterschied vorl8 % besteht. Dies ist ein erster
Hinweis auf eine nichtsymmetrische Haufigkeitsverteilung der Leitungsverluste.

Die starke Streuung der Leitungsverluste, gekennzeichnet durch eine hohe $ta
dardabweichung, muss bei der Prognosemodellentwicklung Rechnung getragen werden
[101]. Je grofRRer die Schwankungen der zu prognostizierenden Zeitreihe, desto wah
scheinlicher sind grofRere Prognosefehler. Die Standardabweichung gibt als zweites
Moment der Verteilungsanalyse die Streuung der Betrachtungsgréfe um den Emwa
tungswert wieder. Bei den Leitungsverlusten betragt die Standardabweichung 53 % des
arithmetischen Mittelwerts. Die Verteilung der Transformatorverluste zeigt dagegen
eine Standardabweichung von lediglich 18 % des Mittelwerts, siehe Tabelle 4.1. Dies
bedeutet eine deutlich starkere Streuung der Messwerte flr Leitungs- als fir Transfo
matorverluste. In Abbildung 4.2 sind die Verlaufe der wochentlichen Standardabwe
chungen der Leitungsverluste und der Transformatorverluste dargestellt. Die Werte der
Leitungsverluste liegen zwischen 5 bis Uber 20 % des Maximums der Leitungsverluste
im Betrachtungszeitraum. Die Standardabweichung der Transformatorverluste ist dag
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4 Entwicklung eines Prognoseverfahrens fir Netzverluste

gen konstanter und liegt zwischen 7 und 10 % des Maximums der Transformatorverlus-
te im Betrachtungszeitraum. Zudem ist kein dauerhaft eindeutiger Zusammenhang im
Verlauf der wochentlichen Standardabweichungen der Leitungs- und Transformatorve
luste zu beobachten. Dies wird auch durch eine Korrelation von 0,33 belégtin Falle
der Leitungsverluste weil3t dies auf das Vorhandensein von Volatilitatscluster hin.

Momente bzw. Tests Leitungsverluste Transformatorverluste
Anzahl der Messwerte [-] 70.080 70.080
Arithm. Mittelwert [MW/MW a4 0,31 0,65
Median [MW/MW may] 0,26 0,64

Standardabweichung [MW/MWa] 0,16 (53 % des Mittelw.) 0,12 (18 % des Mittelw.)

Schiefe [-] 0,772 0,302
Kurtosis [-] 2,64 2,17
ARCH-Test [-] 55,6 40,9
Ljung-Box-Q-Test [-] 2,90E+03 1,32E+04
Tabelle 4.1: Momente und Tests Leitungs- und Transformatorverlusie

Ein wesentlicher Aspekt bei der Entwicklung von Prognosemodellen ist das Auftreten
von Volatilitatsclustern, also Zeitrdumen mit besonders ausgepragter Streuung der
Prognosevariablen und Zeitraumen mit weniger starker Streuung. Fur Volatilitatscluster
kann der ARCH-Test [74)in Indiz liefern, siehe Tabelle 4.1Sowohl fur Leitungs- als
auch fur Transformatorverluste wird die Nullhypothese (keine Volatilitdtscluster va-
handen) abgelehnt und der kritische Wert deutlich Uberschritten. Somit ist fur die be
den Gro6RRen von Volatilitdtsclustern auszugehen.

63 ffreteie St Zcodf i i Zf—cleest i T corcto— oL 7ffS«ctame T deetet 1
von 1, mit Minimum (perfekte Antikorrelation) bei -1 und Mittelwert (keine Korrelation) bei 0.

64 Kritischer Wert des ARCH-Tests. Mit Hilfe dieses Hypothesen-Testsrden Zeitreihen auf Heterosle-
dastizitat, also der zeitlichen Veréanderlichkeit der Varianz getestet. Wird dié&lullhypothese dieses
Tests abgewiesen und tberschreitet der kritische Wert einen zuevgleichenden Test-Statistik-Wert (in
Abhéangigkeit des Signifikanzniveaus und der Stichprobengré3e), bestehindndiz fir die Heteroske-
dastizitat der Zeitreihe, also der zeitlichen Verénderlichkeit der Varianz.

65 Kritischer Wert des Ljung-Box Q-Tests. Mit Hilfe dieses Hypothesen-Testserden die Residuen von
Zeitreihen auf Autokorrelation, also ob intertemporale Zusammenhédnge vorhaen sind, Uberprift.
Wird die Nullhypothese dieses Tests abgewiesen und tberschreitet deritische Wert einen zu ve-
gleichenden Test-Statistik-Wert (in Abhangigkeit des Signifikanzniveaus)gbteht ein Indiz fur Volatili-
tats-Cluster in der Zeitreihe.

66 Die Auswertungen basieren auf Daten der Jahre 2010 und 2011.
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Abbildung 4.2 Standardabweichung wochentlicher normierter Leitungs- und Transforra-
torverluste

Neben der Analyse statistischer Kennzahlen kann die Betrachtung des mittleren
Tages- und Wochenverlaufs der Prognosevariablen weiteren Aufschluss tUber wiede
kehrende Eigenschaften bringen. Zeigt sich anhand dessen ein charakteristischer-Ve
lauf oder kdnnen gar Regelmaliigkeiten beobachtet werden, stellt dies eim wichtigen
Aspekt bei der Identifikation eines geeigneten Prognosemodells, z.B. bei der Festlegung
von saisonalen Komponenten, dar. Zu diesem Zweck sind die je Tagesstunde gemittelten
Verlaufe (mittlerer Tagesverlauf) der Leitungs- und Transformatorverluste in Abbildung
4.3 dargestellt. Hierbei sind unterschiedliche Eigenschaften zu beobachten. Bei den-Le
tungsverlusten zeigt sich eine leichte Reduktion des Mittelwerts zwischen 16 und 20
Uhr. Wahrend des restlichen Tagesverlaufs sind nur sehr geringe Auffalligkeiten rvo
handen. Dahingegen folgt der mittlere Tagesverlauf der Transformatorverluste einem
starker ausgepragten Tagesgang. Die Minima bestehen zwischen 0 und 7 Uhr, dieiMax
ma zwischen 8 und 12 sowie um 19 UhmDieser charakteristische Tagesgang ist daher
dem Verlauf eines typisierten Verbraucherlastgangs @hnlich, siehe z.B. [76]

Eine weitere Hilfestellung kann der je Tagesstunde gemittelte Verlauf der 10 und
90 %-Quantilverlaufe sein, ebenfalls in Abbildung 4.3 dargestellt. Je naher die Quantile
beim Mittelwert liegen, desto geringer ist die Streubreite zu dieser Tagesstunde und
desto eher kann der Mittelwertverlauf als charakteristisch angesehen werden. Bei den
Leitungsverlusten ist eine vergleichsweise grof3e Differenz sowohl zwischen oberem als
auch unterem 10 %-Quantil zu beobachten. Dieser Abstand zwischen oberem 90 %-
Quantilverlauf verringert sich lediglich wéahrend der Minima der Mittelwerte zwischen
16 und 20 Uhr. Der untere 10 %-Quantilverlauf ist dagegen eher gleichformig tber den
Tag hinweg. Er gibt somit an, dass sehr niedrige Werte der Leitungsverluste zu jeder
Tageszeit mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auftreten kénnen. Die tagesmittleren
Quantilverlaufe der Transformatorverluste zeigen insbesondere in den Nachtstunden
geringere Differenzen zum Mittelwertverlauf. Zwischen 8 und 20 Uhr ist aber ein ahnl
ches Verhalten wie bei den Leitungsverlusten zu beobachten. Die Quantile haben hier
nahezu immer den gleichen Abstand zum Mittelwert. Dies weist zum einen auf bei den
Transformatorverlusten charakteristisch niedrigen Werten wéhrend der Nachtstunden
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4 Entwicklung eines Prognoseverfahrens fiir Netzverluste

und zum anderen darauf, dass auch hier vom Mittelwert abweichende Verlaufe mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit mdglich sind.

Findet die Betrachtung von mittleren Tagesverlaufen fir alle Tage eines oder me
rere Jahre statt wie in diesem Fall, so ist der Einfluss von Sondereffekten, wie z.Ba-W
chenend-, Feier- und Briickentagen, festzuhalten. Niedrige Tagesverlaufe und damit
ein verringernder Effekt auf die Mittelwertverlaufe sind durch Feier- und Brickentage
zu begrunden. Diese fallen in der Regel mit einem niedrigen Elektrizitatsverbrauch und
damit auch mit einer tendenziell geringeren transportierten elektrischen Energiemenge
zusammen.

1 | 90% Miltel 10% { i

[MW /MW ]
CO0O0OoOoOOoO—
O=2NWARNDNDOO

: ‘ 90% Mittel 10% |

[MW /MW, ]
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Tagesstunden Tagesstunden

(a) Leitungsverluste (b) Transformatorverluste

Abbildung 4.3 Normierter mittlerer Tagesverlauf der Leitungs- und Transformatorverluste

Zur Erfassung oben genannter Kalendereffekte ist Abbildung 4.4 der mittlere &
chenverlauf der Leitungs- und Transformatorverluste sowie wiederum die ents@-
chenden 10 und 90 %-Quantilverlaufe dargestellt. Auch hier sind unterschiedlichei-E
genschaften festzuhalten. Zwar bestétigt sich die tagesmittlere Reduktion der Leitungs-
verluste am spaten Nachmittag, jedoch kann dies nur fir den Mittelwertverlauf und den
Verlauf des oberen Quantils beschrieben werden. Kleine Werte zeigen anhand des 10 %-
Quantils auch im Wochenverlauf eine gleichbleibende Wahrscheinlichkeit. Die grof3ten
Abstande zwischen Quantilen und Mittelwert sind in den Nachtstunden zu beobachten.
Daraus kann geschlossen werden, dass hier die gréf3ten Unregelmal3igkeiten auftreten.

Der mittlere Wochenverlauf der Transformatorverluste zeigt allerdings neben dem
oben beschriebern charakteristischen Tagesverlauf mit niedrigeren Werten in den
Nachtstunden einen Wochenendeffekt. Sowohl der Verlauf an Samstagen als auch an
Sonntagen ist durch niedrige Werte gepragt. Zudem sind hier ebenso die Differenzen zu
den 10 und 90 %-Quantilen deutlich verringert, so dass hier von einer starkeren Rdge
mafiigkeit auszugehen ist.
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Abbildung 4.4 Normierter mittlerer Wochenverlauf der Leitungs- und Transformatorverlus-
te

Eine wesentliche Annahme im Bereich der 6konometrischen Modelle ist die No
malverteilungshypothese. Zur Uberpriifung dieser kann zunachst die Dichteverteilung
der PrognosegrofRen herangezogen werden. Eine Anndherung an die Dichteverteilung ist
durch die in Abbildung 4.5 dargestellten Histogramme der relativen Haufigkeiten geg
ben. Die Verteilungen von Leitungs- und Transformatorverlusten unterscheiden sich
demnach sowohl in Form als auch wie oben aufgezeigt im Wertebereich.

Die Form der Verteilung der Verlustzeitreihnen kann durch die Schiefe und die
Kurtosis beschrieben werden. Die Schiefe macht eine Aussage Uber die Symmetrie der
Verteilung. Eine perfekt symmetrische Verteilung besitzt eine Schiefe von Null, wie bei
der Normalverteilung. Eine positive Schiefe belegt eine rechtsschiefe, negative eine
linksschiefe Verteilung. Fur Leitungs- und Transformatorverluste sind die Werte der
Schiefen in Tabelle 4.1 enthalten. Entsprechend dieser Werte liegen sowohl beii-Le
tungs- als auch bei Transformatorverlusten rechtsschiefe Verteilungen vor. Diese
Asymmetrie ist bei den Leitungsverlusten starker ausgepragt, was auch durch einé-h
here Schiefe belegt ist. Daraus folgt eine grof3ere Wahrscheinlichkeit fur Werte kleiner
als der Median. Ebenso sind sehr hohe Werte unwahrscheinlich. Plausibel wird dies
durch den elektrotechnischen Ursprung der GroRRe Verlustenergie. Aufgrund der &0
handenen bekannten Netztopologie und der aus Stabilitdtsgriinden gegebenen techn
schen Begrenzung des elektrischen Stroms (Dauerstrombelastbarkeit) kbnnen beso
ders hohe Ausreif3er beim leitungsgebunden Elektrizitatstransport und damit auch bei
den resultierenden Netzverlusten nicht auftreten.

Die Kurtosis, auch Wélbung genannt, stellt ein Mal3 fur die Gipfligkeit einer Verte
lung dar und liefert somit auch eine Aussage uber die Rander einer Verteilung. Diersta
dardnormalverteilung weist eine Kurtosis von drei auf. Werte gro3er als drei induzieren
eine hochgipflige Verteilung. In diesem Fall liegt Leptokurtosis vor und es wird von-e
ner fat-tailed Verteilung gesprochen. Diese kennzeichnet sich dadurch, dass besonders
extrem hohe Werte mit einer grél3eren Wahrscheinlichkeit auftreten kénnen. Kurtosis-
Werte kleiner drei sprechen fir eine niedriggipflige Verteilung, was auch als Platykuot
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sis bezeichnet wird. Bei niedriggipfligen Verteilungen sind die Werte gleichmafiigereg
streut und fur extreme Werte herrscht eine verschwindend kleine Wahrscheinlichkeit.
Die Kurtosis gibt fur beide Verlustenergiearten entsprechend der Angabe in Tabelle 4.1
die gleiche Tendenz an und weist auf platykurtische Verteilungen hin. Entsprechend
sind extrem hohe Werte bei Leitungs- und Transformatorverlusten praktisch unwath
scheinlich.
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Abbildung 4.5 Relative Haufigkeitsverteilungen Leitungs- und Transformatorverluste

Eine weitere Moglichkeit zum Vergleich der Verteilungseigenschaften von Leitungs- und
Transformatorverlusten mit der Normalverteilung ist der Ljung-Box-Q Hypothesentest
[102]. Getestet wird gegen die Nullhypothese, dass die TestgroRe normalverteilt isb-S
wohl fir Leitungs- als auch fur Transformatorverluste ergibt dieser Test entsprechend
Tabelle 4.1 sehr hohe Werte, die deutlich Gber dem Signifikanzniveau liegen und somit
einen Beleg fur die Ablehnung der Normalverteilungshypothese darstellen.

Zusammenfassend kann die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die Ndérma
verteilungshypothese fir die Gesamtheit der Stichprobengré3e sowohl fir Leitungs-
also auch fur Transformatorverluste nicht gehalten werden kann. Da die Verteilungsan
lyse ein zentrales Mittel zur Eignungsprifung von 6konometrischen Modellen istyer-
den weitere Analysen durchgefuhrt. Wird nicht jeweils die gesamte Stichprobe von ike
tungs- und Transformatorverlusten betrachtet, sondern jeweils nur Zeitabschnitte der
Zeitreinen kann die Normalverteilungshypothese eher aufrechterhalten werdenWer-
den diese Zeitabschnitte z.B. anhand des charakteristischen saisonalen Jahresgangs be
der Verlustenergiezeitreinen gewahlt, kann sinnvollerweise zwischen Sommer- und
Winterzeitraum unterschieden werden.
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Abbildung 4.6 Relative Haufigkeitsverteilungen von Zeitreihenabschnitten

Folglich sind abschnittweise unterschiedliche Dichteverteilungen beobachtbar, die
teilweise eine bessere Ubereinstimmung mit der Normalverteilung zeigen. Insbesondere
fur Leitungsverluste im Winterzeitraum von jeweils Oktober bis April ist eine bessere
grafische Ubereinstimmung mit der Normalverteilung gegeben. Fur Transformatorve
luste kann allerdings fur keinen der saisonal getrennten Zeitraume eine Verteilung éh
lich einer Normalverteilung grafisch festgestellt werden.

Den zeitlich veranderlichen Verteilungen der Leitungs- und Transformatorverluste
wird durch die Wahl des Schatzzeitraums Rechnung getragen. Durch die Begrenzung der
fur die Schatzung verwendeten historischen Daten auf wenige Wochen jeweils in Relat
on zum Prognosezeitraum wird das jeweils aktuelle statistische Verhalten bertckséic
tigt. Gerade im Falle der Transformatorverluste tritt eine Verdnderung der Verteilungs-
eigenschaften allerdings haufiger auf, wie die Auftrennung im Rahmen der oben darg
stellten Verteilungsanalyse zeigt. Um aber dennoch auch von einer Normalverteilung
ausgehen zu kdénnen, besteht die Moglichkeit eine Uber die Zeit veranderliche Varianz zu
bertucksichtigen. Dies geschieht durch die Anwendung von GARCH-Modellen

Ein Vergleich mit oben diskutierten Arbeiten zur Anwendung von 6konometr
schen Modellen z.B. auf Elektrizitatsborsenpreise, siehe ( [8396], [97] und [98]), legt
nahe, dass dien Tabelle 4.1 genannten kritischen ARCH-Test-Werte eher niedrig aukfa
len. Folglich ist die Auspragung der Heteroskedastizitat weniger stark als in Fallen, in
denen GARCH-Modelle erfolgreich in Bezug auf Abbildungs- und Prognosegiite eang
wendet wurden. Daher ist bei der Verwendung eines GARCH-Ansatzes auf Leiturms-
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der Transformatorverluste zusatzlich zu einem ARMA-Ansatz zu Uberprifen, ob tatdéc
lich eine merkliche Verbesserung auftritt oder diese sich nur in einem nicht signifike
ten Bereich befindet.

Neben der zeitlichen Veranderlichkeit der Standardabweichung der Prognosevar
ablen ist auch der Gradient von Interesse. Je grof3er der Gradienals Mal3 fur die We-
tdnderung Uber die Zeit , desto groRRer der von der Prognose abzubildende Werteb
reich. In Abbildung 4.7 sind die 5 %- und 95 %-Quantile der Gradienten der Netzverluste
des betrachteten Netzgebiets in den Jahren 2010 und 2011 dargestellt. Zum eineniwe
sen die Gradientenquantilein Teil (a) der Abbildung 4.7 auf den starken Anstieg des
Gradienten bei sehr kurzen Zeitrdumen hin.
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Abbildung 4.7 Quantile der normierten Netzverlustgradienten

Insofern besteht fiir die Prognoseentwicklung ein wesentliches Ziel darin, einen
moglichst kleinen Prognosehorizont zu gewahrleisten. Dies unterstreicht abermalig die
Verwendung von Snapshot-Daten als Grundlage fur die Modellentwicklung und spricht
gegen die direkte Verwendung von Daten auf Basis der Randbilanz. Ebenso erscheint
anhand dieser Auswertung die sehr kurzfristige Beschaffung von Energie zum Ausgleich
von Netzverluste am Intradaymarkt sinnvoll. Hier kann mittlerweile mit nur 30-
mindtiger Vorlaufzeit elektrische Fahrplanenergie fir Viertelstundenprodukte kontiru-
ierlich gehandelt werden. Dies ermdglicht dementsprechend und unter Beriicksiaht
gung einer fur die Durchfihrung der Prognoserechnung notwendigen Zeitdauer die Re
lisierung des minimalen Prognosehorizonts von 45 Minuten zur Gewahrleistung eines
stabilen operativen Prognosebetriebs sowie zur Beschaffung von Netzverlustenergie
siehe Kapitel 4.3 und 2.4.

In Teil (b) der Abbildung 4.7 wird zum anderen die Abnahme der Gradienten in
Tagesabstanden ersichtlich. Auf Basis dessen erscheint es sinnvoll, saisonale Kompene
ten bei der Prognosemodellentwicklung zu berticksichtigen. Diese kdnnten sich jeweils
aus Werten, die einen, zwei oder mehrere Tage zurtickliegen, zusammensetzen.
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4.1 Analyse der Energieverluste in Leitungen und Transformatoren

4.1.2 Ahnlichkeitsanalyse einzelner Betriebsmittel

Wie in Kapitel 2.3.2 dargestellt, entsprechen die Netzverluste eines Netzgebiets der
Summe der Verluste der einzelnen Betriebsmittel in diesem Netzgebiet. Daher ist neben
der Zeitreihen- und Verteilungsanalyse die Analyse der Verlustganglinien einzelneeB
triebsmittel eine weitere Moglichkeit zur Vorbereitung eines Prognosemodells. Analgs
fragen dabei sind, welchen Beitrag einzelne Betriebsmittel zu den Gesamtverlustea-li
fern, ob undin welchem MaR Verlustganglinien einzelner Betriebsmittel Ahnlichkeit mit
den Gesamtverlusten zeigen undb ahnliche Verlustganglinien einzelner Betriebsmittel

in Gruppen eingeteilt werden kdnnen Ist letzteres mdglich, konnen Prognosemodelle
entsprechend der Eigenschaften dieser Betriebsmittelgruppen entwickelt und amg
wendet werden. Ahnlichkeiten zwischen zwei oder mehreren Energieverlustgangen auf
verschiedenen Leitungen kénnen zum einen durch die konsekutive Topologiemehrere
Leitungen sind auf einem uberregionalen Trassenverlauf aufeinander folgend erbaut
und geschalten des Netzes bestehen. Zum anderen ist das Auftreten einer tberlagerten
grol3rdumigen Lastflussrichtung ein weiterer moéglicher Grund fur &hnliche Verlaufe von
Verlustganglinien.

In diesem Abschnitt werden nun zunéchst die Anteile der Verluste einzelnereB
triebsmittel an den Gesamtverlusten als ersten Schritt zur Beurteilung der Nutzbarkeit
einer Betriebsmittelgruppierung dargestellt. Im Idealfall wiirde sich auf Basis einer Ah
lichkeitsanalyse eine mdglichst geringe Anzahl an Gruppen ergeben, deren summierte
Verlustganglinien jeweilseinen signifikanten Anteil an den Gesamtverlusten ausmachen.
Als erster Anhaltspunkt sind in Abbildung 4.8 daher die Anteile der Verluste der einke
nen Betriebsmittel des betrachteten Netzgebiets jeweilan den Leitungs- und Transfo-
matorverlusten dargestellt. Es wird ersichtlich, dass nur eine geringe Anzahl von sechs
Leitungen einen Anteil von jeweils grof3er als ein Prozent an den gesamten Leitungsve
lusten haben. Die Anzahl an Transformatoren zu unterliegenden Netzen mit einenm-A
teil groRRer als ein Prozent ist etwas hoher, aber ebenfalls gering.

Vergleichbar hierzu ergeben sich die Korrelationefy der Verlustganglinien einzé-
ner Leitungen und Transformatoren zu den Gesamtverlusten. Wie in Abbildung 4.9-e
sichtlich wird, besteht nur bei einer geringen Anzahl an Leitungen eine Korrelation grf
Rer 0,68. Dahingegen ist die Anzahl bei den Transformatorverlusten mehr als doppelt so
hoch®s,

67 Ze 1"f..Se—e%oe%"—etZf %t ™ —"1TKorgelatibnskbeffizient mesdngez8gen. Dieser
lineare Koeffizient ist geeignet, da sich die Gesamtverluste aus der Sumder Verluste der einzelnen
Betriebsmittel ergeben.

68 Auf Basis des 0.g. Koeffizienten ergibt sich ungeféhr ab einem Wert von 0,6 estegistisch starke Ka-
relation [118].

69 Aufgrund einiger Umbenennungen der Transformatoren im betrachtetetbertragungsnetz und dem
entsprechend verwendeten Datenmodell sowie der Tatsache, dass diese Aestung auf Transforma-
torenamen bezogen ist, liegt die tatsdchliche Anzahl an Transformatoren nibrrelationen gréf3er 0,6
etwas niedriger.
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Abbildung 4.8  Anteile einzelner Betriebsmittelan Leitungsverlusten

Teilweise treten sowohl bei Leitungs- als auch bei Transformatorenverlusten sogaen
gative Korrelationen auf. Dies kann ein Indiz fir verschiedene Einflisse auf die Lastflls-
se im vermaschten Ubertragungsnetz sein, die eine entgegengesetzte Wirkung auf die
Verluste einzelner Betriebsmittel haben, jedoch gleichzeitig auftreten. Ein Vergleich,
welches dieses Indiz veranschaulicht, bezieht sich auf die Hauptaufgaben des Ulsertr
gungsnetzes: den Transport hoher elektrischer Leistungen von leistungsstarken rii
speisepunkten hinzu groRen Verbraucherleistungen, Erméglichung des diskrimied
rungsfreien Zugangs aller Erzeuger und Verbraucher zum Energiemarkt und Bereitste
lung des Ubertragungsnetzes als Grundlage fiir den europaischen Elektrizitatsbinme
markt. Die Gesamtheit dieser Transportnetzaufgaben hat Transite durch Netzgebiete
hindurch zur Folge. Zum einen wurde das Transportnetzes von Beginn an zwecks einer
maoglichst kostenguinstigen und versorgungssicheren grof3raumigen Elektrizitatsulve
tragung erbaut [7]. Zum anderen fuhren der Uberregionale Elektrizitditshandel und der
fortschreitende Ausbau erneuerbarer Energien zu hdheren Auslastungen der Netzb
triebsmittel. Ein Beleg hierfir sind die steigenden Aufwendungen fur Redispatchmfia
nahmen der deutschen Ubertragungsnetzbetreiber [103].
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Abbildung 4.9 Korrelation einzelner Betriebsmittel zu Leitungsverlusten

In einem vermaschten Ubertragungsnetz mag ein Transit aufgrund eines tiberregionalen
Ausgleichs zwischen Angebot und Nachfrage z.B. durch eine hohe lokal konzentrierte
Einspeiseleistung aus erneuerbaren Energien bedingt sein. Ist diese womoglich vdr a
lem durch Windkraft im Norden Deutschlands bedingt, ist eine Einspeisespitze in Naeh
stunden heutzutage nicht uniblicfi. Im selben Netz treten Lastflisse auf, die durch die
Einspeisung aus GroRRkraftwerken bedingt sind. Dies geschieht unter anderem auf Btic
leitungen”, die als Zuleitungen der Kraftwerksleistung zum vermaschten Ubewr
gungsnetz fungieren. Die Einspeisung aus Kraftwerken mag sich am Verbrauchsvérha
ten orientieren, welches typischerweise in den Mittags- und in den Abendstunden ein
Maximum im Tagesverlauf erreicht. Folglich kbnnen beide Effekte Transite durch und
grolRere Einspeiseleistungen in einem Netz charakteristischerweise zu unterschiedt
chen Zeitpunkten auftreten. Uberwiegt der Einfluss eines Effekts, ergeben sich Gesam
verluste, die sich eher mit diesem zusammenhéngend zeigen, wodurch auch die keh
zahl der Betriebsmittel einen positiven Zusammenhang mit den Gesamtverlusten zeigen
wiurde. Ein kleinerer Teil an Betriebsmitteln wurde folglich in anderer Weise belastet
und dies resultiert somit in kleinen oder auch negativen Zusammenhangen mit dereG
samtverlusten.

Wie oben dargelegt gibt es je eine geringe Anzahl an Leitungen und Transformat
ren deren Verlustganglinie einen Beitrag groRer 2 % zu Gesamtverlusten liefert. Ebenso
ist die Anzahl der Betriebsmittel mit vergleichsweise hohen Korrelationen zu denés

70 Der mittlere Tagesgang der Stromerzeugung aus Windkraft ist durch ein Maximum zwischz® und O
Uhr und ein Minimum zwischen 10 und 11 Uhr; Analyse auf Basis Daten von [11&¢r Jahre 2015-
2016.

71 Stichleitung: eine Leitung, mit einem Ende ohne weitere Verbindung ods&termaschung im gleichen
Netz. Eine Stichleitung kann z.B. eine singulare Zuleitung zu einem grofRéersorgungsgebiet oder e
ne Leitungen mit dem alleinigen Zweck des Abtransports elektriéer Leistung von einem Kraftwerk

sein.
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samtverlusten klein. Die Gegenuberstellung beider Grol3en Anteil an und Korrelation
mit den Gesamtverlusten ist in Abbildung 410 dargestellt. Es wird festgestellt, dass
von den sechs Leitungen mit einer Korrelation gré3er 0,6 zu den Gesamtverlusten drei
einen Anteil grofl3er 2 %, drei einen Anteil zwischen 1 und 2 % und eine einen Anteil
kleiner 1 % an den Gesamtverlusten ausmachen. Der Grof3teil der Leitungen mit Ker
lation zwischen 0 und 0,6 wie auch die Leitungen mit negativer Korrelation weisere-
weils einen geringen Anteil an Gesamtleitungsverlusten kleiner 1 % und grof3tenteils
kleiner 0,5 % aus.

Fur Transformatoren ist eine grof3ere Anzahl an Betriebsmitteln mit Korrelation
groRer 0,6 zu den Gesamttransformatorverlusten festzustellen. Vier Transformatoren
liefern dabei einen Beitrag grof3er 3 % an den Gesamttransformatorverlusten, finf einen
Anteil zwischen 2 und 3 % und sechs einen Anteil zwischen 1 und 2 %. Auch hier stellen
die Betriebsmittel mit Korrelationen zwischen 0 und 0,6 sowie diese mit negativen Ko
relationen mit Anteil kleiner 1 % bzw. 0,5 % die grof3te Anzahl dar.

¥a*t
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o
w
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0.4 *
028
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Anteil an Gesamtleitungsverlusten [%] Anteil an Gesamtleitungsverlusten [%]
(a) Leitungen (b) HOSHOS-Transformatoren

Abbildung 410:  Vergleich von Korrelation und Anteil einzelner Betriebsmittel ggu. Gesdam
verlusten

Diese Untersuchung gibt erste empirische Anhaltspunkte fir die Durchfihrbarkeit
einer Gruppierung einzelner Betriebsmittel, auf deren Basis getrennte Prognosemodelle
entwickelt und angewendet werden kdnnen. Auch ist eine erste manuelle Gruppierung
maoglich. Diese kann so geschehen, dass jeweils getrennt fir Leitungen und Transfarm
toren alle Betriebsmittel mit einer Korrelation grof3er 0,6 zu einer Gruppe und allera
deren Betriebsmittel zu einer weiteren Gruppe zusammengefasst werden.

Weiterfihrende Analysen und eine automatisierte Gruppierung der Betriebsmittel
anhand eines Ahnlichkeitskriteriums wie z.B. der Korrelation der Betriebsmittel unte
einander kdnnen zur weiteren Differenzierung und der Eingruppierung in mehr als zwei
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Gruppen fihren. Eine solche wird in Kapitel 4.2.5 mit Hilfe der k-means-Clusterung
durchgefuhrt.
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4.2 Identifikation geeigneter 6konometrischer Prognoseanséatze

Wie in Kapitel 3.3.2 erlautert, beruht der allgemeine Ansatz 6konometrischer Progn
semodelle auf dem ARMA-Ansatz, der sowohl Zusammenhange einer Prognosevariablen
zu sich selbst als auch stochastische Einflisse beriicksichtigt. Als Erweiterung sind z
dem saisonale Komponenten und exogene Einflisse moglich. Eine grundlegende A
nahme des klassischen ARMA-Ansatzes ist die Normalverteilungshypothese fur Stérgr
Ren. Somit besteht bei der Entwicklung von geeigneten dkonometrischen Ansatzeo- s
wohl das Ziel, die einzelnen autoregressiven, moving average, exogenen und saisonalen
Komponenten mdglichst gut zu bestimmen als auch dabei die Verteilung der Progees
variablen adaquat zu berucksichtigen.

Nebst diesen Aspekten wird in der vorliegenden Arbeit das Ziel, einen Progres
ansatz mit moglichst konstaner Prognosegute zu entwickeln, verfolgt. Hierzu werden in
den folgenden Abschnitten sowohl Erlauterungen zur Datenvorbearbeitung, zur Festl
gung der 6konometrischen Modellordnungen und Einbindung saisonaler und exogener
GrolRen aufgezeigt, als auch die Betrachtung des Netzes als Summe seiner Betriebsmittel
beschrieben.

4.2.1 Datenvorbearbeitung

Zur Einhaltung der Normalverteilungshypothese kdnnen die Eingangsdaten der Param
terschatzung auf ihre Verteilung Uberprift und angepasst werden. Aber auch fir die
Verbesserung der Schatzeigenschaften und der Prognosegite der Prognosemodelle
kann die vorbereitende Bearbeitung von Daten hilfreich sein. So sind die Stabilisierung
der Varianz oder auch die Trend-Bereinigung einer Zeitreihe Ziele der Datenvorbeaibe
tung. Fir diese Zwecke bestehen mehrere Mdglichkeiten der Zeitreihenbearbeitung, die
zu unterschiedlichen Ergebnissen fuhren. Zur Verfigung stehen mehrere Transformat
onsmethoden und Differenzenfilter sowie Methoden zur Glattung von Zeitreihen. Zu
gangigen Transformationsmethoden z&hlen didBox-Cox-Transformation und die log-
rithmische Transformation. Abbildung 411 und Abbildung 412 zeigen die Anwendung
eines einfachen Differenzenfilter, der logarithmischen Transformation und der Box-Cox-
Transformation. Der einfache Differenzenfilter erscheint neben den dariber hinaus
moglichen mehrfachen oder saisonalen Differenzenfiltern am sinnvollsten, da sicleb
reits hier eine Stationaritat einstellt, die Haufigkeitsverteilung der resultierenden Zei
reihe symmetrisch ist und durch andere Differenzenfilter keine weitere signifikante &
duktion der Varianz erreichbar ist. Die logarithmische Transformation verwendet in
diesem Fall den naturlichen Logarithmus, was zu einer Annéherung an die Normailve
teilung fuhrt, eine Stationaritat allerdings nicht erreicht.
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Abbildung 411: Stabilitatsfilter fiir Leitungsverluste und Histogramme

Ahnliches gilt fiir die Box-Cox-Transformation, die den Wertebereich der Zeitre
hen aber starker einschréankt und damit zu einer starkeren Reduktion der Varianz fuhrt.
Unter den genannten Transformationsarten liefert der Differenzenfilter die vielverspe-
chendsten Resultate, da&ine Stationaritat am ehesten erreicht wird. Alle drei besche-
benen Modifikationen werden jedoch bei Prognoseanwendung bertcksichtigt um auch
anhand des Prognoseergebnisses deren Eignung zu beurteilen.
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Abbildung 412: Stabilitatsfilter fur Transformatorverluste und Histogramme

Neben der Transformation der Netzverlustzeitreihen ist es sinnvoll, eine Glattung
vorzunehmen, da die Netzverluste durch ein Rauschen im Viertelstundenraster geken
zeichnet sind und die hierdurch auftretenden haufigen Vorzeichenwechsel nach der
Anwendung des Differenzenfilters die Schatzgtite negativ beeinflussen kénnétur GIl&-
tung wird die Berechnung von gleitenden Mittelweren mittels der Methode des Epo-
nential Smoothing angewendet. Dies entspricht im Grunde der Bildung eines gleitenden
Mittelwerts mit exponentiell fallenden Gewichtungen weiter zurtickliegender Zeitpuk-
te.

Neben der Anwendung von Transformationen und Filter ist die Teilung einer Zei
reihen in mehrere Abschnitte z.B. anhand der Stunden eines Tages moglich. Ein etwaiges
stundengetrenntes Modell hat eine Berechtigung fir die Prognose von Preisen auskAu
tionen wie z.B. auf den Day-Aheatarkten der europaischen Strombodrsen (z.B. EPEX,
Nordpool). Der Handel mit elektrischer Energie findet hier zwar jeweils auf einer
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Marktplattform statt, stellt aber im Grunde 24 getrennte Auktionen flr jeweils eine
Stunde des folgenden Tages auf Basis teilweise unabhangiger fundamentaler Daten und
Annahmen dar Fur die rein technische und durch Umwelteinflisse bestimmte Zeitrae

der Netzverluste wird in der vorliegenden Arbeit von einem stundengetrennten Ansatz
abgesehen. Eine stundengetrennte Betrachtung fur eine Preisprognose déstra-
dayhandels ist ebenso nicht sinnvoll.

4.2.2 Ermittlung der Modellordnungen

In Anlehnung an das in Kapitel 3.3.2 erlauterte Box-Jenkins-Verfahren werden die Aut
korrelations- (ACF) und partielle Autokorrelationsfunktion (PACF) fur Ermittlung der
Modellordnungen der 6konometrischen Prognosemodell herangezogen. Das in [73] und
[74] ausfuhrlich beschriebene Verfahren stellt eine Fallunterscheidung zur Verfligung,
die sich am Verlauf der beiden Autokorrelations- und der partiellen Autokorrelations-
funktion orientiert, siehe [74]. Fallt z.B. die partielle Autokorrelationsfunktion abrupt ab
und nimmt die Autokorrelationsfunktion eher langsam ab, ist dies ein Hinweis auf einen
autoregressiven Prozess der Prognosevariablen. Folglich resultiert in diesem Beispiel
aus dem Box-Jenkins-Verfahren ein AR(p)-Modell mit der Ordnung p in Hohe des gerade
noch signifikanten Funktionswerts der partiellen Autokorrelationsfunktion.
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Abbildung 413:  Autokorrelation Leitungs- und Transformatorverluste
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Aus den dargestellten ACF und PACF fir die Leitungs- und Transformatorverluste
im Winter- und Sommerzeitraum ergeben sich erste Hinweise auf geeignete dkonotne
rische Prognoseansétze. Die ACF in Abbildungl3.(a) bis (d) weisen auf Ahnlichkeiten
der Betrachtungsfalle hin. Der eher langsame Abfall der ACF weist auf ein rein awor
gressives Modell ohne eine Moving-Average-Komponente hin. Aufgrund der Variarest
bilisierung der Schéatzresiduen (Differenzen zwischen Schétz- und Istwerten) kann es
mitunter aber sinnvoll sein, eine niedrige moving average-Ordnungu verwenden.
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Abbildung 414: Partielle Autokorrelation Leitungs- und Transformatorverluste

Die in Abbildung 414 dargestellten PACF haben fir die vier Betrachtungsfélle deroh
hen Wert fur den Lag Nummer eins (direkter Vorgangerwert der Vorperiode) und die
vergleichsweise kleineren Werte ab Lag Nummer 2 gemeinsam. Wird zusatzlich das im
Box-Jenkins-Verfahren genannte principle of parsimony (Sparsamkeitsprinzip, Verwe
dung von so wenigen Parametern wie moglich) mit einbezogen, resultiert eine AR-
Ordnung von p = 1. Ab dem Lag Nummer 2 unterscheiden sich die Werte der PAEGF |
doch weiterhin vom Signifikanzniveau. Dies kann wiederum fur die Abkehr von einem
AR(1)-Modell sprechen, soweit die Schatz- und Prognosegtite hierdurch verbessertrwe
den kénnen. So koénnte fur die Prognose der Leitungsverluste die Anwendung von bis zu
5 autoregressiven Komponenten und fur die Transformatorverluste die Anwendung von
bis zu 6 autoregressiven Komponenten sinnvoll sein.

Zur Ermittlung der Modellordnungen stehen neben der ACF und der PACF weitere
Kenngréf3en zur Verfigung die Rickschlisse auf die Eignung unterschiedlicher dken
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metrischer Ansétze erlauben. Diese sogenannten Informationskriterien werden nicht
allein anhand der Prognosevariablen gebildet, sondern werden auf der Basis der Seha
zung der Parameter der 6konometrischen Modelle berechnet. Eine zentrale Grol3erhie
bei ist die Log-Likelihood-Funktion (LLF) der Maximum-Likelihood-Schéatzung. Die LLF
gibt als direktes Ergebnis der Parameterschatzung die Wahrscheinlichkeit daftir an, dass
die geschatzten Parameter fiur das Prognosemodell geeignet sind. Daher kann die LLF
alleine bereits als ein Kriterium fir die Beurteilung der Schétzgite eines 6konometr
schen Modells herangezogen werdeWeitere einfache Kriterien auf Basis des Schéatze
gebnisses sind das Bestimmtheitsmald der Modellschatzung gegenuber den Istwerten
sowie die statistische Signifikanz der verwendeten Parameter. Letzteres wird in dereR
gel Uber den t-Test im Anschluss an die Schatzung ermittelt.

Das Akaike-Informationskriterium (AIC) bezieht neben der LLF zusatzlich dierA
zahl der verwendeten Parameter des Prognosemodells mit ein. Das Schwarz-Bayes-
Informationskriterium (BIC) baut auf dem AIC auf und bindet zusatzlich die Anzahl der
fur die Schatzung verwendeten Istwerte der Prognosevariablen mit ein.

Fur die Beurteilung und den Vergleich verschiedener 6konometrischer Ansatze ist
es folglich notwendig, die Schatzung der Modellparameter durchzufiihren. Da einepdo
pelte Ausfihrung der Schatzung einmal zur Modellidentifikation und einmal fur die
direkte Prognosevorbereitung mit Hinblick auf die Rechenzeit nicht ratsam erscheint,
wird an dieser Stelle auf die Auswertung der Informationskriterien verzichtet und stat
dessen auf die Modellanwendungen in Kapitel 5 verwiesen

Wie oben beschrieben, bestehen bei der Netzverlustprognose keine ausreichenden
Grunde fir ein stundengetrenntes Modell. Weitere Hinweise hierfir ergeben sich aus
dem Vergleich der (partiellen) Autokorrelationsfunktionen. Die ACF und PACF der stu
dengetrennten Zeitreihen sind denen der nicht getrennten Zeitreihen sehr &hnlichuzZ
dem weisen die (partiellen) Autokorrelationsfunktionen der getrennten Zeitreihen ke
nen wesentlichen Tagesgang auf, der eine Unterteilung anhand von Tagesstunden tech
fertigen konnte.’2

4.2.3 Verwendung von saisonalen Komponenten

Zusatzlich zur Festlegung der ARMA-Modellordnungen sind die Ordnungen der saigen
len Komponente des Prognosemodells zu bestimmen. Die in Kapitel 4.1.1 dargestellten
mittleren Wochenverlaufe der Leitungs- und Transformatorverluste geben erste IHt
weise auf die tage- und wochenweise Saisonalitat. Die Uberprufung dieser Annahmen
kann mit Hilfe der PACF durchgefuhrt werden, die fur eine gré3ere Anzahl von Lags in
die Vergangenheit berechnet wird. Die Ergebnisse dieser Berechnung sind in Abbildung

72 Fir die entsprechenden Diagramme siehe Anhang A.3.
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4.15 dargestellt. Hier wird aufgrund der hohen Rechenzeiten auf Daten in stindlicher
Auflésung zurickgegriffen.

Sowohl bei den Leitungs- als auch bei den Transformatorverlusten ergeben sich
deutliche Ausreil3er der PACF bei einem Lag von 24 Stunden. Die Werte fir Lags mit
zwei (48) bis sechs Tagen (144) fallen dagegen geringer aus. Insbesondere bei den
Transformatorverlusten wird fir den Lag zur Vorwoche (168) wiederum ein hoher
PACF-Wert berechnet. Dieser fallt fur die Leitungsverluste eher gering aus.
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Abbildung 415: Partielle Autokorrelation Leitungs- und Transformatorverluste, groRe Lags

Auf Basis der langfristigen PACF erweist es sich als sinnvoll fur die Leitungsverlus-
te den Vortagesverlauf und wahlweise weitere Tagesverlaufe mit zwei oder drei Tagen
Abstand zu nutzen. Fur die Transformatorverluste erscheint zusétzlich die Berlcksiaght
gung des Vorwochenverlaufs sinnvollEs kann ebenso die Schlussfolgerung gezogen
werden, dass es bis auf die genannten saisonalen Regelmafigkeiten keine weiteren gibt.

4.2.4 Einbindung exogener Grof3en

Okonometrische Modelle bieten neben der Beriicksichtigung von autoregressiven und
stochastischen Einflussen auch die Mdglichkeit zur Einbindung deterministischer fei
fliusse. Deterministische Einflussfaktoren werden in der Regel als exogene Regressoren
bezeichnet und in der Okonometrie einer Regressionsanalyse entsprechend als paesm
tergewichtete GrofR3en z.B. in ARMAX-Modellen eingebettet. Die Einbindung von érkl
renden aufleren Faktoren kann einen grof3en Mehrwert fur eine Prognose liefern, wenn
zwischen Prognosevariablen und dem exogenen Regressor ein ausreichend grol3af Z
sammenhang besteht. Ein Beispiel ist die Berticksichtigung der Nachfrage nach elektr
scher Energie bei der Vorhersage von Grol3handelspreisen an den Stromboérsen. Aiha
gig von anderen Einflussen, wie der Verfugbarkeit von Kraftwerkskapazitaten oder
Brennstoffpreisen, kommen mit steigender Nachfrage héhere Stromhandelspreisel-z
stande. Die Erklarung fur diesen Mehrwert bei der Prognoseanwendung liefert z.B. eine
Korrelationsanalyse. Besteht ein Zusammenhang zwischen der Nachfrage nach elektr
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scher Energie und den Stromhandelspreisen, lasst sich dieser Zusammenhang mittels
Korrelationsmalfien erfassen.

Die Netzverluste sind, wie in Kapitel 2.2.3 diskutiert, direkt abh&angig von den Lias
flissen und weiteren technischen Grof3en des Netzbetriebs sowie indirekt abh&ngig von
energiewirtschaftlichen Grol3en wie z.B. der Kraftwerkseinsatzplanung und der Netz
pologie. Hieraus ergibt sich eine Menge an Einflussgro3en, die potentiell einen statis-
tisch erfassbaren Zusammenhang mit den Netzverlusten zeigen. Fur die Uberprifung
dieser Hypothese werden einige potentielle &ul3ere Einflussgrof3en mit den Netzverlus-
ten verglichend ™ ‘ce— T17 Zcetfri tfreeie..St EraZgenutates i cor<
wird. Entsprechend Gleichung (4.1) ergibt sich dieser aus dem Quotienten der Kovarianz
der beiden betrachten Gré3en und dem Produkt der Wurzeln deren Varianzen. Bei e
nem Wert von 1 besteht perfekte Korrelation, bei einem Wert von 1 perfekte Antikor-
relation. Ein Wert von 0 gibt an, dass kein statistischer Zusammenhang zu erkennen ist.

% KRa ; . Ay o JuF T8WF W

é:ra;L (4.1)
¥8=N;,¥8=N; ¥AJ,JuF T8, ¥Aj oLbF UP

f t1” 1f”eekorehtionskoeffizient lediglich lineare Zusammenhénge
adaquat abbildet, muss fur die Erfassung von nichtlinearen Zusammenhangen ein and
rer Koeffizient herangezogen oder die zu vergleichenden Gréf3en vorbearbeitet werden.
Die Korrelationsanalyse ist geteilt in monatlich und taglich berechnete Korrelationskde
fizienten jeweils auf der Basis stiindlicher oder viertelstiindlicher Datef?. Da die Prg-
nosemodellentwicklung sowohl auf den Intraday- als auch auf den Day-Ahead-Horizont
abzielt, ist die Betrachtung von taglichen Koeffizienten fur die Beurteilung der Konstanz
einer Korrelation von Bedeutung. Wird wegen der Annahme eines signifikantenuZ
sammenhangs ein exogener Regressor im Prognosemodell berticksichtigt und hoeh g
wichtet, hat dieser einen ebenso starken Einfluss auf die Prognoseergebnisse. Ist aber
eine Korrelation nicht ausreichend konstant im Zeitverlauf und wechselt kurzfristig a-
gar das Vorzeichen, kann sich dies negativ auf die Prognosegite auswirken. Die ntona
lich berechneten Korrelationen geben Hinweise auf etwaige langfristig vorhandenauZ
sammenhange. Die betrachteten Zeitraume der Korrelationsanalyse richten sich nach
der zum Zeitpunkt der Durchfihrung vorhandenen Datenbasi

Energiewirtschaftliche Grofzen

Im Zuge der Korrelationsanalyse werden zunachst energiewirtschaftliche Groéfl3ereb
trachtet, fur die ein Zusammenhang mit den Netzverlusten vermutet werden kann.bA
bildung 416 ,t<sSfZ—f— tte $"Zf—" tfe Ff e'eie. Ste deltZf—c'o-

73 Bei der Korrelationsanalyse wurden mehrere Zeitperioden betrehtet, die Jahre, Monate, Wochen und
Tage einschlieBen. Zudem wurden Unterscheidungen zwischen Werk- und Woclkedtagen sowie
zwischen Tag- und Nachtstunden gemacht.
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Netzverluste mit dem Soll-Austausch fur das betrachtete Netzgebiet. Der Soll-Austausch
stellt die auf Basis der durch den Day-Ahead-Markt ermittelten summierten Austausc
fahrplane fur elektrische Energie uber die Grenzen der Regelzonen hinweg dar. Er ist
also ein Ergebnis des ElektrizitdtsgroRhandels und beinhaltet Annahmen zur hieraus
resultierenden Kraftwerkseinsatzplanung.
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Abbildung 416: Korrelation Netzverluste und geplanter Soll-Austausch

Mit Blick auf die monatlichen Korrelationswerte lasst sich kein signifikanter i-
sammenhang mit ausreichend langer Dauer festhalten. Die taglichen Korrelationswerte
zeigen ein ambivalentes Bild. So sind zum einen Koeffizienten grof3er 0,8 und gré3er 0,9
zu beobachten, die auf einen sehr starken Zusammenhang an diesen Tagéendenziell
in den Winterzeitrdumen hindeuten. Zum anderen werden Tage beobachtet, fur die
Koeffizienten kleiner - 0,8 berechnet werden, was auf einen entgegengesetzten Tages-
verlauf der beiden Gro3en hindeutet. Zudem liegen die Extremtage teilweise ohne grol3e
Zeitdifferenz von wenigen oder gar nur einem Tag nah aneinander. Eine Berucksieht
gung des Soll-Austausch bei der Prognose der Netzverluste erscheint daher als nicht
zielfiihrend.

Weitere betrachtete energiewirtschaftliche Gréf3en sind Grof3handelsstrom- und
Ausgleichsenergiepreise sowie die im Rahmen des Engpassmanagements an det- Si
grenze des baden-wirttembergischen Ubertragungsnetzes vergebene grenziibersdhre
tende Transportkapazitat. Ahnlich wie beim Soll-Austausch ergeben sich auch fur diese
Zeitreihen keine ausreichend konstanten Zusammenhénge mit den Netzverlusten, die
fur die Verwendung bei der Prognoserechnung sprechen wirden.

94



4.2 ldentifikation geeigneter 6konometrischer Prognoseanséatze

Technische Grofen

Nebst energiewirtschaftlichen Grof3en werden einige technische GrofRen des Neézb
triebs analysiert, von denen hier eine beispielhafte Auswahl Lastverlauf, Transite und
Blindleistungsverhalten diskutiert wird.

Der Lastverlauf (Einspeiseleistungy wird als vorzeichenrichtige Summe aller Ei-
speisungen in das Ubertragungsnetz sowohl von Kraftwerken, benachbarten Ubexir
gungsnetzen als auch von unterliegenden Verteilnetzen definiertsiehe [104] Er repré-
sentiert also die zum jeweiligen Zeitpunkt vom Ubertragungsnetz aufgenommene und
zu transportierende elektrische Energie. Der Lastverlauf enthalt jedoch keine Informiat
on daruber, Uber welche Strecke der Lasttransport stattfindet. Dennoch ist er eine viic
tige Kenngrof3e der Transportaufgabe. Abbildung 47 gibt die monatlichen und tagk
chen Korrelationen des Lastverlaufs mit den Netzverlusten wieder. Die monatlichen
Korrelationen, die Hinweise auf langfristige Korrelationen geben, liegen zum aller ¢8é
ten Teil im eher kleinen Korrelationsbereich. Lediglich in 5 % der betrachteten Monate
werden Werte gréRer 0,6 berechnet. Die taglichen Korrelationen liefern teilweise sehr
hohe Werte grof3erer 0,9, allerdings auch stark negative Korrelationen kleiner - 0,6.
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Abbildung 417: Korrelationen Netzverluste und Lastverlauf

Die Grofie der physikalischen Transite durch ein Netzgebiet ist definiert als das
Minimum aus Import in und Export elektrischer Energie aus einem bestimmten Neteg
biet und stellt somit eine KenngroRe fir die Durchleitungsaufgabe des Ubertragunggre
zes dar. Die in Abbildung 4.8 dargestellten monatlichen Korrelationen weisen im Ve
gleich zu obig diskutiertem Lastverlauf eher auf einen konstanten Zusammenhang mit
den Netzverlusten hin. Ebenso sind die taglichen Korrelationen durch l&angere Phasen
mit konstant hohen Korrelationswerten gekennzeichnet. Allerdings sind sowohl die ot
natlichen als auch die taglichen Korrelationen auch der Transite mit den Netzverlusten
durch niedrige oder gar negative Korrelationen unterbrochen.
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Abbildung 418: Korrelationen Netzverluste und Transite

Die an einzelnen Tagen sehr hohen Korrelationswerte grof3er 0,9 weisen auf et
verluste hin, die insbesondere durch die Durchleitungsaufgabe des Ubertragungsnetzes
im betrachteten Netzgebiet getrieben sind. Die Transite sind jedoch eine netzgebiets-
Ubergreifende Grol3te und lassen keine Aussage Uber der Belastung einzelner Leitungs-
trassen zu. Zudem ist bei taglicher Berechnung des Korrelationskoeffizienten keine Aus-
sage daruber moglich, ob das Tagesniveau der Transite einen wesentlichen Zusamme
hang mit den Netzverlusten hat. Somit lassen sich niedrige oder negative Korrelations-
werte auch durch das folgende Gedankenexperiment erklaren: Es wird aufgrund der
Gesamtsituation der Lastflisse im europaischen Verbundnetz angenommen, dass nur
eine von mehreren Trassen mafgeblich durch Transite hoch ausgelastet ist. Die hier
entstehenden elektrischen Verluste sind in ihrer Hohe allerdings nicht entscheidend fur
die Netzverluste des betrachteten Netzgebiets und machen im gesamten Tagesverlauf
nur einen geringen Anteil aus. Die elektrischen Verluste der weiteren Trassen sintaf3-
geblich durch Einspeisung und Verbrauch innerhalb des betrachteten Netzgebiete-b
stimmt und bilden in Summe den Hauptteil der Netzverluste. Somit ist nicht nur diedd
he der Transite im Vergleich zu den Netzverlusten, sondern auch deren Auswirkung auf
einzelnen Netzelemente und -trassen entscheidend fur den jeweiligen numerischen-Z
sammenhang. Die Korrelation bzw der numerische Zusammenhang der Netzverluste
eines Netzgebiets und der Transite durch dasselbe Netzgebiet hangt also von der Starke
der Auswirkung der Transite auf einzelnen Trassemb. Dies erschwert die Verwendung
der Transite als erklarende Grol3e bei der Prognose der Netzverluste.

Abbildung 419 zeigt die monatlichen und taglichen Korrelationen der Netzverlus-
te mit dem Blindleistungsverhalten des betrachteten Ubertragungsnetzes. Das Blindleis-
tungsverhalten wird in diesem Fall entsprechend des Verhaltens von Betriebsmitteln als
kapazitive oder induktive Verbraucher in Abhangigkeit ihrer Belastung verstanden, das
auch in Kapitel 2.2.2 erlautert wird. Das so verstandene Blindleistungsverhalten ist in
einer Form entsprechend Abbildung 2.4 auch ein Ausdruck der Belastung der einzelnen
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Betriebsmittel. Je hoher die Scheinleistungstbertragung im Vergleich zur naturlichen
Leistung z.B. einer Freileitung, desto grofer ist deren Blindleistungsverbrauch. Somit
kann zum einen der naheliegende Schluss des starken Zusammenhangs der Netzverluste
mit der Betriebsmittelauslastung formuliert werden. Zum anderen ist das Blindleis-
tungsverhalten aller und einzelner Betriebsmittel ein direkter Einflussfaktor auf die
Netzverluste aufgrund der physikalischen Eigenschaft, dass nicht nur die Wirkleistung,
sondern die Ubertragene Scheinleistung entscheidend fir die Wirkleistungsverluste ist
siehe Gleichung (2L0). Ausgehend davon, dass auch der Blindleistungsverbrauch einer
Freileitung teilweise kompensiert wird, resultiert ein hoherer Blindleistungstransport
z.B. fur solche Leitungen, an deren Ende diese Kompensation nicht direkt méglich ist.
Dies fuhrt dementsprechend auch zu langeren Transportwegen fur die Blindleistungs-
kompensation und beeinflusst daher auch die ohmschen Verluste.
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Abbildung 419: Korrelationen Netzverluste und Blindleistungsverhalten

Die Monatskorrelationen zeigen nahezu durchgéngig Korrelation mit dem gleichen ko
zeichen zwischen Blindleistungsverhalten und Netzverluste, wenn auch zweitweiseg
ringe oder gar Korrelationen bei null ermittelt werden. Naturgemaf schwanken die Gt
lichen Korrelationen starker, zeigen aber ein etwas klareres Bild als z.B. das Kooel
gramm der Transite. Insbesondere in den Wintermonaten sind mitunter konstant sehr
hohe Autokorrelatioen kleiner -0,6 zu beobachten. Das negative Vorzeichen der Koael
tionen ist auf die Vorzeichenkonvention bei der Ermittlung des Blindleistungsverhaltens
zurtckzufihren und hier nicht als Antikorrelation zu sehen. Vielmehr zeigen diese Ko
relationswerte, dass die Netzverluste haufig auch dann ansteigen, wenn der Blindleis-
tungsverbrauch der Netzbetriebsmittel zunimmt. Die Verwendung des Blindleistungs-
verhaltens als eine erklarende Gréf3e bei der taglichen oder untertaglichen Prognose der
Netzverluste ist dennoch nicht méglich, da auch das Blindleistungsverhalten ein Elge
nis des Netzlastflisse ist.
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Neben einzelnen energiewirtschaftlichen und technischen Grof3en stehen die-E
gebnisse des in Kapitel 3.1.2 beschriebenen Day-Ahead Congestion Forecast (DACF) zur
Verfugung. Die auf Basis kontinentaleuropaweit zusammengetragener Netzmodelle- i
klusive Annahmen zu Netzlasten und Erzeugungen durchgefiihrten Lastflussrechnungen
fur die 24 Stunden des Folgetages werfen als Nebenprodukt die Energieverluste dem-ei
zelnen abgebildeten Betriebsmittel ab. Die Summe der Verluste der zu einem begtim
ten Netzgebiet gehérenden Leitungen und Transformatoren kann mit den Netzverlusten
dieses Netzgebiets verglichen werden. Abbildung 20 gibt beispielhaft den Vergleich
der im DACF-Prozess ermittelten Netzverluste fur die Betriebsmittel des betrachteten
Netzgebiets fiur zwei Wochen in 2011 wieder. Hieraus wird ersichtlich, dass das Tages-
niveau der Netzverluste und in weiten Teilen auch der Tagesverlauf gut abgebildet we
den. In Abbildung 420 sind die Tageskorrelationen der DACF-Berechnung fur eine aus-
gewahlte Leitung mit den Verlust-Istwerten der Leitung dargestellt. Da die Korrelat
onswerte dieses und weiterer leitungsspezifischer Vergleich zu einem grof3en Teilayr
Rer 0,8 sind, kann auch von einer guten Abbildung der Verluste auf einzelnen Betriebs-
mitteln ausgegangen werden. An einzelnen Tagen jedoch gelingt auch beim DACF-
Prozess keine ausreichende gute Erfassung der Netzverlustesergleiche mit Tagesko-
relationswerten nahe null. Abweichungen der Inputannahmen fur die Netzmodelle der
einzelnen Netzbetreiber im Hinblick auf eine abweichende Lastentwicklung, eine Aad
rung in der Netztopologie, z.B. auch aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse zu potent
ellen Engpéssen und entsprechender Schaltmal3nahmen, aber v.a. aufgrund abweiche
der Kraftwerkseinspeisungen durch deren betriebswirtschaftliche Optimierung am It
radaymarkt sind Griinde hierfur.
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Abbildung 420: Day-Ahead Congestion Forecast ggu. Leitungsverluste

Da der DACF-Prozess auf Fahrplananmeldung der Bilanzkreisverantwortlichen
und damit auf der Kraftwerkseinsatzplanung als Ergebnis nach dem Day-Ahead Elektr
zitatshandel beruht, stehen die Ergebnisse folgerichtig erst nach dem Abschluss des
Day-Ahead Spotmarkts zur Verfigung. Somit ist die Verwendung dieser fir eine Day-
Ahead-Prognose der Netzverluste zur Beschaffung am Day-Ahead Spotmarkt nichtgnd
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lich. Jedoch kénnen die DACF-Ergebnisse bei der Erstellung einer Intraday-Prognose
verwendet werden. Daher sind diese Daten auch eine Referenz fur die Beurteilung der
Prognosegute. Geeignete FehlermalRe zur Beurteilung der Prognosegiite sind u.a. der
RRMSE (root mean squared error) und der MAPE (mean average percentage error)
siehe auch Kapitel 5 und Anhang A.2. Die entsprechenden Werte fur den Vergleich der
DACF-Ergebnisse fur die Leitungsverluste mit Istwerten ergeben sich entsprechent-A
bildung 4.21 (a). Die Unabhangigkeit der FehlermalRe vom Prognosehorizont ergibt sich
hierbei durch die tagliche Durchfuihrung des DACF-Prozesses. Somit stehen als Posgn
sewerte fur alle Prognosehorizonte kleiner als 30 Stunden dieselben Ergebnisse des
DACF-Prozesses zur Verfugung. Die Veranschaulichung der DACF-Verlustprognose ist
zudemin Abbildung 421 (b) als eine Punktwolke gegeben. Die teilweise auftreten da
fungen der Wertepaare auf vertikalen Linien sind dem Vergleich von stiindlichen DACF-
Daten mit viertelstindlichen Netzverlustwerten geschuldet.
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Abbildung 421: Fehlermal3e und PunktwolkeDay-Ahead Congestion Forecast

Aufgrund der guten Prognoseergebnisse von 18,1 % fur den RRMSE und 15,6 % fir den
MAPE sowie einer Korrelation von circa 0,82 sind die Ergebnisse des DACF zum einen
fur die Prognoseerstellung relevante Eingangsdaten und zum anderen eine Referenz fur
die Beurteilung der in Kapitel 5 verwendeten 6konometrischen Prognoseansatze.

Wie die Leitungsverluste sind auch die Transformatorverluste vor allem durch die
in den Leitern entstehenden Stromwarmeverluste charakterisiert, die wiederum direkt
von der Ubertragenen Scheinleistung abhdngen. Somit ergibt sich ein direkter Zusa
menhang der Transformatorverluste bei der Umspannung aus der Hochstspannungs-
ebene in unterliegende Verteilnetze der Hoch- und Mittelspannung mit der vertikalen
Netzlast. Die vertikale Netzlast entspricht der elektrischen Energiemenge, die vom Ube
tragungsnetz in unterliegende Netze transformiert wird und entspricht somit dem
Elektrizitatsverbrauch im betrachteten Netzgebiet abzlglich der in die Verteilnetze Bt

99



4 Entwicklung eines Prognoseverfahrens fiir Netzverluste

gespeisten elektrischen Energie zuzuglich der Netzverluste in den Verteilnetzen. Diese
Erzeugung stammt in zunehmendem Mal3e aus Anlagen zur Erzeugung von Strom aus
erneuerbaren Energien, darunter vor allem der Sonneneinstrahlung und somit derrE
zeugung durch photovoltaische Anlagen. Je hoher die Sonneneinstrahlung im betraeht
ten Netzgebiet und desto hoher dadurch auch die Stromerzeugung aus Photovoltaika
lagen, desto starker wird die vertikale Netzlast verringert im Vergleich zu einem W
stand ohne Erzeugung aus Photovoltaikanlagembbildung 422 veranschaulicht dies
anhand der tagesstundenscharfen Korrelationen zwischen den Transformatorverlusten
und der Photovoltaikerzeugung im betrachteten Netzgebiet. Die Auswertung wurde
hierbei begrenzt auf Werktage. Eine hthere solarstrahlungsbasierte Erzeugung veri
gert die vom Ubertragungsnetz an die Verteilnetze weitergegebene Leistung und damit
die Belastung der Transformatoreninsbesondere in den Mittags- und ggf. Abendstu
den, wodurch sich der charakteristische Verlauf der Transformatorverluste verandert.

0
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Korrelation
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-0.3
-0.4
-0.5
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Abbildung 422: Zusammenhang Transformatorverluste und Photovoltaikeinspeisurig, 2011

Daher ist eine wesentliche Grof3e mit Wirkung auf Teile der Transformatorverluste die

Elektrizitdtserzeugung aus Photovoltaikanlagen in unterliegenden Netzen. Der Pearson-
Korrelationskoeffizient von bis zu -0,6 und der ausgepragter Tagesgang untermauern
dies.

4.2.5 Betrachtung individueller Betriebsmittel

Wie in Kapitel 2.3 beschrieben, entsprechen die Netzverluste eines bestimmten Nedzg
biets der Summe der Verluste aller vorhandenen Betriebsmittel. Aufgrund des sehrayr
Ren Anteils der Stromwarmeverluste an den Gesamtverlusten und deren Zusamme
hang mit der tGbertragenen Scheinleistung kommen die Netzverluste durch eine Vielzahl
unterschiedlicher Betriebsmittelbelastungen zustandeDie hohen Gradienten (siehe B
bildung 4.7) und breite Streuung der Tages- und Wochengénge insbesondere dei-Le
tungsverluste (siehe Abbildung 4.3 und Abbildung 4.4) sind Resultate dieser vielfaltigen

74 Die Korrelationswerte basieren auf der Auswertung der Daten deshtas2011, begrenzt auf Werktage.
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Einflisse. Die Prognose der Netzverluste muss sich daher der Herausforderung stellen,
die wesentlichen Einflisse nach Moglichkeit explizit oder implizit in geeigneter Art und
Weise zu beriicksichtigen. Ein Weg, die ubergreifende Aufgabe der Prognose gesamten
Leitungsverluste mit einem Prognosemodell zu vereinfachen, ist die Einteilung einzelner
Betriebsmittel und deren Energieverluste in zwei oder mehrere Gruppen, fur die dann
jeweils wieder ein gesondertes Prognosemodell angewendet wird=tr diese Gruppe-
rung werden Clusteralgorithmen angewendet.

Das Ziel des Clustering besteht in der Gruppierung der Verlustlastgdnge den-ei
zelnen Betriebsmittel in moglichst in sich homogene Gruppen, die untereinander gé
lichst grof3e Unterschiede aufzeigen. Die Summe der Verlustlastgdnge der Betriebsmittel
in einer so entstehenden Gruppe weist im Vergleich zu den Gesamtverlusten unte
schiedliche Eigenschaften auf. So tritt prozessbedingt eine andere Volatilitdt, gemessen
an der Standardabweichung, auf. Zudem fuhetwa die Verwendung des linearen Pea
son schen Korrelationskoeffizienten als Clusterkriterium zu einer Einteilung der Verlus
lastgange in Gruppen, die untereinander geringere Ahnlichkeit besitzen, jedoch &hnliche
Verlustlastgange in sich vereinen

Fur diese Art des Clustering steht der kmeans-Algorithmus zur Verfigung [105]
[106]. Er kann fir eine Anzah an Gruppen angewendet werden, die dem Clusteralg
rithmus jeweils exogen vorugeben ist. Zur Beurteilung verschiedener Clusterzahlen
kann die mittlere Standardabweichung aller aus dem kmeans-Algorithmus stammenden
Cluster herangezogen werden. In der Regel sinkt die Summe der Standardabweichungen
aller Gruppen mit steigender Gruppenanzaf$. Der kmeans-Clusteralgorithmus verfolgt
das Ziel der Minimierung einer vorgegebenen Distanzfunktion. Hierfur stehen mehrere
Ansétze zur Verfigung. Gemal3 de&els, moglichst zueinander ahnliche Zeitreihen der
Energieverluste einzelner Betriebsmittel in Gruppen zusammenzufassen, wird als Dis-
tanzfunktion @8 a ;<der Ansatz eins minus des Pearson-Korrelationskoeffizienteant-
sprechend Gleichung (4.2) herangezogen [107]. Hierbei entsprict8 der Menge derVer-
lustzeitreihen aller einzelnen Betriebsmittel und <den Zentroiden der Gruppe. Letztere
sind als arithmetischer Mittelwert aller Gruppenelemente definiert.

A @ BF RBGF V §

@8ax<L sF 4.2
¥AY o RF RE,¥A] 5 MF V& (*:2)

Die Summe der Distanzfunktionen Uber alle Gruppen oder Cluster wird in itenat
ver Anwendung minimiert. Hierbei werden die Zentroiden der einzelnen Gruppen durch
die Anderung der Zusammensetzung der einzelnen Gruppen angepasst. Ergibt sich
schlieRlich eine Anderung der Distanzfunktion, die kleiner eines vorgegebenen Ref
renzwertes ist, zeigt sich die Distanzfunktion stabil und wird der Clusteralgorithmus

75 Die Gruppierung von zu einander ahnlichen Elementen fiihrt zu kleinen @xpenstandardabweichun-
gen, deren Summe kleiner der Standardabweichung der Datengesamtheit ist.
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abgebrochen. Die in dieser Iteration identifizierten Gruppeneinteilungn werden
schlie3lich als Clusterergebnis festgehalten. Aufgrund des verwendeten iterativen $uc
algorithmus ist das Finden des globalen Minimums nicht garantiert. Daher ist es ratsam
den k-means-Algorithmus mehrfach anzuwenden um schlief3lich das Minimum derrei
zelnen Durchlaufe als endgultiges Ergebnis zu erhaltén

Mit dem Ziel, Prognosen fur das zweite Halbjahr anzustellen, wird der k-means-
Algorithmus auf die Daten ersten Halbjahres 2011 angewendet. Zur Ermittlung depe
timalen Anzahl an Gruppen, wird das Clustering fur mehrere Clusteranzahlen durahg
fuhrt und die wesentliche Kenngréf3e Standardabweichung jeweils pro Cluster und fur
die Gesamtheit aller Cluster berechnet. Abbildung Z3 (a) stellt die Ergebnisse dieser
Anwendung als Anderung der Standardabweichung fiir jede Erhéhung der Clusteranzahl
dar.

In Ergadnzung zur Veranderung der Volatilitdt der Betriebsmittelgruppen oder
Cluster kann ein Profilwert herangezogen werden. Der Profilwerf dient der Beurtei-
lung des Clustererfolgs, in dem die Distanzen innerhalb von Clusters mit den Distanzen
zwischen Clustern verglichen werden [108], siehe Abbildung 23 (b). Ein gré3erer Po-
filwert weist hierbei auf eine schérfere Einteilung der Clusterelemente hin.
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Abbildung 423:  Clusteranzahl und mittlere Standardabweichung

Zu erkennen ist eine besonders starke Reduktion des VolatilitdtsmaRes bei niedrigen
Clusteranzahlen. Eine deutliche Reduktion der Volatilitat ist bei der schrittweisen Eéa
hung der Clusteranzahl von 2 auf 5 bzw. 6 vorhanden. Ab einer Clusteranzahl vofali

76 FUr detaillierte Ausfiihrungen zum theoretischen Hintergrund des kmeans-Clusterg, und zu Anwe-
dungsbeispielen wird hier beispielhaft auf [108] [125], [126] und [127] verwiesen.

77 Profilwert = (A - )/max(Ai, k); A: Minimum mittlere Clusterau3endistanz  Minimum der Mittelwerte
der Distanzen zwischen einem Clusterelement zu allen Elementemes weiteren Clusters; |: mittlere
Clusterinnendistanz ~ Mittelwert der Distanzen eines Clusterelements zu allen andeneElementen
desselben Clusters.
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die relative Anderung der Standardabweichung durch die Clusterzahlerhéhung erstmals
unter 20 %. Wird die Clusteranzahl weiter erhdht, fuhrt dies zu einer wesentlich kleia-
ren Veranderung der Volatilitat. Der Grenznutzen, gemessen an der Verringerung der
Standardabweichung, nimmt also mit grof3er werdender Clusteranzahl ab. Zudem wve
sen die je Clusteranzahl berechneten Profilwerte ein Maximum fir die Clusteranzahl 5
auf, siehe Abbildung 23 (b).

Folglich kann als sinnvolle Clusteranzahl ein Wert grofl3er gleich funf identifiziert
werden. Da auch hier wie bei der Festlegung 6konometrischer Prognoseansatze (siehe
Kapitel 4.2) das Prinzip der Sparsamkeit angewendet werden soll, werden im Folgenden
5 Cluger verwendet. Das in Kapitel 3.3.2 erlauterte Vorgehen zur Prognosemodelten
wicklung und -anwendung wird dementsprechend um die Anwendung eines Algoht
mus zur Gruppierung oder zum Clustering erweitert.

Die durch das k-mean<=lustering entstehenden Betriebsmittelgruppen kénnen fir
die Identifikation geeigneter Prognosemodelle weitergehend durch individuelle Krg-
rien beurteilt werden. Etwa die Interpretationen der ACF und der PACF lassen den
Schluss zu, dass sich die verwendeten Prognosemodelle hinsichtlich der Paramete
struktur unterschieden werden kdnnen, aber nicht zwingend muissen. Fir die weitere
Ausfuihrung siehe Kapitel 5.2.6.

4.3 Gewabhrleistung eines stabile n operativen Ablaufs

Die Beschaffung von Energie zum Ausgleich von Netzverlusten geschieht fortlaufend,
siehe Kapitel 2.4. Daher ist auch die Prognose der Netzverluste eine kontinuierlichefAu
gabe. Folglich ist die Gewahrleistung einer im Zeitverlauf stabilen Prognosegiite eiew
sentliches Ziel bei der Entwicklung des Prognosemodells. Hierflr sind im operativen
Betrieb regelmaRige Uberprifungen zur Sicherstellung einer ausreichenden Progrees
gute anzustellen.

Die direkteste Form der Prognoseiberprifung ist die Berechnung von Fehlean
Ren zur numerischen Beurteilung der Prognosefehler. Auf geeignete Fehlermal3e wird in
Kapitel 5.2 ndher eingegangen und weitere Erlauterungen zu diesen befinden sich in
Anhang A.2.

Zur Prifung, ob das entwickelte Prognosemodell weiterhin geeignet ist, sindnt
tersuchungen der Eingangsdaten in regelmafigen Abstanden zu tatigen. Hierzu gehort
in erster Linie die statistische Untersuchung neu aufgezeichneter Ist-Werte der Progn
sevariablen. So ist insbesondere diVolatilitdt z.B. in Form der Standardabweichung wie
auch der Schwankungsbreite auf aul3ergewdhnliche Veranderungen tber die Zeit hin zu
Uberprufen. Zudem sind die fir die Modellidentifikation der 6konometrischen Ansatze
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wichtigen autokorrelativen Eigenschaften der Prognosevariablen sowie die saisonalen
Zusammenhange wiederholt zu ermitteln. Die Zusammenhéange zu verwendeten ereg
nen Einflissen sind dariiber hinaus auf Fortbestand zu testen. Da die Netzverluste auch
ein Resultat der Netztopologie und der verwendeten Transporttechnik sowie des l-e
termaterials sind, ist es ratsam Anderungen dieser mit der Entwicklung der Verlust-
energie zu vergleichen und beobachtete Anderungen wiederum in die Ausgestaltung des
Prognoseverfahrens einflie3en zu lassen. In diesem Zusammenhang ist zudem den-e
porare oder dauerhafte Wegfall wie auch der Zubau von Erzeugungsanlagen ein wetsen
licher Einflussfaktor fiir die Lastflisse im vermaschten Ubertragungsnetz und damit
auch fur die Netzverluste.

Aus diesen Prifungen und Tests resultieren etwaige Anpassusgder 6konomd-
rischen Modellordnungen, Veranderungen der verwendeten saisonalen Komponenten,
das Hinzunehmen und das Weglassen von exogenen Regressoren sowie die Vergrol
rung, Verkleinerung oder Umstrukturierung des rollierend herangezogenen Schatzzei
raums.

Neben der statistischen Uberpriifung der bei der Prognose verwendeten Zeitreihen
und deren Interdependenzen ist die Implementierung eines stabilen operativen Prozes-
ses ein wesentlicher Aspekt fur die ebenso stabile Prognosegiite. Angefangen mit der
maoglichst lickenlosen Bereitstellung von Rohdaten Uber die zielgerichtete Verarbeitung
dieser Daten bis hin zur Vorhaltung der fir Parameterschatzung und Prognoserechnung
notwendigen Datenbasis ist der gesamte Datenprozess mehrstufig aufgebaut. Abbildung
4.24 stellt diesen Prozess in vereinfachter Form als Verlaufsdiagramm dar.

Daten Prognose
Netzleitsystem- Liste
Snapshots relevanter Optimierungs-
Datenbank Betriebsmittel programm
Handel
etzberechnu Parameter-
Ergebnisse der _ i Day-Ahead-
DB-Abfi 4
Lo Lastflussrechnungen fagen SREIEIT & Intraday-
astfiuss- ; ;
ro Betriebsmittel
rechnungen P Leitungs- und Markt

Trafoverluste

Abbildung 424: Prozessschema Verlustenergieprognose

Das gesamte Verfahren des Ausgleichs von Netzverluste geschieht in drei Teilen
Datenverarbeitung, Prognose und Handel, die jeweils in weitere Schritte unterteilt
werden kénnen. Im ersten Teil der Datenverarbeitung sind folgende Schritte zu unte
scheiden:

x Schritt 1: Export des aktuellen Netzzustands aus Netzleitsystem zur vollen VieHe
stunde. Als Resultat werden 96 sogenannten Snapshots oder anders ausgedrtickt
Momentaufnahmen des Netzzustands erhalten. Diese Snapshots enthalten neben
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der Netztopologie alle Ein- und Ausspeiseleistungen des aktuellen Zeitpunkts und
sind die Eingangsdaten fur den n&chsten Schritt.

x Schritt 2: Durchfihrung von Lastflussrechnungen fir jeden Snapshot. Wie in Kap
tel 3.1.1 erlautert, werden mit Hilfe der Lastflussrechnung zusatzlich den Wirk-
und Blindleistungen auch die Wirkverluste pro Betriebsmittel berechnet.

x Schritt 3: Datenhaltung. Insbesondere die Parameterschatzung bedarf einer aus-
reichend grofRen Datenbasis um signifikante Parameterwerte zu ermitteln. Die
Vorhaltung dieser Datenbasis geschieht grundsatzlich in einer Datenbank. Die
nicht unerhebliche Datenmenge ein Verlustenergiewerte je Viertelstunde und je
Betriebsmittel bedingt eine mdglichst effiziente Datenhaltung mit der Moglit
keit Daten sowohl schnell ein- als auch auszulesen.

x Schritt 4: Selektion der relevanten Betriebsmittelzeitreihen. Netzleitsysteme d#
nen in erster Linie der Uberwachung und Steuerung des Netzbetriebs. Da nicht nur
Betriebsmittel und der Belastung innerhalb eines Netzgebiets, sondern auch die
Lastflisse und technischen Gegebenheiten in benachbarten Netzgebieten den
Netzbetrieb wesentlich beeinflussen, wird in Netzleitsystemen auch einer Rdn
netz abgebildet. Folglich enthalten die aus dem Netzleitsystem exportieren §na
shots Betriebsmittel, fir deren Verluste der Netzbetreiber nicht autkommen und
die er nicht ausgleichen muss. Daher ist die Auswahl der relevanten Betriebsmittel
anhand einer definierten Liste vorzunehmen. Im Anschluss kdnnen die Verluste
einzelner Betriebsmittel zu Summenzeitreihen, wie z.B. den Leitungs- und Trans-
formatorverlusten addiert werden.

Im zweiten Teil des Netzverlustausgleichs findet die Prognoserechnung statt.

x Schritt 5: Schatzung der Parameter. Auf Basis der in den vorhergegangenen Sehri
ten bereitgestellten Datenhistorie werden die Parameter des Prognosemodellgeg
schatzt. Dies findet in rollierender Abfolge statt im Idealfall einmal je Viertd-
stunde und damit jeweils dann, wenn die Daten eines neuen Snapshots zur \derf
gung stehen.

x Schritt 6: Prognoserechnung. Mit Hilfe der zuvor festgelegten Formulierung des
Prognosemodells, der im vorhergehenden Schritt geschatzten Parameterwerte und
auf Basis aktuellster historischer Verlustenergiewerte werden fir den gesamten
erzielten Prognosezeitraum Prognosewerte berechnet. Die ermittelten Prognes
werte sind nach Bekanntwerden der tatsachlichen Netzverluste mit Hilfe von ke
lermal3en zu bewerten. Dies findet ebenso wie die Parameterschatzung in reHi
render Abfolge statt.

Im dritten Teil des Prozesses zum Ausgleich von Netzverlusten findet schlief3lich
die Beschaffung der entsprechend bendtigten Energiemengen statt. Dieser Bedeha
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fungsprozess und die entstehenden Kosten fur den Netzverlustausgleich werden ia-K
pitel 2.4 n&her erlautert.

x Schritt 7: Beschaffung der Langfristkomponente am Terminmarkt. Diese basiert
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auf einer langfristigen Prognose des mittleren Verlustenergieverlaufs und dient
der Absicherung gegen physikalische und finanzielle Risiken.

Schritt 8: Realisierung der aktuellsten Prognose am Day-Ahead-Markt. Die enwa
teten Verlustenergiemengen koénnen fur kurzfristige Prognosehorizonte mit héér
rer Genauigkeit prognostiziert werden. Die Aktualisierung des Ausgleichsfahrplans
geschieht hierbei durch den Zukauf von Energiemengen, wenn die Day-Ahead-
Prognose grofRere Werte als die Langfristprognose vorsieht, und durch den e
kauf von Energiemengen im umgekehrten Fall.

Schritt 9: Realisierung der aktuellsten Prognose am Intraday-Markt. Was fur Ryo
nosegute der Day-Ahead- gegentber der Langfristprognose gilt, gilt ebenso fur die
Prognosegute der Intraday- gegenuber der Day-Ahead-Prognose. Die abermalige
Aktualisierung der Verlustenergiebeschaffung geschieht in &hnlicher Weise wie in
Schritt 8. Beim Handel von Energiemengen am Intradaymarkt ist allerdings eima
derer Preisbildungsmechanismus zu bericksichtigenAm Day-Ahead-Markt mit
Einheitspreisauktion und geschlossenem Orderbuch ist die letzte Gebotsabgabe
am Vortag vor 12 Uhr ausschlaggebend fur gehandelte Energiemenge und Preis.
Am Intradaymarkt jedoch kommt dem Zeitpunkt der Gebotserstellung zusatzlich
eine Bedeutung zu. Aufgrund des kontinuierlichen Handels, des Gebotspreisve
fahrens und dem offenen Orderbuch verandert sich das Verhéltnis zwischenve
kaufs- und Kaufgeboten Uber die Zeit [109]. Daher ist bei der Erstellung détan-
delsstrategie neben Preis und Menge auch der Handelszeitpunkt festzulegen.



5 Prognose von Netzverlusten im Ubertragungsnetz

Fur die Prognose von Netzverlusten wird ein Verfahren entwickelt, welches fir den ep
rativen Betrieb bei einem Netzbetreiber sowohl hinsichtlich der Qualitadtsanforderungen
als auch bezuglich der technischen und datenseitigen Machbarkeit geeignet ist. Das Ziel
der Modellentwicklung ist die Gewahrleistung einer hohen und Uber die Zeit stabilen
Prognosegute. Hierbei ist zu berlicksichtigen, dass das Prognosemodell als Basis fur die
Beschaffung von Energie zum Ausgleich von Netzverlusten am Day-Ahead- und dntr
day-Markt gedacht ist und daher Prognosen fiir unterschiedliche Prognosehorizonte
bereitstellen sdl.

Die in Kapitel 3.3 vorgestellten 6konometrischen Prognosemodelle werden in el
sem Kapitel auf die Netzverluste im Ubertragungsnetz in Baden-Wiirttemberg agg
wendet. In Kapitel 5.1 wird zunachst auf die Erstellung und die Ergebnisse eines fledi
ses Netzgebiet geeigneten 6konometrischen Prognosemodells eingegangen. In iKap
tel 5.2 werden anschlieRend verschiedene Einflussgréf3en auf die Prognosegute disk
tiert. Da die Prognose von Netzverlustereine kontinuierliche Aufgabe ist, werden die
Okonometrischen Ansatze auf Daten verschiedener Zeitraume angewendet und die E
gebnisse verschiedener Ansatze in Kapitel 5.3 verglichen. Kapitel 5.4 beinhaltet scRhe
lich die Anwendung der entwickelten Prognosemodelle auf ein ausgewdahltes zweites
Netzgebiet.

5.1 Anwendung saisonal autoregressiver moving-average Modelle

Die in diesem Kapitel beschriebene Anwendung von 6konometrischen Modellere-g
schieht in enger Anlehnung an das in [73] beschriebene Box-Jenkins-Verfahren. Dieses
lasst grundsétzlich in die Abschnitte Modellidentifikation, Parameterschatzung und
Prognoseeinteilen. Zunachst wird bei der Prognosemodellentwicklung und -anwendung
der Fokus auf die Prognose von Netzverlusten fur den sehr kurzfristigen Intraday-
Horizont als letzte Mdglichkeit zur Anpassung der Netzverlustbeschaffung vor dera-j
weiligen Lieferzeitraum gelegt. In Kapitel 5.2.4 erfolgt im Vergleich hierzu die Betrae
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tung des Day-Ahead-Horizonts als Grundlage fir die vortagliche Beschaffung von Net
verlustmengen.

Prognose von Leitungsverlusten

Zur ldentifikation von geeigneten dkonometrischen Prognoseansatzen wurden in Kap
tel 4.2 Kenngrol3en zur Beurteilung verschiedener Modelle fir die anstehende Pragn
seaufgabe diskutiert. In Ergdnzung dessen sei hier die Bewertung der Modelle mittels
der genannten Informationskriterien Akaike-Informationskriterium (AIC) und Schwarz-
Bayes-Informationskriterium (BIC) vorgenommen, da hierdurch auch die Schéatzgiite im
Vergleich zu Modellkomplexitat bewertet wird. Entsprechend der in Kapitel 4.2.2 aleg
bildeten (partiellen) Autokorrelationsfunktionen kommt ein 6konometrischer saisora-
ler Autoregressive Integrated Moving-Average-Ansatz mit einem exogenen Regressor
als vielversprechendstes Prognosemodell zum Einsatz, der nomenklatorisch als $AR
MAX (2,1,1,1)-(4,0,1)¢ bezeichnet wird. Dieses ist sowohl im Hinblick auf die auter
gressiven Eigenschaften, die Bereinigung der Zeitreihe von bestehenden saisonalen
Trends als auch die Verwendung des exogenen Regressors in Form der Ergebnisse des
DACF-Prozesses das Modell mit dem grof3ten erwarteten Prognoseerfolg.

Die Anwendung der Prognoserechnung auf die Netzverluste des betrachteten
Netzgebietg® findet fur das zweite Halbjahr des Jahres 2011 statt. Die unten diskutie
ten Sensitivitdtsrechnungen werden auf die Netzverluste eines hieraus ausgewahlten
Monats November 2011 angewendet. Mit dieser Wahl des Prognosezeiténe sind
Zeitabschnitte gewahlt, die die wesentlichen Charakteristika der Netzverluste enthalten

darunter hohe Regelmalligkeiten und Zeitrdume mit unregelmalligen Tagesgangen,
Volatilitatscluster, Sommerzeitraum mit niedrigeren Netzverlusten und Winterzeitraum
mit hoheren Netzverlusten. Damit wird das Prognosemodell vor eine maglichst realist
sche Aifgabe gestellt. Dementsprechend lasst diese Auswahl an Prognosezeitrdumen
auch die Wertung der Prognosemodelle im Hinblick auf die Eignung fur den operativen
Einsatz zu. Die Bestéatigung der Signifikanz der verwendeten Modellparameter ist durch
die Auflistung der Ergebnisse der t-Tests in Tabelle A. 1 in Anhang A.3 dargestellt.

Die Wahl der Dauer des Schatzzeitraums ist eine wesentliche Grundlage der g?ro
nosemodellanwendung. Die Festlegung des rollierenden Schatzzeitraums findet daivei
einem Spannungsfeld statt. Zum einen sollte eine ausreichende Stichprobengrof3e zur
Erlangung einer statistischen Signifikanz der verwendeten Parameter gewahrleistet
sein, woraus sich eher ein langerer Schatzzeitraum ergibt. Zum anderen sollten die fur
den Prognosezeitraum zu erwartenden Netzverlustcharakteristika auch im Schatzrei
raum enthalten sein. Aufgrund der veranderlichen Eigenschaften der Netzverlustesie-
he Kapitel 4.1.1 fiuhrt dies zu einem eher kiirzeren Schétzzeitraum. Die Auswahl des

78 Heutige Regelzone der TransnetBW GmbH. Zum damaligen Zeitpunkt firmé&edas Unternehmen und
dem Namen EnBW Transportnetze AG.
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5.1 Anwendung saisonal autoregressiver moving-average Modelle

Schatzzeitraums erfolgt daher wiederum anhand des Jahresverlaufs der Netzverluste.
Abbildung 5.1 stellt die gemittelten Differenzen der Leitungsverluste in taglicher Audt
sung in Abhangigkeit des Zeitabstands von bis zu einem Jahr dar. Zur grafischen Wnte
stltzung ist ebenso das rollierende Mittel dieser berechneten Werte Uber 4 Wochen
dargestellt.

E
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D 0 L)
2 Mittlere sais. Diff.
g 008 Rollierendes Mittel
s

_0.1 L 1 1 1 1 1 1 1 1 1 L 1 Al
0 28 56 84 112 140 168 196 224 252 280 308 336 364

Lag der saisonalen Differenzen [d]

Abbildung 5.1 Mittlere saisonale Differenzen Leitungsverluste, 2010- Jun. 2011

Ab einem Abstand von circa 56 Tagen also 8 Wochen steigt die mittlere saisonale @iff
renz an. Bis zu diesem Abstand heben sich die Differenzen im Mittel circa zu Null auf. Da
der Schéatzzeitraum rollierend angepasst wird und jeweils die jingste und aktuelle @h
rakteristik der Netzverluste abbilden soll, wird fur die folgenden Prognoseanwendungen
jeweils ein Schatzzeitraum von 8 Wochen gewahlt. Der ebenfalls rollierende Schéatzzei
raum fur die Parameter der Transformatorverlustprognose wird an den Schatzzeitraum
der Leitungsverluste angeglichen. Die Durchfihrung der Parameterschatzung wird in
MATLAB® mit Hilfe der Funktionen der zugehoérigenEconometric Toolboxausgefuhrt
und ist programmtechnisch der rollierenden Prognoserechnung jeweils vorgelagert.

Die Ergebnisse der Parameterschatzung des hier betrachteten SARIMAX-Ansatzes
bestehen im Wesentlichen aus den Parameterwerten und lassen die Beurteilung der
Schatzgute anhand der Log-Likelihood-Funktion und der auf ihr aufbauenden Akaike-
und Schwarz-Bayes-Informationskriterien zu. Die Uberprufung der Signifikanz der g-
schatzten Parameter geschieht auf Basis des t-Tests, dessen Ergebnisse in Anhang A.3
dargestellt sind. Getestet wird, ob sich die Parameter signifikant von Null unterscheiden
und somit einen validen Beitrag des Modellteils zur Prognose leisten.

Der erste Anhaltspunkt zur Beurteilung der Prognosegiite ist die grafische Gege
Uberstellung von Prognose- und Istwerten. Hierzu sind in Abbildung 5.2 die Prognose
fur Leitungsverluste samt Istwerten und Prognosefehlern fiir den Prognosehorizont von
vier Viertelstunden abgebildet. Aufgrund der rollierenden Prognoseanwendung én
stammt jeder Prognosewert einer neuerlichen Prognoserechnung mit jeweils um eine
Viertelstunde weiter in die Zukunft verschobener Datenbasis. Mit Blick auf die daeg
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stellten Istwerte werden zwei Abschnitte sichtbar: der erste Abschnitt mit unregelméai3
gem Tagesverlauf und der zweite Abschnitte mit Tagesverlaufen, die zueinander ahnlich
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Abbildung 5.2 Prognoseergebnisse Leitungsverluste, Ausschnitt

sind. In beiden Zeitraumen ist das Prognosemodell in der Lage, den Tagesverlauf #u e
fassen.

Eine wesentliche Grundlage fur die Beurteilung von Prognosemodellen sind h=e
lermal3e, von denen hier v.a. der RRMSE (Relative Root Mean Squared Error) und der
MAPE (Mean Absolute Percentage Error) betrachtet werden. Abbildung 5.3 (a) zeigt die
Fehlermal3e in Abhangigkeit des Prognosehorizonts auf. Dem liegt die Annahmam z
grunde, dass aus jeder Prognoserechnung genau der gleiche Prognosehorizont realisiert
wird d.h. zum Beispiel die Fehlermal3e fur acht Viertelstunden wird aus rollierenden
Prognosen fur die jeweils acht Viertelstunden in der Zukunft liegenden Werte fir den
gesamten Prognosezeitraum ermittelt. Der steile Anstieg der Fehlermalie verdeutlicht
die Sinnhaftigkeit eines kurzen Prognosehorizonts. Zwischen den Prognosehorizonten
zwei und acht Viertelstunden findet eine Verdopplung der Fehlermal3e statt, zwischen
den Prognosehorizonten acht und 24 lediglich ein Zuwachs von 3 %-Punkten und damit
knapp 20 %. Idealerweise wird folglich der kleinstmdgliche Prognosehorizont in Form
eines Handelsgeschafts am Intradaymarkt realisiert. Demgegeniber stehen operative
Restriktionen, wie die Datenverfiigbarkeit und die gesamte computergestitzte Beiec
nungszeit fur die Bereitstellung von Prognosewerten sowie marktseitige Hemmnisse
wie die Risiken bei sehr kurzfristigen Geschéften im kontinuierlichen Intradaymark®.

79 Diese ergeben sich z.B. aufgrund der Preisbildung auf Basis des Gebotspreistegfas [44]. Ausgega-
gen wird hier von folgender Annahme: je kirzer die betrachtete Zeitdauedes kontinuierlichen Intra-
dayhandels, desto geringer die Anzahl an Handelsgeschéften. Stehtdén Abschluss eines Handelsg
schafts am Intradaymarkt nur ein kleiner Zeitraum zwischen Gebotserstelhg und Handelsschluss
(auch Gate Closure genannt; aktuell 30 min vor Beginn des Lieferzeitraun®)r Verfigung, erhéht sich
die Wahrscheinlichkeit fiir ungiinstige Preise (hohe Kauf- oder niedrige Verkaufspes).
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5.1 Anwendung saisonal autoregressiver moving-average Modelle

(a) Fehlermalle (b) Punktewolke, 4 Viertelstunden

Abbildung 5.3 Fehlermal3e und Punktewolke, Leitungsverluste, Jul.-Dez. 2011

Abbildung 5.3 (b) zeigt das Prognoseergebnis des Prognosehorizonts von vier Viédrte
stunden als eine Punktewolke auf. Zusatzlich sind im Diagramm die theoretisch optitea
Regressionsgerade und die 5 und 95 %-Quantile der Prognosefehler dargestellt. Die
Haufung der Punkte um die Winkelhalbierende lassen die Aussage zu, dass €66
der Prognosewerteinnerhalb der Quantile um die Istwerte herumbewegen. Dies wird
durch einen hohen Korrelationskoeffizienten zwischen Prognose- und Istwerten von
0,92 begleitet.

Neben der Betrachtung von Fehlermalien ist ebenso die Analyse der Haufigkeits-
verteilung der Prognosefehler relevant. Lassen sich die resultierenden Prognosefehler in
Naherung durch eine angepasste Normalverteilung beschreiben, liegt die Zufalligkeit der
Abweichungen nahe und eine systematische Abweichung ist nahezu auszuschlie3en
Abbildung 5.4 gibt die (kumulierte) Haufigkeitsverteilung der Prognosefehler der Lie
tungsverluste im Prognosezeitraum mit einem Prognosehorizont von vier Viertelstu
den wieder.
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Abbildung 5.4 Haufigkeitsverteilung der PrognosefehlerLeitungsverluste, Jul.-Dez. 2011
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Sowohl fur die einfache als auch fur die kumulierte Haufigkeitsverteilung ist grafisch
eine gute Ubereinstimmung mit der angepassten Normalverteilung zu beobachten. Dies
gesamthafte Betrachtung aller Prognosedurchlaufevird durch die Auswertung des Chi-
Quadrat-Normalverteilungstests fur jeden Prognoselauf Uberprift. Die Testauswertung
bestétigt die Normalverteilungshypothese fir circa 70 % der Prognosedurchlaufe. Hie
bei wird ein mittlerer Wahrscheinlichkeitswert von circa 38 % ermittelt, der deutlich
Uber dem Signifikanzwert der Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 % liegt. In den verble
benden 30 % der Prognosedurchlaufe kann die Normalverteilungshypothese nicht fau
rechterhalten werden.

Prognose Transformatorverlusten

Entsprechend des Vorgehens fur Leitungsverluste, wurde auch fur Transformatorverlus-
te ein geeigneter 6konometrischer Ansatz identifiziert. Als geeignetes Modell fur dietin
raday-Prognose der Transformatorverluste im betrachteten Netzgebiet wird eirbko-
nometrischer saisonaér Autoregressive Integrated Moving-Average-Ansatz mit einem
exogenen Regressor, kurz SARIMAX,1,1,1)-(8,0,1)s festgestellt. Der Schatzzeitraum
fur die Bestimmung der Modellparameter wird aufgrund derselben oben genannten
Uberlegungen zu den saisonalen Differeen in Abbildung 5.1 gleichgesetzt. Ebensorfi
det die Prognoseanwendung unter den gleichen Bedingungen wie bei den Leitungsve
lusten und damit unter moglichst realistischea Annahmen in rollierender Weise statt.
Die Bestatigung der Signifikanz der verwendeten Modellparameter ist durch die Auflis-
tung der Ergebnisse der t-Testen Tabelle A. 2Tabelle A2: in Anhang A.3 dargestellt.

Zur grafischen Uberpriifung der Prognoseergebnisse sind beispielhafte Pramn
seergebnisse fur Transformatorverluste als Zeitreihemn Abbildung 5.5 dargestellt.Auf-
grund der rollierenden Prognoseanwendung entstammt auch hier jeder Prognosewert
einer neuerlichen Prognoserechnung mit jeweils um eine Viertelstunde weiter in die
Zukunft verschobener Datenbasis. Mit Blick auf die dargestellten Istwerte sind zum-e
nen Werktage, zum anderen Wochenendtage sowie Tage mit niedrigen und hdheren
Werten um die Mittagszeit zu beobachten. Letzteres rihrt unter anderem von der e
anderlichen Elektrizitdtserzeugung aus Photovoltaikanlagen in unterliegenden Vertei
netzen. Die Erfassung sowohl der Besonderheiten der unterschiedlichen Wochentage als
auch der situativ verminderten Werte um die Mittagsstunden gelingt mit dem angewe
deten Prognosemodell.
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Abbildung 5.5 Prognoseergebnisse Transformatorverluste, Ausschnitt Nov. 2011

Im Vergleich zum Prognoseergebnis flr Leitungsverluste zeigen die Fehlermalie fir die
Transformatorverlustprognose ein anderes Bild. Abbildung 5.6 (a) stellt hierzu die En
wicklung der Fehlermalle RRMSE (Relative Root Mean Squared Error) und MAPE (Mean
Absolute Percentage Error) Uber den Prognosehorizont dar. Zwar treten auch hier die
grofdten Zuwachse der FehlermalRe bei sehr kurzen Prognosehorizonten auf. Jedoch ist
der Zuwachs bis zum Prognosehorizont von 16 Viertelstunden, sprich 4 Stunden reih
rungsweise linear, so dass hier der Nutzen aufgrund der Prognoseverbesserung aaf B
sis der Realisierung eines kiirzeren Prognosehorizont nicht den gleichen Stellenwert hat
wie bei den Leitungsverlusten. Dennoch kann auch hier die MaRnahme, mdglichst kurze
Prognosehorizonte in Form von Intradayhandelsgeschaften umzusetzen, abgeleitet
werden. Die in Abbildung 5.6 (b) gezeigte Punktewolke der Wertepaare aus Prognose-
und Messwerten der Transformatorverluste veranschaulicht zudem die hohe Prognes
gute der Prognose. Im Vergleich zu der Prognose der Leitungsverluste fallen die in-A
bildungsteil (a) dargestellten FehlermalRe absolut geringer aus. Die Punktewolke fir
einen Prognosehorizont von vier Viertelstunden ist dartber hinaus durch vergleichs-
weise enge 5 und 95 %-Quantile um die Winkelhalbierende und einen Korrelationskibe
fizienten von 0,98 gekennzeichne

Die Betrachtung der Haufigkeitsverteilungen der Prognosefehler flr Transforax
torverluste in Abbildung 5.7 zeigt die ggu. der angepassten Normalverteilung bestehe
de Hochgipflichkeit, einer Kurtosis mit dem Wert 5,6. Dies stellt zusammen mit der
leicht rechtslastigen Schiefe mit dem Wert -0,72 die Normalverteilungshypothese in
Frage.

80 Die Normalverteilung weist eine Kurtosis (Wdlbung) mit dem Wert 3 auf.
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(a) Fehlermalle (b) Punktewolke, 4 Viertelstunden

Abbildung 5.6: FehlermalRe und Punktewolke, Transformatorverluste, Jul.-Dez. 2011

(a) Haufigkeitsverteilung (b) Kumulierte Haufigkeitsverteilung

Abbildung 5.7 Haufigkeitsverteilung der Prognosefehler, Transf.-verluste, Jul.-Dez. 2011

Dies wird durch die Auswertung des Chi-Quadrat-Normalverteilungstests fir jeden
Prognoselauf mit einer Bestatigung der Normalverteilungshypothese in lediglich circa
32 % der Prognosedurchlaufe bestatigt. Hierbei wird ein mittlerer Wahrscheinlia-
keitswert von circa 26% ermittelt  bei einem Signifikanzniveau der Irrtumswaln-
scheinlichkeit von 5 %. Die mehrheitliche Ablehnung der Normalverteilungshypothese
lasst jedoch nicht den Schluss der Nichteignung des Prognoseansatzes zu, da zum einen
die Normalverteilung in einem Drittel der Falle bestatigt wird und zum anderen die B
weichungen von der Normalverteilung in den restlichen zwei Dritteln der Falle eher
klein sind, was die nur geringe Schiefe untermauert.
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5.2 Prognosegite und inre Einflussfaktoren

Die in den vorangehenden Kapiteln identifizierten und angewendeten 6konometrischen
Ansétze zur Prognose von Leitungs- und Transformatorverlusten bestehen aus mehr
ren unterschiedlichen Teilen. Zum einen sind die zentralen autoregressiven undam
ving-average Teile je nach 6konometrischer Modellordnung in den Prognosemodellen
enthalten. Zum anderen sind Bestandteile zu saisonalen und exogenen Gr6f3en eing
bunden. Darliber hinaus werden die Prognosemodelle fiir den Zweck der marktbasie
ten Beschaffung von Energie zum Ausgleich von Netzverlusten entwickelt, wodurch fur
deren operative Anwendung bestimmte Rahmenbedingungen gegeben sind. Darunter
fallt die Orientierung des Prognosehorizonts an den jeweiligen Marktregeln. So schlief3t
der Intradaymarkt der EPEX Spot SE aktuéll 30 Minuten vor dem Beginn des Liefe
zeitraums [62] und der Day-Ahead-Markts derselben Borse um 12 Uhr am Vortag [44]
Ersteres erlaubt eine viertelstiindlich rollierende Kurzfristprognose fur die jeweils
nachsten 4 Viertelstunden. Letzteres bedingt die Ermittlung einer Vortagesprognose bis
kurz vor 12 Uhr am Vortag zur Erstellung von Stunden- oder Blockgeboten fur den
Stromkauf oder -verkauf des Folgetages. Zudem ist wie hieraus ersichtlich die zeitliche
Auflésung eine relevante Eigenschaft der Prognoseanwendung. Ist die Verwendunig e
ner Auflésung in Viertelstundenintervallen fir die Intraday-Prognose sinnvoll, so sind
fur die Day-Ahead-Anwendung Stundenintervalle ausreichend. Ebenso kann das $Clu
tering von Betriebsmitteln die Prognosegtite positiv beeinflussen.

Der Einfluss der verschiedenen Bestandteile der Prognosemodelle auf den Progn
seerfolg wird im Folgenden abschnittweise untersucht. Unter zu Hilfenahme der oben
genannten FehlermalRe wird die Auswirkungen der Berlcksichtigung einzelner Konop
nenten auf die Prognosegite herausgestellt.

5.2.1 Okonometrische Modellordnung

Die Analyse der einfachen und der partiellen Autokorrelationsfunktionen fir Leitungs-
und Transformatorverluste in Kapitel 4.2.2 flhrt zu den 6konometrischen AR- und MA-
Ordnungen wie sie zuvor angewendet wurden. Zum einen ist die Signifikanz von Eikze
werten der Autokorrelationsfunktion von der betrachteten Datenbasis abh&ngig und
Uber die Zeit veranderlich. Zum anderen ist gemald dem Sparsamkeitsprinzip dBsx-
Jenkins-Verfahrens im Zweifelsfall das weniger komplexe Modell zu wéahlen [73]. Daher
ist der Vergleich der Prognosegiiten von Modelfemit verschiedenen 6konometrischen
Ordnungen angebracht

Die Korrelogramme in Abbildung 413 und Abbildung 414 weisen in Bezug auf die
Leitungsverluste auf die Eignung der autoregressiven Modelldnungen p =1 bis p 3

81 Zeitpunkt des Abgriffs der Information:; 28.02.2018
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hin, wodurch folglich Werte von 1 bis 3 zurlickliegenden Zeitpunkten im Prognosemn
dell beriicksichtigt werden. Da letztlich die langfristige Prognosegute fur die Eignung des
Modellansatzes ausschlaggebend ist, werden der SAMA(p,1,1,0)-(4,0,1ps-Ansatz? fur
Leitungsverluste und der SARIMAX(p,1,1,8)-(8,0,d¢Ansats fiur Transformatorverlus-

te jeweils fur diese drei autoregressiven Modellordnungen p und den Zeitraum Nowe
ber 2011 angewendet. Die auf dieser Basis ermittelten Fehlermalie fur den Prognoseh
rizont von vier Viertelstunden sindin Abbildung 5.8 dargestellt.

(a) Leitungsverluste (b) Transformatorverluste

Abbildung 5.8 Prognosegite unterschiedlicher 6konometrischer Ansatze, Nov. 2011

In Bezug auf die Prognose von Leitungsverlusten zeigen sowohl die Veranderung der
relativen FehlermaRe RRMSE (Relative Root Mean Squared Error) als auch MAPE (Mean
Absolute Percentage Error)von der autoregressiven Modellordnung p =1 auf p =2 und
die Veranderung des absoluten FehlermalRes MAE (Mean Absolute Error) eine Verless
rung an. So nimmt der RRMSE um circa 0,4 %-Punkte oder 2,9 % ab, der MAPE um circa
0,3 %-Punkte oder 3,3 % und der MAE um etwas mehr als Y8V oder 3,2 % ab. Die
Veranderung der Fehlermal3e von der autoregressiven Modellordnung p =2 auf (8=
lasst aufgrund einer Verringerung der Fehlermal3e um teilweise deutlich unter % da-
gegen kaum aufeine Verbesserung der Prognosegtte schlieeZudem weisen die fr

die Beurteilung der Schatzgute relevanten Informationskriterien AIC (Akaike Informat

on Criterion) und BIC (Schwarz-Bayes Information Criterion) auf eine Eignung der ast
regressiven Modellordnung p = 2 hin. Dies ergibt sich aus der Verringerung des AIC und
des BIC um je mehr als das 4-fache der autoregressiven Modellordnung p = 2 gegenuber

82 SARIMA: saisonale Autoregressive Integrated Moving-Average-Ansatz.
83 SARIMAX: saisonale Autoregressive Integrated Moving-Average-Ansatz mit exwgeRegressoren.
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einst4 sowie der deutlich kleineren Verringerung durch die Erweiterung der autoregres-
siven Modellordnung auf p = 3Schlussfolgernd ist fur die Prognose von Leitungsverlus-
ten die autoregressiven Modellordnung p = 2 zu verwenden.

In Bezug auf die Prognose von Transformatorverlusten zeigen sowohl die dreitie
lermal3e gleichermal3en eine Verringerung insbesondere durch eine Anhebung der AR-
Ordnung zwei auf drei. Die Verringerung der Fehlermafl3e durch eine Anhebung von eins
auf zwei fallt dagegen gering aus. So nimmt der RRMSE insgesamt um circa 0,3 %-
Punkte oder34 % ab, der MAPE um circa 0,2 %-Punkte od28 % und der MAE um &
was mehr als 0,04 MW oder 4 % ab. Zudem weisen die fur die Beurteilung der Schétzg
te relevanten Informationskriterien AIC und BIC auf eine Eignung der AR-Ordnung drei
hin. Schlussfolgernd ist fur die Prognose von Transformatorverlusten die AR-Ordnuipg
p = 3 zu verwenden.

5.2.2 Saisonale Komponenten

Wie in Kapitel 3.3.2 dargestellt, bieten saisonale Autoregressive Moving Average Mbde
le die Moglichkeit, neben kurzfristigen auch intertemporale Autokorrelationen einer
Prognosevariablen zu berlcksichtigen. Saisonale Komponenten dim diesem Kontext
wiederkehrende sich dhnelnde Verlaufe der Prognosevariablen. Beispielhaft ist die Luf
temperatur der unteren Atmosphare aufgrund der variierenden Sonneneinstrahlungn
den gemafiigten Breiten in den meisten Fallen tagsuber gro3er als in der Nacht wie auch
im Sommer gréRer als im Winter. Somit kénnen saisonale Komponenten in untersctie
licher Starke und Haufigkeit auftréden z.B. taglich oder auch jahreszeitlich.

In der Zeitreihenanalyse sind saisonale Zusammenhange als herausragende Run
te im partiellen Autokorrelogramm zu erkennen, siehe Abbildung 45 (a) und (b).
Ebenso ist die Ermittlung z.B. eines typischen Tages- oder Wochenverlaufs u.U- au
schlussreich, siehe Abbildung 4.3 und Abbildung 4.4. Ob und welche saisonalen Komp
nenten bei der Prognose einer Grol3e mit zeitlich verzégerten Regelméaliigkeiten bekic
sichtigt werden sollten, kann anhand dieser Hilfsmittel fegjestellt werden. Die Stérke
des saisonalen Zusammenhangs schwankt im Zeitverlauf. Daher kann die Bertcksicht
gung z.B. des Vorwochenverlaufs das Prognoseergebnis in einem Fall verbessern und in
einem anderen Fall, etwa bei der Rechnung fir einen anderen Prognosetag nicht kier
lich beeinflussen.

84 Die Anderung der Informationskriterien wird auf Basis des Vergleichgler rein rechnerischen Ve-
schlechterung der Messgrof3e aufgrund der Erhéhung der Parameteranzahit der tatséchlichen Ve-
besserung der MessgroRe angegeben. Die Hohe der relativen Andey der Informationskriterien ist
dabei zweitrangig, insbesondere, wenn sowohl das AIC als auch @€ sich in dieselbe Richtung ve
andern. Die Hohe der relativen Anderung skaliert sich mit der StichpbengréRe der Parametersché
zung: je gréRer die Stichprobenerweiterung, desto groRer die Log-LikelihoodeRktion (wie ausge-
fuhrt wie in [74]) und desto kleiner die relative Anderung dieser und der Informationskiterien.
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Zur Prognose der Netzverluste werden in der vorliegenden Arbeit verschiedene
saisonale Komponenten berticksichtigt. Deren Bedeutung ist dabei fur die beiden Bro
nosegrofen Leitungs- und Transformatorverluste unterschiedlich stark ausgepragt. Wie
durch Abbildung 4.4 deutlich wird, sind deren mittlere Tages- und Wochenverlaufe be
der GroRRen unterschiedlich. Transformatorverluste zeigen somieine tagesabhéangige
RegelmaRigkeit, die fir deren Prognose von Bedeutung ist. Leitungsverluste zeiges d
gegen eine weniger ausgepragte tagliche oder wochentliche Saisonalitdt. Dennoch sind
anhand des Korrelogramms der partiellen Autokorrelationsfunktion in Abbildung 415
saisonale Zusammenhange feststellbar. Aufgrund dieser Erkenntnisse wird der Beitrag
der saisonalen Komponenten zur Verbesserung der Prognosegiite tberprift. Die Hige
nisse gemessen an Fehlermaf3en sind Abbildung 5.9 fur die Prognose der Leitungs- und
der Transformatorverluste dargestellt.

(a) Leitungsverluste (b) Transformatorverluste

Abbildung 5.9 Prognosegite mit saisonalen Komponenten, Nov. 2011

Getestet wird die Eignung der saisonalen Komponenten anhand des SARMA(2,0,1,0)-
(4,0,0)06-8°> und des SARIMA(2,1,1,0)-(4,0,89-Ansatzed$b jeweils im Vergleich dieser
beiden Ansatze ohne die saisonalen KomponenteBxogenen Regressoren werden hie

bei nicht bertcksichtigt, um den Einfluss der Saisonalitdt ohne weitere Beeinflussung
direkt festzustellen.

Bei der Prognose von Leitungsverlusten zeigen sowohl das Modell ohne als auch
das Modell mit Differenzenfilter eine deutliche Sensitivitdt gegeniiber den saisonalen
Komponenten. Nimmt der RRMSE (Relative Root Mean Squared Error) beim SARMA-
Modell um circa 0,6 %-Punkte oder 36 ab, so féallt dessen Reduktion beim SARIMA-
Modell um circa 1,9 %-Punkte oded3 % nochmals verstarkt ausEine &hnliche Verbes-
serung gibt der MAE (Mean Absolute Erroran. Lediglich der MAPE (Mean Absolute ire
centage Error) zeigt beim nicht differenzierten SARMA-Modell nur eine kleine Verbess

85 SARMA: saisonaler Autoregressive Moving-Average Ansatz; bericksictdgigiaisonale Komponenten:
Vortageswert bzw. D-1-Wert, D-2-, D-3 und D-7-Werte.
86 SARIMA: saisonaler Autoregressive Integrated Moving-Average-Ansatz.
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rung, die beim differenzierten SARIMA-Modell mit knapp 1 %-Punkt wiederum grof3er
ausfallt. Zudem weisen die Informationskriterien AIC (Akaike Information Criterion)
und BIC (Schwarz-Bayes Information Criterion) eine grof3ere Verbesserung der Schat
gute um 52 % auf, wenn das Prognosemodell um saisonale Komponenten erganzt wird.

Auch bei der Prognose von Transformatorverlusten geben die dargestellten fre
lermal3e eine Verbesserung der Prognosegiite an. Da das Modell mit Differenzenfilter
sowohl mit als auch ohne die Verwendung saisonaler Komponenten deutlich geringere
Fehlermalie aufzeigt, ist die hier beobachtete Sensitivitat entscheidend. Alle dreih-e
lermal3e zeigen eine Verbesserung der Prognose durch die Verwendung saisonaler
Komponenten an, die in diesem Falle den Vortagesverlaufen aller Tage der jeweiligen
Vorwoche des Prognosezeitpunkts entsprechen: der RRMSE fallt 4 %, der MAPE
um 23 % und der MAE ebenfallsim 23 %. Darlber hinaus deuten die Informationskrite-
rien AIC und BIC aufgrund einer Steigerung umb % auf eine wesentliche Verbesserung
der Schatzgute durch Hinzunahme der saisonalen Komponenten im Prognosemodell hin.
Zusammenfassend ist die besondere Eignung der identifizierten saisonalen Komponre
ten sowohl fir die Prognose von Leitungs- als auch von Transformatorverlusten bést
tigt.

5.2.3 Exogene Regressoren

Als exogene Regressoren und damit auf3ere Einflisse auf die Prognosevariable stehen

im Hinblick auf die stabile operative Anwendung nur sehr wenige Gré3en zur Verfiigung
siehe Kapitel 4.2.4. Mit der Erwartung der Prognoseverbesserung wird bei der Pragn

se von Leitungsverlusten das Ergebnis des taglichen DACF-Proze8sesrwendet. Fir

die Prognose von Transformatorverlusten werden die Elektrizitdtserzeugung aus Bh

tovoltaikanlagen des betrachteten Netzgebiets sowie binare Kennzeichnungen vonoW

chentagen bericksichtigé. Die Sensitivitatsanalyse geschieht hier aufbauend auf dem

Kapitel 5.2.2 verwendeten Modekn, erweitert um exogene Regressoren. Die an Fehle

malfden gemessene Sensitivitat der Prognosegite gegeniber der Verwendung von-ex

genen Regressoren ist in Abbildung %0 dargestellt.

87 DACF: Day-Ahead Congestion Forecast; ENTSO-E-Prozess zur Engpassvodeeisiahe [65].

88 Aufgrund Veranderlichkeit der saisonalen Autokorrelationen der Prognoseviablen werden soge-
nannten Dummywerte eingefligt. Diese als binare Kennzeichnung von Wantagen verwendeten Zek
reihen dienen der optimalen Gewichtung der saisonalen Komponentdrei der Parameterschéatzung.
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(a) Leitungsverluste (b) Transformatorverluste

Abbildung 510: Prognosegiite mit exogenen Regressoren, Nov. 2011

Die Modellanwendung fur die Verwendung der DACF-Ergebnisse bei der Prognose von
Leitungsverlusten resultiert Gber alle drei betrachteten Fehlermalie in einer Verbess
rung der Prognosegute. Sowohl RRMSE (Root Mean Squared Error), MAPE (Meam-Abs
lute Percentage Error) als auch MAE (Mean Absolute Error) weisen bei Anwendung des
Modells mit Differenzenfilter ein Absinken von rund 7 % aus. Die Verbesserung der
Schatzgute durch Hinzunahme der DACF-Ergebnisse fallt im Vergleich zu den Verbess
rungen durch die Anpassung der 6konometrischen Modellordnung und der saisonalen
Komponenten deutlich niedriger aus. Dennoch ist neben den saisonalen Komponenten
auch die Verwendung der DACF-Daten mit einer deutlichen Steigerung der Prognoseg
te verbunden und damit eine sinnvolle Erweiterung.

Die Verwendung der Elektrizitatserzeugung aus Photovoltaikanlagen und die kEin
re Kennzeichnung von Wochentagen resultiert fir die Prognose von Transformatorie
lusten ebenfalls in einer Verbesserung, die sich in den drei betrachteten Fehlermalien
mit einer Reduktion um 6 % bei MAE und MAPE sowie 7 % bei RRM&Rert. Auch fir
die Parameterschatzung der Prognose von Transformatorverlusten ergibt sich durch die
Hinzunahme dieser exogenen Regressoren nur eine leichte VerbesseruAgfgrund der
Verbesserung der Prognosegiite ist jedoch auch hier die Bertuicksichtigung der exogenen
Regressoren eine sinnvolle MaRnahme.

5.2.4 Day-Ahead- und Intraday-Prognosehorizont

Fur die Prognose von Netzverlusten ist entsprechend der in Abschnitt 5.1 dargestellten
Ergebnisse zur Abhangigkeit der Prognosegtite vom Prognosehorizont insbesondere die
Betrachtung von sehr kurzfristigen Prognosehorizonten von grof3er Bedeutung. Die ep
rative Anwendung von Netzverluste-Prognosemodellen sollte sinnvollerweise jedoch
zusatzlich auf Basis einer Day-Ahead-Prognose geschehen. Der Grund hierflr ist aer r
dundante Aufbau von Prognosekaskaden: fur den etwaigen Ausfall einer Intraday-
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Prognose ist das Vorhandenseieiner Ruckfalloptionen z.B. in Form einer vortaglichen
Prognoseanwendung hilfreich.

Fur den Vergleich der Prognosequalitat zwischen der Intraday- und Day-Ahead-
Prognose zur Beurteilung des Mehrwerts einer Intraday-Prognose wird davon aus-
gegangen, dass die Intraday-Prognose auf Basis eines sehr kleinen Prognosehorizonts
von nur einer Stunde oder vier Viertelstunden ausgefihrt wird. Die Prognoseergebnisse
werden daher den in Kapitel 5.1 dargestellten Ergebnissen entnommen. In Abbildung
5.11 sind die Fehlermal3e der Intraday-Prognose denen einer Day-Ahead-Prognasé
der Annahme einer Durchfihrung um zwischen 11 und 12 Uhr jeweils am Vortag und
der Annahme einer Prognoserechnung in stindlicher Auflésung gegeniibergestellt. zet
teres ist dem Umstand geschuldet, dass am Day-Ahead-Spotmarkt der EPEX stiindliche
Produkte die kleinstmdglichen Handelsprodukte darstellen [44].

Der Vergleich der Fehlermal3e offenbart die Bedeutung einer Intraday-Prognose
fur die moglichst treffsichere Beschaffung von Energie zum Ausgleich von Netzverlusten.
Zum einen ist die Anwendung einer Day-Ahead-Prognose entsprechend der Marktregeln
zeitlich verbunden mit dem Ende des vortaglichen Elektrizitatshandels um 12 Uhr [44]
woraus sich ein kleinstmdglicher Prognosehorizont von 13 bis zu 37 Stunden ergibt.
Zum anderen ergibt sicheine signifikante Verbesserung der Prognose durch den Whke
sel von einer Day-Ahead- zu einer sehr kurzfristigen Intraday-Prognose. So wird eine
Verringerung der Fehlermalie auf weniger als die Halfte ermittelt.

(a) Leitungsverluste (b) Transformatorverluste

Abbildung 511: Prognosegute Intraday &éDay-Ahead, LeitungsverlusteNov. 2011

Die Verbesserung des Prognoseergebnisses durch die Intraday-Prognose kann
auch im Hinblick auf die in Anspruch zu nehmende Ausgleichsenergie im Netzverluste-
Bilanzkreis interpretiert werden. Die zusatzlichen Prognosefehler, die aufgrund einer
ausschlief3lichen Day-Ahead-Anwendung zustande kommen wirden, mussten volista
dig durch Ausgleichsenergie gedeckt werden. Dies wirde in einem Anstieg der Aus-
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gleichsenergiemengerum mehr als das Doppelte gegeniber der letztlichen Verwendung
der in Kapitel 5.1 vorgestellten Intraday-Prognose fuhren. Somit unterstreicht dies die
Sinnhaftigkeit einer moglichst kurzfristigen Prognose von Netzverlusten in Ubers-
gungsnetzen.

In Abbildung 512 sind die Verteilungen der Intraday-Prognosefehler denen der
Day-Ahead-Prognose gegenibergestellt.

(a) Leitungsverluste (b) Transformatorverluste

Abbildung 512: Fehlerverteilung Intraday & Day-Ahead, Transformatorverluste, Nov. 2011

Die Haufigkeitsverteilung der Day-Ahead-Prognose zeigt sowohl bei den Leitungs- als
auch bei den Transformatorverlusten eine breitere Streuung. Insbesondere bei deniLe
tungsverlusten ist zudem eine Verschiebung des Erwartungswerts hinzu positivenbA
weichungen zu beobachten. Dies lasst die Interpretation einer haufigeren Ubers¢ha
zung der Istwerte durch die Prognose zu. Im Vergleich dazu weisen die Fehler der mr
day-Prognose eine Zentrierung um Null auf, wie bereits in Kapitel 5.1 beschriehddiese
Beobachtung spricht ebenso fur den Mehrwert einer haufigeren und kurzfristigeren tn
raday-Prognose.

5.2.5 Zeitliche Auflésung

Grundsatzlich wird fur die Abrechnung von Bilanzkreisen in Deutschland das Abrec
nungsintervall einer Viertelstunde gewahlt [110]. Zudem ist auf dem Intradaymarkt der
EPEX Spot neben dem Handel von stindlichen Produkten auch der Handel von vierte
stiindlichen Produkten maoglich [62]. Dementsprechend ist die Prognose der Netzverlus-
te die Aktualisierung des Ausgleichsfahrplans am Intradaymarkt ebenfalls im Viellte
stundenraster sinnvoll. Am Day-Ahead-Markt der EPEX Spot jedoch ist die kleinstetzei
liche Auflésung in Stundenprodukten mdglich. Folglich ist die Anwendung der Viette
stundenprognose hier nicht notwendig und es kann mit Ziel einer Aufwandsreduktion
auf einen stundlichen Ansatz zurtickgegriffen werden. Fur die Beurteilung, ob dies im
Falle der Netzverluste des betrachteten Netzgebiets auch fir die Intraday-Prognose
sinnvoll ist, werden die oben verwendeten Fehlermal3e herangezogen
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In Abbildung 513 sind die Fehlermalien der viertelstindlichen und der stundlichen
Prognose in Abh&ngigkeit des Prognosehorizonts gegeniibergestellt.

Y &eitungsverluste (b) Transformatorverluste

Abbildung 513: Prognoseguite stindliche und viertelstiindliche Prognose, No2011

Anhand des Vergleichs der Fehlermal3e ist fir die Prognose der Leitungsverlusme
Verbesserung von uber 3 %-Punkten der viertelstiindlichen gegentber der stindlichen
Prognose zu erkennen. Bei der Prognose der Transformatorverluste ist dieser Unte
schied ahnlich grof3.

Die Haufigkeitsverteilung der Fehler aus sttindlicher und viertelstiindlicher Prg-
noseanwendung verdeutlicht diese Interpretation, siehe Abbildung %4. Insbesondere
im Bereich hoher positiver Prognosefehler also bei einer Uberschatzung der Istwerte
durch die Prognoserechnung treten grol3ere Haufigkeiten als Resultat der stiindlichen
Prognoserechnung auf. Folglich ist die stindliche Prognoseanwendung nicht im selben
Mal3 wie die viertelstindliche in der Lage, niedrige Istwerte abzubilden. Dies ist auf die
grébere zeitliche Auflésung zurtickzufuhren: die Volatilitat der Leitungsverluste fuhrt zu
hohen Schwankungen innerhalb des StundenintervallsBei Anwendung der viertd-
stiindlichen Prognoseanwendung wiederum ist eine Zentrierung um Null zu erkennen.

Fur die Anwendung als Day-Ahead-Prognose ist der Vergleich zwischen vidste
stiindlicher und stindlicher Anwendung obsolet, da fur die vortatige Anpassung des
Ausgleichsfahrplans fur Netzverluste wie oben erlautert ohnehin nur stiindliche Produ
te verwendet werden kénnen. Zusammenfassend ist durch den Vergleich der Fehlerm
Be und der Haufigkeitsverteilungen der Prognosefehler die Sinnhaftigkeit einer vierte
stundlichen Prognose gegeben.
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(a) Leitungsverluste (b) Transformatorverluste

Abbildung 514: Fehlerverteilung stiindlicher und viertelstiindlicher Prognose, Nov. 2011

5.2.6 Clustering von Betriebsmitteln

Die Netzverluste eines Netzgebiets entsprechen der Summe der elektrischen Verluste
der einzelnen Betriebsmittel. Einzelne Betriebsmittel unterliegen im Zeitverlauf ungie
chen Belastungen, die wiederum zu jeweils unterschiedlichen Verlaufen der elektrischen
Verluste fuhren. Insofern ist die Berlcksichtigung der individuellen Betriebsmittelve
luste bei der Prognosemodellentwicklung gerechtfertigt.

In diesem Zusammenhang wurde in den Kapitel4.1.2 und 4.2.5 die Korrelationen
der einzelnen Betriebsmittelverluste zum einen mit den gesamten Leitungs- oder Trans-
formatorverlusten und zum anderen untereinander untersucht. Auf Basis dieseruZ
sammenhange lassen sich die Betriebsmittel in Gruppen einteilen. Fur Gruppierung
werden alle Betriebsmittel mit einer Korrelation zu den Gesamtverlusten gro3er 0,6 in
einer Gruppe zusammengefasst sowie die restlichen Betriebsmittel in einer weiteren
Gruppe. Diese Eingruppierung wird fur Leitungen und Transformatoren zwischen den
Hochstspannungsebenen getrennt vorgenommen, so dass insgesamt 4 Betriebsnhitte
gruppen entstehen.

Ein weiteres Verfahren zur Gruppierung der Betriebsmittel mit dem Ziel einer g+
trennten Prognoserechnung fur die einzelnen Gruppen ist das algorithmische Clustering.
Hierflr wird der in Kapitel 4.2.5 vorgestellte kmeans-Algorithmus angewendet, derra
hand der Minimierung einer zuvor definierten Distanzfunktion hier definiert tber den
Pearsonschen Korrelationskoeffizienten die Betriebsmittel in Gruppen einteilt. Die
einzelnen Verlustlastgdnge der Gruppenmitglieder also einzelner Leitungen oder
Transformatoren weisen im Ergebnis des Clustering zueinander ahnlich Verlaufe auf
und zeigen damit hohere Korrelationswerte untereinander. Zwischen den Gruppereb
stehen dagegen eher kleine Korrelationswerte. Nach Anwendung des algorithmischen
Clustering ergeben sich funf Cluster mit einer unterschiedlichen Anzahl an Betriebsmi
teln. Die ClustergroRe variiert dabei von 10 Betriebsmitteln im kleinsten Cluster bis zu
108 Betriebsmitteln im gro3ten Cluster.
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Fur jede dieser Gruppen, die sich durch &hnliche Korrelationswerte kennzeichnen,
wird hier jeweils eine getrennte Prognoserechnung durchgefthrt sowohl fir die Gryp-
pen der manuellen Eingruppierung als auch fur die Cluster des algorithmischen Clus-
tering. Die Summe der Einzelprognose ergibt somit wiederum die Prognose der Gegam
verluste. Aufgrund der zueinander &hnlichen Verlaufe der Verluste der Transformatoren
zu unterliegenden Netzen werden diese Betriebsmittel von der Gruppierung und dem
Clustering ausgenommen. In Abbildung %5 sind die Prognoseergebnisse der Varianten
der manuellen Gruppierung und des algorithmischen Clustering den Ergebnissen des fir
die gesamten Leitungsverluste angewendeten Prognosemodells aus Kapitel 5.1 mit Hilfe
von Fehlermal3en dargestellt.

Abbildung 515: Prognosegiite fiir Clustering von Betriebsmitteln, Nox2011

Der Vergleich der relativen FehlermaRe MAPE (Mean Absolute Percentage Error) und
RRMSE (Root Mean Squared Error) zwischen der Prognoseanwendung ohne Clustering
mit der fur die manuelle Gruppierung weist auf eine Verschlechterung der Prognose hin,
wohingegen die Betrachtung des absoluten Fehlermalles MAE auf eine Verbesserung
der Prognose hindeutet. Dieser scheinbare Widerspruch lasst sich durch die Benec
nungsvorschrift der Fehlermal3e auflésen: sowohl der MAPE als auch der RRMSE-we
den als auf Istwerte bezogene relative Grol3en berechnet, siehe Anhang A.2. Dadurch
besteht eine Abhangigkeit der Fehlermal3e von der Hohe der Istwerte. Mit groRer we
denden Istwerten und gleichbleibenden absoluten Fehlern wachst das relative Fehle
mal3. Das absolute FehlermalRe MAE ist dagegen unabhangig von der H6he der Istwerte.
Es kann folglich abgeleitet werden, dass die Verschlechterung der FehlermalRe MAPE
und RRMSE durch das gleichzeitige Auftreten von hohen Istwerten und gro3eren Bro
nosefehlern tendenziell zu erklaren ist. Der RRMSE bestraft zudem grof3ere Progn
sefehler durch das Quadrieren starker als kleinere. Zusammenfassend ist jedoch keine
konsequente Verbesserung der Prognose durch die manuelle Gruppierung gegeben.

Der Vergleich der Fehlermal3e der beiden diskutierten Varianten mit denen der
Prognose von algorithmisch bestimmten Clustern bewirkt eine leichte Verbesserung im
Vergleich zur Summenprognose. MAE, MAPE und RRMSE verringern sich um 5, 3 und
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2 % durch Anwendung des Clustering. Die Schéatzgute verbessert sich bei Anwendung
des Clustering gegenuber der Summenprognose allerdings deutlich. Folglich wird durch
das Clustering ein Mehrwert fur die Prognose von Leitungsverluste erreicht. Allerdings
geht abh&ngig von Regelmaligkeit der Clustertberpriufung und Anpassung des Progn
semodells mit der Anwendung des Clustering ein héherer Aufwand einher. Dahee-b
steht ein Abtausch zwischen einer leichten Verbesserung der Prognosegiite und einem
héheren Aufwand zur Vorbereitung der Prognoseanwendund-ur die operative Anwen-
dung in der Praxis kann die Anwendung eines Clustering dennoch auf Dauer von Vorteil
sein, da sich die Lastflusssituationen in Abh&ngigkeit der Entwicklung der geograph
schen Verteilung von Einspeise- und Verbrauchslasten andern kénnen. So ist die lege
maRige Uberprifung der Prognosegiite unter zu Hilfenahme des Clustering ratsam.

5.3 Vergleich von Prognosen flr unterschiedliche Zeitraume

Fur die Entwicklung eines Prognosemodells fir Netzverluste besteht das Ziel eineo-h
hen und Uber die Zeit stabilen Prognosegiite. Zur Uberpriifung der Tauglichkeit des in
Kapitel 4 entwickelten 6konometrischen Prognosemodells erfolgt in diesem Abschnitt
die Anwendung auf Zeitraume aus drei verschiedenen Jahren. Das in Kapitel arie-
wendete 6konometrische saisonale Autoregressive Integrated Moving-Average-Modell
mit einem exogenen Regressor SARIMAX (2,1,1,1)-(4,Qelyvird zunachst auf die Nez-
verluste der zweiten Jahreshalfte 2011 angewendet. Dabei werden die DACF-Daten im
Vergleich zur vorherigen Anwendung nicht als exogener Regressor herangezogen, da d
Ergebnisse des DACF-Prozesses in dieser Arbeit nur fur das Jahr 2011 zur Verfiigung
stehen Das Prognosemodell wird folglich als ein SARIMAX (2,1,1,0)-(4,dAnsatz
ausgefuhrt. Die Anwendung des Prognosemodells auf zwei weitere Zeitraumgeweils
das zweite Halbjahr der Jahre 2012 und 2013 erlaubt den Vergleich der Prognoseiy
ten. Diese sindn Abbildung 5.16 als FehlermalRe der Modellanwendung fur die dreid>
trachteten Jahre gegentibergestellt.

Die Fehlermalie fur die Prognosen der Netzverluste in drei verschiedenen Eei
raumen weisen auf eine in Grenzen konstante Prognosegute hin. Im Vergleich zur ¢ro
noseanwendung fur das zweite Halbjahr 2011 fallen MAPE und RRMSE fir das Jahr
2012 etwas héher aus, beide Fehlermalie fir 2013 dagegen niedriger. Das absoluth-Fe
lermal? MAE zeigt allerdings sowohl fur 2012 als auch fir 2013 eine Prognoseverbess
rung an. Die Fehlermalie fur die Prognosen der Netzverluste in drei verschiedenentZei
raumen weisen somit auf eine in Grenzen konstante Prognosegtite hin und belegen die
Eignung des in Kapitel 4 entwickelten Prognosemodells.
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(a) Leitungsverluste (b) Transformatorverluste

Abbildung 516: Prognosegute fur unterschiedliche Zeitrdume

Die Betrachtung der Schéatzfunktion und der Informationskriterien weist auf eine ahil
che Schatzgute fur die Zeitraume aus 2011 und 2012 aber auf eine Verbesserung der
Schatzgute fur den Zeitraum aus 2013 hin. Folglich ist auch im Hinblick auf die Pa@am
terschatzung eine Eignung der Modellanwendung gegeben. Dennoch empfiehlt sichi-au
grund etwaiger Anderungen der Leitungs- und Transformatorverluste, z.B. durch Aeel
rungen an der Netztopologie, eine regelmafRige Uberpriifung der Schatzgite im Zeitve
lauf.

5.4 Anwendbarkeit fur andere Netzgebiete

Die in dieser Arbeit entwickelten Prognosemodelle fur Netzverluste wurden beispielhaft
fiir ein ausgewahltes Netzgebiet des Ubertragungsnetzes in Deutschland entwickelt. Die
Netzverluste in diesem Netzgebiet sind zum einen durch die Ver&dnderungen der Euze
gungsstruktur infolge des Ausbaus erneuerbarer Energien und zum anderen durch den
verstarkten internationalen Elektrizitatshandel beeinflusst. Diese Einflisse kdnnen tei
weise auf andere Netzgebiete des Hochstspannungsnetzes lbertragen werden, wen
gleich deren Starke und Gewichtung variieren und weitere hinzukommen.

Prognose von Netzverlusten des Ubertragungsnetzes in einem anderem Netzg e-
biet

Die Moglichkeiten 6konometrischer Prognosemodelle neben autokorrelativen auched
terministische sowie stochastische Einflisse zu bericksichtigen ist forderlich fur die
Eignung der entwickelten Prognoseverfahren fir die Anwendung auf Netzverluste aad
rer Gebiete des UbertragungsnetzeDer Eignungsnachweis wird in diesem Abschnitt
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durch die Anwendung des fur die Prognose von Leitungsverlusten entwickelten Velfa
rens auf die Netzverluste der Regelzone der 50Hertz GmbH [111] erbracht

Das 50Hertz-Netzgebiet ist durch die sehr hohe installierte Leistung von WiR
kraftanlagen gekennzeichnet. Somit ist davon auszugehen, dass insbesondere der
Transport hoher elektrischer Leistungen aus Windkraft eien wesentlichen Einfluss auf
die Lastflisse in diesem Netzgebiet hat.

Ebenfalls wie in den vorangehenden Kapiteln wird auf Basis einer Zeitreihen- und
Verteilungsanalyse ein 6konometrischer Ansatz ermittelt. Dieser lasst sich als SAR
MA(2,1,1,0)-(4,0,1»4 bezeichnen. Im Unterschied zu den bisherigen Betrachtungen, liegt
bei der Anfertigung dieser Arbeit fur das 50Hertz-Netzgebiet keine Unterscheidung in
Leitungs- und Transformatorverluste vor. Zudem stehen die Daten in stindlicher AGH
sung zur Verfiigung und in aggregierter Form als Summe der Verluste aller Betriebgmi
tel, siehe [111]. Der SARIMA-Ansatz liefert auch in Anwendung auf das 50Hertz-
Netzgebiet addquate Prognoseergebnisse, die als AuszungAbbildung 517 dargestellt
sind. Entsprechend der in den vorangehenden Kapiteln zugrunde gelegten Verrkar
tungslogik am Intradaymarkt ist hier der Vergleich von Prognose- und Istwerten flrie
nen Prognosehorizont von 2 Stunden dargestellt.

Abbildung 517: Prognoseergebnisse Leitungsverluste im Netzgebiet 50Hertz, Ausschnitt aus
Nov. 2011

Auch diese Netzverlustzeitreihe zeigt einen in Grenzen charakteristischen Tagesgang
mit Maxima in den Nachtstunden und Minima in den Abendstunden. Die 6konometr
sche Prognose ist aufgrund der Verwendung von autoregressiven und saisonalennio
ponenten in der Lage, den Tagesgang abzubilden. Dies resultiert in einer Prognosegtite,
die auch hier mit Hilfe der Fehlermalle RRMSE und MAPE sowie einer Punktewolke in
Abbildung 5.18 dargestellt ist.
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5.4 Anwendbarkeit fir andere Netzgebiete

(a) Fehlermalle (b) Punktewolke, 4 Viertelstunden

Abbildung 518: Fehlermal3e und Punktewolke, Leitungsverluste im Netzgebiet 50Hertz, Nov.
2011

Die Abhangigkeit der Fehlermal3e vom Prognosehorizont ergibt sich in ahnlicher Weise
wie in Kapitel 5.1. Der Verlauf zeigt eine starke Verringerung der Fehlermaf3e und damit
eine grolRe Verbesserung der Prognosegute fir sehr kleine Prognosehorizonte. Zudem
tritt eine weniger starke Verbesserungab einem Prognosehorizont von acht Stunden
auf. Die Prognosegiite fallt bezogen auf das absolute Niveau etwas besser aus als i Kap
tel 5.1: einem RRMSE von 7,8 % steht fir das 50Hertz-Gebiet ein RRMSE voi/did
TransnetBW-Gebiet gegentber und einem MAPE von 6,6 % ein Wert von &5

Neben der Betrachtung von FehlermalRen sind auch die Begutachtung der Veérte
lung der Prognosefehler sowie die Bewertung der Parametersignifikanz Mittel, um die
Eignung eines Prognosemodells zu beurteilen. In Abbildung1® sind die Haufigkeits-
verteilung und deren kumulierte Variante der Prognosefehler einer theoretischen Ne
malverteilung gegenibergestellit.

(a) Haufigkeitsverteilung (b) Kumulierte Haufigkeitsverteilung

Abbildung 519: Haufigkeitsverteilung der Prognosefehler, Leitungsverluste im Netzgebiet
50Hertz, Nov. 2011
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5 Prognose von Netzverlusten im Ubertragungsnetz

Sowohl fur die einfache als auch fur die kumulierte Haufigkeitsverteilung ist grafisch
eine ausreichende Ubereinstimmung mit der angepassten Normalverteilung zueb
obachten. Diese gesamthafte Betrachtung wird wiederum fiur die einzelnen Prognosefa
fe Uberpruft. Die Auswertung des Chi-Quadrat-Normalverteilungstests fur jeden Progn
selauf resultiert in einer Bestatigung der Normalverteilungshypothese in circa 60 % der
Falle mit einem mittleren Wahrscheinlichkeitswert von circa 356 ggu. einem Signif
kanzwert der Irrtumswahrscheinlichkeit von 5 %. Die Abweichung von der Normalve
teilungshypothese ist zum einen durch eine héhere Gipflichkeit, ausgedrickt in einer
mittleren Woélbung von 2,67, und einer leichten Linksschiefe, ausgedriickt in einer it
leren Schiefe von -0,24, gegeben.

Die Signifikanz der verwendeten Modellparameter kann wiederum durch die
wendung des t-Tests auf Basis der Ergebnisse der Parameterschatzung jedes Medel
durchlaufs untersucht werden. Hieraus ergibt sich die Bestatigung der Signifikanz aller
verwendeten Modellteile gemessen am jeweiligen kritischen Wert der t-Verteilung. Die
Ergebnisse der t-Tests sind in A.3 dargestellt.
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6  Schlussbetrachtung

Die im Energiewirtschaftsgesetz und der Stromnetzzugangsverordnung festgelegten
Vorgaben zur Beschaffung von Energie zum Ausgleich von Netzverlusten sind Anlass fir
die Entwicklung eines Modells zur Kurzfristprognose von Netzverlusten. Die durch zhh
reiche Einflussfaktoren beeinflussten Netzverluste ergeben sich als Summe der Verluste
aller einem Netzgebiet zugehorigen Betriebsmittel. Somit wirken sich Veranderungen in
der Erzeugungsstruktur, u.a. durch den Ausbau von erneuerbaren Energieagén, die
Stilllegung konventioneller Kraftwerke, den Kernenergieausstieg, den zunehmenden
internationalen Elektrizitatshandel und den Netzausbau direkt und indirekt auf die
Netzverluste aus.

Die in der vorliegenden Arbeit entwickelten Prognosemodelle werden als Grurai
ge einer Day-Ahead- und Intraday-Beschaffung von Energie zum Ausgleich von Netzve
lusten entworfen. Mit Hilfe 6konometrischer Ansatze ergeben sich Anwendungsvorteile,
wie die Kombination von deterministischen und stochastischen Komponenten sowie die
Madoglichkeit zur Berilicksichtigung von intertemporalen saisonalen Zusammenhangen
oder Regelmaligkeiten der Prognosevariablen. Zudem kénnen exageEinflussgrofien
berlcksichtigt werden, wenn diese einen Beitrag zur Erklarung der Prognosevariablen
liefern. Auf Basis von Zeitreihen und Verteilungsanalysen werden die Prognosemodelle
zielgerichtet an die reale Prognoseaufgabe angepasst.

Auf der Basis einer ex post-Betrachtung unter angenommen realen Bedingungen,
z.B. bezogen auf die Verfiigbarkeit von Eingangsdaten, werden die entwickelten Progn
semodelle auf die Netzverluste insbesondere auf die Leitungs- und Transformatorwe
luste einer der vier Ubertragungsnetz-Regelzonen in Deutschland angewendet. Die
resultierende Prognosegute wird jeweils auf Basis der Berechnung von Fehlermalien
ermittelt . Zudem erfolgt de Beurteilung der Schatzgtte Uber statistische Kennzahlen
wie Informationskriterien und Signifikanztests der geschatzten Modellparameter. Die
Anwendung des Prognosemodells resultiert in einer hohen Prognosegite insbesondere
fur untertdgige Prognosehorizonte. So verdeutlicht der starke Anstieg der Fehlermal3e
mit groRer werdendem Prognosehorizont die Sinnhaftigkeit eines kurzen Prognosehier
zonts. Zwischen den Prognosehorizonten von zwei und acht Viertelstunden ist einerVe
dopplung der Fehlermal3e zu beobachterwohingegen zwischen den Prognosehorizo
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6 Schlussbetrachtung

ten von acht und24 Viertelstunden lediglich ein Zuwachs von 3 %-Punkten und damit
knapp 20 % ermittelt wird. Aufgrund dieser Sensitivitat der Prognosegute bei sehr kie
nen Prognosehorizonten gilt insbesondere fur die ZielgroRe Leitungsverluste die Ma
gabe der Realisierung kleinstméglicher Prognosehorizonte durch Handelsgeschéfte am
Intradaymarkt. Diese Gegebenheit ist & den Transformatorverlusten weniger stark
ausgepragt. Jedoch ergibt sich auch hier die Sinnhaftigkeit kleiner Prognosehorizonte
aufgrund des Anstiegs der Fehlermal3e bei grofRer werdendem Prognosehorizont.

Die Abhéangigkeiten der Prognosegite von Erweiterungen des klassischen 6ken
metrischen autoregressive moving-average-Ansatze, oder kurz ARMA-Ansatzes, hin zu
saisonalen integrierten autoregressive moving-average-Ansatzen mit exogenen Regres-
soren, oder kurz SARIMAX-Ansatzen, werden anhand mehrerer Sensitivitatsrechnungen
dargestellt. Durch die selektive Nichtbericksichtigung einzelner Modellkomponenten
wird deren wesentlicher Beitrag, wie der saisonalen Komponenten und der exogenen
Regressoren, untersucht. Fur beide PrognosevariablenLeitungs- und Transformata-
verluste werden Prognoseverbesserungen durch den Miteinbezug von saisonalen-Z
sammenhangen erreicht. Diese sind aufgrund ihrer starkeren Auspragung bei Transfo
matorverlusten mit einer gréReren Verbesserung von bis zu 2% verbunden als bei den
Leitungsverlusten mit bis zul3 %.

Da sowohl am Day-Ahead- als auch am Intradaymarkt Stundenprodukte gehandelt
werden kdnnen, am Intradaymarkt jedoch zusatzlich Viertelstundenprodukte, stellt sich
die Frage, in welcher zeitlichen Auflosung ein operatives Prognosemodell realisiert we
den sollte. Mittels eines Vergleichs von Prognosen fir die stindliche und die viekte
stuindliche Auflésung ergeben sich Vorteile anhand von Fehlermal3en und Verteilungs-
analysen fur die Prognoseanwendung in viertelstindlicher Auflosung. Diese werden
durch eine Verbesserung der Fehlermalie von bis 49 % erfasst.

Aufgrund der Vielzahl an Betriebsmitteln, aus deren Energieverluste sich dieeg
samten Netzverluste eines Netzgebiets zusammensetzen, liegt der Gedanke einerpsru
pierung der Betriebsmittel nahe. Mit Hilfe des kmeans-Clusteralgorithmus werden daher
die Leitungen des betrachteten Netzgebiets in funf Cluster eingruppiert, fur die jeweils
eine gesonderte Prognoserechnung durchgefihrt wird. Die Summe der Einzelprognosen
resultiert in Fehlermal3en, die im Vergleich der direkten Prognose der gesamten iLe
tungsverluste leichte Verbesserungen anzeigen. Die Verbesserung um bis zu 5 % lasst
sich unter anderem auf die geringere Varianz der Prognosevariablen zurtckfuhren.

Durch die zeitliche Ausweitung der Modellanwendung auf Zeitraume aus drei e
schiedenen Jahren wird ebenso ein Nachweis fur die hohe Prognoseguterbracht.
Hierbei ergeben sich vergleichbare Qualitdten der Schatzung und Prognose der Netzve
luste. Die Eignung des Modells fir andere Netzgebiete wird anhand der Anwendung auf
die Netzverluste einer zweiten Regelzone in Deutschland gezeigt. Mit Hilfe einer ang
passten Modellstruktur ergibt sich hierbei eine héhere Prognosegtite im Vergleich zum
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6 Schlussbetrachtung

zunachst betrachteten Netzgebiet, ausgedriickt durch eine FehlermalR3verbesserung im
Bereich bis -13 %.

Die Entwicklung eines Modells zur Prognose von Netzverlusten fir eine operative
Aufgabenstellung auf der Basis realer Daten zeigt die gewinnbringende Anwendbarkeit
von 6konometrischen Modellen. Die Voraussetzungen fur die Uberfiihrung des ertw
ckelten Modells in eine operative Anwendung bei einem Netzbetreiber sind damit geg
ben. Die Nutzen des Verfahrens sineine hohe Prognosegtte, geringe Mengenrisiken bei
der Beschaffungen von Energie zum Ausgleich von Netzverlusten und der Minimierung
der Inanspruchnahme von Ausgleichsenergie zur Deckung von Prognosefehlern.

Die Anwendbarkeit der entwickelten Prognosemodelle ist auch fur die Netzverlus-
te in anderen Netzgebieten als das in dieser Arbeit betrachtete gegeben. Dies gilt sowohl
fiir die Ubertragungsnetze in anderen Regelzonen als auch fiir Verteilzet Gezeigt wird
dies durch die Anwendung des fir Leitungsverluste entwickelten Prognosemodells auf
die Netzverluste einer anderen Regelzone. Im Ergebnis ergibt sich eine vergleichsweise
hohe Prognosegiite.

Lastflisse in Verteilnetzen sind allerdings vor allem durch die Nutzung elektr
scher Energie beeinflusst. Die Uberlagerung durch eine wachsende Einspeisung aes d
zentralen Erzeugungsanlagen, wie z.B. Photovoltaik- oder Blockheizkraftwerken mit
Anschluss an Nieder- und Mittelspannungsnetzen, ist dabei ein wesentlicher Aspekt. Der
Verbrauch elektrischer Energie in einem grol3rdumigen Gebiet, wie z.B. einer VeHei
netzgruppe, die einem Hochstspannungsknoten unterliegt, ist durch sich wiederholende
charakteristische Tagesmuster gepragt, die u.a. von der Tageszeit und dem Jahreskale
der abhangen. Entscheidend fiir die Uberlagerung der verbrauchsgepréagten Lastfliisse in
Verteilnetzen durch die Erzeugung aus dezentralen Anlagen auf Basis erneuerbarer
Energien ist die HOhe der installierten Erzeugungsleistung dieser Anlagen im betra@hat
ten Netzgebiet. Andere Einflussfaktoren auf die Netzverluste in Ubertragungsnetzen, wie
der internationale Elektrizitatshandel haben in der Verteilnetzebene einen geringen &i
fluss. Ebenso sind die Blindleistungsflisse in Verteilnetzen eher an den Wirkleistungs-
verbrauch gekoppelt, was durch die technischen Eigenschaften der Verbrauchsgerate
bestimmt ist. Folglich sind die mal3geblichen Einflisse auf die Lastflisse und damit
ebenso die Netzverluste in Verteilnetzen durch charakteristische autoregressive Fakt
ren und datenseitig erfassbare deterministische Einflisse gegeben. Somit sind die in
dieser Arbeit entwickelten 6konometrischen Verfahren insbesondere das Prognas
verfahrens fir Transformatorverluste geeignet fur die Anwendung in Verteilnetzen.

Das in der vorliegenden Arbeit genutzte Vorgehen zur Festlegung der 6konomietr
schen Modellstrukturen und der Beriicksichtigung weiterer Modellerweiterungen, wie
saisonaler Komporenten und exogeen Einflussfaktoren ist dabei flexibel auf die Prg-
noseaufgaben bei anderen Netzbetreibern anwendbaAuf Basis der Analysen von ex
genen Regressoren wurde insbesondere auch die Eignung der Verwendung von bBrge
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6 Schlussbetrachtung

nissen des Day-Ahead Congestion Forecast belegt. Auf Basis dieser Erkenntnisse liegt
ebenso die Betrachtung und gegebenenfalls Verwendung eines Intraday Congestian F
recast zur Unterstiitzung der Netzverlustprognose als eine weitere Verbesserungsg
lichkeit nahe. Die Mdglichkeiten zur Anpassung der angewandten Prognosemodelle an
veranderte Gegebenheiten, wie z.B. Verdnderungen der Netztopologie etwa durch den
Ausbau des Ubertragungsnetzes im Dreh- und Gleichstrombereigind durch den vai-
ablen Aufbau der ©6konometrischen Prognoseanséatze gegeben. Die fortlaufende- B
obachtung der Prognose- und Schatzgiite sowie die regelmaRige Uberpriifung der statis-
tischen Eigenschaften der Netzverluste, etwa anhand der (partiellen) Autokorrelations-
funktion, sind wesentliche Aspekte der operativen Anwendung der Prognosemodelle.
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Anhang

A.1 Schatzung von Parametern flr 6konometrische Modelle

Maximierung der Log-Likelihood-Funktion

Die Likelihood-Funktion . ( ist die Wahrscheinlichkeitsfunktion aller Beobachtungen im
Schatzzeitraum und entspricht dem Produkt der Dichtefunktionen der einzelnen €8
obachtungen. Die Log-Likelihood-Funktion. . ( ist die logarithmierte Likelihood-
Funktion . ( kann aufgrund der Logarithmusgesetze als Summe formuliert werden. Dies
ermoglicht die Bestimmung der partiellen Ableitungen der Funktionselemente und ve
einfacht somit den Optimierungsalgorithmus. Die Maximierung der Log-Likelihood-
Funktion resultiert schlie3lich in den Schatzwerten der Modellparameter des 6kam
metrischen Ansatzes. Die Log-Likelihood-Funktion kann wie folgt formuliert werden
[74].
i i
(L Z'%(;L Z2%NBY, a#gLi Z2'wBY @ato
c@5 c@5
« P L \BVElahrscheinlichkeitsdichtefunktion der Storgréf3en 6.1)

und Y, &torgroen
und & dstwerte des Schatzzeitraums
und # &enge der Modellparameter

Informationskriterien

Akaike-Informationskriterium [79]:

#+% LF . E t O
« P L \WAnzahl Modellparameter

(6.2)

Schwarz-Bayes-Informationskriterium [80]:
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A.2 Fehlermal3e zur Beurteilung der Prognosegute

$+% LF . E t 0Z %
« mit 0Anzahl Modellparameter (6.3)
und 64&nzahl Istwerte bzw. Lange des Schatzzeitraums

Gemald der Pramisse, dass durch Maximierung der Log-Likelihood-Funktion die
Schatzwerte der Modellparameter bestimmt werden, kdnnen zum einen die Log-
Likelihood-Funktion selbst und zum anderen die Informationskriterien zur Beurteilung
der Schatzgtite herangezogen werden. Dabei ist das Akaike-Kriterium durch die Bekiic
sichtigung der Anzahl der verwendeten Modellparameter restriktiver als die Log-
Likelihood-Funktion. Das Schwarz-Bayes-Kriterium ist wiederum restriktiver als das
Akaike-Kriterium, da zusatzlich die Anzahl der Istwerte im Schéatzzeitraum miteinbee
gen werden. Aufgrund der Vorzeichenkonvention gilt beim Vergleich zweier 6konome
rischer Ansétze: der kleinere Kriterienwert deutet auf das geeignetere Modell hin.

A.2 Fehlermalie zur Beurteilung der Prognosegiite

Die Entwicklung von Prognosemodellen verfolgt in der Regel eine der beiden Vorgehen:
entweder werden verschiedene Prognosemodell auf dieselbe Prognoseaufgabe eng
wendet oder es wird ein Prognosemodell fir verschiedene Prognoseaufgaben angewe
det. In beiden Fallen besteht die Herausforderung unter unterschiedliche Eigenschaften
der Prognosevariablen oder Prognosemodelle zu vergleichen. Hierbei sind z.B. téer-
tebereich, die Volatilitat, die Form der Verteilung oder der Betrachtungszeitraum ret
vant. Fur den Vergleich von Prognosemodellen oder Prognosemodellanwendungere-st
hen verschiedenen Fehlermal3e zur Verfiigung die in absolute und relative Fehlermalie
eingeteilt werden kdnnen.

Absolute Fehlermalle

ME: Mean error Mittelwert der Fehler
S a
Ye 3/4|——J IR (6.4)
U@5
MAE: Mean error Mittelwert der absoluten Fehler
a

. S . .
Veeul— | WF U (6.5)

U@5

RMSE: Root mean squared error Wurzel des mittleren quadratischen Fehlers
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A.2 Fehlermal3e zur Beurteilung der Prognosegute

a

. S . .

YE;Eis/J-©3 | TR 0 (6.6)
U@5s

Relative Fehlermalle

MPE: Mean percentage error Mittelwert absoluter prozentualer Fehler
a .-
s . WF Y

Yeogyl— | (6.7)
J . W
U@s

MAPE: Mean absolute percentage error Mittelwert absoluter prozentualer Fehler

a .

. s . WF Y

Y/E°E3/J—_J | 4
U@5

(6.8)

RRMSE: Relative root mean squared error Normierte Wurzel des mittleren quadrai-
schen Fehlers (unterschiedliche Normierungsoptionen: Mittelwert, Schwankungsbreite,
Bereich einer oder mehrerer Standardabweichungen um Mittelwert

S ~24 o .
85 A o IF W®
R o4

(6.9)

e sk

o
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A.3 Erganzende Tabellen und Abbildungen

Modellparameter Mittelwert Standardabw. Wert . Kritischer Wert
Parameter Parameter T-Statistik T-Statistik
AR(1) 1,1284 0,1540 393,0243 1,1227
AR(2) -0,4077 0,0765 -285,7572 -0,4104
MA(1) 0,0833 0,0289 154,4293 0,0822
X(DACF) 0,0671 0,0015 2456,3751 0,0670
SAR(1) 0,0346 0,0082 227,3765 0,0343
SAR(2) 0,0265 0,0132 107,4418 0,0260
SAR(3) 0,0479 0,0260 98,9365 0,0470
SAR(7) 0,0596 0,0067 480,0744 0,0594
SMA(1) -0,5046 0,0382 -709,3002 -0,5060

Tabelle Al: t-Test Parametersignifikanz Prognose Leitungsverluste
SARIMAX(2,1,1,1)-(4,0,%)
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A.3 Erganzende Tabellen und Abbildungen

Modellparameter Mittelwert Standardabw. Wert . Kritischer Wert
Parameter Parameter T-Statistik T-Statistik

AR(1) 0,5732 0,0155 1959,6 0,5726
AR(2) 0,0894 0,0050 954,0 0,0892
AR(3) -0,6375 0,0117 -2890,2 -0,6380
MA(1) 0,0939 0,0128 388,1 0,0934
X(PV) 0,0954 0,0096 526,7 0,0950
SAR(1) 0,0013 0,0027 25,6 0,0012
SAR(2) 0,1410 0,0055 1364,3 0,1408
SAR(3) 0,0000 0,0000 1211 0,0000
SAR(7) 0,9031 0,0133 3589,6 0,9026
SMA(1) 0,0526 0,0028 1008,9 0,0525

Tabelle A2: t-Test Parametersignifikanz " %oes‘ef® "fee "o f—'""1"7Z —e_14

SARIMAX(3,1,1,1)-(4,0,%}

Modellparameter Mittelwert Standardabw. Wert _ Kritische_r Wert
Parameter Parameter T-Statistik T-Statistik
AR(1) 1,0967 0,0153 1899,1500 1,0955
AR(2) -0,4326 0,0185 -618,9937 -0,4340
MA(1) -0,4850 0,0117 -1098,5593 -0,4859
SAR(1) 0,1097 0,0059 494,2114 0,1092
SAR(2) 0,0613 0,0079 203,9121 0,0607
SAR(3) 0,0217 0,0109 52,8473 0,0209
SAR(7) 0,0925 0,0070 350,5442 0,0919
SMA(1) -0,4850 0,0117 -1098,5593 -0,4859

Tabelle A3: t- fe— f 'foet—F"ec%ooc cofe@ ""%oe'*t0 F—e"t"Z—e—1%
SARIMA(2,1,1,0)-(4,0,1x
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A.3 Ergénzende Tabellen und Abbildungen

Autokorrelation (ACF) und partielle Autokorrelation (PACF) der stundengetrennten
Zeitreihen der Leitungsverluste ausgewahlte Tagesstunden:

Stunde 1 Stunde 1
Stunde 6 Stunde 6
Stunde 12 Stunde 12
Stunde 18 Stunde 18

Abbildung A 1: (Partielle) Autokorrelationsfunktionen stundengetrennter Zeitreihen

141






Literatur

[1] Bundesgesetzblatt, Gesetz Uber die Elektrizitats- und Gasversorg!
(Energiewirtschaftsgesetz - EnW@erlin: Bundesgesetzblatt, 2005.

[2] Bundesgesetzblatt, Verordnung tber den Zugang
Elektrizitdtsversorgungsnetzen (Stromnetzzugangsverordnung - StromN.
Berlin: Bundesgesetzblatt, 2017.

[3] Bundesnetzagentur, Beschluss zur Festlegung des Ausschreibungsverfahrer
Verlustenergie und des Verfahrens zur Bestimmung der Netzverluste (B
006),Bonn: Bundesnetzagentur, 21.10.2008.

[4] et %<t «Zfeoeted =+ 1" %<t , <Zfeoete ta&a &

*F"%oc<t, <Zfoe®e F——e...SZfeta s{{r ,<e trswaonwiwsagi
energiebilanzen.de. [Zugriff am 14. Mérz 2017].

[5] D. zur Nedeen, H.-J. Weinert, G. Weihberg und S. Schmitz, Energiegeschi
Lamspringe, Hildesheim: Quensen Druck + Verlag, 2007.

[6] E. Spring, Elektrische Energienetze - Energietibertragung und -verteilung, Ber
VDE Verlag, 2003.

[7] T.BohnundH.-& f"¢«...SfZ7Z4& + <t —f..Sece. .St o™ |
in Die Geschichte der Stromversorgung/. Fischer, Hrsg., Frankfurt, Verlags- u
Wirtschaftsgesellschaft der Elektrizitditswerke m.b.H. (VWEW), 1992, pp. &
120.

[8] K. Heuck und K.-D. Dettmanrglektrische EnergieversorgungViesbaden: Viewe:
Verlag, 2005.

[9] R. Baumann, TSO Security Cooperation as a Regional Security Coordin
Initiative, Wien: TSO SECURITY COOPERATION (TSC), 2014.

[10] A.J. Schwab, Elektroenergiesysteme, Berlin: Springer-Verlag, 2009.

[11] European Network of Transmission System (ENTSO-EHYNTSO-E at a glanc
www.entsoe.eu, Hrsg., Brissel: ENTSO-E, 2014.

143



Literatur

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

144

Bundesministerium fiir <" —¢...Sf = —et 3" %<fa - Stt@dmmarky
der Zukunft - f7e¢'"% —e%oee<..SEt"Stc—40 <4 trswa
www.bmwi.de. [Zugriff am 05 06 2015].

o—fef—<tefZ —tec... oF"%> Yote..> a + 1" %>

T fZ 0 ete—8 —c<tfiZcote fot +-S't'Z'%<iedao a
H. Berndt, M. Hermann, K. H. D., R. Reinisch, U. Scherer und J. Val
TransmissionCode 2007 - Netz- und Systemregeln der deuts
UbertragungsnetzbetreiberBerlin: Verband der Netzbetreiber - VDN - e.V. be
VDEW, 2007.

Deutsche Energie- %o f+——"a T 1 «ptadie Bystgmdienstleistungen 203(
Sicherheit und Zuverlassigkeit einer Stromversorgung mit hohen Anteile
Fred—17,f"1" "% <fed0d tiefa f"Zcsda trsva
Ubertragungse f—oe 1 —"%<, 3”78 +"1% tZZtco——e%odet—4a0
www.regelleistung.net. [Zugriff am 08 06 2015].

Bundesgesetzblatt,Verordnung tber die Vereinbarung zu abschaltbaren Las
(Verordnung zu abschaltbaren Lasten - AbLaBgrlin: Bundesgesetzblatt, 2012.

Bundesnetzagentur,Verwaltungsbeschluss: Kosten der Systemdienstleistungel
TransnetBW GmbH, Bonn: Bundesnetzagentur, 2014, BK8-14/05081
(TransnetBW).

—etteet—@fU%te——"4a + —etfeet—cef % fund— " &Gas

e—T"efSete ee_c——_(‘efe] —"‘eetf_2t4a *%o' feeef
2015. [Online]. Available: www.bundesnetzagentur.de. [Zugriff am 04 06 2015]
Bundesnetzagentur, Beschluss in dem Verwaltungsverfahren wegen
Standardisierung vertraglicher Rahmenbedingungen fir Eingriffsmdglichkei
der Ubertragungsnetzbetreiber in die Fahrweise von Erzeugungsanlaggonn:
Bundesnetzagentur, 2012.

—etfeef-—0f%ote——"4a + —etfeef-—f%ofe——"4
Unternehmen/Institutionen, Stromn ¥ —ocefa %o feeefef%ofefe—ac
Available: www.bundesnetzagentur.de. [Zugriff am 06 08 2015].

Bundesnetzagentur Beschlusskammer &8eschluss in dem Verwaltungsverfahr
wegen der Festlegung einer wirksamen Verfahrensregulierung, Festlegung
verbindlichen Anreizsystems fur Systemdienstleistungen und die Berucksichti
der daraus resultierenden Kosten in den ErldsobergrenzerBonn:
Bundesnetzagentur, 2014.



Symbolverzeichnis

[23]

[24]

[25]

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

Bundesgesetzblatt, Verordnung zur Regelung des Verfahrens der Beschaf
einer Netzreserve sowie zur Regelung des Umgangs mit geplanten Stilllegt
von Energieerzeugungsanlagen zur Gewahrleistung der Sicherheit
Zuverlassigkeit des Elektrizitatsversorgungssystenierlin: Bundesgesetzblatt
2013.

"foeeet— e, & * F-cetfe«diitoet tF" f—eZjetce..S
[Online]. Available:
https://www.transnetbw.de/de/strommarkt/systemdienstleistungen/netzreser
ve. [Zugriff am 08 02 2018].

— "t fe ‘eeceecied = ot " %o> —"f—1%>40
http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy. [Zugriff am 30 06
2015].

Bundesgesetzblatt, Gesetz Uber die friedliche Verwendung der Kernenergie
den Schutz gegen ihre Gefahren (Atomgesetz, ABgYlin: Bundesgesetzblatt
2015.

TransnetBW GmbH, Tennet TSO GmbH, Amprion GmbH und 50H

"foeeecoocte . 4 -~ :t—oeic-—TM<...-Z—-%o-’Zf- trsv
Ubertragungsnetzbetreiber, Berlin, Dortmund, Bayreuth, Stuttgart, 2014.
ENTSO-a +stf” t-™'"e 17fZ7'efe— Zfe trEvHBWOpeal
Network of Transmission System Operators for Electricity, 2014.

F. Dehmel Anreizregulierung von Stromubertragungsnetzegjchstatt-Ingolstadit:
Hochschulschriften Online der Katholischen Universitat Eichstatt-Ingolstac
2011.

J. Diekmann, U. Leprich und H.-J. Ziesing, Regulierung der Stromnetz
Deutschland, Dusseldorf: edition der Hans-Bdckler-Stiftung, 2007.

4 4 a4 ' —1"4 + TW%—Zf—<'* ‘" «fEneyclgpidia‘eflawan
economics - The regulation of contragtheltenham, Edward Elgar, 2000, ¢
498-532.

Bundesgesetzblatt, Verordnung Uuber die Entgelte fur den Zugang
Elektrizitatsversorgungsnetzen (Stromnetzentgeltverordnung -  StromNE
Berlin: Bundesgesetzblatt, 2017.

Amtsblatt der Europadischen Gemeinschaften, Richtlinie 96/92/EG de:
Européischen Parlaments und des Rat&rallburg und Brissel: Amtsblatt de
Européischen Gemeinschaften, 1996.

Amtsblatt der Europaischen Gemeinschaften,Richtline 2003/54/EG de
Europaischen Parlements und des Rat&¢ralRburg und Brissel: Amtsblatt de
Europaischen Gemeinschaften, 2003.

145



Literatur

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

[45]

146

M. Schmidt- "+ —éa -+ISO - ITO -Die Unbundling-Optionen des 3. El
<, 17 fZcect”— o %brigrgigwingobaftliche Tagesfragen (et)Bd. 59, Nr. ¢
pp. 82-89, 2009.

a 4 + a4 "f"ef—"— U..Se—e'fee—e%eet—_—0aod sr
http://www.eon.com/de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilungen/2009
/11/10/e-dot- on-verkauft-hoechstspannungsnetz.html. [Zugriff am 19 04 2017

a -+ ©...SZ<¢té—~ t7ef—" tte $S"Stc—eofe—1t<Z
2011. [Online]. Available
http://lwww.rwe.com/web/cms/de/37110/rwe/presse-
news/pressemitteilungen/pressemitteilungen/?pmid=4006769. [Zugriff am 19
04 2017].

f%tee..Sf—a + F——,FT™%", "f’@™ifcFZ—- %ote—..S
http://www.tagesschau.de/wirtschaft/stromnetze4.html. [Zugriff am 19 04
2017].

f—-—1e"fZ227 —" a + f-—te"f2Z ....S:
0,F" =" f%o—e%oeet—ce,f-"%<, 1" wr £"—-0 "f
Available:
https://corporate.vattenfall.de/newsroom/pressemeldungen/pressemeldung en
-import/vattenfall-schliebt-verkauf-des-ubertragungsnetzbetreibers-50hertz-
transmission-ab/. [Zugriff am 19 04 2017].

"feeet— o, A + <t o "fee’ " _et_cef “(Tect—
—ee—1" Tie fefe Vfoeeeit_ *, a0 riOnline]t rAvailable:
https://www.transnetbw.de/de/presse/presseinformationen/presseinformatio
n?id=18. [Zugriff am 19 04 2017].

Bundesnetzagentur,Verwaltungsbeschluss: Kosten der Systemdienstleistungel
Tennet GmbHBonn: Bundesnetzagentur, 2014, BK8-14/0260-91 (Tennet).

Bundesnetzagentur,Verwaltungsbeschluss: Kosten der Systemdienstleistungel
50Hertz GmbHBonn: Bundesnetzagentur, 2014, BK84-0450-91 (50Hertz).

Bundesnetzagentur,Verwaltungsbeschluss: Kosten der Systemdienstleistungel
Amprion GmbHBonn: Bundesnetzagentur, 2014, BK&4-0772-91 (Amprion).

— " ffe ™iE" & Sfe%t a -+ T —
Paris, 2017.
M. e. a. (. ErichNetzverluste - Eine Richtlinie fir ihre Bewertung ung it
Verminderung,V. e. Vereinigung Deutscher Elektrizitatswerke, Hrsg., Frankft
(Main): Verlags- und Wirtschaftsgesellschaft der Elektrizitatswerke m. b. H
VWEW, 1968.



Symbolverzeichnis

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

* 3" %0 <f,<Zfece Emégiebilanzen e.V. Bilanzen 199G-rstao tr
[Online]. Available: www.ag-energiebilanzen.de. [Zugriff am 18 06 2015].

1" %<t «Zfeoeted =+ e} %<t «Zfeete T& 440
www.ag-energiebilanzen.de. [Zugriff am 05 02 2014].
et %<t <Zfeoetea =+ et1"% <t «Zfeoete ta& &
Energietragern 1990 - trsvao trswa oZcet & “f<Z4
energiebilanzen.de. [Zugriff am 16 06 2015].
—ettest—f%ofe——" —et —etteef"—17ZZfe+—4a Bonn

2014.

H-W. Schiffer, Energiemarkt Deutschland Jahrbuch 2015, Kdéln: TUV Me
2014.
M. Zebisch, Netzverluste - Die Verluste in elektrischen Versorgungsnetzen, i
Ursachen und Ermittlung, Berlin: VEB Verlag Technik, 1959.
R. Flosdorff und G. Hilgarth, Elektrische Energieverteilung, Stuttgart: B.
Teubner, 2000.
W. PlaBmann und D. Schulz, Handbuch Elektrotechnik, 5., korrigierte Aufle
Wiesbaden: Viewig+Teubner, 2009.
P. Kundur, Power System Stability and Control, New York: McGraw-Hill, |
1994.
P. D. t. G. ScheffknectRegelung von Kraftwerken und NetzeBtuttgart: Institut
fur Feuerungs- und Kraftwerkstechnik (IFK), Universitat Stuttgart, 2013.
D. Oeding und B. R. Oswald, Elektrische Kraftwerke und Netze, 7. Auflage +
Heidelberg: Springer, 2011.
P. Denzel, Grundlagen der Ubertragung elektrischer Energie, Berlin: Spring
1966.
U. Scharli und S. TenbohlerElektrische Energienetze Il, Vorlesung Univers
Stuttgart, Stuttgart: Institut fir Energietbertragung und Hochspannungstechni
(IEH), 2014.
R. Fischer und F. Kieliling, Freileitungen - Planung, Berechnung, Ausfiihn
Berlin: Springer-Verlag, 1989.
K. Bergmann, Elektrische Mel3technik - Elektrische und elektronische Verfahr:
Anlagen und Systeme, Bd. 6. Auflage, Braunschweig: Friedr. Vieweg & ¢
Verlagsgesellschaft, 2000.

a Teec% & a "fELET —et a ‘~S'"a + t"°fS
Verlustenerg<$'” ‘%o ‘et <o fcete 0,1"—"f%o—e%ooet—004d
weitere européische Staaten Patent EP2429061, 07. September 2011.

147



Literatur

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]

[69]

[70]

[71]

[72]

[73]

[74]

[75]

148

— "k fe ™YY §  Sfe%t a + " t—- f—-f
[Online]. Available: https://www.epexspot.com/en/market-
data/intradaycontinuous/chart/intraday-chart/2018- 02-08/DE. [Zugriff am 08
02 2018].

Bundesnetzagentur, Beschluss in dem Verwaltungsverfahren wegen
Weiterentwicklung des Ausgleichsenergiepreis-Abrechnungssystems, 12kKi24,
Bonn: Bundesnetzagentur, 2012.

ENTSOE, Continental Europe Operation Handbook,Brissel: ENTSCE
(Rechtsnachfolger von UCTE), 2004.

& Zff’a + "“"teof—11 ... % Fe— < eIntefrafidhale Dreld@ndler
Tagung D/A/CH 2004 - Engpassmanagement und Intraday-Energieaustay
Minchen, 2004.

D. Nauck, F. Klawonn und R. Kruse, Neuronale Netze und Fuzzy Syst
Braunschweig: Verlag Viewig, 1996.

B. Lenze, Einfuhrung in die Mathematik neuronaler Netze, Berlin: Logos-Verl
1997.

B. D. Ripley, Pattern Recognition and Neural Networks, Cambridge: Cambri
University Press, 2007.

K. Metaxiotisa & [ %o<feefed & eeo'—eoce —eofF A of""fef
short term electric load forecasting: a statesf-the- f " — «—""%> ~*” —St
Energy Conversion and ManagemeBgl. 2003, Nr. 44, 12. Februar 2002.

a feefe, f...S —of a ©0..S—-F7Z4 + foe—"""%0e"'et%
neuronalen Netzen -f <+ 17 %o 2VDI BeSidhte Bd. 1508, 1999.

a — " fetcte —of 4 —84 + >e—Fef—<e...SEt e
Lastprognose auf Basis kunstlicher neuronaler  — oe ¥@&lderichte,Bd. 1508
1999.

a f".,1Z2Z2f> —et & Zfefa + ‘'’ dernydemartéhfor Slgctidty” -

‘Cef—"fZ et—T™'"ee o_fet f  Ihterndtional $ofimal dfdrarecasting
Bd. 2000, Nr. 16, 2000.

G. . E. P. Box, G. M. Jenkins und G. C. Reinsel, Time Series Analysis - For
and Control, Third Edition Hrsg., Englewood Cliffs: Prentice Hall, 1994.

P. D. H. Rinne und D. K. Specht, Zeitreihen - statistische Modellierung, Schat
und Prognose, Minchen: Verlag Franz Vahlen, 2002.

D. J. Swider, Handel an Regelenergie- und Spotmarkten - Methoden
Entscheidungsunterstiitzung fur Netz- und Kraftwerksbetreiber, Wiesbadel
Deutscher Universitats-Verlag, 2006.



Symbolverzeichnis

[76]

[77]

[78]

[79]

[80]

[81]

[82]

[83]

[84]

[85]

[86]

[87]

[88]

D.J. Swider, B.f+...S34 &4 —t<'s —et & t>tfa + F7"-1<

t—-eZfe— —-of "fceteao se—¢——— T0" *F 7 %o <:
Energieanwendung (IER), Universitat Stuttgart, Stuttgart, 2006.
C:M. Huang, C.-J. Huang und M& fe+% & =+  $warm.COptimization to
Identifying the ARMAX Model for Short-f”«  ‘f ¥ ‘UE . f e lEEE
Transaction on Power SystenBd. 20, Nr. 2, Mai 2005.

4 A4 —<"%o—<e —et A4 & tZti"4 + —"-S1t” -Ahégd

Electricity Prices Using Timt $”<fe ' TKIEE &ndernational Transactions o
PE,Bde. %1 von %24-A, Nr. 3, 2004.

& efcefd = f™ ‘e f_ _St —f—ce—c.. fEEE Ttangactibd
on Automatic ControlBde. %1 von %2AC-19, Nr. 6, Dezember 1974.
G. ..S™f"@a + s—<ef—c's —ST <o fThe'Annalsfof StatisitcBad. 6
Nr. 2, 1978.
L. Sachs und J. Hedderich, Angewandte Statistik - Methodensammlung m
Berlin: Springer Verlag, 2006.
J. C. Cuaresma, J. Hlouskova, S. Kossmeier und M. Oberstehumegcasting
electricity spot prices using linear univariate time series model8yien:
Departement of Economics, University of Vienna, 2002.

a Zf<,¥74a & «<«..'Zf< —et & "f—e..Sefcti”a =+

<o—FZZ<%ote— "% ... f 55, terthtibrad Sciemtific Colloquiumlimenau
2010.
rp-‘eZcet .e"-4eZxetd&0 sra ‘“te f” trr{a o7 <

http://lwww.rp-online.de/wirtschaft/unternehmen/eon-verkauft-
hoechstspannungsnetzan-tennet-aid-1.2324379. [Zugriff am 10. Septembe
2017].

a4 ..Sf— —et & ‘"“<«—eanrd @redictiprzofpewer and energy losse
<o FTee—"¢, ——c'eo ot -Uhivénrstties Power Engineering Conferendeadova
Italien, 2008.

a fE.. —et & feFeéma TranSrhission Loss-Forecast for th

Slovenian Transmission Power System Based on a Fuzzy-Logic Deci

e f .. SEEE Transactions on Power SysterBsl. Vol. 26, Nr. No. 3, Augt
2011.

a eo>f’¢a a a Y f"fte —et 8 <e%oa + ‘e’fTcelte 7
f tT%—Zf-1t1 >43«kternaional Universities Power Engineerir
Conference (UPEC), IEEEadova, Italien, 2008.

& A ‘ef@E'4 =+ "foeeecoec'e Zteo 77 f—<'ed f ..'e’
f Z% ‘" «—IEEE&®ansaction on Power SysterBsl. 17, Nr. 3, 2002.

149



Literatur

[89]

[90]

[91]

[92]

[93]

[94]

[95]

[96]

[97]

[98]

[99]

[100]

[101]

[102]

150

D. Kirschen, R. Allan et & —=",f...a + ‘e="¢,——<'ee ‘7 coF’
Z'fte fet "IEEEFradsaction on Power SysterBsl. 14, Nr. 4, 1997.
4 4 4 «<«+a & 4 a .. ‘'sfZt —et & &a fSfa = ‘e

Zioote —f of e "fr_ . <fe—e —ece% T "1"1eJERZEMES
Transmission and Distribution Conference & Exhibitioi3alian, China, 2005.
F.DA4 fZ<fef —eT & & ‘et @E'4 + o.."tefe—fZ "foos
“*Z t<o f JEEB Bransaction on Power Sytenid. 17, Nr. 1, 2002.
4 &4 «of —et A& & fZ-"<ed + 27'..f-<e ‘" St
Electrical Power System Resear®@d. 72, pp. 13-20, 2004.

4 4 84 St—e%a 4 cefeccf@Ees —et & & —‘eqd =
fe “"te FZF..—"c..<—> of"ef— —ece% feo IET..Ceherntioi
Transmission DistributionBd. 1, Nr. 1, 2007.

Ad Scf "—a & feeces —et & ", f..& * fTfe—"Fete—
Teo"¢,——c'e of_T™'"es ™™ _S|ERG Protéddings &0 Generatic

Transmission and DistributionBd. 152, Nr. 2, 4. Méarz 2005.
A. Abdel-Majeed, P. D.-I. S. Tenbohlen, P. D.-l. M. Braun und D. Schd

+ Zf-0ect’—e%o ~ e Teoe—f—c'eotfe e —" -
<ET 37’ fee—e% e fintezrfati@ralerrETG-KongressBerlin, 2013.

J. Contreras, R. Espinola, F. J. Nogales uiid &4 ‘«fE‘'4a =+ ‘t1Z

Next- f> Zi%..-"«¢...<4EEE"Tran$aciions on Power SysterBs, 18, Nr. 2

2003.

4 e'<e'Zfé& A& ‘e—"%1"fed A & ‘%ofZ1te-Anead eldttricity
et Tt fe—<o%o ,feft ‘e —cof of”cfe o PAWRIKAS)StEN
Computation Conference (PSCGpgvilla, Spanien, 2002.

A. Cartea und M. G. FigueroBricing in Electricity Markets: a mean reverting jun
diffusion model with seasonalityBirkbeck College, University of London, 2005.

a & fr..«fa @& ‘'e="%"fea 4 "4 eef’te —et A4 @
Model to Predict Day-Ahead Elee”«...<—> ’IEkEEfPFramsactions on Pow
SystemsBd. 20, Nr. 2, pp. 867-874, 2006.

TransnetBW GmbH, Interne Informationen zu Netzverlusten, Stuttgart:
TransnetBW GmbH, 2011.

4 A *%Zta + ——""1% feec”t ‘eofc—c'winEstimatesof.the
frcfe..T " ec—1f1 «<*% T ‘BcondretricaPda B0, Nr. 4, pp. 987-100:
1982.

V. Blobel und E. Lohrmann, Statistische und numerische Methoden
Datenanalyse, Stuttgart: B. G. Teubner, 1998.



Symbolverzeichnis

[103]

[104]

[105]

[106]

[107]

[108]

[109]

[110]

[111]

[112]

[113]

[114]

[115]

[116]

B. d E- u a ta a + fteo'f—...S <o - HAuswerturR)Zdger
"feef fetf—tedd ™M™M™E TE™METEE 1"Z<ed trsxa
"feeef— 4 +TMIMIMZ_"feeet_ ™MZTIEH0 e/<¢et A “f

[Zugriff am 26 06 2015].

a a4 Z'>ta + ffe- “—f"te —f+J4EBEfFrahsactions c
Information Theory,Bd. 28, Nr. 2, 1982.

4 "-S—" —et & feedf«te&kSE Tt fe—f%ie T f
in SODA '07: Proceedings of the Eighteenth Annual ACM-SIAM Symposi
Discrete AlgorithmsNew Orleans, USA, 2007.

a a '"f —eet a a —'—-fa + ""ft..— 7 «Tf"fe-
Performance of K- ffee Z%'"<—Sed o §'f"cefe—f7 —.
International Journal of Computer Science and Information Technologied, 5
Nr. 2, 2014.

L. Kaufman und P. J. Rousseeuw, Finding Groups in Data - An Introductio

Cluster Analysis, Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, 2005.

European Power Exchange (EPEX SPOT SE). [Online]. Avail
wwww.epexspot.com.de. [Zugriff am 08 02 2018].

"feeet— e, & + <Zfeee"fcof,"t...Se—e% a0 trsz
https://www.transnetbw.de/de/strommarkt/bilanzkreismanagement/bilanzkr
eisabrechnung. [Zugriff am 09 04 2018].
wr f"-oce ., & + t=@®t"Z—e-t4ao0 Availabie:
http://www.50hertz.com/de/Maerkte/Archiv/Archiv-Netzverluste. [Zugriff am
18 03 2018].

M. Wolf, Die Grundlagen der Mathematik der Belastungskurven und ¢
Netzverluste, Dissertation, Darmstadt: Vervielfaltigungsanstalt M. Hunold, 193I

A. Vobl3, Perspektiven der Entwicklung der Energiemérkte - Wege zu e
nachhaltigen und klimavertraglichen Energieversorgun§tuttgart, 2010.
a +T™MIMTIM G | fe ... a-Eventd/NewsTCWE-Flow-Based-Market

‘—'Z <2 % a0 & & tva '"<Z trswa eZ<ef 4 “f<Zf
Events/News/CWE-Flow-Based-Market-Coupling. [Zugriff am 26 06 2015].
Bundesgesetzblatt, Gesetz gegen Wettbewerbsbeschrankungen (GWEgrlin:
Bundesgesetzblatt, 1998.

4 a4 "'ef, 1'% & + ee—<——— "0" ef"%<f"t..S— fe ti

*F"%<ft"F...S-40 trsw trsxa eZcet & “f<Zf,2%ta -
koeln.de. [Zugriff am 15. Marz 2017].

151



Literatur

[117]

[118]

[119]

[120]

[121]

[122]

[123]

[124]

[125]

[126]

[127]

[128]

152

K- a ‘a e ""7°f..S = ZZ'..f-F $fZ '™1F”" ‘eete
«t<"<t—f Z The Trasactions of the Korean Institute of Electrical Engine
A,pp. 13-18, 2000.

A. Schulten, Rollenverstandnis und Vergutung des deutschen Aufsichtsrats - E
empirische Analyse, Dissertation Universitdt Mannheim: Springer Gabler, 201Z
ENTSO-&4a =+ - "fee frLe > Zf-"'"e40 ot fe
Transmission System Operators for Electricity, 2017. [Online]. Availabl
https://transparency.entsoe.eu/homepagelLogin. [Zugriff am 05 11 2017].

European Energy Exchange (EEX). [Online]. Available: www.eex.com/de. [Zug
am 08 02 2017].
feefe—1 ... e, @ + fe..S"F¢,— %0 Tte T% 17271
TU%ofZZ fcoe——e%oesf”s-Adahen, 20141 ...
TransnetBW GmbH, Tennet TSO GmbH, Amprion GmbH und 50H
Transmisson GmbH, Modell zur Berechnung des regelzonenubergreifen
einheitlichen Bilanzausgleichsenergiepreises (reBAP) unter Beachtung
Beschlusses  BKB2-024  der  Bundesnetzagentur vom  25.10.20
www.regelleistung.net, 2016.

European Power Exchange SE (EPEX SPOT). [Online]. Avalil
www.epexspot.com/de. [Zugriff am 08 02 2017].

a *,4 & a e-,4 & +, —et wad a -, 4 + t—-0fe--
2017. [Online]. Available: https://www.netzentwicklungsplan.de/de. [Zugriff am
22 04 2018].

& <ttfe,f..e —et & 02724 + Zfeec cof—c's oc— 7
Techniken hierarchisch und K-means-3”"fS”"f¢40 fe—"—e¢ "0
Methoden und Analysen, Mannheim, 2001.

4 a4 "ftZ%> —et & & fo>fta + t coxolUfoescZefo—1"
Proceedings of the 15th International Conference on Machine Learni&ar
Francisco, 1998.

T. Kanungo, D. M. Moint, N.& F—fe>fS—& & & «f—e' —et &
k- ffoee Z—e—1f"¢o%0 Z%0'"<—Sea of7Z>ece [EEE Tranddction
on Patter Analysis and Machine Intelligendgd. 24, Nr. 7, 2002.

TransnetBW GmbH, Tennet TSO GmbH, Amprion GmbH und 50H

"feeeceocts o A& +"1% tZZ% Methodiko dert reBAP- "e<——7-
[Online]. Available: https://www.regelleistung.net/ext/static/rebap. [Zugriff am
09. Oktober 2016].









Forschungsberichte des Instituts fur Energiewirtschaft und Rationelle
Energieanwendung

Band 138

Band 137

Band 136

Band 135

Band 134

Band 133

Band 132

Band 131

S. Bothor
Prognose von Netzverlusten
August 2019, 152 Seiten

C. Schieberle

Development of a stochastic optimization approach tdetermine cost-
efficient environmental protection strategies: Casstudy of policies for
the future European passenger transport sector with #cus on rail-
bound and on-road activities

Mai 2019, 218 Seiten

J.Welsch

Modellierung von Energiespeichern und Powete-X im deutschen und
europaischen Energiesystem

Dezember 2018, 158 Seiten

M. Stenull

Stand und Entwicklungspotenziale der landwirtschaftlichen
Biogasnutzung in Baden-Wurttemberg ein regionalspezifischer
Vergleich

Juni 2017, 171 Seiten

J. Brunke
Energieeinsparpotenziale von energieintensiven Produktionsprozessen
in Deutschland: Eine Analyse mit Hilfe von
Energieeinsparkostenkurven
August 2017, 353 Seiten

S.Wolf

Integration von Warmepumpen in industrielle Produktionssystemex
Potenziale und Instrumente zur Potenzialerschliel3um

Juli 2017, 177 Seiten

S.Marathe

Recognising the Change in Land Use Patterns and its Imp& on Energy
Demand and Emissions in Gauteng, South Africa

April 2017, 202 Seiten

T. Haasz

Entwicklung von Methoden zur Abbildung von Demand Side
Management in einem optimierenden Energiesystemmodet
Fallbeispiele fur Deutschland in den Sektoren Indusie, Gewerbe,
Handel, Dienstleistungen und Haushalte

April 2017, 177 Seiten



Band 130

Band 129

Band 128

Band 127

Band 126

Band 125

Band 124

Band 123

Band 122

M. Steurer
Analyse von Demand Side Integration im Hinblick auf eine effiziete und
umweltfreundliche Energieversorgung
April 2017, 230 Seiten

S. Bubeck
Potenziale elektrischer Energieanwendungstechnikerue rationellen
Energieanwendung
Januar 2017, 255 Seiten

R. Beestermoller

Die Energienachfrage privater Haushalte und ihre Bedeutng fur den
Klimaschutz xVolkswirtschaftliche Analysen zur deutschen und
europaischen Klimapolitik mit einem technologiefunderten Aligemeinen
Gleichgewichtsmodell

Januar 2017, 211 Seiten

M. Ohl

Analyse der Einsatzpotenziale von Warmeerzeugungsteaiken in
industriellen Anwendungen

August 2016, 202 Seiten

W. Genius

Grune Bilanzierung - Internalisierung von Umwelt- und
Gesundheitsschaden im Rahmen der Input-Output-Rechnum
April 2016, 243 Seiten

E. Heyden

Kostenoptimale Abwarmertickgewinnung durch integriertdteratives
Systemdesign (KOARIiS) - Ein Verfahren zur energetidt-0konomischen
Bewertung industrieller Abwarmepotenziale

2016, 121 Seiten

K. Ohlau

Strategien zur wirksamen Minderung von Fluglarm in Deuschland -
Minderungsmal3nahmen und langfristige Perspektiven

2015, 192 Seiten

T. Telsnig

Standortabhangige Analyse und Bewertung solarthermcher
Kraftwerke am Beispiel Studafrikas

September 2015, 285 Seiten

M. Henller

Ganzheitliche Analyse thermochemischer Verfahren bader Nutzung
fester Biomasse zur Kraftstoffproduktion in Deutschlard

April 2015, 243 Seiten



Band 121

Band120

Band119

Band 118

Band 117

Band 116

Band 115

Band 114

Band 113

B. Fais
Modelling policy instruments in energy system modelsthe example of
renewable electricity generation in Germany
Januar 2015, 194 Seiten

M. Blesl

Kraft-Warme-Kopplung im Warmemarkt Deutschlands und Europas
teine Energiesystemund Technikanalyse

August 2014, 204 Seiten

S. Kempe

Réaumlich detaillierte Potenzialanalyse der Fernwarmeersorgung in
Deutschland mit einem hoch aufgeldsten Energiesystenodell

Juli 2014, 204 Seiten

B. Thiruchittampalam

Entwicklung und Anwendung von Methoden und Modellen zur
Berechnung von raumlich und zeitlich hochaufgelGsten iBissionen in
Europa

April 2014, 238 Seiten

T. Kober

Energiewirtschaftliche Anforderungen an neue fossil befeuest
Kraftwerke mit CO2-Abscheidung im liberalisierten europaischen
Elektrizitatsmarkt

Mérz 2014, 158 Seiten

S.Wissel

Ganzheitlich-integrierte Betrachtung der Kernenergieim Hinblick auf
eine nachhaltige Energieversorgung

Februar 2014, 230 Seiten

R. Kuder

Energieeffizienz in der Industrie tModellgestiitzte Analyse des
effizienten Energieeinsatzes in deEU-27 mit Fokus auf den
Industriesektor

Februar 2014, 286 Seiten

J. Tomaschek

Long-term optimization of the transport sector to address greenhouse
gas reduction targets under rapid growth +Application of an energy
system model for Gauteng province, South Africa

Dezember 2013, 263 Seiten

B. Ruhle

Kosten regionaler Energie- und Klimapolitik - Szenaioanalysen mit
einem Energiesystemmodell auf Bundeslanderebene

November 2013, 196 Seiten



Band 112

Band 111

Band 110

Band 109

Band 108

Band 107

Band 106

Band 105

Band 104

N. Sun
Modellgestitzte Untersuchung des Elektrizitatsmarkes -
Kraftwerkseinsatzplanung und -investitionen
August 2013, 173 Seiten

J. Lambauer
Auswirkungen von Basisinnovationen auf die Energiewirtschft
und die Energienachfrage in Deutschland - Am Beispiel dé&Nano
und Biotechnologie

Mérz 2013, 303 Seiten

R. Barth
Okonomische und technisch-betriebliche Auswirkungerverteilter
Elektrizitatserzeugung in Verteilungsnetzen - eine wdellgestitzte
Analyse am Beispiel eines Mittelspannungsnetzes
Méarz 2013, 234 Seiten

D. Bruchof

Energiewirtschaftliche Verkehrsstrategie - Méglichketen und Grenzen
alternativer Kraftstoffe und Antriebe in Deutschland und derEU-27
Marz 2012, 226 Seiten

E. D. Ozdemir
The Future Role of Alternative Powertrains and Fuels in tle German
Transport Sector - A model based scenario analysis with respect to
technical, economic and environmental aspects with a focus ooad
transport
Januar 2012, 194 Seiten

U. Kugler

StralRenverkehrsemissionen in Europa - Emissionsberesting und
Bewertung von Minderungsmal3nahmen

Januar 2012, 236 Seiten

M. Blesl, D. Bruchof, U. Fahl, T. Kober, R. KuderGBtz, A. Vol}
Integrierte Szenarioanalysen zu Energie- und Klimashutzstrategien in
Deutschland in einem Post-Kyoto-Regime
Februar 2011, 200 Seiten

O. Mayer-Spohn

Parametrised Life Cycle Assessment of Electricity Gesration in Hard-
Coal-Fuelled Power Plants with Carbon Capture and Storge
Dezember 2009, 210 Seiten

A. Konig

Ganzheitliche Analyse und Bewertung konkurrierenderenergetischer
Nutzungspfade fur Biomasse im Energiesystem Deutschid bis zum
Jahr 2030

Juli 2009, 194 Seiten



Band 103

Band 102

Band 101

Band 100

Band 99

Band 98

Band 97

Band 96

Band 95

Band 94

C. Kruck
Integration einer Stromerzeugung aus Windenergie unpeicher-
systemen unter besonderer Bertcksichtigung von Drudift-
Speicherkraftwerken
Mai 2008, 162 Seiten

U. Fahl, B. Ruhle, M. Blesl, I. Ellersdorfer, lirdp, D.-C. Harlinghausen,
R. Kuster, T. Rehrl, U. Remme, A. Vol3
Energieprognose Bayern 2030
Oktober 2007, 296 Seiten

U. Remme, M. Bled), Fahl
Global resources and energy trade: An overview for coahatural gas, olil
and uranium
Juli 2007, 108 Seiten

S. Eckardt

Energie- und Umweltmanagement in Hotels und Gaststéh:
Entwicklung eines Softwaretools zur systematischenr@zessanalyseind
Management-unterstiitzung

Mai 2007, 152 Seiten

U. Remme

Zukunftige Rolle erneuerbarer Energien in Deutschland:
Sensitivitdtsanalysen mit einem linearen Optimierugsmodell
August 2006, 336 Seiten

L. Eltrop, J. Moerschner, M. Hardtlel Kdnig

Bilanz und Perspektiven der Holzenergienutzung in Baden-
Wirttemberg

Mai 2006, 102 Seiten

B. Frey

Modellierung systemubergreifender Energie- und Kohlastoffbilanzen in
Entwicklungslandern

Mai 2006, 148 Seiten

K. Sander
Potenziale und Perspektiven stationarer Brennstoffzellen
Juni 2004, 256 Seiten

M. A. dos Santos Bernardes
Technische, 6konomischeand 6kologische Analyse von
Aufwindkraftwerken
Marz 2004, 228 Seiten

J.Bagemihl

Optimierung eines Portfolios mit hydro-thermischemKraftwerkspark
im borslichen Strom- und Gasterminmarkt

Februar 2003, 138 Seiten



Band 93

Band 92

Band 91

Band 90

Band 89

Band 88

Band 87

Band 86

Band 85

A. Stuible

Ein Verfahren zur graphentheoretischen Dekompositiorund
algebraischen Reduktion von komplexen Energiesystemrdellen
November 2002, 156 Seiten

M. Blesl

Raumlich hoch aufgeldste Modellierung leitungsgebureher Energiever-
sorgungssysteme zur Deckung des Niedertemperaturwaehedarfs
August 2002, 282 Seiten

S.Briem, M. Bles|,M. A. dos Santos Bernardés, Fahl,W. Krewitt, M.
Nill, S. Rath-NagelA. Vol3

Grundlagen zur Beurteilung der Nachhaltigkeit von Enggiesystemen in
Baden-Wirttemberg

August 2002, 138 Seiten

B. FreyM. Neubauer
Energy Supply for Three Cities in Southern Africa
Juli 2002, 96 Seiten

A. Heinz, R. Hartmann, G. Hitzl&,Baumbach

Wissenschaftliche Begleitung der Betriebsphase der ti
Rapsolmethylester befeuerten Energieversorgungsanlagles Deutschen
Bundestages in Berlin

Juli 2002, 212 Seiten

M. Sawillion

Aufbereitung der Energiebedarfsdaten und Einsatzanglsen zur
Auslegung von Blockheizkraftwerken

Juli 2002, 136 Seiten

T. Marheineke

Lebenszyklusanalyse fossiler, nuklearer und regenetiger Stromerzeu-
gungstechniken

Juli 2002, 222 Seiten

B. Leven, C. Hoeck, C. Schaefer, C. Wehevpl3

Innovationen und Energiebedarf - Analyse ausgewahlter Technologien
und Branchen mit dem Schwerpunkt Stromnachfrage
Juni 2002, 224 Seiten

E. Laege

Entwicklung des Energiesektors im Spannungsfeld von Klimaschutz
und Okonomie - Eine modellgestiitzte Systemanalyse

Januar 2002, 254 Seiten



Band 84

Band 83

Band 82

Band 81

Band 80

Band 79

Band 78

Band 77

Band 76

Band 75

S. Molt

Entwicklung eines Instrumentes zur Losung grol3er energiesystem-
analytischer Optimierungsprobleme durch Dekomposition und
verteilte Berechnung

Oktober 2001, 166 Seiten

D. Hartmann

Ganzheitliche Bilanzierung der Stromerzeugung aus regenerativen
Energien

September 2001, 228 Seiten

G. Kuhner

Ein kosteneffizientes Verfahren fur die entscheidungsuntersttitzende
Umweltanalyse von Betrieben

September 2001, 210 Seiten

I. Ellersdorfer, H. Specht, U. FaklVol3
Wettbewerb und Energieversorgungsstrukturen der Zukunft
August 2001, 172 Seiten

B. Leven, J. Neubart, Weber
Okonomische und 6kologische Bewertung der elektrischen
Warmepumpe im Vergleich zu anderen Heizungssystemen
Mai 2001, 166 Seiten

R. Krlger, U. Fahl, J. BagemiblHerrmann

Perspektiven von Wasserstoff als Kraftstoff im offentlichen StraRen-
personenverkehr von Ballungsgebieten und von Baden-Wirttemberg
April 2001, 142 Seiten

A. Freibauer, M. Kaltschmitt (eds.)
Biogenic Greenhouse Gas Emissions from Agriculture in Europe
Februar 2001, 248 Seiten

W. Ruffler
Integrierte Ressourcenplanung fir Baden-Wurttemberg
Januar 2001, 284 Seiten

S.Rivas

Ein agro-okologisches regionalisiertes Modell zur Analyse des
Brennholzversorgungssystems in Entwicklungsl&andern
Januar 2001, 200 Seiten

M. Hardtlein

Ansatz zur Operationalisierung 6kologischer Aspekte von "Nachhaltig-
keit" am Beispiel der Produktion und Nutzung von Triticale ( uTritico-
secaleWittmack)-Ganzpflanzen unter besonderer Berticksichtigung
der luftgetragenen N-Freisetzungen

September 2000, 168 Seiten



Band 74

Band 73

Band 72

Band 71

Band 70

Band 69

Band 68

Band 67

Band 66

T. Marheineke, W. Krewitt, J. Neubarth, R. FretdrA. Vo3
Ganzheitliche Bilanzierung der Energie- und Stoffstrome von
Energie- versorgungstechniken
August 2000, 118 Seiten

J. Sontow

Energiewirtschaftliche Analyse einer grof3technischen Windstrom-
erzeugung

Juli 2000, 242 Seiten

H. Hermes

Analysen zur Umsetzung rationeller Energieanwendung in kleinen und
mittleren Unternehmen des Kleinverbrauchersektors

Juli 2000, 188 Seiten

C. Schaefer, C. Weber, H. Voss-Uhlenbrock, A.lI8cHu Oosterhuis, E.
Nieuwlaar, R. Angioletti, E. Kjellsson, S. Leth-Peterdd. Togeby, J.
Munksgaard
Effective Policy Instruments for Energy Efficiency in Residential Space
Heating - an International Empirical Analysis (EPISODE)

Juni 2000, 146 Seiten

U. Fahl, J. Baur, I. Ellersdorfer, D. Herrmanrki@eck, U. Remme, H.
Specht, T. Steidle, A. Stuiblé, Vol

Energieverbrauchsprognose fiir Bayern

Mai 2000, 240 Seiten

J.Baur

Verfahren zur Bestimmung optimaler Versorgungsstrukturen fur die
Elektrifizierung landlicher Gebiete in Entwicklungslandern

Mai 2000, 154 Seiten

G. Weinrebe

Technische, 6kologische und 6konomische Analyse von
solarthermischen Turmkraftwerken

April 2000, 212 Seiten

C.-O. Wene, A. VoR3, T. Fried (eds.)

Experience Curves for Policy Making - The Case of Energy
Technologies

April 2000, 282 Seiten

A. Schuler

Entwicklung eines Modells zur Analyse des Endenergieeinsatzes in
Baden-Wirttemberg

Méarz 2000, 236 Seiten



Band 65

Band 64

Band 63

Band 62

Band 61

Band 60

Band 59

Band 58

Band 57

A. Schafer

Reduction of CO-Emissions in the Global Transportation
Sector

Mérz 2000, 290 Seiten

A. Freibauer, M. Kaltschmitt (eds.)

Biogenic Emissions of Greenhouse Gases Caused by Arable and
Animal Agriculture - Processes, Inventories, Mitigation

Mérz 2000, 148 Seiten

A. Heinz, R. Stulpnagel, M. Kaltschmitt, K. Schrefle Jezierska
Feucht- und Trockengutlinien zur Energiegewinnung aus biogenen
Festbrennstoffen. Vergleich anhand von Energieund
Emissionsbilanzen sowie anhand der Kosten
Dezember 1999, 308 Seiten

U. Fahl,M. Blesl,D. HerrmannC. Kemfert,U. RemmeH. SpechtA. Vol3
Bedeutung der Kernenergie fur die Energiewirtschaft in Baden-
Wiurttemberg - Auswirkungen eines Kernenergieausstiegs
November 1999, 146 Seiten

A. GreBmann, M. Sawillion, W. KrewR, Friedrich

Vergleich der externen Effekte von KWK-Anlagen mit Anlagen zur
getrennten Erzeugung von Strom und Warme

September 1999, 138 Seiten

R. Lux

Auswirkungen fluktuierender Einspeisung auf die Stromerzeugung
konventioneller Kraftwerkssysteme

September 1999, 162 Seiten

M. Kayser

Energetische Nutzung hydrothermaler Erdwarmevorkommen in
Deutschland - Eine energiewirtschaftliche Analyse -

Juli 1999, 184 Seiten

C.John

Emissionen von Luftverunreinigungen aus dem Strafl3enverkehr in
hoher raumlicher und zeitlicher Auflésung - Untersuchung von
Emissionsszenarien am Beispiel Baden-W(rttembergs

Juni 1999, 214 Seiten

T. Stelzer

Biokraftstoffe im Vergleich zu konventionellen Kraftstoffen -
Lebensweganalysen von Umweltwirkungen

Mai 1999, 212 Seiten



Band 56

Band 55

Band 54

Band 53

Band 52

Band 51

Band 50

Band 49

Band 48

Band 47

R. Lux, J. Sontow,. Vof3
Systemtechnische Analyse der Auswirkungen einer windtechnischen Strom-
erzeugung auf den konventionellen Kraftwerkspark

Mai 1999, 322 Seiten

B. Biffar
Messung und Synthese von Warmelastgéngen in der Energieanalyse
Mai 1999, 236 Seiten

E. Fleil3ner

Statistische Methoden der Energiebedarfsanalyse iml&inverbraucher-
sektor

Januar 1999, 306 Seiten

A. Freibauer, M. Kaltschmitt (Hrsg.)
Approaches to Greenhouse Gas Inventories of Biogersources in
Agriculture

Januar 1999, 252 Seiten

J. Haug, B. Gebhardt, C. Weber, M. van Wees,hll. FaAdnot, L. Cauret,
A. Pierru, F. Lantz)-W. Bode, J. Vis, A. van Wijk, D. Staniaszek, Z.
Zavody
Evaluation and Comparison of Utility's and Governmertal DSM-
Programmes for the Promotion of Condensing Boilers
Oktober 1998, 156 Seiten

M. Blesl, A. Schweikeg,. Schlenzig

Erweiterung der Analysemaoglichkeiten vonNetWork- Der
Netzwerkeditor
September 1998, 112 Seiten

S.Becher

Biogene Festbrennstoffe als Substitut fir fossile Brennstef- Energie-
und Emissionsbilanzen

Juli 1998, 200 Seiten

P.Schaumanryl. Blesl,C. Bohringer,U. Fahl,R. Kiihner,E. Lage,S. Molt,
C. Schlenzig, A. Stuible, A. Vol3

Einbindung des ECOLOG-Modells E3Net und Integration neuer
methodischer Ansatze in dask ARUS-Instrumentarium (ECOLOGII )
Juli 1998, 110 Seiten

G. PoltermanB, Berret
ISO 14000ff und Oko-Audit - Methodik und Umsetzung
Marz 1998, 184 Seiten

C. Schlenzig

PlaNet: Ein entscheidungsunterstiitzendes System fuielEnergie-und
Umweltplanung

Januar 1998, 230 Seiten



Band 46 R. Friedrich, P. Bickel, W. Krewitt (Hrsg.)
External Cost of Transport
April 1998, 144 Seiten

Band 45 H.-D. Hermes, E. Thone, A. Vol3, H. Despretz, G. Weim@Kamelander,
C. Ureta
Tools for the Dissemination and Realization of Rational Use @&nergy in
Small and Medium Enterprises
Januar 1998, 352 Seiten

Band 44 C. Weber, A. Schuler, B. Gebhardt, H.-D. Hertdegahl,A. Vol3
Grundlagenuntersuchungen zum Energiebedarfind seinen
Bestimmungsfaktoren
Dezember 1997, 186 Seiten

Band 43 J. Albiger
Integrierte Ressourcenplanung in der Energiewirtschafinit Ansatzen
aus der Kraftwerkseinsatzplanung
November 1997, 168 Seiten

Band 42 P.Berner
Mal3nahmen zur Minderung der Emissionen fllichtiger eganischer
Verbindungen aus der Lackanwendung - Vergleich zwischen
Abluftreinigung und primaren MalRnahmen am Beispiel Balen-
Wirttembergs
November 1997, 238 Seiten

Band 41 J.Haug,M. Sawillion,U. Fahl,A. Vo3,R. WernerK. Weil3,J. R6sch,
W. Wolfle
Analysis of Impediments to the Rational Use of Energy irhie Public
Sector and Implementation of Third Party Financing Strategies to
improve Energy Efficiency
August 1997, 122 Seiten

Band 40 U. Fahl, R. Kruger, E. Lage, W. Riffler, P. Schaumna. Vol3
Kostenvergleich verschiedener C@Minderungsmafinahmen in der
Bundesrepublik Deutschland
August 1997, 156 Seiten

Band 39 M. Sawillion, B. Biffar, K. Hufendiek, R. Luk&, Thone
MOSAIK - Ein EDV-Instrument zur Energieberatung von Gewerbe und
mittelstandischer Industrie
Juli 1997, 172 Seiten

Band 38 M. Kaltschmitt
Systemtechnisch@&ind energiewirtschaftliche Analyse der Nutzung
erneuerbarer Energien in Deutschland
April 1997, 108 Seiten



Band 37

Band 36

Band 35

Band 34

Band 33

Band 32

Band 31

Band 30

Band 29

Band 28

C. Bohringer, T. Rutherford, A. Pahlke, U. Fahl, A. Vo3
Volkswirtschaftliche Effekte einer Umstrukturierung des deutschen
Steuersystems unter besonderer Beriicksichtigung vonntveltsteuern
Mérz 1997, 82 Seiten

P.Schaumann

Klimavertragliche Wege der Entwicklung der deutschenStrom- und
Fernwarmeversorgung - Systemanalyse mit einem regiafisierten
Energiemodell

Januar 1997, 282 Seiten

R. Kuhner

Ein verallgemeinertes Schema zur Bildung mathematisch&lodelle
energiewirtschaftlicher Systeme

Dezember 1996, 262 Seiten

U. FahR.Schaumann
Energie und Klima als Optimierungsproblem am Beispiel Niedersachsen
November 1996, 124 Seiten

W. Krewitt

Quantifizierung und Vergleich der Gesundheitsrisiken verschiedener
Stromerzeugungssysteme

November 1996, 196 Seiten

C. WeberB. GebhardtA. Schuler,T. SchulzeU. Fahl,A. Vol3,A. Perrels,

W. van Arkel, W. Pellekaan, M. O'Connor, E. Schenk, G. Ryan

&RQVXPHUVY /LIHVW\OHVY DQG 3ROOXWDQW (PLVVLRQ
September 1996, 118 Seiten

W. Riffler, A. Schuler, U. Fahl, H.W. Balandynowfc2/ol3
Szenariorechnungen fur das ProjekKlimavertragliche
Energieversorgungn Baden-Wurttemberg
Juli 1996, 140 Seiten

C. Weber, B. Gebhardt, A. Schuler, U. FalV,ol3

Energy Consumption and Air-Borne Emissions in a Consuser
Perspective
September 1996, 264 Seiten

M. Hanselmann

Entwicklung eines Programmsystems zur Optimierung dr Fahrweise
von Kraft-Warme-Kopplungsanlagen

August 1996, 138 Seiten

G. Schmid

Die technisch-6konomische Bewertung von
Emissionsminderungsstrategien mit Hilfe von Energiemodédn
August 1996, 184 Seiten



Band 27

Band 26

Band 25

Band 24

Band 23

Band 22

Band 21

Band 20

Band 19

Band 18

A. Obermeier, J. Seier, C. John, P. Berner, R. Friedrich
TRACT: Erstellung einer Emissionsdatenbasis fur TRACT
August 1996, 172 Seiten

T. Hellwig

OMNIUM - Ein Verfahren zur Optimierung der Abwarmenutzu ng in
Industriebetrieben

Mai 1998, 118 Seiten

R. Laing

CAREAIR - ein EDV-gestutztes Instrumentarium zur Untersuchung von
Emissionsminderungsstrategien fur Dritte-Welt-Lande dargestellt am
Beispiel Nigerias

Februar 1996, 221 Seiten

P. Mayerhofer, W. Krewitt, A. Trukenmdller, A. GmannP.Bickel,
R. Friedrich

Externe Kosten der Energieversorgung

Marz 1996, Kurzfassung, 40 Seiten

M. Blesl, C. Schlenzig, T. Steidle, A. Vol3
Entwicklung eines Energieinformationssystems
Mérz 1996, 76 Seiten

M. KaltschmittA. Vol3

Integration einer Stromerzeugung aus Windkraft und Solarstahlung in
den konventionellen Kraftwerksverbund
Juni 1995, Kurzfassung, 51 Seiten

U. Fahl,E. Lage,W. Ruffler, P. SchaumanrC. Bohringer R. Kruiger,A. Vol3
Emissionsminderung von energiebedingten klimarelevaan
Spurengasen in der Bundesrepublik Deutschland und iBaden-
Wirttemberg

September 1995, 454 Seiten

M. Fischedick

Erneuerbare Energien und Blockheizkraftwerke im
Kraftwerksverbund -Technische Effekte, Kosten, Emissinen
Dezember 1995, 196 Seiten

A. Obermeier

Ermittlung und Analyse von Emissionen fliichtiger organischer Verbin-
dungen in Baden-Wirttemberg

Mai 1995, 208 Seiten

N. Kalume

Strukturmodul e - Ein methodischer Ansatz zur Analyse von
Energiesystemenn Entwicklungslandern

Dezember 1994, 113 Seiten



Band 17

Band 16

Band 15

Band 14

Band 13

Band 12

Band 11

Band 10

Band 9

Th. Mller

Ermittlung der SOz- und NOx-Emissionen aus stationdren Feuerungs-
anlagen in Baden-Wiurttemberg in hoher raumlicher undzeitlicher
Auflésung

November 1994, 142 Seiten

A. Wiese

Simulation und Analyse einer Stromerzeugung aus ererbaren
Energien in Deutschland

Juni 1994, 223 Seiten

M. Sawillion, T. Hellwig, B. Biffar, R. Schellg, Thone
Optimierung der Energieversorgung eines Industrieuternehmens unter
Umweltschutz- und Wirtschaftlichkeitsaspekten - Wertaralyse-Projekt
Januar 1994, 154 Seiten

M. Heymann, A. Trukenmull&, Friedrich
Development prospects for emission inventories and atrspheric
transport and chemistry models
November 1993, 105 Seiten

R. Friedrich

Ansatz zur Ermittlung optimaler Strategien zur Mind erung von Luft-
schadstoffemissionen aus Energieumwandlungsprozessen

Juli 1992, 292 Seiten

U. Fahl, M. Fischedick, M. Hanselmann, M. Kaltsah@itVol3
Abschatzung der technischemnd wirtschaftlichen Minderungs-
potentiale energiebedingter C@-Emissionen durch einen verstéarkten
Erdgaseinsatz in der Elektrizitatsversorgung Baden-Wirttembergs
unter besonderer Berlcksichtigung konkurrierender Nut-
zungsmoglichkeiten
August 1992, 471 Seiten

M. KaltschmittA. Wiese

Potentiale und Kosten regenerativer Energietrager irBaden-
Wirttemberg
April 1992, 320 Seiten

A. Reuter

Entwicklung und Anwendung eines mikrocomputergestitat Energiepla-
nungsinstrumentariums ftr den Einsatz in Entwicklungsl&ndern
November 1991, 170 Seiten

T. Kohler

Einsatzmaoglichkeiten fur Heizreaktoren im Energiesystm der
Bundesrepublik Deutschland

Juli 1991, 162 Seiten



Band 8

Band 7

Band 6

Band 5

Band 4

Band 3

Band 2

Band 1

M. Mattis

Kostenund Auswirkungen von MalRnahmen zur Minderung derSOz-
und NOx-Emissionen aus Feuerungsanlagen in Baden-Wirttemberg
Juni 1991, 188 Seiten

M. Kaltschmitt

Moglichkeiten und Grenzen einer Stromerzeugung aus Wirktaft und
Solarstrahlung am Beispiel Baden-Wirttembergs

Dezember 1990, 178 Seiten

G. Schmid, A. Vo3, H.W. Balandynowicz, J. CofalRaZczewski

Air Pollution Control Strategies - A Comparative Analysis for Poland
and the Federal Republic of Germany

Juli 1990, 92 Seiten

Th. Mdller, B. Boysen, U. Fahl, R. Friedrich, M. Kettimitt,R.Laing, A.
Vol3, J. Giesecke, K. Jorde, Voigt

Regionale Energie- und Umweltanalyse fir die Region Neckar-Alb
Juli 1990, 484 Seiten

Th. Muller, B. Boysen, U. Fahl, R. Friedrich, M. Kettimitt,R.Laing, A.
Vol3, J. Giesecke, K. Jorde, Voigt

Regionale Energie- und Umweltanalyse fir die Region Hochein-
Bodensee

Juni 1990, 498 Seiten

D. Kluck

Einsatzoptimierung von Kraftwerkssystemen mit Kraft-Warme-
Kopplung

Mai 1990, 155 Seiten

M. Fleischhauer, R. Friedrich, S. Haring, A. Hadgtyluller,A. Reuter,

A. Vol3, H.-G. Wystrcil

Grundlagen zur Abschatzung und Bewertung der von Kohlkraftwerken
ausgehenden Umweltbelastungen in Entwicklungslandern

Mai 1990, 316 Seiten

U. Fahl

KDS - Ein System zur Entscheidungsunterstiitzung in Eergiewirtschaft
und Energiepolitik

Marz 1990, 265 Seiten









Content

The German transmission and distribution system operators are obligatptbtaure electric
energy to compensate grid losses in a market oriented, transparent anetisoriminating
procedure. For this purpose, forecasts for grid losses in differerd horizons are necessan
In addition to the very long-term estimation of expected grid lossesarstlbsequent year, the
short-term Day-Ahead and Intraday forecasts are of even more importance.

In this thesis, an approach to forecast short-term grid losses aimimgpfmational implemen-
tation by system operators is developed. This approach has a highlitgxggarding its p-
plication to short time horizons, different network areas and different gochponents. Basec
on extended econometrical modedsd an algorithm-based clustering of grid components, t
approach gives high forecast quality with a robust forecasting podeivers sensitivity exarn
inations, focused on energy losses in transmission grids, demonstratetébikty for system
operations.

Prior to the development of the forecast model, a detailed description of timgsisal for-
mation of grid losses and their determination is given. Since the forecast \eariaddult from
the sum of electrical energy losses of every single component, numeifferedt factors have
an impact on the grid losses in a network area. According to a systearatlysis of how they
affect the grid losses, these factors either have a direct or indirect impaogjér challenge
related to the consideration of external influence factors into the forecasts ofgggks is the
fact that interdependences among these may vary frequently and extremely. Foe#ssr,
the forecast approach developed in this thesis accounts for determinaitoregressive as
well as stochastic characteristics of grid losses.

The extended application of the forecast models gives the evidence of constacasbiquality
on the one side. On the other side, they contribute to ensure ssgfoéforecasts and henc
significantly support the purchase of balancing energy for grid lodaover, the developed
approach is approved to be applicable to other network areas.
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